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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Obiekt :  Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową.
Przebudowa istniejącej napowietrznej linii 15kV.

Adres :  Kłodawa ul. Wojcieszycka. Obręb 02 - Kłodawa, dz. nr 76/3, 97/3, 146,  97/4, 152, 97/1, 166/1.

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową.
Przebudowa istniejącej napowietrznej linii 15kV.

Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań  ul. Strzeszyńska 58

Opracował :  Bogdan Chojnicki                    Data : 20.07.2015



Temat:  Przedmiar robót. 

Obiekt:  Budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z 

kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa istniejącej 

napowietrznej linii 15kV. 

Lokalizacja: Kłodawa ul. Wojcieszycka, jedn. ewidencyjna Kłodawa, obręb 02 – 

Kłodawa, dz. nr 76/3, 97/3, 146,  97/4, 152, 97/1, 166/1. 

Inwestor:  ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58  

60-479 Poznań 

Data opracowania przedmiaru: 20 lipiec 2015r. 

 

1. Podstawa sporządzenia przedmiaru: 

a. Projekt techniczny: Budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 

wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa istniejącej 

napowietrznej linii 15kV. Gorzów Wlkp. lipiec 2015r. 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)  

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

2. Podstawy kalkulacji przedmiaru robót. 

Przedmiar robót sporządzono przez analogię w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, w których zestawiono przewidywany do wykonania zakres robót na 

podstawie projektu technicznego i skalkulowano na podstawie Kosztorysowych Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) w zakresie 

robocizny, pracy sprzętu i materiałów określające wartość kosztorysową robót za 

pomocą programu komputerowego do kosztorysowania robót budowlano – 

montażowych i instalacyjnych „KOBRA”.  



3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

W kosztorysie wprowadzono koszt transportu do magazynów Inwestora 

zdemontowanych słupów, przewodów, izolacji. 

4. Ogólna charakterystyka obiektu. 

Zakres prac: 

• demontaż słupa przelotowego 15kV nr 194 w linii L-105, 

• zabudowa nowego słupa - Ogo22-13,5/E  

• zabudowa stacji transformatorowej kompaktowej Minibox 20/630-3 prod.ZPUE 

Włoszczowa, 

• budowa linii kablowej SN-15kV o długości trasy 585m, 

• budowa linii kablowych nn-0,4kV o łącznej długości trasy 870m, 

• budowa złącza kablowego pomiarowego nn-0,4kV na działce nr 166/1. 

5. Uwagi dotyczące opracowania. 

Kosztorys nie obejmuje: 

• ewentualnych opłat za wyłączenia i dopuszczenia do prac na urządzeniach 

elektroenergetycznych RD Gorzów, 

• ceny transformatora – dostarcza Inwestor, 

• ewentualnych odszkodowań za szkody wynikłe z prowadzenia prac budowlanych, 

• opłat za zajęcie pasa drogowego, 

Niniejsze opracowanie stanowi bazę wyjściową do sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego lub ofertowego na roboty budowlane. 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1.1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1 KNNR 001-0307-02-00 7,539 m3
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. III-IV

3.04{m} * 2.48{m} * 1{m} = 7,539

Razem   =   7,539 m3

2 KNNR 002-1201-01-20 1,508 m3
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie - Beton B 7,5
3.04{m} * 2.48{m} * 0.2{m} = 1,508

Razem   =   1,508 m3

3 Pozycja 1,000 kpl

Transport transformatora i stacji

4 Pozycja 1,000 kpl

Zabudowa i montaż stacji Minibox wraz z transformatorem - analiza własna

5 KNNR 006-0102-03-00 8,596 m2
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Koryta na poszerzniach jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem
wibracyjnym, przy głębokości koryta 30 cm i gruncie kat.II-IV

(3.94{m}*3.6{m})-(2.54{m}*2.2{m}) = 8,596

Razem   =   8,596 m2

6 KNNR 006-0103-03-00 8,596 m2
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI
mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym

(3.94{m}*3.6{m})-(2.54{m}*2.2{m}) = 8,596

Razem   =   8,596 m2

7 KNNR 006-0404-02-00 15,080 m
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm
2*(3.94{m}+3.6{m}) = 15,080

Razem   =   15,080 m

8 KNR 011-0316-01-00 0,086 100 m2
 [ IGM Wydanie II, Warszawa-Olsztyn 2001 ]

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
"POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10

((3.94{m} * 3.6{m}) - (2.54{m} * 2.2{m})) / 100 = 0,086

Razem   =   0,086 100 m2

9 KNNR 005-0605-05-00 20,540 m
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z ręcznym wykonaniem wykopu o
głębokości od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: III

2 * (3.54 + 2.98) + 5 * 1.5{m} = 20,540

Razem   =   20,540 m

10 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 4,000 uziom
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KNNR 005-0611-01-00 6,000 szt
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o
przekroju do 120 mm2

12 KNNR 005-1304-01-00 1,000 szt
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

13 KNNR 005-0406-01-01 6,000 szt
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - montaż bezpieczników WTN rozm. 02

14 KNR 514-0604-01-00 3,000 szt
 [ ELEKTROPROJEKT+ORGBUD W.I W-wa 1985 uwz.BI do 6/92 ]

Mocowanie tabliczek opisowych: przyklejanych

15 KNR 1321-0506-06-00 1,000 szt
 [ ENERGOBUDOWA Wyd. I, W-wa 1987 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Badanie transformatorów: olejowych 3 fazowych gr.III o 2 uzwojeniach

16 KNR 1321-0107-01-00 1,000 kpl
 [ ENERGOBUDOWA Wyd. I, W-wa 1987 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV - o ilości do 10 pól (segmentów)

17 KNR 1321-0403-01-00 1,000 kpl
 [ ENERGOBUDOWA Wyd. I, W-wa 1987 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Badanie zagrożenia porażeniowego w rozdzielni napowietrznej na napięcie do 110 kV w zakrasie pomiaru rezystancji
uziemnienia i napięć rażeniowych - powierzchnia rozdzielni: do 0.2 ha

2 Linia kablowa 15kV

2.2 Prace ziemne

18 KNR 201-0109-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 ha
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

19 ZAŁ.1 - KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 245,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III
(0.4 + 0.1) * 1 * (585{m} - 95{m}) = 245,000

Razem   =   245,000 m3

20 ZAŁ.1 - KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 196,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III
(0.4 + 0.1) * 0.8 * (585{m} - 95{m}) = 196,000

Razem   =   196,000 m3

21 ZAŁ.1 - KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 980,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m
(585{m} - 95{m}) * 2 = 980,000

Razem   =   980,000 m

22 ZAŁ.1 - KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 245,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
(0.4 + 0.1) * 1 * (585{m} - 95{m}) = 245,000

Razem   =   245,000 m3

23 ZAŁ.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 1 470,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III
(585{m} - 95{m}) * 3.{m} = 1 470,000

Razem   =  1 470,000 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

24 KNNR 005-0705-03-01 Norma zakładowa 45,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 160

25 KNR 510-0306-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: 150 mm

2.3 Układanie kabli 15kV

26 KNNR 005-0707-03-06 Norma zakładowa 1 440,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel XUHAKXS 1x120mm2

(632{m} - 95{m} - 45{m} - 3{m} - 7{m} - 2{m}) * (3) = 1 440,000

Razem   =  1 440,000 m

27 KNNR 005-0713-03-07 Norma zakładowa 420,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel XUHAKXS
1x120mm2

(95{m} + 45{m}) * 3 = 420,000

Razem   =   420,000 m

28 KNNR 005-0717-07-07 Norma zakładowa 9,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych, przez wciąganie ich do rur osłonowych mocowanych do
słupa, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - - kabel XUHAKXS 1x120mm2

3{m} * (3) = 9,000

Razem   =   9,000 m

29 KNNR 005-0717-03-07 Norma zakładowa 21,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m - na uchwyty - kabel
XUHAKXS 1x120mm2

7{m} * 3 = 21,000

Razem   =   21,000 m

30 KNNR 005-0715-03-07 Norma zakładowa 6,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 1,0 do 2,0 - kabel
XUHAKXS 1x120mm2

2{m} * 3 = 6,000

Razem   =   6,000 m

31 KNNR 005-0728-01-01 Norma zakładowa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Głowice małogabarytowe na kablach na nap.do 30 kV, na kablach 1-żyłowych, o przekroju: do 120 mm2 - głowica
napowietrzna TO-24

32 KNNR 005-0728-01-07 Norma zakładowa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Głowice małogabarytowe na kablach na nap.do 30 kV, na kablach 1-żyłowych, o przekroju: do 120 mm2 - głowica
wnętrzowa kątowa K430 TB

3 Linia napowietrzna 15kV

3.4 Demontaż słupa 15kV

33 KNNR 009-1304-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 słup
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym, z zasypaniem wykopu - pojedynczych ŻN, z
żerdziami o dł. 12 m



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : R15-012-0001

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

3.  Linia napowietrzna 15kV

3.4. Demontaż słupa 15kV
Data : 12.10.2015  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

34 KNNR 009-1303-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Demontaż izolatorów stojących na słupach i stacji transformatorowej, przy słupach: leżących

35 KNNR 009-1307-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 słup

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych - pojedynczych

3.5 Montaż słupa 15kV

36 ZAŁ.1 - KNNR 005-1402-03-00 MRRiB 1,000 stan
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko-spycharka bez deskowania

37 ZAŁ.1 - KNNR 005-1415-02-00 MRRiB 3,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zabezpieczenie podziemnej części słupów, przez dwukrotne gruntowanie roztworem asfaltowym

38 KNNR 005-1405-07-24 Norma zakładowa 1,000 słup
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z żerdziami o długości: 13,5 m - słup O22-13,5/E układ
płaski 70 (50)

39 KNNR 005-1407-01-11 Norma zakładowa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej - zawieszenie mostka ZM

40 KNNR 005-1407-07-05 Norma zakładowa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż izolatorów łańcuchowych na słupach i stacji transformatorowej, typu: ŁO ŁO/1 wykonanie PLP (AFL-6 70mm2)

41 KNNR 005-1407-08-06 Norma zakładowa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż izolatorów łańcuchowych na słupach i stacji transformatorowej, typu: ŁO2 ŁO2/1B wykonanie PLP (AFL-6
70mm2)

42 KNNR 005-1409-04-00 Norma zakładowa 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż: przewodu uziemiającego - na słupie - bednarka

43 KNNR 005-1409-04-01 Norma zakładowa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż: przewodu uziemiającego - na słupie - linka uziemiająca

44 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 4,000 uziom
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m

45 ZAŁ.1 - KNNR 005-0907-02-00 MRRiB 24,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykopu
ręcznie, w gruncie: kat.III

46 ZAŁ.1 - KNNR 005-0611-01-00 MRRiB 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o
przekroju do 120 mm2

47 KNNR 005-1409-02-02 Norma zakładowa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż układów rozłącznikowych: RUN/III - odłącznik RUN/III 24/4 O-W-K Włoszczowa

48 KNNR 005-1408-01-02 Norma zakładowa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASM 18

49 ZAŁ.1 - KNNR 005-1409-03-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż: konstrukcji pod głowice kablowe i kabla
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50 ZAŁ.1 - KNNR 005-1411-03-00 MRRiB 0,021 km
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, o przekroju: 70 mm2 /3 przewody/ - mostki na słupie

51 ZAŁ.1 - KNNR 005-1410-03-00 MRRiB 0,030 km
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, typu AFL-6, o przekroju: 70 mm2 - przedłużenie przewodów
istniejących

52 KNR 514-0604-01-00 2,000 szt
 [ ELEKTROPROJEKT+ORGBUD W.I W-wa 1985 uwz.BI do 6/92 ]

Mocowanie tabliczek opisowych - ostrzegawcze na słupie

53 KNR 514-0604-01-00 1,000 szt
 [ ELEKTROPROJEKT+ORGBUD W.I W-wa 1985 uwz.BI do 6/92 ]

Mocowanie tabliczek opisowych - odłącznika

54 KNR 514-0604-01-00 1,000 szt
 [ ELEKTROPROJEKT+ORGBUD W.I W-wa 1985 uwz.BI do 6/92 ]

Tabliczki opisowe - identyfikacyjne linii

55 KNR 1321-0403-01-00 1,000 kpl
 [ ENERGOBUDOWA Wyd. I, W-wa 1987 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Badanie zagrożenia porażeniowego w rozdzielni napowietrznej na napięcie do 110 kV w zakrasie pomiaru rezystancji
uziemnienia i napięć rażeniowych - powierzchnia rozdzielni: do 0.2 ha - analogia

56 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

57 KNR 513-0801-03-00 0,100 t
 [ ELBUD Wydanie I, Kraków 1984 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Transport na odległość do 20,0 km - konstrukcji i kształtowników stalowych

58 KNR 513-0801-02-00 0,090 t
 [ ELBUD Wydanie I, Kraków 1984 z uwzgl. BI do 6/92 ]

Transport na odległość do 20,0 km - przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna

59 KNR 513-0801-01-00 0,600 t

Transport na odległość do 20,0 km - prefabrykatów żelbetowych
0.52{t słup ZN - 12} * 1 = 0,520

0.08{t ustoje} * 1{kpl} = 0,080

Razem   =   0,600 t

4 Linia kablowa 0,4kV

4.6 Linia kablowa 0,4kV - obwód 1

60 ZAŁ.1 - KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 3,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV
(0.4 + 0.1) * 1 * 7{m} = 3,500

Razem   =   3,500 m3

61 ZAŁ.1 - KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 2,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV
(0.4 + 0.1) * 0.8 * 7{m} = 2,800

Razem   =   2,800 m3

62 ZAŁ.1 - KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m
7{m} * 2 = 14,000

Razem   =   14,000 m
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

4.  Linia kablowa 0,4kV

4.6. Linia kablowa 0,4kV - obwód 1
Data : 12.10.2015  Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

63 ZAŁ.1 - KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 3,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
(0.4 + 0.1) * 1 * 7{m} = 3,500

Razem   =   3,500 m3

64 ZAŁ.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 21,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III
7{m} * 3.0{m} = 21,000

Razem   =   21,000 m2

65 KNNR 005-0705-01-03 Norma zakładowa 4,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 110

66 KNR 510-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm

67 KNNR 005-0707-04-02 Norma zakładowa 95,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

123{m} - 23{m} - 4{m} - 1{m} = 95,000

Razem   =   95,000 m

68 KNNR 005-0713-03-04 Norma zakładowa 27,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel YAKyY-żo
4x150mm2

23{m} + 4{m} = 27,000

Razem   =   27,000 m

69 KNNR 005-0715-04-04 Norma zakładowa 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

70 KNR 510-0601-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 120 do 400 mm2

71 KNR 510-0408-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce
z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2,  kabel wielożyłowy

72 KNNR 005-1302-03-00 1,000 odc
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

4.7 Linia kablowa 0,4kV - obwód 2

73 ZAŁ.1 - KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 370,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV
(0.4 + 0.1) * 1 * 741{m} = 370,500

Razem   =   370,500 m3

74 ZAŁ.1 - KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 296,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV
(0.4 + 0.1) * 0.8 * 741{m} = 296,400

Razem   =   296,400 m3
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

4.  Linia kablowa 0,4kV

4.7. Linia kablowa 0,4kV - obwód 2
Data : 12.10.2015  Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

75 ZAŁ.1 - KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 1 482,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m
741{m} * 2 = 1 482,000

Razem   =  1 482,000 m

76 ZAŁ.1 - KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 370,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
(0.4 + 0.1) * 1 * 741{m} = 370,500

Razem   =   370,500 m3

77 ZAŁ.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 2 223,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III
741{m} * 3.0{m} = 2 223,000

Razem   =  2 223,000 m2

78 KNNR 005-0705-01-03 Norma zakładowa 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 110

79 KNR 510-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm

80 KNNR 005-0707-04-02 Norma zakładowa 770,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

800{m} - 19{m} - 10{m} - 1{m} = 770,000

Razem   =   770,000 m

81 KNNR 005-0713-03-04 Norma zakładowa 29,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel YAKyY-żo
4x150mm2

10{m} + 19{m} = 29,000

Razem   =   29,000 m

82 KNNR 005-0715-04-04 Norma zakładowa 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

83 KNR 510-0601-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 120 do 400 mm2

84 KNNR 005-1302-03-00 1,000 odc
 [ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

85 ZAŁ.1 - KNNR 005-0403-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rozdzielnice (zestawy), o masie: do 20 kg, mocowane na fund.prefabrykowanym - Złącze kablowe pomiarowe

86 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 1,000 uziom
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m

87 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

4.  Linia kablowa 0,4kV

4.7. Linia kablowa 0,4kV - obwód 2
Data : 12.10.2015  Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

88 KNR 514-0604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych - montaż tabliczki "Podział sieci"

5 Inne

89 Pozycja 1,345 km

Obsługa geogezyjna
0.585{km} + 0.76{km} = 1,345

Razem   =   1,345 km

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

Obiekt :  Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa istniejącej napowietrznej 
linii 15kV.

Adres :  Kłodawa ul. Wojcieszycka. Obręb 02 - Kłodawa, dz. nr 76/3, 97/3, 146,  97/4, 152, 97/1, 166/1.

KOSZTORYS  NAKŁADCZY
Data : 12.10.2015  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1.1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1 KNNR 001-0307-02-00 7,539 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. III-IV

3.04{m} * 2.48{m} * 1{m} = 7,539

Razem   =   7,539 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,15000   2,15000 r-g    16,20885

2 KNNR 002-1201-01-20 1,508 m3

Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie - Beton B 7,5

3.04{m} * 2.48{m} * 0.2{m} = 1,508

Razem   =   1,508 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  5,95000   5,95000 r-g    8,97260

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5  1,02000*   1,02000 m3    1,53816

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

3 Pozycja 1,000 kpl

Transport transformatora i stacji

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  8,00000   8,00000 r-g    8,00000

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  8,00000   8,00000 m-g    8,00000

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  8,00000   8,00000 m-g    8,00000

4 Pozycja 1,000 kpl

Zabudowa i montaż stacji Minibox wraz z transformatorem - analiza własna

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  48,00000   48,00000 r-g    48,00000

Stacja transformatorowa Minibox 20/630-3  1,00000*   1,00000 kpl,    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  8,00000   8,00000 m-g    8,00000

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  16,00000   16,00000 m-g    16,00000

5 KNNR 006-0102-03-00 8,596 m2

Koryta na poszerzniach jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem
wibracyjnym, przy głębokości koryta 30 cm i gruncie kat.II-IV

(3.94{m}*3.6{m})-(2.54{m}*2.2{m}) = 8,596

Razem   =   8,596 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,69820   0,69820 r-g    6,00173
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

1.  Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1.1. Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Data : 12.10.2015  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t  0,04200   0,04200 m-g    0,36103

6 KNNR 006-0103-03-00 8,596 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI
mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym

(3.94{m}*3.6{m})-(2.54{m}*2.2{m}) = 8,596

Razem   =   8,596 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,00220   0,00220 r-g    0,01891

Woda  0,00460*   0,00460 m3    0,03954

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20  0,20 %

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,00400   0,00400 m-g    0,03438

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)  0,00410   0,00410 m-g    0,03524

Walec wibracyjny samojezdny (1)  0,00410   0,00410 m-g    0,03524

7 KNNR 006-0404-02-00 15,080 m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm

2*(3.94{m}+3.6{m}) = 15,080

Razem   =   15,080 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,20400   0,20400 r-g    3,07632

Piaski do nawierzchni drogowych  0,00470*   0,00470 m3    0,07088

Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6 cm  1,02000*   1,02000 m    15,38160

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20  0,20 %

8 KNR 011-0316-01-00 0,086 100 m2

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
"POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10

((3.94{m} * 3.6{m}) - (2.54{m} * 2.2{m})) / 100 = 0,086

Razem   =   0,086 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  102,61000   102,61000 r-g    8,82446

Piaski do nawierzchni drogowych  6,65000*   6,65000 m3    0,57190

Kostki brukowe betonowe  102,50000*   102,50000 m2    8,81500

Woda  1,25000*   1,25000 m3    0,10750

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50  0,50 %

Ubijak spalinowy   200 kg  5,30000   5,30000 m-g    0,45580

Piła do cięcia kostki  2,50000   2,50000 m-g    0,21500

9 KNNR 005-0605-05-00 20,540 m

Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z ręcznym wykonaniem wykopu o
głębokości od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: III

2 * (3.54 + 2.98) + 5 * 1.5{m} = 20,540

Razem   =   20,540 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,45000   1,45000 r-g    29,78300

Bednarka stal.ocynk.ponad 100 do 120 mm2  1,04000*   1,04000 m    21,36160
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

1.  Stacja transformatorowa 15/0,4kV

1.1. Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Data : 12.10.2015  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

10 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 4,000 uziom

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,68200   2,68200 r-g    10,72800

Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 16/40/2 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    4,00000

Uziom prętowy fi16/1500  4,00000*   4,00000 szt    16,00000

Grot do uziomu fi16 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    4,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Wibromłot  1,23000   1,23000 m-g    4,92000

11 KNNR 005-0611-01-00 6,000 szt

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o
przekroju do 120 mm2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,24800   0,24800 r-g    1,48800

Spawarka elektryczna  0,12400   0,12400 m-g    0,74400

12 KNNR 005-1304-01-00 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,24000   1,24000 r-g    1,24000

13 KNNR 005-0406-01-01 6,000 szt

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - montaż bezpieczników WTN rozm. 02

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,63000   0,63000 r-g    3,78000

Wkładki bezpiecz.WT-2/gG i WTN-2,125A-400A  1,00000   1,00000 szt    6,00000

14 KNR 514-0604-01-00 3,000 szt

Mocowanie tabliczek opisowych: przyklejanych

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,13370   0,13370 r-g    0,40110

Tabliczki informacyjne  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

15 KNR 1321-0506-06-00 1,000 szt

Badanie transformatorów: olejowych 3 fazowych gr.III o 2 uzwojeniach

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  21,05000   21,05000 r-g    21,05000
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16 KNR 1321-0107-01-00 1,000 kpl

Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV - o ilości do 10 pól (segmentów)

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  7,00000   7,00000 r-g    7,00000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,12000   0,12000 m-g    0,12000

17 KNR 1321-0403-01-00 1,000 kpl

Badanie zagrożenia porażeniowego w rozdzielni napowietrznej na napięcie do 110 kV w zakrasie pomiaru rezystancji
uziemnienia i napięć rażeniowych - powierzchnia rozdzielni: do 0.2 ha

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  42,95000   42,95000 r-g    42,95000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,75000   0,75000 m-g    0,75000

2 Linia kablowa 15kV

2.2 Prace ziemne

18 KNR 201-0109-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 ha

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  397,28000   397,28000 r-g    15,89120

19 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 245,000 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

(0.4 + 0.1) * 1 * (585{m} - 95{m}) = 245,000

Razem   =   245,000 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,24000   2,24000 r-g    548,80000

20 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 196,000 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

(0.4 + 0.1) * 0.8 * (585{m} - 95{m}) = 196,000

Razem   =   196,000 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,21000   1,21000 r-g    237,16000

21 KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 980,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

(585{m} - 95{m}) * 2 = 980,000

Razem   =   980,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,01260   0,01260 r-g    12,34800

Piaski do nawierzchni drogowych  0,05600*   0,05600 m3    54,88000
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Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Samochód samowyładowczy (1)  0,00800   0,00800 m-g    7,84000

22 KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 245,000 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

(0.4 + 0.1) * 1 * (585{m} - 95{m}) = 245,000

Razem   =   245,000 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21000   0,21000 r-g    51,45000

Ubijak spalinowy   200 kg  0,18000   0,18000 m-g    44,10000

23 KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 1 470,000 m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III

(585{m} - 95{m}) * 3.{m} = 1 470,000

Razem   =  1 470,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,08500   0,08500 r-g    124,95000

24 KNNR 005-0705-03-01 Norma zakładowa 45,000 m

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 160

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,24900   0,24900 r-g    11,20500

Rury AROT DVK 160  1,00000*   1,00000 m    45,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00930   0,00930 m-g    0,41850

Środek transportowy (1)  0,01690   0,01690 m-g    0,76050

25 KNR 510-0306-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 m

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: 150 mm

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,10120   2,10120 r-g    199,61400

Rury AROT SRS 160  1,04000*   1,04000 m    98,80000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at  0,62500   0,62500 m-g    59,37500

Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t  0,62500   0,62500 m-g    59,37500

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00740   0,00740 m-g    0,70300

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01890   0,01890 m-g    1,79550

Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 20,0kVA  0,62500   0,62500 m-g    59,37500

2.3 Układanie kabli 15kV

26 KNNR 005-0707-03-06 Norma zakładowa 1 440,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel XUHAKXS 1x120mm2

(632{m} - 95{m} - 45{m} - 3{m} - 7{m} - 2{m}) * (3) = 1 440,000

Razem   =  1 440,000 m
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Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,10700   0,10700 r-g    154,08000

Wazeliny techniczne  0,01300*   0,01300 kg    18,72000

Folie PVC  0,14000*   0,14000 m2    201,60000

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,03340*   0,03340 szt    48,09600

Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1,00000*   1,00000 m   1 440,00000

Słupki oznaczeniowe SO  0,00500*   0,00500 szt    7,20000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    6,48000

Środek transportowy (1)  0,01490   0,01490 m-g    21,45600

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    6,48000

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    6,48000

27 KNNR 005-0713-03-07 Norma zakładowa 420,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel XUHAKXS
1x120mm2

(95{m} + 45{m}) * 3 = 420,000

Razem   =   420,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21200   0,21200 r-g    89,04000

Wazeliny techniczne  0,05310*   0,05310 kg    22,30200

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,02667*   0,02667 szt    11,20140

Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1,00000*   1,00000 m    420,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    1,89000

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    2,81400

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    1,89000

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    1,89000

28 KNNR 005-0717-07-07 Norma zakładowa 9,000 m

Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych, przez wciąganie ich do rur osłonowych mocowanych do
słupa, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - - kabel XUHAKXS 1x120mm2

3{m} * (3) = 9,000

Razem   =   9,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,64000   0,64000 r-g    5,76000

Rury AROT BE 160  0,33400*   0,33400 m    3,00600

Taśma stalowa 20x0,4  0,50000*   0,50000 m    4,50000

RAMKA FR  DO MOCOWANIA RUR  0,33400*   0,33400 szt    3,00600

Klamerki do taśmy stalowej 20x0,4  0,33400*   0,33400 szt    3,00600

PALCZATKA TERMOKUR AKR 5  0,11200*   0,11200 szt    1,00800

Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1,00000*   1,00000 m    9,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,04050

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,06030

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,04050

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,04050

29 KNNR 005-0717-03-07 Norma zakładowa 21,000 m

Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m - na uchwyty - kabel
XUHAKXS 1x120mm2
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7{m} * 3 = 21,000

Razem   =   21,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,47000   0,47000 r-g    9,87000

Uchwyt do mocowania kabli na słupach okrągłych 3 x UKB - 2 (o) - BEZPOL  0,16670*   0,16670 szt    3,50070

Taśma stalowa 20x0,4  0,50000*   0,50000 m    10,50000

Klamerki do taśmy stalowej 20x0,4  0,33400*   0,33400 szt    7,01400

Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1,00000*   1,00000 m    21,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,09450

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,14070

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,09450

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,09450

30 KNNR 005-0715-03-07 Norma zakładowa 6,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 1,0 do 2,0 - kabel
XUHAKXS 1x120mm2

2{m} * 3 = 6,000

Razem   =   6,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,20400   0,20400 r-g    1,22400

Wazeliny techniczne  0,00850*   0,00850 kg    0,05100

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,01667*   0,01667 szt    0,10002

Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1,00000*   1,00000 m    6,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,02700

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,04020

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,02700

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,02700

31 KNNR 005-0728-01-01 Norma zakładowa 3,000 szt

Głowice małogabarytowe na kablach na nap.do 30 kV, na kablach 1-żyłowych, o przekroju: do 120 mm2 - głowica
napowietrzna TO-24

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  4,71000   4,71000 r-g    14,13000

Głowice TO-24/120-240  0,33400*   0,33400 kpl    1,00200

KOŃCÓWKA KABL. KAP 120  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Końcówka kablowa do zapras., K  35 mm2  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,51000   0,51000 m-g    1,53000

32 KNNR 005-0728-01-07 Norma zakładowa 3,000 szt

Głowice małogabarytowe na kablach na nap.do 30 kV, na kablach 1-żyłowych, o przekroju: do 120 mm2 - głowica
wnętrzowa kątowa K430 TB

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  4,71000   4,71000 r-g    14,13000

Głowice kątowa K430TB-18-TBC-120(K)M-10-2  0,33400*   0,33400 kpl    1,00200

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %
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Środek transportowy (1)  0,51000   0,51000 m-g    1,53000

3 Linia napowietrzna 15kV

3.4 Demontaż słupa 15kV

33 KNNR 009-1304-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 słup

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym, z zasypaniem wykopu - pojedynczych ŻN, z
żerdziami o dł. 12 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  5,59630   5,59630 r-g    5,59630

Żuraw samochodowy (1)  2,26000   2,26000 m-g    2,26000

Środek transportowy (1)  2,84000   2,84000 m-g    2,84000

Przyczepa dłużycowa  0,58000   0,58000 m-g    0,58000

34 KNNR 009-1303-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt

Demontaż izolatorów stojących na słupach i stacji transformatorowej, przy słupach: leżących

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,11460   0,11460 r-g    0,34380

Środek transportowy (1)  0,09000   0,09000 m-g    0,27000

35 KNNR 009-1307-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 słup

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych - pojedynczych

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,38750   2,38750 r-g    2,38750

3.5 Montaż słupa 15kV

36 KNNR 005-1402-03-00 MRRiB 1,000 stan

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko-spycharka bez deskowania

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,43000   1,43000 r-g    1,43000

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)  0,90000   0,90000 m-g    0,90000

Środek transportowy (1)  1,11000   1,11000 m-g    1,11000

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  1,11000   1,11000 m-g    1,11000

37 KNNR 005-1415-02-00 MRRiB 3,000 m2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów, przez dwukrotne gruntowanie roztworem asfaltowym

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,44000   0,44000 r-g    1,32000

Lepiki asfaltowe na zimno  5,40000*   5,40000 kg    16,20000

Roztwory asfaltowe do gruntowania  0,69000*   0,69000 kg    2,07000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,08000   0,08000 m-g    0,24000
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38 KNNR 005-1405-07-24 Norma zakładowa 1,000 słup

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z żerdziami o długości: 13,5 m - słup O22-13,5/E układ
płaski 70 (50)

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  21,10000   21,10000 r-g    21,10000

Złączka samozaciskowa GL 407  3,00000*   3,00000 szt    3,00000

Żerdź strunobetonowa wirowana E-13,5/17,5  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Płyta fundamentu PS-120  2,00000*   2,00000 szt    2,00000

Połączenie skręcane do SFP1..  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Poprzecznik odporowy PO-51  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  2,97000   2,97000 m-g    2,97000

Środek transportowy (1)  3,68000   3,68000 m-g    3,68000

Przyczepa dłużycowa  0,80000   0,80000 m-g    0,80000

39 KNNR 005-1407-01-11 Norma zakładowa 1,000 szt

Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej - zawieszenie mostka ZM

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Izolator liniowy stojący LWP 8-24  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Taśma kablowa czarna TKUV 50/8 ERGOM  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,12000   0,12000 m-g    0,12000

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)  0,21000   0,21000 m-g    0,21000

40 KNNR 005-1407-07-05 Norma zakładowa 3,000 szt

Montaż izolatorów łańcuchowych na słupach i stacji transformatorowej, typu: ŁO ŁO/1 wykonanie PLP (AFL-6 70mm2)

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,48000   0,48000 r-g    1,44000

Izolator liniowy LP 45/5U  1,02000*   1,02000 szt    3,06000

Uchwyt odciągowy kabłąkowy, widlasty PLP TCL 6570002  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Uchwyt odciągowy oplotowy PLP DDE 5011718R  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,16000   0,16000 m-g    0,48000

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)  0,28000   0,28000 m-g    0,84000

41 KNNR 005-1407-08-06 Norma zakładowa 3,000 szt

Montaż izolatorów łańcuchowych na słupach i stacji transformatorowej, typu: ŁO2 ŁO2/1B wykonanie PLP (AFL-6
70mm2)

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,57000   0,57000 r-g    1,71000

Izolator liniowy LP 45/5U  2,04000*   2,04000 szt    6,12000

Uchwyt odciągowy kabłąkowy, widlasty PLP TCL 6570002  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Uchwyt odciągowy oplotowy PLP DDE 5011718R  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A  1,00000*   1,00000 szt    3,00000

Łącznik dwuuchowy skręcony NK 3532  2,02000*   2,02000 szt    6,06000

Łącznik orczykowy dwurzędowy  NK 38253  2,02000*   2,02000 szt    6,06000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %
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Środek transportowy (1)  0,21000   0,21000 m-g    0,63000

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)  0,32000   0,32000 m-g    0,96000

42 KNNR 005-1409-04-00 Norma zakładowa 10,000 m

Montaż: przewodu uziemiającego - na słupie - bednarka

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,23000   0,23000 r-g    2,30000

Bednarka stal.ocynk.ponad 100 do 120 mm2  1,04000*   1,04000 m    10,40000

Taśma stalowa 20x0,4  0,66700*   0,66700 m    6,67000

Klamerki do taśmy stalowej  1,01000*   1,01000 szt    10,10000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    0,60000

43 KNNR 005-1409-04-01 Norma zakładowa 5,000 m

Montaż: przewodu uziemiającego - na słupie - linka uziemiająca

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,23000   0,23000 r-g    1,15000

Śruby M10x25 + N + po + ps  4,00000*   4,00000 szt    20,00000

KOŃCÓWKA KABL.ARC95/S 2X11  2,00000*   2,00000 szt    10,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    0,30000

44 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 4,000 uziom

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,68200   2,68200 r-g    10,72800

Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 16/40/2 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    4,00000

Uziom prętowy fi16/1500  4,00000*   4,00000 szt    16,00000

Grot do uziomu fi16 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    4,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Wibromłot  1,23000   1,23000 m-g    4,92000

45 KNNR 005-0907-02-00 MRRiB 24,500 m

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykopu
ręcznie, w gruncie: kat.III

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,95000   0,95000 r-g    23,27500

Bednarka stal.ocynk.ponad 100 do 120 mm2  1,04000*   1,04000 m    25,48000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    1,47000

46 KNNR 005-0611-01-00 MRRiB 4,000 szt

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o
przekroju do 120 mm2
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Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,24800   0,24800 r-g    0,99200

Spawarka elektryczna  0,12400   0,12400 m-g    0,49600

47 KNNR 005-1409-02-02 Norma zakładowa 1,000 szt

Montaż układów rozłącznikowych: RUN/III - odłącznik RUN/III 24/4 O-W-K Włoszczowa

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  11,20000   11,20000 r-g    11,20000

Rozłącznik napowietrzny RUN III 24/4 O-W-K Włoszczowa  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Napęd ręczny NRVu-13,5 II/W  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,40000   0,40000 m-g    0,40000

Środek transportowy (1)  2,62000   2,62000 m-g    2,62000

48 KNNR 005-1408-01-02 Norma zakładowa 1,000 kpl

Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASM 18

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  4,13000   4,13000 r-g    4,13000

Ograniczniki przep.,typu ASM 18  3,00000*   3,00000 szt    3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  1,05000   1,05000 m-g    1,05000

Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)  2,46000   2,46000 m-g    2,46000

49 KNNR 005-1409-03-00 MRRiB 1,000 szt

Montaż: konstrukcji pod głowice kablowe i kabla

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  9,53000   9,53000 r-g    9,53000

Konstrukcja pod głowicę KGZ-3E  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Objemka OB-6/E  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Środek transportowy (1)  1,11000   1,11000 m-g    1,11000

50 KNNR 005-1411-03-00 MRRiB 0,021 km

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, o przekroju: 70 mm2 /3 przewody/ - mostki na słupie

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  133,00000   133,00000 r-g    2,79300

Zacisk SE 20  286,00000*   286,00000 szt    6,00600

Pokrywa izolacyjna SP 16  429,00000*   429,00000 szt    9,00900

Zacisk SEW 20  143,00000*   143,00000 szt    3,00300

Przewód AAsXSn 1x70mm2 3 120,00000*  3 120,00000 m    65,52000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  1,36000   1,36000 m-g    0,02856

Środek transportowy (1)  22,26000   22,26000 m-g    0,46746

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  22,26000   22,26000 m-g    0,46746
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51 KNNR 005-1410-03-00 MRRiB 0,030 km

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, typu AFL-6, o przekroju: 70 mm2 - przedłużenie przewodów
istniejących

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  121,00000   121,00000 r-g    3,63000

Przewód stal.-alum.wielodrut.AFL-6; 70 mm2 3 120,00000*  3 120,00000 m    93,60000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  1,30000   1,30000 m-g    0,03900

Środek transportowy (1)  21,20000   21,20000 m-g    0,63600

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  21,20000   21,20000 m-g    0,63600

52 KNR 514-0604-01-00 2,000 szt

Mocowanie tabliczek opisowych - ostrzegawcze na słupie

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,13370   0,13370 r-g    0,26740

Taśma stalowa 5x0,4  3,00000*   3,00000 m    6,00000

Klamerki do taśmy stalowej 5x0,4  2,00000*   2,00000 szt    4,00000

Tabliczki ostrz. blachy aluminiowej  1,00000*   1,00000 szt    2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

53 KNR 514-0604-01-00 1,000 szt

Mocowanie tabliczek opisowych - odłącznika

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,13370   0,13370 r-g    0,13370

Tab. ident. linii z  blachy aluminiowej  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,10mm  4,00000*   4,00000 szt    4,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

54 KNR 514-0604-01-00 1,000 szt

Tabliczki opisowe - identyfikacyjne linii

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,13370   0,13370 r-g    0,13370

Tablica identyfikacyjna linii - szablon  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

55 KNR 1321-0403-01-00 1,000 kpl

Badanie zagrożenia porażeniowego w rozdzielni napowietrznej na napięcie do 110 kV w zakrasie pomiaru rezystancji
uziemnienia i napięć rażeniowych - powierzchnia rozdzielni: do 0.2 ha - analogia

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  42,95000   42,95000 r-g    42,95000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,75000   0,75000 m-g    0,75000

56 KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
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Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,24000   1,24000 r-g    1,24000

57 KNR 513-0801-03-00 0,100 t

Transport na odległość do 20,0 km - konstrukcji i kształtowników stalowych

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,33700   1,33700 r-g    0,13370

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  0,70000   0,70000 m-g    0,07000

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,70000   0,70000 m-g    0,07000

58 KNR 513-0801-02-00 0,090 t

Transport na odległość do 20,0 km - przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,52800   1,52800 r-g    0,13752

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  0,80000   0,80000 m-g    0,07200

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,80000   0,80000 m-g    0,07200

59 KNR 513-0801-01-00 0,600 t

Transport na odległość do 20,0 km - prefabrykatów żelbetowych

0.52{t słup ZN - 12} * 1 = 0,520
0.08{t ustoje} * 1{kpl} = 0,080

Razem   =   0,600 t

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,10100   2,10100 r-g    1,26060

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  1,10000   1,10000 m-g    0,66000

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  1,10000   1,10000 m-g    0,66000

4 Linia kablowa 0,4kV

4.6 Linia kablowa 0,4kV - obwód 1

60 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 3,500 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV

(0.4 + 0.1) * 1 * 7{m} = 3,500

Razem   =   3,500 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,24000   2,24000 r-g    7,84000

61 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 2,800 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV

(0.4 + 0.1) * 0.8 * 7{m} = 2,800

Razem   =   2,800 m3
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Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,21000   1,21000 r-g    3,38800

62 KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 14,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m

7{m} * 2 = 14,000

Razem   =   14,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,01790   0,01790 r-g    0,25060

Piaski do nawierzchni drogowych  0,07600*   0,07600 m3    1,06400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Samochód samowyładowczy (1)  0,01140   0,01140 m-g    0,15960

63 KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 3,500 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

(0.4 + 0.1) * 1 * 7{m} = 3,500

Razem   =   3,500 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21000   0,21000 r-g    0,73500

Ubijak spalinowy   200 kg  0,18000   0,18000 m-g    0,63000

64 KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 21,000 m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III

7{m} * 3.0{m} = 21,000

Razem   =   21,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,08500   0,08500 r-g    1,78500

65 KNNR 005-0705-01-03 Norma zakładowa 4,000 m

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 110

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,12800   0,12800 r-g    0,51200

Rury AROT DVK 110  1,00000*   1,00000 m    4,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00700   0,00700 m-g    0,02800

Środek transportowy (1)  0,01400   0,01400 m-g    0,05600

66 KNR 510-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 m

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,93410   1,93410 r-g    44,48430

Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm  0,00210*   0,00210 m3    0,04830

Krawędziaki iglaste  0,00420*   0,00420 m3    0,09660



ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS  NAKŁADCZY
KOBRA wer. 9.5Temat nr : R15-012-0001

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

4.  Linia kablowa 0,4kV

4.6. Linia kablowa 0,4kV - obwód 1

Data : 12.10.2015  Str: 15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Rury AROT SRS 110  1,04000*   1,04000 m    23,92000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at  0,59900   0,59900 m-g    13,77700

Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t  0,59900   0,59900 m-g    13,77700

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00740   0,00740 m-g    0,17020

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01860   0,01860 m-g    0,42780

Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 20,0kVA  0,59900   0,59900 m-g    13,77700

67 KNNR 005-0707-04-02 Norma zakładowa 95,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

123{m} - 23{m} - 4{m} - 1{m} = 95,000

Razem   =   95,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,17700   0,17700 r-g    16,81500

Wazeliny techniczne  0,01700*   0,01700 kg    1,61500

Folie PVC  0,42000*   0,42000 m2    39,90000

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,10000*   0,10000 szt    9,50000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    95,00000

Słupki oznaczeniowe SO  0,01500*   0,01500 szt    1,42500

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,42750

Środek transportowy (1)  0,01490   0,01490 m-g    1,41550

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,42750

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,42750

68 KNNR 005-0713-03-04 Norma zakładowa 27,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel YAKyY-żo
4x150mm2

23{m} + 4{m} = 27,000

Razem   =   27,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21200   0,21200 r-g    5,72400

Wazeliny techniczne  0,05310*   0,05310 kg    1,43370

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,08000*   0,08000 szt    2,16000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    27,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,12150

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,18090

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,12150

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,12150

69 KNNR 005-0715-04-04 Norma zakładowa 1,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,30000   0,30000 r-g    0,30000

Wazeliny techniczne  0,01100*   0,01100 kg    0,01100

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,05000*   0,05000 szt    0,05000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,00450

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,00670
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Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,00450

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,00450

70 KNR 510-0601-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 120 do 400 mm2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,29880   1,29880 r-g    1,29880

Wazeliny techniczne  0,05000*   0,05000 kg    0,05000

Benzyny do ekstrakcji  0,50000*   0,50000 dm3    0,50000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

71 KNR 510-0408-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce
z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2,  kabel wielożyłowy

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  3,69590   3,69590 r-g    3,69590

Benzyny do ekstrakcji  0,50000*   0,50000 dm3    0,50000

Złączka kablowa rur.do zapr.ZAE 150 mm2  4,00000*   4,00000 szt    4,00000

Zestaw mont.muf do kabli 4-żył.,ZRM 4  1,00000*   1,00000 kpl    1,00000

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  2,00000*   2,00000 szt    2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,39000   0,39000 m-g    0,39000

72 KNNR 005-1302-03-00 1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,80000   1,80000 r-g    1,80000

4.7 Linia kablowa 0,4kV - obwód 2

73 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 370,500 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV

(0.4 + 0.1) * 1 * 741{m} = 370,500

Razem   =   370,500 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,24000   2,24000 r-g    829,92000

74 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 296,400 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III - wykopy częściowo w linii kablowej SN-15kV

(0.4 + 0.1) * 0.8 * 741{m} = 296,400

Razem   =   296,400 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,21000   1,21000 r-g    358,64400
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75 KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 1 482,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m

741{m} * 2 = 1 482,000

Razem   =  1 482,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,01790   0,01790 r-g    26,52780

Piaski do nawierzchni drogowych  0,07600*   0,07600 m3    112,63200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Samochód samowyładowczy (1)  0,01140   0,01140 m-g    16,89480

76 KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 370,500 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

(0.4 + 0.1) * 1 * 741{m} = 370,500

Razem   =   370,500 m3

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21000   0,21000 r-g    77,80500

Ubijak spalinowy   200 kg  0,18000   0,18000 m-g    66,69000

77 KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 2 223,000 m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III

741{m} * 3.0{m} = 2 223,000

Razem   =  2 223,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,08500   0,08500 r-g    188,95500

78 KNNR 005-0705-01-03 Norma zakładowa 10,000 m

Ułożenie rur osłonowych: rura AROT DVK 110

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,12800   0,12800 r-g    1,28000

Rury AROT DVK 110  1,00000*   1,00000 m    10,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00700   0,00700 m-g    0,07000

Środek transportowy (1)  0,01400   0,01400 m-g    0,14000

79 KNR 510-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 m

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,93410   1,93410 r-g    36,74790

Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm  0,00210*   0,00210 m3    0,03990

Krawędziaki iglaste  0,00420*   0,00420 m3    0,07980

Rury AROT SRS 110  1,04000*   1,04000 m    19,76000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at  0,59900   0,59900 m-g    11,38100

Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t  0,59900   0,59900 m-g    11,38100

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00740   0,00740 m-g    0,14060

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01860   0,01860 m-g    0,35340

Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 20,0kVA  0,59900   0,59900 m-g    11,38100
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80 KNNR 005-0707-04-02 Norma zakładowa 770,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

800{m} - 19{m} - 10{m} - 1{m} = 770,000

Razem   =   770,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,17700   0,17700 r-g    136,29000

Wazeliny techniczne  0,01700*   0,01700 kg    13,09000

Folie PVC  0,42000*   0,42000 m2    323,40000

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,10000*   0,10000 szt    77,00000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    770,00000

Słupki oznaczeniowe SO  0,01500*   0,01500 szt    11,55000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    3,46500

Środek transportowy (1)  0,01490   0,01490 m-g    11,47300

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    3,46500

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    3,46500

81 KNNR 005-0713-03-04 Norma zakładowa 29,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m - kabel YAKyY-żo
4x150mm2

10{m} + 19{m} = 29,000

Razem   =   29,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,21200   0,21200 r-g    6,14800

Wazeliny techniczne  0,05310*   0,05310 kg    1,53990

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,08000*   0,08000 szt    2,32000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    29,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,13050

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,19430

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,13050

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,13050

82 KNNR 005-0715-04-04 Norma zakładowa 1,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: - kabel YAKyY-żo 4x150mm2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,30000   0,30000 r-g    0,30000

Wazeliny techniczne  0,01100*   0,01100 kg    0,01100

Opaski kablowe instalacyjne (OKI)  0,05000*   0,05000 szt    0,05000

Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2  1,00000*   1,00000 m    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Żuraw samochodowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,00450

Środek transportowy (1)  0,00670   0,00670 m-g    0,00670

Ciągnik kołowy (1)  0,00450   0,00450 m-g    0,00450

Przyczepa do przewożenia kabli  0,00450   0,00450 m-g    0,00450
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83 KNR 510-0601-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 120 do 400 mm2

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,29880   1,29880 r-g    2,59760

Wazeliny techniczne  0,05000*   0,05000 kg    0,10000

Benzyny do ekstrakcji  0,50000*   0,50000 dm3    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

84 KNNR 005-1302-03-00 1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,80000   1,80000 r-g    1,80000

85 KNNR 005-0403-01-00 MRRiB 1,000 szt

Rozdzielnice (zestawy), o masie: do 20 kg, mocowane na fund.prefabrykowanym - Złącze kablowe pomiarowe

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  3,40000   3,40000 r-g    3,40000

ZK1x-1P  1,00000   1,00000 szt    1,00000

86 KNNR 005-0605-08-08 Norma zakładowa 1,000 uziom

Montaż uziomu prętowego pionowego Bezpol z wykorzystaniem wibromłotu, w gruncie kat: III - długość uziomu 6,0 m

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  2,68200   2,68200 r-g    2,68200

Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 16/40/2 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Uziom prętowy fi16/1500  4,00000*   4,00000 szt    4,00000

Grot do uziomu fi16 Bezpol  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %

Wibromłot  1,23000   1,23000 m-g    1,23000

87 KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  1,24000   1,24000 r-g    1,24000

88 KNR 514-0604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych - montaż tabliczki "Podział sieci"

Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

Robocizna  0,13370   0,13370 r-g    0,13370

Tabliczka "Podział Sieci" - PEM243  1,00000*   1,00000 szt    1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50  2,50 %



ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS  NAKŁADCZY
KOBRA wer. 9.5Temat nr : R15-012-0001

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

5.  Inne

Data : 12.10.2015  Str: 20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

5 Inne

89 Pozycja 1,345 km

Obsługa geogezyjna

0.585{km} + 0.76{km} = 1,345

Razem   =   1,345 km

- - -    Koniec wydruku    - - - 



ORGBUD-SERWIS PoznańNAKŁADY  RMS
KOBRA wer. 9.5Temat nr : R15-012-0001

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

Obiekt :  Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa istniejącej napowietrznej 
linii 15kV.

Adres :  Kłodawa ul. Wojcieszycka. Obręb 02 - Kłodawa, dz. nr 76/3, 97/3, 146,  97/4, 152, 97/1, 166/1.

NAKŁADY  RMS
Data : 12.10.2015  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 Robocizna  3 621,58699 r-g

Nakład robocizny :  3 621,58699 r-g

Materiały

 1. Stacja transformatorowa Minibox 20/630-3   1,00000 kpl,
 2. Tablica identyfikacyjna linii - szablon   1,00000 szt
 3. Tabliczka "Podział Sieci" - PEM243   1,00000 szt
 4. ZK1x-1P   1,00000 szt
 5. Złączka samozaciskowa GL 407   3,00000 szt
 6. 1034799 Wazeliny techniczne   58,92360 kg
 7. 1050099 Benzyny do ekstrakcji   2,00000 dm3
 8. 1101142 Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 16/40/2 Bezpol   9,00000 szt
 9. 1101143 Uziom prętowy fi16/1500   36,00000 szt

 10. 1101144 Grot do uziomu fi16 Bezpol   9,00000 szt
 11. 1121094 Bednarka stal.ocynk.ponad 100 do 120 mm2   57,24160 m
 12. 1560199 Folie PVC   564,90000 m2
 13. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych   169,21878 m3
 14. 2222099 Kostki brukowe betonowe   8,81500 m2
 15. 2223520 Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6 cm   15,38160 m
 16. 2300299 Lepiki asfaltowe na zimno   16,20000 kg
 17. 2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania   2,07000 kg
 18. 2370601 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5   1,53816 m3
 19. 2600199 Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm   0,08820 m3
 20. 2600899 Krawędziaki iglaste   0,17640 m3
 21. 3930099 Woda   0,14704 m3
 22. 5609903 Rury AROT DVK 110   14,00000 m
 23. 5609904 Rury AROT DVK 160   45,00000 m
 24. 5609911 Rury AROT BE 160   3,00600 m
 25. 5609915 Rury AROT SRS 110   43,68000 m
 26. 5609916 Rury AROT SRS 160   98,80000 m
 27. 6802415 Śruby M10x25 + N + po + ps   20,00000 szt
 28. 7010562 Ograniczniki przep.,typu ASM 18   3,00000 szt
 29. 7011140 Wkładki bezpiecz.WT-2/gG i WTN-2,125A-400A   6,00000 szt
 30. 7121563 Rozłącznik napowietrzny RUN III 24/4 O-W-K Włoszczowa   1,00000 szt
 31. 7127996 Napęd ręczny NRVu-13,5 II/W   1,00000 szt
 32. 7406004 Izolator liniowy LP 45/5U   9,18000 szt
 33. 7406007 Izolator liniowy stojący LWP 8-24   1,00000 szt
 34. 7406036 Uchwyt odciągowy kabłąkowy, widlasty PLP TCL 6570002   6,00000 szt
 35. 7406037 Uchwyt odciągowy oplotowy PLP DDE 5011718R   6,00000 szt
 36. 7406061 Taśma kablowa czarna TKUV 50/8 ERGOM   1,00000 szt
 37. 7406086 Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A   6,00000 szt
 38. 7440012 Łącznik dwuuchowy skręcony NK 3532   6,06000 szt
 39. 7440410 Łącznik orczykowy dwurzędowy  NK 38253   6,06000 szt
 40. 7462750 Zacisk SE 20   6,00600 szt
 41. 7462751 Pokrywa izolacyjna SP 16   9,00900 szt
 42. 7462764 Zacisk SEW 20   3,00300 szt
 43. 7543350 Uchwyt do mocowania kabli na słupach okrągłych 3 x UKB - 2 (o) - BEZPOL   3,50070 szt
 44. 7611042 Głowice TO-24/120-240   1,00200 kpl
 45. 7611052 Głowice kątowa K430TB-18-TBC-120(K)M-10-2   1,00200 kpl
 46. 7620043 KOŃCÓWKA KABL.ARC95/S 2X11   10,00000 szt
 47. 7620062 KOŃCÓWKA KABL. KAP 120   3,00000 szt
 48. 7620521 Końcówka kablowa do zapras., K  35 mm2   3,00000 szt
 49. 7624132 Złączka kablowa rur.do zapr.ZAE 150 mm2   4,00000 szt
 50. 7639034 Zestaw mont.muf do kabli 4-żył.,ZRM 4   1,00000 kpl
 51. 7640101 Taśma stalowa 20x0,4   21,67000 m
 52. 7640102 Taśma stalowa 5x0,4   6,00000 m
 53. 7640103 Klamerki do taśmy stalowej   10,10000 szt
 54. 7640104 RAMKA FR  DO MOCOWANIA RUR   3,00600 szt
 55. 7640125 Klamerki do taśmy stalowej 5x0,4   4,00000 szt
 56. 7640126 Klamerki do taśmy stalowej 20x0,4   10,02000 szt
 57. 7640181 PALCZATKA TERMOKUR AKR 5   1,00800 szt



ORGBUD-SERWIS PoznańNAKŁADY  RMS
KOBRA wer. 9.5Temat nr : R15-012-0001

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kompaktową stacją transformatorową. Przebudowa 
istniejącej napowietrznej linii 15kV.

Data : 12.10.2015  Str: 2

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

 58. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   158,47742 szt
 59. 7901205 Przewód stal.-alum.wielodrut.AFL-6; 70 mm2   93,60000 m
 60. 7918516 Przewód AAsXSn 1x70mm2   65,52000 m
 61. 7960339 Kabel elektroenerg.alum.YAKyY-żo 4x150mm2   923,00000 m
 62. 7960866 Kabel alum.XUHAKXS 1x120/16 mm2; 12/20kV  1 896,00000 m
 63. 8120742 Żerdź strunobetonowa wirowana E-13,5/17,5   1,00000 szt
 64. 8130323 Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m   1,00000 szt
 65. 8130332 Płyta fundamentu PS-120   2,00000 szt
 66. 8130333 Połączenie skręcane do SFP1..   1,00000 szt
 67. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO   20,17500 szt
 68. 830040817 Konstrukcja pod głowicę KGZ-3E   1,00000 szt
 69. 8300443 Objemka OB-6/E   1,00000 szt
 70. 8300519 Poprzecznik odporowy PO-51   1,00000 szt
 71. 8380196 Tab. ident. linii z  blachy aluminiowej   1,00000 szt
 72. 8380198 Tabliczki ostrz. blachy aluminiowej   2,00000 szt
 73. 8380199 Tabliczki informacyjne   3,00000 szt
 74. 8990404 Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,10mm   4,00000 szt

Sprzęt

 1.   11111 Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)   0,90000 m-g
 2.   11333 Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,03438 m-g
 3.   11612 Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,03524 m-g
 4.   12300 Walec wibracyjny samojezdny (1)   0,03524 m-g
 5.   12411 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t   0,36103 m-g
 6.   12622 Ubijak spalinowy   200 kg   111,87580 m-g
 7.   14632 Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at   84,53300 m-g
 8.   21810 Wibromłot   11,07000 m-g
 9.   31100 Żuraw samochodowy (1)   18,89956 m-g

 10.   31114 Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   16,80200 m-g
 11.   35414 Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t   84,53300 m-g
 12.   39000 Środek transportowy (1)   59,42826 m-g
 13.   39100 Ciągnik kołowy (1)   12,68550 m-g
 14.   39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   3,02380 m-g
 15.   39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   26,57670 m-g
 16.   39531 Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)   0,80200 m-g
 17.   39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   2,21346 m-g
 18.   39650 Przyczepa dłużycowa   1,38000 m-g
 19.   39810 Samochód samowyładowczy (1)   24,89440 m-g
 20.   39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)   4,47000 m-g
 21.   39970 Przyczepa do przewożenia kabli   12,68550 m-g
 22.   72100 Spawarka elektryczna   1,24000 m-g
 23.   75260 Piła do cięcia kostki   0,21500 m-g
 24.   81123 Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 20,0kVA   84,53300 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


