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7 En>ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
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Zawada, listopad 2018r.

Enea Polaniec S.A.

Zawada 26,
28-230 Polaniec

jako: ZAMAWIAJACY i/lub Elektrownia i/lub Elektrownia Potaniec
przedstawia: Cze$6 Il SIWZ dla do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

Kompleksowe utrzymanie urzadzer | Instalacji wentylacji, klimatyzacji i centralnego odkurzania” w latach
2019 - 2022 z podzialem na odrebne przedmioty rozliczeri | odbioru, ktérymi bedzie wykonanie ustug:

a. w zakresie obstugi, utrzymania urzadzeii, usuwania drobnych usterek oraz peinienia
catodobowego dyzuru (2 osoby/jedng zmiang roboczg) - rozliczanych wg
wynagrodzenia ryczattowego,

b. w zakresie usuwania awarii wykraczajacych poza zakres ryczattu i wykonywanie
remontéw planowych urzadzen klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji centralnego
odkurzania rozliczanych powykonawczo

c. dostawa materiatéw i czesci zamiennych - rozliczane powykonawczo

KATEGORIA USEUG WG KODU CPV
507120009 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budowlanych
42500000-1 Czesci do napraw urzadzeni klimatyzacji i wentylacji

Zawada, listopad 2018r.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zaméwien Publicznych tj. (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986; ze zm.), przepisow
Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamdwienia.
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4 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
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Czesé Il SIWZ - ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
_ Kompleksowe utrzymanie urzadze i instalacji wentylacji, klimatyzac]i i centralnego odkurzania”

1.1. Zakres podstawowy dia prac rozliczanych ryczattowo:

1.1.1. Obstuga urzadzefi klimatyzacji, wentylacji i centralnego odkurzania.

1.1.2. Utrzymanie urzadzer klimatyzacji, wentylacji i centralnego odkurzania - przeglady,
konserwacja, usuwanie usterek urzadzen.

1.1.3. Pelnienie catodobowego dyzuru w celu usuwania awarii na ww. urzadzeniach |
instalacjach.

1.1.4. Obstuga systemu SAP w zakresie:zawiadomieri, zleceri, poleceri, dopuszczen,
koordynacjiw zakresie utrzymanie urzadzeri | instalacji wentylacii, klimatyzacji i centralnego

odkurzania
Szczegbtowy zakres Ustug okresionych w pkt 1.1.1 do 1.1.4 okreéla Zatgcznik nr 1.1.

1.2. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:
1.2.1. Usuwanie awarii wykraczajacych poza zakres ryczattu i wykonywanie remontéw planowych

urzadzen klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji centralnego odkurzania.
Szczegbtowy zakres Ustug okresla Zatgcznik nr 1.2.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2 1 ‘Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe utrzymanie urzadzeri | instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania
Oferent zobowigzany bedzie do §wiadczenia ustug przez calq dobe, przez 7 dni w tygodniu.

2.2. Wykaz instalacji wentylacji, klimatyzacji i centralnego odkurzania, w stosunku do ktdrych
Swiadczone beda ustugi, zawiera Zatgcznik nr 1.3. ( zmiana ilosci urzadzeri o 5% w stodunku do
zatacznika 1.3 nie powoduje zmian w wynagrodzeniu umownym)

2.3. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na swdj koszt:

2.3.1. niezbedne wyposazenie, a takie srodki transportu nie bedace w dyspozycji
Zamawiajacego konieczne do wykonania ustug, w tym specjalistyczny sprzet okreslony w
Zataczniku nr 1.4

2.3.2. Materialy Pomocnicze konieczne do wykonania Ustug, okre§lone w Zatgczniku nr 1.5.

2.4. Wykonawca bedzie utrzymywat staly zapas magazynowy Materiatow Podstawowych i Czesci
Zamiennych wymienionych w Zataczniku nr 1.6 do Umowy, stuzgcych do usuwania awarii.

2.5. Na potrzeby pomiaru jakosci Swiadczonych Ustug wprowadza sig wskazniki oceny wykonania

Ustug KPL:
2.5.1. Dla oceny jakoSci Ustug utrzymania urzadzeri klimatyzacji, wentylacji i centralnego
odkurzania: KPI - ilo§é niesprawnych urzadzefh w stosunku do ilosci zainstalowanej

(dopuszczalny wynik 97%)

KPI - jakosci ustug ilo&é niesprawnych urzadzer
utrzymania urzadzen
klimatyzacji, wentylacji

lloéé zainstalowanych urzadzeri
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i centralnego
odkurzania

2.6. Mapa terenu Elektrowni stanowi Zatacznik nr 1.7.

3. NIEZBEDNE ZASOBY WYKONAWCOW

3.1. Dla wykonywania prac okreslonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4Wykonawca zapewni pracownikéw na |

i Il zmianie w dni robocze od poniedziatku do pigtku oraz zapewni gotowosé pracownikow (dyzur
domowy - 2 osoby) w dni wolne od pracy i $wieta oraz na Il zmianie w dni robocze.

3.2. Dla prac okreslonych pkt 1.2.1. Zmawiajgcy zleci prace, a Wykonawca zapewni obsade

gwarantujaca przerdb szacunkowej ilosci rbg: od poniedziatku do pigtku, a w sytuacjach
awaryjnych réwniez na lll zmianie oraz w dni woine i Swieta.

. INFORMACJE OGOLNE
4.1. Elektrownia Potaniec

Elektrownia potozona jest we wschodniej czeSci gminy Potaniec w odlegltosci okoto 4 km od
centralnej czesSci miasta na lewym brzegu Wisly w wojewodztwie swigtokrzyskim.Przedmiotem
dziatalnosci Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kottéw EP-
650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem
kamiennym i biomasg oraz o jeden kociot fluidalny CFB o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie
476,2 MWt opalany biomasa.

4.2. Warunki lokalne

Elektrownia
Lokalizacja Zawada, okoto 4km na wschoéd od miasta Potaniec,
Polska
WysokoS¢ nad m 161
poziomem
morza

5. TERMIN REALIZACJI PRAC

5.1. Czasy przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania czynnosci utrzymania urzadzen

instalacji wentylacji, klimatyzacji, centralnego odkurzania okresla ponizsza tabela:

Maksymalny | Maksymalny )
Klasa . ... | Realizacja
Priorytet | czas reakcji | czas realizacji
Ustugi w czasie
* %%
Ustugi 8 godzin lub
krytyczne 0 0,5 godziny uzgodniony 24/7 dni
awaryine z Zamawiajgcym
Ustugi 16 godzin lub
utrzymania 1 1godzina uzgodniony 24/7 dni
urzgdzen z Zamawiajacym
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= Dni
usuwanie robocze
8 godzin 72 godziny
usterek 6:00-
18:00
Dni
robocze
3 - 30 dni
6:00-
18:00

* ozas przyjecia zgloszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgtoszenia telefonicznego, zgtoszenia
w SAP lub innej formie komunikacji

** czas do podjecia dzlatari - czas od momentu przyjecia zgtoszenia do podjgcia dziatarh na
obiekcie majacych na celu usuwanie usterki lub awarii. Czas do podigcia dziatari na obiekcie
majacych na celu usuwanie usterki lub awarii (okreslony w kolumnie C), bedzie przediuzony o czas

konieczny do dopuszczenia do pracy.

Wymagane terminy realizag)i ustug okreSlonych w pkt 1.2.1 bedq ustalane pisemnie pomiedzy
Pelnomocnikami Zamawiajgcego | Wykonawcy w miesigcznych lub okresowych harmonogramach
(planach) remontéw urzadzeri | instalacji.

. WYNAGRODZENIE
6.1. Wynagrodzenie zostato okre§lone w pkt 5 SIWZ czesé il
. DEFINICJE
7.1. Przeglad, inspekcja wizualna - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu
technicznego urzadzenia lub instalacji, zakorficzone raportem:
7.1.1. Czynnosci przygotowawcze (otwarcie, zamknigcie witazéw, demontaz obudowy, oston,
usuniecie zanieczyszczen itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy.
7.1.2. Raport z inspekgji jest jednym z elementéw niezbednych do okreslenia zakresu prac
remontowych koniecznych do przywrécenia petnej funkcjonalnosci urzadzen i instalacii.
7.1.3. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawa do zlecenia
prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczattowym, rozliczanych powykonawczo.
7.1.4. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien by¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajacego przed jej rozpoczeciem.
. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
8.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukeig
Organizacji Bezpiecznej Pracy (I0BP):
8.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegbtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.
8.2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewngtrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego
8.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobow ludzkich i narzedziowych.
8.4. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i
wspblpracy.
8.5. Wykonawca na kazdej zmianie bedzie dysponowat osoba odpowiedzialng za wykonanie
i koordynowanie prac na zmianie oraz wspétprace ze stuzbami Zamawiajacego. Wykonawca
powinien tak zorganizowaé sobie prace aby zapewnic takg osobg na zmianie.
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8.6. Ztom metali i kabli stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i nalezy go przekaza¢ w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajacego, zlokalizowanego
na terenie Enea Potaniec S.A. Dowéd przekazania ztomu nalezy dostarczyé Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

8.7. Za wytwdrce pozostatych odpadéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia odpaddw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z péZn.
zm. (chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwiazane z wywozeniem i
zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ewidencji odpadéw i metod ich zagospodarowania.

. Wykonawca jest zobowigzany do:

9.1. przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajacego w zakresie bhp, ppoz., ochrony
Srodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych u Zamawiajgcego,
9.2. stosowania sie do przepisow, instrukgeji i zarzadzer wewnetrznych obowigzujacych na terenie

Zamawiajgcego,
9.3. opracowania harmonogramu prac i jego uzgodnienie z Enea Potaniec S.A. przed
przystapieniem do wykonania prac,

9.4. dostarczenie wtasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem
odpadu dla jakiego sa przeznaczone,

9.5. dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpaddw wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zamédwienia,

9.6. dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego i
przepisami prawa

9.7. opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego dwunastomiesiecznego planu
wytworzenia odpaddw oraz kwartalnych zestawien iloSci odpaddw wytworzonych i sposobach ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

9.8. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o wielkoéci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

9.9. opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego informacji o rocznym zuzyciu
fluorowanych gazéw cieplamianych,

9.10. przedstawienia przed przystapieniem do prac wykazu pracownikéw wraz z niezbednymi

uprawnieniami i upowaznieniami,

9.11. uzywania do wykonania prac materiatbw nie zawierajacych widkien ceramicznych
ognictrwatych RCF,

9.12. ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.

9.13. Po podpisaniu umowy Wykonawca uzyska upowaznienie dla swoich pracownikéw do
pelnienia funkcji; poleceniodawca, koordynujacy, zlecajacy, dopuszczajgcy | zezwalajgcy.
Zgodnie z obowigzujgcg IOBP u Zamawiajgcego. Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania

umowy powinien zdoby¢ odpowiednie upowaznienia u zamawiajgcego do petnienia tych funkcji.
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9.14. informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych

ryzykachw zwigzku z wykonywang praca.
9.15. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé za bezpieczeiristwo ludzi wykonujacych prace.
9.16. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC.
9.17. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu

szkody w Srodowisku spowocdowanej dziataniem Wykonawcy,

10. PODEACZENIE | OBSEUGA PROGRAMOW Pl | SAP

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do obstugi systemu SAP | Pl w zakresie nieodzownym do
wykonywania Prac. W tym zakresie jezeli jest to konieczne powinien przewidzie¢ dodatkowe
doszkolenie swoich pracownikéw na wiasny koszt.

10.2. Komputery dostarcza Wykonawca. llosé stanowisk uzalezniona od organizacji wewnetrznej
firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac.

10.3. Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery beda podtaczone przez tunel VPN,
Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do zestawienia takiego potgczenia (poprzez
Internet). Oznacza to, Ze komputery Wykonawcy nie beda podigczone bezposrednio do
systemdw GK ENEA.

10.4. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do zestawienia
polaczenia do sieci Internet na wlasny koszt.

10.5. Licencje do systemu wizualizacji proceséw technologicznych poprzez system OSISOFT Pl (max
2)- bez opiat.

10.6. Licencje do systemu SAP -(zlecania i organizacji prac) - bez optat. (max 8 licencji)

10.7. Zamawiajacy umozliwi wykorzystanie aktualnie zbudowanej infrastruktury sieciowej do
podigczenia komputeréw Wykonawcy do okreSlonych sieci VLAN. Na zasadach obechie
obowiazujacych w GK Enea dla integratoréw zewnetrznych (dostep przez VPN), Zamawiajacy
zapewni dostep do wymaganych systemow/aplikacji ENEA.

10.8. Zamawiajacy zapewni dostep do styku sieci z Internetem, gdzie sa facza operatorow
telekomunikacyjinych, tak aby Wykonawca moégt podpisaé umowe z operatorem
telekomunikacyjnym lub zewnetrznym providerem Swiadczacym tego typu ustugi na terenie
Elektrowni na warunkach rynkowych.

10.9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na budowe wiasnej sieci LAN w dzierzawionych od EEP
pomieszczeniach/budynkach.

10.10. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce na swoim dysku sieciowym do wymiany
informacji z mozliwoscig zmiany technicznego sposobu realizacji.

10.11. Zamawiajacy wyraza zgode na ewentualne wpigcie serwera pocztowego do istniejgcej

infrastruktury sieciowej LAN (sp6tek) gwarantujgc wytacznie podstawowe ustugi w zakresie sieci
zapewniajgce dostep serwera Wykonawcy do niezbednych ustug np. Internetu i stacji roboczych
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie gwarantuje w takim przypadku innych ustug np.
pomieszczenia/serwerowni o odpowiednich warunkach Srodowiskowych, licencji, utrzymania
serwera, ustug antyspamowych/AV oraz innych zwigkszajacych bezpieczefistwo tego typu
ustug.”

11. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Strona 7z 110



Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

4 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé | SIWZ

11.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajacego upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z
Wykonawca w okresie realizacji Prac.

11.2. Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza
oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dia celéw wykonania Prac, z
wylaczeniem zaplecza biurowego, socjalnego i warsztatowego.

11.3. Na okres przejSciowy (do trzech miesiecy od terminu rozpoczecia obowigzywania umowy)
zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia max 2 konteneréw socjalnych z dostepem
do mediéw za odplatnosciag ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie
Zamawiajacego:

11.3.1.Plac wysypany Zwirem, powierzchnia ok.1200 m2 (za 8 blokiem przy Wisle) Przeznaczony
na 20 konteneréw socjalno - warsztatowych o wymiarach 2,5mX6m,
11.3.2.wyposazenie:
11.3.2.1. Podtgczenie wody pitnej - 6 miejsc podigczenia wyposazonych w liczniki (Srednica
rury 32mm),

11.3.2.2. Kanalizacja - TAK
11.3.2.3. Podiaczenie do pradu - TAK - 5 zestawdw remontowych, kazdy zestaw posiada

5 gniazd elektrycznych 5-bolcowych 32A
11.3.2.4. Plac utwardzony moze byC zasilony oddzielnie poprzez wpigcia kabla

elektrycznego pod zabezpieczenie - 80A moc 40kW.
11.4. Orientacyjne koszty medidw:

Media Cena w zi/m3
woda (m3) 4.8
$cieki (m3) 81
energia elektryczna
(MWh) 275

11.5. Po okresie przejéciowym zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszezen socjalno-
warsztatowych, biurowych, szatni, toalet na podstawie oddzielnej] umowy najmu (koszty
wynajmu nie obejmujg sprzgtania pomieszczen)

Koszty wynajmu dla spdtki obecnie realizujgcej zakres umowy

) . . Srednia
Powierzchnia Koszt najmu ,
najmu w m2 miesiecznie w zi star ka za Stawki zi/m2
m2
Pomieszczenia nainizsza 4 zt
socjalno-warsztatowe, 1 209,60 7 996,88 o 6,61 zt/m2 NIz
biurowe najwyzsza 8 zt
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grunt 356,00 49,84 zt 0,14 zt/m2

Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

Wynajem szatni dla pracownikéw, szacunkowy koszt 110 zi/miesigc/pracownik

11.6. Biezaca wspdtpraca z Wykonawcg

11.7. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

11.8. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych,

11.9. Zamawiajgcy zapewnia obstuge dZwigéw towarowych i suwnic 100T w budynku gléwnym w dni

robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00),
11.10. Wykonawca moZze samodzielnie obstugiwaé urzadzenia diwigowe bedace na stanie

Zamawiajgcego po przedstawieniu dokumentdw upowazniajgcych oraz otrzymaniu zezwolenia

od Zamawiajgcego.

12. MIEJSCE SWIADCZENIA USEUG

Strony uzgadniaja, Ze miejscem Swiadczenia ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,

28-230 Polaniec, sktadowisko Pi6éry(gmina Potaniec), ujecie wody i SUW w Potaricu, ujecie wody w

Tursku (gmina Potaniec).

13. RAPORTY | ODBIORY
13.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemuraporty:

dwa razy w miesigcu z realizacji zadar planowych

Raporty beda skiadane w formie elekironicznej.

13.2. Raporty beda stanowié podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru ustug zgodnie

- raz w tygodniu z realizacji ryczattu oraz zbicréwka na koniec miesigca

Ponadto bedg sktadane przez wykonawce listy kontrolne (raport) z wykonanych przegladow
okreslonych w zakresie Umowy.

Maksymalny czas dostarczenia raportu wynosi 7 dni kalendarzowych od zakoriczenia przegladu.

z OWZU. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.

13.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Wymagania dotyczgce dokumentaciji remontowej

Wymagan | Dokument Zrédiowy
Lp. Dokumentacja a
Ix]
A | PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
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Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych
instrukcji bezpiecznego wykonania prac

Instrukcja Organizaciji
Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Opracowanie przez Wykonawce Instrukciji Organizacji
Robét (IOR) do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia
Pofaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi
wykorzystywanych do prac

Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla
Pracownikow

Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i

pojazdow nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek o wydanie przepustek tymezasowych dla
pojazdow

Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i

pojazddw nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na
terenie obiektdw energetycznych

instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i
pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008

Wykazy pracownikow skierowanych do wykonywania
prac na rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno
przez wykonawce i pod podwykonawcow ( Zatacznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP))

Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
l/DB/B/20/2013

Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla
Wykonawcow - Z2 (Zatacznik do zgloszenia Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP )

Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.Anr
I/DB/B/20/2013

Harmonogram realizacji prac
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

{ uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez
stuzby BHP wykonawcy

10.

B Instrukcj
Przewidywany - Plan odpaddw przewidzianych do Ja.
. postepowania z
wytworzenia )
odpadami

w zwigzku z realizowana umowa rynkowa, zawierajgcy
prognoze : rodzaju odpaddw, ilosci oraz planowanych
sposobach ich zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)

wytworzonymi w
Eiektrowni Potaniec
nr l/TQ/P/41/2014

Plan Kontroli i Badan

11
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony }
B | WTRAKCIE REALIZACH PRAC
1. | Raportz inspekcji wizualnej
Tygodniowy raport realizacji prac ryczattowych wraz z
2. | aspektami BHP
Miesieczny raport BHP
3l
4, Okresowy raport z realizacji prac planowych
Dokumentacja fotograficzna
b.
( stan zastany )
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
N { uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7.
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoty odbiordw czesciowych
& ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Instrukcja
3 ) postepowania z
Zestawienie ilosci odpaddw wytworzonych oraz odpadami
9. | informacja o sposobach ich zagospodarowania

wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec

nrl/TQ/P/41/2014
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10.

Pisemna informacja o wielko$ci zuzycia substancii
niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni

Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu materiatowego
nr I/DN/B/69/2008

Cc PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do
1 remontu,
" | z podaniem gatunku materiatéw, oraz numeru
atestu/ow
2. | Poswiadczenia / Oswiadczenia
3 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z
naniesionymi zmianami
Instrukcja
przeprowadzania
oceny minimalnych
Protokot kontroli spetnienia minimalnych wymagan wymagan
4. | dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie do.tyczac’:ych .
uzytkowania maszyny be.zPleczenstwa I
higieny pracy w
zakresie uzytkowania
maszyny nr
I/MR/P/9/2012
5. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport konicowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi
6 / zalecenia dotyczgce remontowanego
" | urzadzenia/obiektu, wtym ukladéw i urzadzen
wspoéldziatajgcych oraz dokumentacje zdjeciowa
Protokotly odbioréw koncowy
7.
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
8. | Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym

14. WYMAGANIA TECHNICZNE

14.1.

14.2.

Dla Urzadzer klimatyzacyinych podlegajacych pod ustawe F-gazy wykonawca zaktada

karte urzadzenia dla nowo instalowanych i prowadzi karte urzadzei dla istniejgcych zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonows oraz
o_niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951). wydany dla

wykonawcy

Zamawiajgcemu comiesieczny raport.

15. DOKUMENTACJA

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr przvchodu i rozchodu freondéw i przedkiadat
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Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacjg umowy bedzie dostarczona Zamawiajacemu w
formie papierowe] (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf. (karty z wykonanych
przegladdw, protokoiy z préb funkcjonalnych, dokumentacja fotograficzna, itp.),

16. REGULACJE PRAWNE.PRZEPISY | NORMY

16.1. Wykonawca bedzie przestrzegal polskich przepiséw prawnych lgcznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznymi  Zamawiajgcego dotyczacych migdzy innymi  przepisow
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

16.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktdre nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (fgcznie z przepisami BHP).

16.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Uslugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacege prawa obowigzujgacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:

16.3.1.Ustawg Kodeks pracy

16.3.2.Ustawa Prawo energetyczne

16.3.3.Ustawa Prawo budowlane,

16.3.4.Ustawg o dozorze technicznym,

16.3.5.Ustawg Prawo ochrony §rodowiska,

16.3.6.Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

16.3.7.Ustawa o odpadach,

16.3.8.Ustawa o systemach oceny zgodnosci | nadzoru rynku
oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

16.4. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw wewnetrznych obowiazujacych u
Zamawiajgcego.
16.5. Na stronie internetowej Enea Potaniec: htips://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty w zakiadce: Dokumenty dla
Wykonawcéw | Dostawcdw, zamieszczone sa wymagania obowigzujgce na terenie Enea
Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sig i dostosowac sie do
ich wymagari:
16.5.1.Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:
16.5.1.1. Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
16.5.1.2. Nr.11 Wzdr zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Enea Elektrownia Potaniec Spélka Akcyjna oraz rejestru zezwoleii na
wykonywanie tych prac;
16.5.2.Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spotka Akcyjna
I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :
16.5.2.1. Nr. 1 Zasady odtgczania i zabezpieczenia Zrodet niebezpiecznych energii z
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);
16.5.2.2. Nr.2 Wykaz prac stwarzajacych mozliwosé wystgpienia szczegblnego zagroZenia
dla zycia lub zdrowia ludzkiego, prac szczegb!nie niebezpiecznych, prac pomocniczych
przy urzadzeniach energetycznych, prac dla ktérych wymagane jest opracowanie
instrukcji organizacji rob6t, prac dla kitérych wymagane jest opracowanie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, prac kitére moga byé wykonywane na podstawie
rejestru prac oraz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
16.5.2.3. Nr.3  W?zdr Karty zagrozen i doboru Srodkéw ochronnych przed zagrozeniami;
16.5.2.4. Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcow realizujgcych prace na rzecz
Elektrowni oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
16.5.2.5. Nr. 5 Podstawowe zasady obowigzujace podczas wykonywania prac przy
urzadzeniach energetycznych;

Sirona 13z 110



Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

’ Enea> Klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

16.5.2.6. Nr. 6 Podstawowe zasady obowigzujace przy wykonywaniu wybranych prac
szczegdlnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

16.5.2.7. Nr.14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed
rozpoczeciem prac;
16.5.2.8. Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robé6t, sposobu ich

rejestraciji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.
16.5.3.Instrukcja postepowania w razie wypadkdéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego |/DB/B/15/2007
16.5.4.Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013
16.5.5.Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazddw oraz zasady poruszania sie po
terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
16.5.6.Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008
16.5.7.1_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia
Potanie¢ SA przez podmioty zewnetrzne.
17. POZOSTALE WARUNKI:

17.1. Do zlozenia ofert uprawnieni sg jedynie Wykonawcy, ktorzy uczestniczyli w wizji lokalnej
majacej na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawcow z ogding topografig Elektrowni,
warunkami wykonania prac i specyfikg urzadzen. Wizja lokalna zakoriczona zostanie
podpisaniem przez Wykonawce oSwiadczenia potwierdzajgcego powyzsze.

Osoby kontaktowe w odniesieniu do wizji lokalnej:
Stanistaw Filipowlcz, tel.: +48 15 865 68 89 email: stanislaw.filipowicz@enea.pl

oraz

Ryszard Chmielewskl, tel.: +48 15 865 67 89, email: Chmielewski.ryszard@enea.pl

17.2. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

17.2.1.przybyé odpowiednio wczesnie] w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego
szkolenia BHP (czas trwania okoto 2 godzin) umozliwiajgcego wejScie na teren Enea
Pofaniec S.A.;

17.2.2.zabraé ze soba odzieZ ochronna i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu,
okulary ochronne, maseczki chronigce przed pylem) umozliwiajgcej wejscie na obiekty
produkeyjne Enea Potaniec S.A.;

17.2.3.podac imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum na jedng dobe przed
przyjazdem) bioracych udziat w wizji, celem przygotowaniaprzepustek );

17.2.4.wypeini¢ zatgczony Zatgcznik nr 1 (dokument Z-1a /Dokument zwigzany nr 4 do
I/DB/B/20/2013) z Instrukciji Organizacii Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A..

18. Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace.

Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace okreslono w Czesci Il SIWZ.
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SPIS ZALACZNIKOW DO CZESCI Il SIWZ:

1.

Zatacznik nr 1.1. - Zakres kompleksowej obstugi urzadzen Klimatyzacji, wentylacji
i centralnego odkurzania

2. Zatgcznik nr 1.2. - Remonty planowe i awaryjne
3.

Zatacznik nr 1.3. - Wykaz urzadzer i instalacji klimatyzacji , wentylacji i centralnego
odkurzania, na ktérych swiadczone bedg ustugi
Zatacznik nr 1.4. - Wyposazenie techniczne, sprzet i Srodki transportu wykonawcy niezbedne

do realizacji umowy.
Zatacznik nr 1.5. - Wykaz materiatéw pomocniczych koniecznych do realizacji umowy

Zalgcznik nr 1.6. - Wykaz materiatow (Czesci Zamiennych) utrzymywanych w magazynku przez
wykonawce do urzadzenia wentylacii, klimatyzacji, odkurzania
Zatgcznik nr 1.7. - Mapa terenu Elektrowni
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)

Zatgcznik nr 1.1.

ZAKRES KOMPLEKSOWE) OBSLUGI URZADZEN KLIMATYZAC)I, WENTYLACJI | CENTRALNEGO
ODKURZANIA.

Kiimatyzagja
Okresowe przeglady systeméw klimatyzacji,wystawianie protokotow:

W obiektach technologicznych i administracyinych wymienionych ponizej raz w miesiacu,- kottownia,
maszynownia, serwerownia F-12, F-12- centrala nawiewna na sale 107, nastawnia centralna, 10S
czesc dufiska, ZB, kontener p-poz. na dotkach roztadowczych, rozdzielnia biomasa |l, kontenery
socjalne biomasa Il, rgbak | i Il, zbiornik zrebki, rozdzielnia NW 39, 41, A-barn,Kontener pomiaréw

fizykochemicznych spalin z Zielonego Bloku oraz w kominie nr 3.

W obiektach technologicznych pozostalych raz na kwartat

W obiektach administracyjnych dwa razy w roku

Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatac)i - urzadzenia wg wykazu

a) sprawdzenie prawidtowosci pracy uktadéw grzewczych, chtodniczych - reguiacja, proby

funkcjonalne.

b) sprawdzanie pracy wentylatorow (tozysk, przektadni pasowych, regulacja naciagu paséw klinowych
lub wymiana},

smarowanie tozysk

c} uzupetnianie lub wymiana oleju i freonu, w uktadach chtodniczych, uzupetnienie
glikolu w uktadach chiodniczych
d) usuwanie nieszczelnosci w uktadach chiodn. polegajacych na lutowaniu uktadu , zgrzewaniu,

sprawdzaniu szczelnosci.

e) sprawdzanie dziatania i regulacja urzgdzer napgdowych, sterujacych i sygnalizacyjnych

Naprawa elementdw aparatury na uktadach zasilania i sterowania

f) wymiana filtréw i mat filtracyjnych w ukladach chlodniczych, centralach wentylacyjnych, szafach
sterowniczych wg zgtoszen.(filtry dia ZB zapewnia inwestor, dla pozostatych urzadzeri prowadzacy
eksploatacje)

g) sprawdzenie | dokrecenie potaczen Srubowych {(wymiana Srub)

h) okresowe pomiary obciazen elektrycznych wentylatoréw i sprezarek, - raz w roku
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i} sprawdz. poprawnosci dziatania, regulacja ukladéw automatyki, nastawa falownikéw - proby

funkcjonalne

j)sprawdzenie, regulacja, naprawa klap odcinajgcych/przepustnic , sitownikéw

k) czyszczenie skraplaczy. Wg potrzeb

) kontrola szczelnoSci uktadéw chtodniczych zgodnie z wymogami wymaganiami ustawy z dnia 15

maja 2015r. o substancjach zuboZajacych warstwe ozonows oraz o niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych (ti. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), zwanej dalej ,ustawg”. :

m) prowadzenie kart urzadzer chiodniczych, klimatyzacyjnych zgodnie wymaganiami ustawy z dnia

15 maja 2015r. o substanciach zuboZajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (1j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), zwanej dalej ,ustawa™.

Czyszczenie | odgrzybianie klimatyzacji z wystawieniem protokoléw - dwa razy w roku dla pomieszczen

gdzie przebywajq pracownicy (w wykazie zaznaczone *) oraz raz w roku dla pomieszczen technicznych

wymiana elementdw aparatury na ukfadach zasilania i sterowania (bezpieczniki, zabezpieczenia
termiczne, styczniki, przekazniki, sterowniki, kostki taczeniowe, wylgczniki, zawory rozprezne,

czyszczenie | dokrecanie, lutowanie polgczeri elektrycznych.

Wymiana zrodet oSwietlenia w wentylatorniach. pom. Klimatyzaciji,

Wymiana wentylatoréw w szafach sterowych, falownikach

Mycie i czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach - raz w roku

Montaz klimatyzatoréw przenoénych wg potrzeb, (klimatyzatory zamawiajacego)

Wentylagja
Okresowe przeglady wentylacji, potwierdzone protokotami -dwa razy w roku,

Czynno$ci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urzadzenia wg wykazu

Sprawdzenie poprawnosci pracy wentylatordw, smarowanie tozysk, regulacja naciggu pasow

klinowych lub ich wymiana, ocena stanu obudowy, podstawy.

sprawdzenie, regulacja, naprawa klap odcinajacych/przepustnic, sitownikow

Naprawa osion, obudéw, podstaw wentylatoréw
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

7 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

sprawdzenie | dokrecenie potaczeri Srubowych (wymiana Srub)

usuwanie nieszczelnosci na ukladach grzewczych wentylacji: przylacza, nagrzewnice

sprawdzanie dziatania i regulacja urzadzern napedowych, sterujgcych, sygnalizacyjnych i oSwietlenia

sprawdzanie stanu kanaléw wentylacyjnych - usuwanie nieszczelnosci.

Naprawa element6w aparatury na uktadach zasilania i sterowania

W okresie grzewczym przeglad nagrzewnic: a)uszczelnianie dtawikéw na zaworach, b) przeglad

zawordw elektromagnetycznych.{czyszczenie i smarowanie) - raz w miesigcu

Czyszczenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach obiektdw elektrowni - raz w roku

wymiana filtrow | mat filtracyjnych w wentylatorach, centralach wentylacyjnych, wg zgioszenr (filtry

Zapewnia prowadzgcy eksploatacje).

Zamykanie/ deklowanie czerpni wentylacyjnych przed okresem zimowym

otwieranie/ rozdeklowanie czerpni wentylacyjnych po okresie zimowym

wymiana elementdw aparatury na ukladach zasilania i sterowania (bezpieczniki, zabezpieczenia
termiczne, styczniki, przekaZniki, sterowniki, kostki taczeniowe, wylaczniki, diody sygnalizacyjne,

czyszczenie i dokregcanie, lutowanie polgczen elektrycznych.

Wymiana Zrddet oswietlenia w wentylatorniach

Wymiana wentylatoréw w szafach sterowych, falownikach

Wykonanie préb szczelnosci nagrzewnic raz w roku

konserwacja { czyszczenie, uszczelniane, malowanie, dokrecanie) czerpni, wywiewek wentylacyjnych,

wentylatoréw dachowych - raz w roku

Sprawdzanie droznosci kanatdéw wentylacji grawitacyjnej wg zgloszen

Konserwacja aparatéw grzewczo- wentylacyjnych - raz w roku

Przeglady, konserwacja zaluzji w budynku maszynowni i kottowni {(uzupetnianie zabezpieczen przed

zamknigciem, smarowanie dZwignic zamykaczy, wymiana uszkodzonych linek i uchwytéw) raz w roku

Odkurzanie

Okresowa kontrola instalacji odkurzania: przeglady raz w miesigcu

Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urzadzenia wg wykazu

a} udraznianie instalacji

b) likwidacja nieszczelnosci na instalacji odkurzania (uzupetnianie lub wymiana opasek, elementéw

faczeniowych na instalacji}
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen | instalacji wentylacji,

’Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Cze$é Il SIWZ

c) naprawa i wymiana przytaczy koricéwek KV , rozdzielaczy powietrza sterujacego

sprawdzenie, regulacja, naprawa klap odcinajacych, sitownikow

d) wymiana oleju pompy ssacej, nacigganie fub wymiana paskow klinowych raz w roku.

e) czyszczenie filtrow workowych - raz na 6 m-cy

Uczestnictwo w przegladach serwisowych barier HRD

sprawdzanie dziatania i regulacja urzadzen napedowych, sterujgcych i sygnalizacyjnych

Naprawa elementéw aparatury na uktadach zasilania i sterowania

wymiana elementéw aparatury na uktadach zasilania i sterowania (bezpieczniki, zabezpieczenia
termiczne, styczniki, przekazniki, sterowniki, kostkitaczeniowe, wyltgczniki, diody sygnalizacyjne,
czyszczenie i dokrecanie, lutowanie potaczen elektrycznych.

Czynnosci w zakresie wentylacjl, klimatyzacji, centralnego odkurzania
Wystawianie protokotéw po przegladzie urzadzen i instalacji wentylacji, klimatyzacji, odkurzania, z

wykazem usterek, zalecen i uwag
biezace usuwanie usterek w zakresie klimatyzacji, wentylacji centralnego odkurzania : rozpoznanie i

okreslenie przyczyny niesprawnosci, wykonanie naprawy objetej zakresem ryczattu lub zgtoszenie

zakresu naprawy wykraczajgcej poza ryczait.

Obstuga systemu SAP w zakresie zawiadomien, zlecef,, polecen

Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D gr. | bez ograniczenia napigcia i Il oraz osobami

funkeyjnymi tj. kierujacy zespotem, dopuszczajgcy, koordynujacy, poleceniodawca.
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Zatgeznik nr 1.2

Przedmiotem umowy objete beda réwniez remonty planowe i awaryjne rozliczane powykonawczo w

zakresach jak poniZej:

remonty planowe i awaryjne
rozliczane powykonawczo

1. Remonty urzadzenn i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacj
odkurzania

2. Remonty instalacji elektrycznych | sterowniczych urzadzen wentylac
klimatyzacji, odkurzania

3. Remonty ukifaddw chitodniczych

4. Remonty instalacji wentylacji grawitacyjnej

Prowadzenie remontdéw urzgdzeni instalacji wentylacji, klimatyzacji i

odkurzania bedzie rozliczane powykonawczo w oparciu o ustalong stawke r-g

Zuzyte materialy, koszty zakupow materiatbw, sprzet. Podstawg do rozliczen
bedzie: KNR, Zakiadowy Normatyw Pracochtonnosci Robét, Kalkulacja

Indywidualna w oparciu o rzeczywisty nakltad pracy. Materialy pomocnicze ujete

sg w stawce za roboczogodzine.

Szacunkowa iloSé r-g na realizacje remontdéw planowych wynosi 5500/rok

Realizacja remontéw planowych bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczne

plany pracy

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zakfadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN
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ZALACZNIK nr 1.3

WYKAZ URZADZEN | INSTALACJI KLIMATYZACJI , WENTYLACJI | CENTRALNEGO ODKURZANIA,

NA KTGRYCH SWIADCZONE BEDA UStUGI.

Wykaz urzadzen wentylacyjnych

Budynek maszynowni
L.p | Nazwa urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 1, Wyigcznik generatora
63, - nawiew poz. Om, 0§ A
2 Wentylator promieniowy LRMN Maszynownia bl. 1, Rozdzielnia P-1, poz. -3,9
500, - nawiew poz. Om, o§ A
3 Centrala CV A-2 Maszynownia bl. 1, Akumulatornia bl.1
poz. Om, 0§ A
4 | Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bl. 1, Rozdzielnia RWG-1, poz. O
- nawiew poz. Om, 0§ A
5 Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 2, Wylacznik generatora
63, - nawiew poz. Om, 0§ A
6 Wentylator promieniowy Maszynownia bl. 2, Rozdzielnia P-2, poz. -3,9
wwoax63, - nawiew poz. Om, 0§ A
7 Centrala CV A-2, - nawiew Maszynownia bl. 2, Akumulatornia bl.2
poz. Om, oS A
8 Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bl. 2, Rozdzielnia RWG-2, poz. O
- nawiew poz. Om, 0§ A
9 Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 3, Wylgcznik generatora
63, - nawiew poz. Om, 0§ A
10 |Wentylator promieniowy Maszynownia bl. 3, Rozdzielnia P-1, poz. -3,9
wwoax56, - nawiew poz. Om, 0§ A
11 |Centrala CV A-2, - nawiew Maszynownia bl. 3, Akumulatornia bl.1
poz. Om, 0§ A

Sgd Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zakiadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN




Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,
klimatyzacji i centralnego odkurzania

Enea Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest |l SIWZ
12 | Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bl. 3, Rozdzielnia RWG-1, poz. O
- nawiew poz. Om, 0§ A
13 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 4, Wylgcznik generatora
63, - nawiew poz. Om, 0§ A
14 |Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 4, Rozdzielnia P-4, poz. -3,9
56 poz. Om, 0§ A
15 |Centraia CV A-2, - nawiew Maszynownia bl. 4, Akumulatornia bl.4
poz. Om, 0§ A
16 |Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bl. 4, Rozdzielnia RWG-4, poz. 0
- nawiew poz. Om, 0§ A
17 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 5, Wylacznik generatora bl.5
63, - nawiew poz. Om, 0§ A
18 |Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 5, Rozdzielnia P-5, poz. -3,9
56 poz. Om, 0§ A
19 |[Centrala CV A-2 Maszynownia bl. 5, Akumulatornia bl.5
poz. Om, 0§ A
20 | Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bl. 5, Rozdzielnia RWG-5, poz. O
- nawiew poz. Om, 0§ A
21 |Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 6, Whytacznik generatora bl.6
63 poz. Om, 0§ A
22 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl, 6, Rozdzielnia P-6, poz. -3,9
56, - nawiew poz. Om, 0§ A
23 |Centrala CV A-2, - nawiew Maszynownia bl. 6, Akumulatornia bl.6
poz. Om, o§ A
24 | Wentylator kanatowy KT60 -35-4, | Maszynownia bi. 6, Rozdzielnia RWG-6, poz. O
- nawiew poz. Om, 0§ A
25 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 7, Wylacznik generatora bl. 7
63 poz. Om, oS A
26 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 7, Rozdzielnia P-7, poz. -3,9
56, - nawiew poz. Om, 0§ A
27 |Centrala CV A2 Maszynownia bl. 7, Akumulatornia bl.7
poz. Om, 0§ A
28 | Wentylator kanatowy KT60 —-35-4, | Maszynownia bl. 7, Rozdzielnia RWG-7, poz. O

- nawiew

poz. Om, 0§ A
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé || SIWZ
29 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 8, Wylgcznik generatora bi.8
50, - nawiew poz. Om, 08 A
30 |Wentylator promieniowy wh20 , - | Czton cieptowniczy Akumulatornia poz.0,0m
nawiew poz. 0,0 m, 0§ A
31 |Wentylator promieniowy wwoax Czton cieptowniczy Rozdzielnia RS11,Rs12,RS21,
63, - nawiew poz. 0,0 m, 08 A poz. 0,0m
32 |Wentylator promieniowy wb30, - Czton cieptowniczy Akumulatornia poz.0,0m
wywiew poz. 0,0 m, 08 A
33 |Centrala 02L - nawiew Czion cieptowniczy Warsztat C.0 Elpobud
poz. 5,0 m, nr2,08 A
34 |Centrala O5L - nawiew Czion cieplowniczy Warsztat Elporem - spawalnia
poz. 5,0 m, nr1,0§ A
35 |Wentylator promieniowy wwoax Czion cieptowniczy Kablownia poz. - 6,8

45 (W7) -wyciag

poz. Maszynowni dzZ.

36

Wentylator promieniowy wwoax
63 (W1) -wyciag

Czlon cieptowniczy
poz. Maszynowni di

Rozdzielnia RO1 Ai B poz. -3,9

37

Wentylator promieniowy wwoax
50 W33) -wyciag

Czton ciepltowniczy

poz. Maszynowni dz

Warsziat spawalniczy Elporem

poz. +5m

38

Wentylator promieniowy wwoax
63 (W10) -wyciag

Czion cieplowniczy

poz. Maszynowni dZ

Kablownia poz. - 6,8

39

Wentylator promigniowy wwoax
25 (W34) -wyciag

Czton cieptowniczy

poz. Maszynowni d7

Szatnia +8,4 - Epoautomatyka

40

Centrala 02L - nawiew

Czlon cieptowniczy
poz. 8,7, pom elpoaut

Szatnia +8,4 - Epoautomatyka

41

Wentylator promieniowy wwoax

63, - nawiew

Czlon cieptowniczy
poz. tuneli kablow,

Rozdzielnie RO1A/B,
RNO21,RNO22 poz. -3,9

42

Wentylator promieniowy FKD 63, -
nawiew (system 10)

Maszynownia poz. -7,
bl.1

Maszynownia poz.-3,9 , + 5 oraz

kottownia poz. +12m

43

Wentylator promieniowy FKD 63, -

nawiew (system 10)

Maszynownia poz. -7,
bl.2

Maszynownia poz.-3,9 , + 5 oraz

kottownia poz. +12m

44

Wentylator promieniowy FKD 63, -

nawiew (system 10)

Maszynownia poz. -7,
bl.3

Maszynownia poz.-3,2 , + 5 oraz

kottownia poz. +12m

45

Wentylator promieniowy FKD 63, -

nawiew (system 10)

Maszynownia poz. -7,
bl.4

Maszynownia poz.-3,9, + 5 oraz

kottownia poz. +12m
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46 | Wentylator promieniowy FKD 63, - | Maszynownia poz. -7, | Maszynownia poz.-3,9 , + 5 oraz

nawiew (system 10)

bl.5

kotfownia poz. +12m

47 | Wentylator promieniowy FKD 63, - | Maszynownia poz. -7, | Maszynownia poz.-3,9 , + 5 oraz
nawiew (system 10) bl.G kottownia poz. +12m

48 |Wentylator promieniowy FKD 63, - | Maszynownia poz. -7, | Maszynownia poz.-3,9 , + 5 oraz
nawiew (system 10) bl.7 kottownia poz. +12m

49 | Wentylator promieniowy FKD 63, - | Maszynownia poz. -7, | Maszynownia poz.-3,9, + 5 oraz
nawiew (system 10} bl.8 kottownia poz. +12m

50 |Wentylator promieniowy wwoax Magazynek izolerdw | Rozdzielnie RNO2, RS3
63, - nawiew bl.4, poz. Om, 0§ A

51 |Wentylator promieniowy FKb40, - | Maszynownia bl.2/3 | Rozdzielnia PR1i2, poz. -3,9 m
nawiew poz.0, pod nast. dire

52 | Wentylator promieniowy wwoax Pom. Elpoautomatyki | Rozdzielnie RNO1, RS1, RS1A,
63, - nawiew bl.1, poz.0Om, o§ Al 015, poz. -3,9, 08A

53 |Wentylator promieniowy FKN315, | Maszsynownia Krosownia bl1/2, poz. +5m, 08
- nawiew poz.+8m, przy nasta (A

54 | Wentylator promieniowy FKN315, | Maszsynownia Krosownia bl3/4, poz. +5m, 0§
- nawiew poz.+8m, przy nasta |A

b5 | Wentylator promieniowy FKN315, | Maszsynownia Krosowniabi 5/6, poz. +5m, 0§
- nawiew poz.+8m, przy nasta |A

56 | Wentylator promieniowy FKN315, | Maszsynownia Krosownia bl7/8, poz. +5m, 0§
- nawiew poz.+8m, przy nasta |A

57 | Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 6, Warsztat Elporem, poz. +bm,
35,5, nawiew poz. Om, 0§ A(pom. elektrycy

Elpobud)

58 |Wentylator promieniowy wwoax Maszynownia bl. 6, Warsztat Elpobud - spawalnia,

40/50-8 - wycigg poz. Om, c§ A, {pom. |poz. Om, bl.6
Elpobud)

59 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownhia - poz. Rozdzielnia RWG bl.1
wyciag Om rozdziel. RWG bl.1

60 | Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. Rozdzielnia RWG bl.2
wyciag Om rozdziel. RWG bl.2

61 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. Rozdzielnia RWG bl.3
wycigg Om rozdziel. RWG bl.3
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62 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. | Rozdzielnia RWG bl.4
wyciag Om rozdziel. RWG bl.4

63 | Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. Rozdzielnia RWG bl.5
wycigg Om rozdziel. RWG bl.5

64 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. Rozdzieinia RWG bl.8
wyciag Om rozdziel. RWG bl.6

65 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. | Rozdzielnia RWG bl.7
wyciag Om rozdziel. RWG bl.7

66 |Wentylator HCFT/4-400/H - Maszynownia - poz. | Rozdzielnia RWG bl.8
wyciag Om rozdziel. RWG hl.8

67 |Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia bll
wyciag bl.1

68 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Wylacznik generatora
wyciag bl.1

69 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia RNO1
wyciag bl.1

70 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P1
wyciag bl.1

71 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia |Rozdzielnia B1/A/B
wyciag bl.1

72 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia RNO1
wyciag bl.1

73 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia |Rozdzielnia P1
wyciag bl.1

74 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownig
wyciag bl.1

75 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig |Rozdzielnia RNO1
wycigg bl.1

76 {Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
WYCigg bl.1

77 [Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.1

78 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia RNO1
wyciag bl.1
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79 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wyciag bl.1
80 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Krosownia
wycigg hl.2
81 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownig
wyciag bl.2
82 |Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Wylacznik generatora
wyciag bl.2
83 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Rozdzielnia P2
wycigg bl.2
84 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Akumulatornia
wyciag bl.2
85 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.2
86 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownig
wyciag bl.2
87 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig [ Krosownia
wycigg bl.2
88 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wycigg bl.3
89 |(Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownig
wyciag bl.3
90 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia | Wylgcznik generatora
wyciag bl.3
91 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P3
wyciag bi.3
92 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P3
wycigg bl.3
83 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Akumulatomia
wyciag bl.3
94 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.3
95 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownia
wyciag bl.3
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96 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia | Krosownia
wycigg bl.3

97 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Krosownia
wyciag bl.4

98 |Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Korytarz przed krosownig
wyciag bl.4

99 |Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia |Wylacznik generatora
wycigg bl.4

100 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P4
wyciag bl.4

101 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.4

102 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig |Akumulatornia
wycigg bl.4

103 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P4
WycCigg bl.4

104 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wyciag bl.4

105 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wyciag bl.5

106 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia |Korytarz przed krosownig
wyciag bl.5

107 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia |Wylacznik generatora
wycigg bl.5

108 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Wytgcznik generatora
wyciag bl.5

109 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P5
wyciag bl.5

110 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia |Akumulatornia
wyciag bl.5

111 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.5

112 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P5
wycigg bl.5
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé |l SIWZ
113 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P5
wyciag bl.5
114 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia | Krosownia
wycigg bl.5
115 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia 0b5
wyciag bl.5
116 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Rozdzielnia P6
wycigg bl.6
117 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P6
wyciag bl.6
118 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P6
wycigg bl.6
119 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Wylgcznik generatora
wyciag bl.6
120 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.6
121 ) Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia | Akumulatornia
wyciag bl.6
122 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Korytarz przed krosownig
wycigg bl.6
123 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Kablownia
wyciag bl.6
124 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wyciag bl.6 |
125 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig |Warsztat Elporem +5 m -
wyciag bl.7 {dach niski) elektrycy
126 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia | Warsztat Elporem +5m -
wycigg bl.7 {dach niski) elektrycy
127 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig |Warsztat Elporem +5 m -
wycigg bl.7 {dach niski) elektrycy
128 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig |Warsztat Elporem +5 m -
wycigg bl.7 {dach niski) elektrycy
129 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Akumulatornia
wyciag bl.7
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E-r?‘ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ

130 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Akumulatornia
wyciag bl.7

132 | Wentytator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Wylacznik generatora
wyciag bl.7

132 | Wentyiator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia | Wylacznik generatora
wyciag bl.7

133 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia
wyciag bl.7

134 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Krosownia
WyCigg bl.8

135 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Wylacznik generatora
wyciag hl.8

136 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnig | Wytacznik generatora
wycigg bl.8

137 | Wentylator dachowy WD25 - Dach nad nastawnia [Akumulatornia
wyciag bl.8

138 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig |Akumulatornia
wyciag bl.8 |

139 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnig | Rozdzielnia P8
wyciag bl.8

140 | Wentylator dachowy WD20 - Dach nad nastawnia |RozdzielniaP8
wyciag bl.8

141 | Wentylator dachowy WD15 - Dach nad nastawnig | Nastawnia bl.8
wyciag bl.8 §ciana nastawn

142 | Wentylator dachowy WD15 - Czton cieptowniczy Pom. Elpoautomatyki
wycigg nr2- dach wysoki

143 | Wentylator dachowy WD25 - Czion cieptowniczy nr2 | Warsztat Elporem
wyciag - dach wysoki

144 | Wentylator dachowy WD15 - Czlon cieptowniczy nr2 | Pom. Socjalne
wycigg - dach wysoki

145 | Wentylator dachowy WDP10/10- |Czton cieptowniczy nr2 | Kablownia
wyciag - dach niski

146 | Wentylator dachowy WVPB31,5- | Czton cieptowniczy nr2 | Warsztat elporem - sthow.
wyciag - dach nigki Spawalnicze
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Kompleksowe utrzymanie urzagdzen i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czes¢ Il SIWZ

147 | Wentylator dachowy WVYPB31,5 - | Czlon cieptowniczy nr2 | Kablownia
wyciag - dach niski
148 | Wentylator dachowy WVPB31,5 - | Czion cieptowniczy nr2 | Kablownia
wyciag - dach niski
149 ; Wentylator WDP5 - wyciag Czlon cieptowniczy nr2 | Rozdzielnia RP5
- dach niski
Budynek kotlowni
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Kompleksowe utrzymanie urzadzeri i instalacji wentylacji,

/E,?“ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czeéé Il SIWZ

1 Wentylator promieniowy wwoax | Kottownia bi.2 poz Korekeja bl. 1/2
40 - nawiew +16m, 0§ B

2 Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.2 poz Rozdzielnia E-2, C-2
nawiew +16m, 05 B

3 Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.3 poz Rozdzielnia E-3, C-3
nawiew +16m, 0§ B

4 Wentylator promieniowy wwoax | Kottownia bl.4 poz Korekcja bl. 3/4
40 - nawiew +16m, 05 B

5 Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.4 poz Rozdzielnia E-4, C-4
nawiew +16m, 0§ B

6 Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.5 poz Rozdzielnia E-5, C-5
nawiew +16m, 0§ B

7 Wentylator promieniowy wwoax | Kottownia bl.6 poz Korekcja bl. 5/6
40 - nawiew +16m, 05 B

8 Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.6 poz Rozdzielnia E-6, C-6
nawiew +16m, 0§ B

S Wentylator promieniowy FKN20 - | Kotlownia bl.7 poz Rozdzielnia E-7, C-7
nawiew +16m, 0§ B

10 [Wentylator promieniowy wwoax | Kottownia bl.8 poz Korekeia bl. 7/8
40 - nawiew +16m, 05 B

11 [Wentylator promieniowy FKN20 - | Kottownia bl.8 poz Rozdzielnia E-8, C-8
nawiew +16m, o§ B

12 Wentylator promieniowy wvpb20 | Kottownia bl.2 poz Korekcija bl. 1/2
- wywiew +16m, os B

13 | Wentylator promieniowy wvpb Kotlownia bl.2 poz Korekcja bl. 1/2
31,5 - wywiew +16m, 0§ B

14 |Wentylator promieniowy wvpb25 | Kottownia bl.4 poz Korekcja bl. 3/4
- wywiew +16m, o5 B

15 |Wentylator promieniowy wvpb Kottownia bl.4 poz Korekeja bl. 3/4
31,5 - wywiew +16m, 0§ B

16 |Wentylator promieniowy wvpb20 | Kottownia bl.6 poz Korekeja bl. 5/6
- wywlew +16m, 0§ B

17 | Wentylator promieniowy wvpb Kottownia bl.6 poz Korekcja bl. 5/6
31,5 - wywiew +16m, 0§ B
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Kompleksowe utrzymanie urzadzer i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
18 | Wentylator promieniowy Kottownia bl.8 poz Korekcja bl. 7/8
wvpb31,5 - wywiew +16m, 05 B
19 | Wentylator promieniowy wvpb Kottownia bl.8 poz Korekgcja bl. 7/8
31,5 - wywiew +16m, 0§ B

20 |Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tamociggi
przykottowejbl, 1

21 | Wentylator woxB63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasémociagi
przykottowejbl. 1

22 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wdzki rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 1

23 |[Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taS§mociagi
przykottowejbl. 1

24 | Wentylator wox83 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociggi
przykotlowejbl. 1

25 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taémociagi
przykottowejbl, 1

26 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Waozki rewersyjne i tadmociagi
przykottowejbl. 2

27 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 2

28 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 2

29 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl, 2

30 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 2

31 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 2

32 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 3

33 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 3

34 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taS§mociagi

przykotiowejbl. 3
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

35 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 3

36 |Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wazki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 3

37 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociagi
przykotiowejbl. 3

38 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wazki rewersyjne i taSmociagi
przykotiowejbl. 4

39 |Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wdzki rewersyjne i taémociagi
przykotlowejbl. 4

40 |Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i tasmociggi
przykotlowejbl, 4

41 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Waozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 4

42 | Wentylator wox60 - wywiew Dach galerii Wazki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 4

43 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 5

44  |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wobzki rewersyjne i taSmociagi
przykottowej bl5

45 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociagi
przykottowej bl5

46 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii W4zki rewersyjne i taSmociggi
przykottowejbl. 5

47 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 5

48 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii WézKi rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 6

49 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 6

50 |[Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wbzki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 6

51 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi

przykottowejbl. 6
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesdé | SIWZ

52 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 6

53 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taémociagi
przykottowejbl. 6

54 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyine i taémociagi
przykottowejbl. 7

bb | Weniylator wox40 - wywiew Dach galerii Wébzki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 7

56 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i taémociagi
przykotiowejbl. 7

57 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taémociagi
przykottowejbl. 7

58 |Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wézki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 7

59 | Wentylator wox40 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasSmociagi
przykottowejbl. 7

60 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wdbzki rewersyjne i taSmociagi
przykottowejbl. 8

61 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 8

62 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wdzki rewersyjne i tasmociagi
przykottowejbl. 8

63 |Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociagi
przykotfowejbl, 8

64 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wazki rewersyjne i tasmociggi
przykotiowejbl. 8

65 | Wentylator wox63 - wywiew Dach galerii Wozki rewersyjne i taSmociggi
przykotiowejbl. 8

66 |Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
bl.1 towarowego

67 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
hl.2

68 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu

bl.3

towarowego

Strona 34 z 110




Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
69 |Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kotlowni | Maszynownia dZwigu
bl.4 towarowego
70 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
bl.5 towarowego
71 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
bl.6 towarowego
72 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
bl.7 towarowego
73 | Wentylator wox40 - nawiew Dach wysoki kottowni | Maszynownia dZwigu
hl.8 towarowego
74 | Wentylator B-40 - wycigg Poz. +48 m 0s B, bl.4 | Pom. pomiaréw cieplnych
75 | Wentylator WO40 - wyciag Poz. +48 m 0§ B, bl.3 | Pom. pomiardéw cieplnych
76 | Wentylator WO40 - wyciag Poz. +48 m 0§ B, bl.3 | Pom. pomiaréw cleplnych
77 | Wentylator WO31,5 - wyciag Poz. +48 m 0§ B, bl.7 | Pom. pomiaréw cieplnych
78 | Wentylator WO31,5 - wyciag Poz. +48 m 05 B, bl.7 | Pom. pomiardéw cieplnych
79 | Wentylator W031,5 - wyciag Poz. +48 m 0§ B, bl.7 | Pom. pomiaréw cieplhych
80 |Wentylator WO31,5 - wycigg Poz. +48 m o$ B, bl.7 | Pom. pomiaréw cieplnych
81 |Wentylator WO31,5 - wyciag Poz. +48 m 0§ B, bl.7 | Pom. pomiardw cieplnych
82 |Wentylator WO31,5 - wyciag Poz. +48 m 05 B, bl.7 | Pom. pomiardw cieplnych
83 |Wentylator dachowy WD20 - Poz. +23m 0$B Sanitariat poz. +12m, bl. 2
wyciag
84 | Wentylator dachowy WD20 - Poz. +23m 0sB Sanitariat poz. +12m, bl. 4
wyciag
84 |Wentylator dachowy WD20 - Poz. +23m 0SB Sanitariat poz. +12m, bl. 6
wyciag
85 |Wentylator dachowy WD20 - Poz. +23m 0sB Sanitariat poz. +12m, bl. 8
wyciag
Budynek F-1
i Centrala VTS - 230 -R-HIE Wentylatornia poz. Hala obrabiarek i przemystowki

Om, na przeciw p.69
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odKkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

2 Wentylator FKN50 - nawiew Wentylatornia poz. Jadalnia i warsztat Elporem
Om, na przeciw p.76

3 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. Pomieszczenie socjalne Ip DGB -
Om, na przeciw p.76 | sprzataczki

A Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. Pomieszczenia biurowe poz. Om
Om, na przeciw p.76

5 Wentylator FKN50 - wyciag Wentylatornia poz. Pomieszczenia biurowe poz. Om
Om, na przeciw p.76

6 Wentylator FKN40O - nawiew Wentylatornia poz. Magazynek wykon. detali poz.
Om, na przeciw warsz. [Om
remont. pomp

7 Wentylator FKN40 - nawiew Wentylatornia poz. Magazynek obok mistrzéwki poz.
Om, na przeciw warsz. | Om
remont. pomp

8 Wentylator FKN50 - nawiew Wentylatornia poz. Warsztat remontu pomp poz. Om
Om, naprzeciw warsz.
remont. pomp

9 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. Pomieszczenta biurowe mistrza
0Om, na przeciw warsz. | poz. Om
remont. pomp

10 |Centrala SALENII 500BYPASS Wentylatornia poz. Pomieszczenia biurowe Ip
Om, na przeciw warsz. | (Michalcowka)
remont. pomp

11 | Centrala wentylacyjna BO-11-5 - | Wentylatornialp na Rozdzielnie poz. Om

wyciag przeciwka p.118
12 Centrala wentylacyjna KWM - Wentylatornialp na Rozdzielnie poz. Om
nawiew BO-11-5(50)P przeciwko p.118

13 | Wentylator FKN50 - wycigg Wentylatornialp, na Rozdzielnia poz. Om
przeciw p.118

14 | Wentylator FKNSO - wycigg Wentylatornialp, na Magazynek wykon. detali poz.
przeciw p.118 Om

15 Wentylator FKNS0 - wycigg Wentylatornialp, na Warsztat remontu pomp poz. Om
przeciw p.118

16 | Wentylator FKN40Q - wyciag Pom. kuzni Kuznia

17 | Wentylator WO40 - wycigg Pom. kuzni Stanowisko do napawania
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Kompleksowe utrzymanie urzadzeri i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
18 |Wentylator WO40 - wyciag Wentylatornia obok Stanowisko spawalnicze
mistrzowki
19 | Wentylator WO40 - wyciag Pomieszczenie Stanowisko spawalnicze
spawalni
20 |Wentylator FKN4O - wyciag Wentylatotnia przy Pomieszczenie socjalne obok
mag. 001 kuZn
21 |Wentylator FKN50 - nawiew Wentylatotnia przy Spawalnia
mag. 001
22 | Wentylator FKN50 - wyciag Wentylatotnia przy Rozdzielnia
mag. 001
23 |Wentylator FKN4O - nawiew Wentylatotnia przy KkuZnia
mag. 001
24 |Wentylator FKN40 - nawiew Wentylatotnia przy Pomieszczenie mistrza
mag. 001
25 |[Wentylator FKN40 - nawiew Wentylatotnia przy Pomieszczenie socjalne obok
mag. 001 kuzn
26 |Wentylator WT31,5 - wycigg Pom. stolarni Stolarnia
27 |Wentylator WD20 - wyciag Sciana zew. obok Warsztat hydrauliczny
warsztatu
28 |Wentylater WD31,5 - wyciag Magazynek elektrykdw
29 |Wentylator WD20 - wycigg WC przy warsztacie blacharzy
30 |Wentylator wwoax 28 - nawiew | Hala remontu silnikéw | Stacja prob oraz rozdzielnia
-strop nad stacjg prob
31 |Wentylator wwoax 28 - nawiew | Hala remontu silnikow | Stacja préb oraz pom. biurowe
-strop nad stacjg préb
32 |Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad hala spawalnia
wyciag elektrykow
33 Wentylator DAXC 31,5 - wyciag | Dach nad halg spawalnia
elektrykow
34 |Wentylator dachowy WD 30 - Dach nad halg Wezet cieptowniczy
wycigg elektrykdw
35 Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad hala lakiernia
wyciag elektrykow
36 Wentylator dachowy WD 30 - Dach nad halg Hala remontu silnikdw
wyciag elektrykow
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/-Er?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgsé ) SIWZ
37 | Wentylator dachowy WD 30 - Dach nad halg Hala remontu silnikéw
wycigg elektrykow
38 | Wentylator dachowy WD 30 - Dach nad halg Stacja préb
wyciag elektrykéw
39 |Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad halg Stacja prob
wycigg elektrykow
40 |Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad halg sanitariat
wyciag elektrykéw
41 | Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad hala jadalnia
wyciag elektrykéw
42 | Wentylator dachowy WO40 - Dach nad halg Stanowiska spawalnicze - hala
wycigg elektrykow przemystéwkia
43 | Wentylator dachowy wwoax31,5 | Dach nad hala Stanowiska spawalnicze - hala
- wyciag elektrykéw przemystowkia
44 | Wentylator dachowy WOG3 - Dach nad halg hala
wycigg przemystowki Il w
Swietliku
45 | Wentylator dachowy WOG63 - Dach nad halg hala
wycigg przemystowki [l w
Swietliku
46 | Wentylator dachowy WOG3 - Dach nad halg Stanowisko spawalnicze
wyciag przemystowki Il
47 | Wentylator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 002
wyciag magazynu 002 w
Swietliku
48 | Wentylator dachowy W40 - Dach nad halg Magazyn 002
wyciag magazynu 002 w
Swietliku
49 | Wentylator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 002
wycigg magazynu 002 w
Swietliku
50 | Wentylator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 002
wyciag magazynu 002 w

Swietliku
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIW2Z
51 |Wentyiator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 002
wyclag magazynu 002 w
Swietliku
52 {Wentylator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 002- pomieszczenie
wyciag magazynu 002 biurowe
53 |Wentylator dachowy W0O40 - Dach nad halg Magazyn 001
wyciag magazynu 001
54 | Wentylator dachowy WO40 - Dach nad hala Magazyn 001
wyciagg magazynu 001
55 | Wentylator dachowy W0O40 - Dach nad halg Magazyn 001
wycigag magazynu 001
56 |Wentylator dachowy WO40 - Dach nad hala Magazyn 001
wycigg magazynu 001
57 |Wentylator dachowy W040 - Dach nad halg Magazyn 001
wyciag magazynu 001
58 | Wentylator dachowy WO40 - Dach nad halg Magazyn 001
wyciag magazynu 001
58 |Wentylator dachowy W0O40 - Dach nad haig Magazyn 001
wyciag magazynu 001
60 |Wentylator dachowy W0O40 - Dach nad halg Pomieszczenie WC -
wycigg magazynu 001
61 |Wentylator dachowy WO40 - Dach nad halg Mistrzéwka przemystéwka
wyciag magazynu 001
62 |Wentylator dachowy WO40 - Dach nad hala kuznia
wyciag magazynu 001
63 |Wentylator dachowy WOG3 - Dach nad hala hala
wyciag przemystowki | w
, Swietliku
64 | Wentylator dachowy WO63 - Dach nad halg hala
wyciag przemystowki | w
Swietliku
65 Wentylator dachowy WO63 - Dach nad halg hala
wyciag przemystowki | w
Swietliku
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,
klimatyzacji i centralnego odkurzania

Enea Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
66 | Wentylator dachowy W0O63 - Dach nad halg hala
wyciag przemystowki | w
Swietliku
67 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach nad Pom. regeneracji
wyciag narzedziownig
68 |Wentylator dachowy WD 20 - Dach nad Pom. regeneracji
wyciag narzedziownia
69 | Wentylator dachowy WD 25 - Dach nad Pom. Regeneracji palnikdéw
wyciag narzedziowniag
70 | Wentylator dachowy WD 15 - Dach nad Sala konferencyjna Ip
wyciag narzedziownig
71 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach nad czescig WC
wycigg biurowa
72 |Wentylator FKN 40 - nawiew Wentylatornia obok malarnia
warszthydraulicz..
73 |Wentylator FKN 31,5 - wycigg Wentylatornia obok malarnia
warszt malarskiego
74 | Wentylator WB 31,5 - wycigg Wentylatornia obok malarnia
warszt malarskiego
75 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykdw Hala elektrykow
AGSW- nawiew
75 [Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykdw Hala elektrykow
AGSW- nawiew
76 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykdéw Hala elektrykow
AGSW- nawiew
77 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykdw Hala elektrykow
AGSW- nawiew
78 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykdw Hala elektrykow
AGSW- nawiew
79 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykéw Hala elektrykdw
AGSW- nawiew
80 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykow Hala elektrykow
AGSW- nawiew
81 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykow Hala elektrykow
AGSW- nawiew
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacij,

/E?ea klimatyzacji | centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc Il SIWZ
82 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala elektrykow Hala elektrykdéw

AGSW- nawiew

83 |Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala przemystéwki nr | Hala przemystéwki nr 2
UGW nawiew 2
84 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala przemystéwki nr | Hala przemystowki nr 2
UGW nawiew 2
85 |Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala przemystéwki nr | Hala przemystowki nr 2
UGW nawiew 2
86 |Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala przemystowki nr | Hala przemystowki nr 1
UGW nawiew 1
87 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala przemystowki nr | Hala przemystowki nr 1
UGW nawiew 1
88 |Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala obrabiarek Hala obrabiarek
UGW nawiew
Budynek F-12
1 Centrala VTS-21-R-HC/S Wentylatornia w Sala konferencyjna Ip
piwnicy poz. -3,9
2 Wentylator FKN 31,5 - nawiew | Wentylatornia w Laboratorium chemiczne 7p
piwnicy poz. -3,9
3 Wentylator FKN 25 - nawiew Wentylatornia w Rozdzielnia 02b, poz. -3-9
piwnicy poz. -3,9
4 Wentylator dachowy WD 20 - Dach niski od strony F- | Laboratorium 7p
wyciag 13
5 Wentylator dachowy WD 20 - Dach niski od strony F- | Laboratorium 7p-dygistorium
wycigg 13
6 Wentylator dachowy WD 31,5 - | Dach niski od strony F- | Laboratorium 7p-dygistorium
wyciag 13
7 Wentylator dachowy WD 31,56 - | Dach niski od strony | Laboratorium 7p-okap nad
wyciag Wisty umywalka
8 Wentylator dachowy WD 25 - Dach niski od strony | Laboratorium 7p-dygistorium
WyCiag Wisty
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/)Enea klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
9 Wentylator dachowy WD 31,5 - | Dach wysoki Archiwum 8p
wyciag
10 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach wysoki Pom. biurowe
wyciag
11 |Wentylator dachowy WD 31,5 - | Dach wysoki Laboratorium 7p-dygistorium
wyciag
12 | Wentylator dachowy WD 25 - Dach wysoki Laboratorium 7p-dygistorium
wyciag
13 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach wysoki Rozdzielnia poz. -3,9
wyciag
14 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach wysoki Laboratorium 7p-dygistorium
wyciag
15 | Wentylator dachowy WD 15 - Dach wysoki Laboratorium 7p-dygistorium
wyciag
16 | Wentylator FKN25 - wycigg Korytarz 8p Lahoratorium 7p-dygistorium
17 | Wentylator FKN25 - wyciag wentylatornia 8p Archiwum 8p
Budynek F-13
1 Wentylator FKN50 - wyciag Wentylatornialip, pom | Bar poz. Om
Whytgczony z ruchu Elpoautomatuyk
2 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornialip, pom | Pokoje biurowe 320,321,328,
Elpoautomatuyk lip
3 Wentylator FKN20 -nawiew Wentylatornialip, pom | Telekomunikacja
Elpoautomatuyk
4 Wentylator FKN50 - wyciag Wentylatornialip, pom | Bar
Elpoautomatuyk
5 Wentylator FKN8O - wyciag Wentylatornialip, pom | Pom. sogjalne Elpobud poz. -
Wwlaczony z ruchu Elpoautomatuyk 3,9
6 Wentylator FKN25 - nawiew Wentylatornialip, pom | Ksero

Elpocautomatuyk
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacii i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
7 Centrala wyciagowa VBW typ. BS | Wentylatornialip, pom |Szatnie 2,8,14
Elpoautomatuyk
8 Centrala wyciggowa VBW typ. BS | Wentylatornialip, pom |Szatnie 3, 9, 15
Elpoautomatuyk
] Centrala wyciagowa VBW typ. BS | Wentylatornialip, pom |Szatnie 4, 10, 16
Elpoautomatuyk
10 |Centrala wyciggowa VBW typ. BS | Wentylatornialip, pom |[Szatnieb, 11, 17
Elpoautomatuyk
11 [ Centrala wyciggowa VBW typ. BS | Wentylatornialip, pom |Szatnie 6, 12, 18
Elpocautomatuyk
12 | Wentylator FKN50 - wyciag Wentylatornialip, pom |Bar
Wvytgczony z ruchu Elpoautomatuyk
13 |Wentylator FKN4OQ - wyciag Wentylatornialip, pom | Rozdzielnia i akumulatornia
Elpoautomatuvk
14 |Centrala nawiewna VTS typ.EU4 | Wentylatornialip, pom | Archiwumlip
Eipoautomatuyk
15 Centrala wyciggowa VBW typ. BS | Wentylatorniallp, mag. | Szatnie 1, 7, 13
filtrow
16 [Wentylator wwoax31,5 - nawiew | Wentylatorniallp, mag. | Sanitariaty poz. 0i -3,9 m
filtrow
17 | Wentylator FKN25- nawiew Wentylatorniallp, mag. | Pom. Epoinformatyki
filtrow
18 | Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatorniallp, mag. | Pom. Epoinformatyki
fittrow
19 |Wentylator FKN25- nawiew Wentylatorniallp, mag. | Pom. Epoinformatyki
' filtrow
20 | Centrala nawiewna VTS typ. EU- | Wentylatornia poz. - | Szatnie (potowa) 5, 6, 11,12,
4 3,9m od str. Wisty 17,18
21 | Centrala nawiewna VTS typ. EU- |Wentylatornia poz. - | Szatnie (potowa) 3,4,9,10,15,16
4 3,9m od str. Wisly
22 Centrala nawiewna VTS typ. EU- | Wentylatornia poz. - | Szatnie (potowa) 1,2,7,8,13,14
4 3,9m od str. Wisty
23 | Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. - | Pom. Telekomunikacji poz. -3,9

3,9m od str. Wisty
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/En>ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé || SIWZ
24 | Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. - | Magazyn odpadéw
3,9m od str. Wisly promieniotwérczych poz. -3,9
25 | Wentylator wwoax80- nawiew Wentylatornia poz. - | Bar poz. Om
Whvtaczony z ruchu 3,9m od str. Wistly
26 Centrala nawiewna VTS typ. EU- |Wentylatornia poz. - {Szatnie (polowa) b, 6, 11,12,
4 3,9m od str. nastawni 17,18
27 Centrala nawiewna VTS typ. EU- | Wentylatornia poz. - | Szatnie (potowa) 3,4,9,10,15,16
4 3,9m od str. nastawni
28 Centrala nawiewna VTS typ. EU- | Wentylatornia poz. - | Szatnie (potowa) 1,2,7,8,13,14
4 3,9m od str. nastawni
29 Wentylator FKN4Q - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia poz. -3,9
3,9m od str. nastawni | NOBI, NOBI 1,545,02¢
30 | Wentylator wwoax80- nawiew Wentylatornia poz. - | Pom. Socjalne Elpobud poz. -
Wylaczony z ruchu 3,9m od str. nastawni | 3,9m
31 | Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. - | Akumulatornia poz. - 3,9
3,9m od str. nastawni
32 [ Wentylator dachowy WD 15 - Dach niski Pom. Biurowe lIp
wycigg
33 |Wentylator dachowy WD 20 - Dach niski Sala komputerowa w
wyciag elpoinformatyce
34 |Wentylator dachowy WD 31,5 - [ Dach niski ksero
wycigg
35 |Wentylator dachowy WD 15 - Dach niski rozdzielnia
wyciag
36 |Wentylator dachowy WD 15 - Dach niski akumulatorownia
wyciag
37 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach niski akumulatorownia
wyciag
38 | Wentylator dachowy WD 15 - Dach niski Magazyn mater.
wyciag Promieniotwdrczych poz. -3,9
39 |Wentylator dachowy WD 15 - Dach niski WC telekomunikacja
wyciag
40 | Wentylator dachowy WD 20 - Dach wysoki WC elpoinformatyka
wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/’Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
41 |Wentylator dachowy WD 20 - Dach wysoki WC elpoinformatyka
wyciag
Budynek DEMI
1 Wentylator FKN4O - nawiew Wentylatornia poz. Poz. -3,9m -piwnica
Om, na wprost rozdz.
2 Wentylator wwoax 35,5 - wyciag | Wentylatornia poz. Poz. -3,9m -piwnica
Om, na wprost rozdz
3 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. Pom. Pomp kwasu
Om, przy sterowni
4 Wentylator FKN40 - wyciag Wentylatornia poz. Poz. -3,9m -piwnica
Om, na wprost rozdz
5 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. Sterownia demi
Om, przy sterowni
6 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. trafo
Om, przy sterowni
7 Centrala nawiewna VS40-L-H Wentylatornialp, przy |szatnia
podaj wapna
8 Centrala nawiewna V840-R-V Wentylatornialp, przy |szatnia
podaj wapna
9 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornialp - hala | rozdzielnia
gibwna
10 |Wentylator HCFT/4-400 - wyciag | Sciana boczna Pom. mleka wapiennego
11 | Wentylator HCFT/4-400 - wyciag | Sciana boczna Pom. mleka wapiennego
12 |Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornialp, na Pom. rozdzielni ZW3,ZW4
wprost Klatki schod.
13 |Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornialp, na Pom po laboratorium
wprost klatki schod.
14 | Wentylator FKN25 - nawiew Wentylatornialp, na Pom po laboratorium
wprost klatki schod.
15 | Wentylator dachowy DAS 400 - | Dach Wentylatornialp, | Hala gldwna

wyciag

na wprost klatki
schod.
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen | instalacji wentylagji,

/E-?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czeéé Il SIWZ
16 |Wentylator dachowy DAS 400 - |[Dach Hala gtéwna
wyciag
17 | Wentylator dachowy DAS 400- |Dach Hala gtdwna
wyciag
18 | Wentylator dachowy DAS 400 - |[Dach Hala gtéwna
wyciag
19 | Wentylator dachowy DAS 400 - |Dach Hala gtéwna
wyciag
20 | Wentylator dachowy WD20 - Dach szatnia
wyciag
21 | Wentylator dachowy WD20 - Dach szatnia
wyciag
22 | Wentylator dachowy WD15 - Dach Pom po laboratorium
wyciag
23 | Wentylator dachowy WD20 - Dach Pom po laboratorium
wyciag
24 i Wentylator dachowy DAS 400 - | Dach Pom. Podajnikow wapna
wyciag
25 | Wentylator DAK250 - wycigg dach Pom. Regeneracji 1
26 |Wentylator DAK250 - wycigg dach Pom. Regeneracji 1
27 | Wentylator DAK250 - wyciag dach Pom. Regeneraciji 2
28 | Wentylator DAK250 - wycigg dach Pom. Regeneracji 2
Budynek H-3 - Transport
1 Wentylator FKN40 - nawiew Wymiennikownia w Kanat remontowy
piwnicy
2 Wentylator FKN40 - nawiew Wymiennikownia w Kanat remontowy

piwnicy
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

/Er?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
3 Centrala nawiewna VS-30-R-H Wentylatornialp, czes¢ | Szatnia
buurowa
4 Centrala nawiewna VS-30-R-V Wentylatornialp, czesé | Szatnia
buurowa
5 Wentylator FKN25 - nawiew Wentylatornialp, czesé | Jadalnia
buurowa
6 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornialp, czgsé | Rozdzielnia
buurowa
7 Wentylator FKN40 - nawiew Wentylatornia w hali | Warsztat prostownikéw
2, poz. 4,0m ( wozki)
8 Wentylator FKN25 - nawiew Wentylatornia w hali | Akumulatornie
2, poz. 4,0m ( wozki
9 Wentylator FKN40 - wyciag Wentylatornia w hali | Warsztat prostownikow
2, poz. 4,0m ( wozki
10 |Wentylator WB20 - wycigg Dach Akumulatornie
11 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Magazynek podreczny
wyciag
12 Wentylator dachowy WD25 - Dach Wulkanizacia
wyciag
13 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 2
wyciag
14 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Halanr 2
wyciag
15 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 2
wyciag
16 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Halanr2
wyciag
17 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 2
wyciag
18 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 2
wyciag
19 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 1
wyciag
20 |Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 1
WwycCigg
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylaciji,

/Et?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czeéé |l SIWZ

21 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Halanr 1
wyciag

22 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 1
wyciag

23 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Halanr 1
wyciag

24 | Wentylator dachowy WD25 - Dach Hala nr 1
wyciag

25 | Wentylator dachowy WD25 - Dach diagnostyka
wyciag

26 | Wentylator dachowy WD25 - Dach diagnostyka
wyciag

27 | Wentylator dachowy WD15 - Dach Magazynek olejow
wyciag

28 | Wentylator dachowy WD25 - Dach szatnia
wycigg

29 | Wentylator dachowy WD20- Dach Pom. biurowe
wyciag

30 |Wentylator dachowy WD25 - Dach prysznice
wycigg

31 |Wentylator dachowy WD25 - Dach prysznice
wycigg

32 | Wentylator dachowy WD15 - Dach jadalnia
wyciag

33 | Wentylator dachowy WD20 - Dach Pom. biurowe
wyciag

34 Wentylator dachowy WD15 - Dach Pom. biurowe
wyciag

35 | Wentylator dachowy WD50 - Dach garaze
wyciag

36 |Wentylator dachowy WD50 - Dach garaze
wyciag

37 |Wentylator dachowy WD50 - Dach garaze
wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/En>éa klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
Budynek czopuch nr 1
1 Wentylator FKN40Q - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNR1
4,0m
2 Wentylator wwoax 35,5 - nawiew | Wentylatornia poz. — | Rozdzieinia RNR2
4,0m
3 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia PO1
4,0m
4 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RPS1
4,0m
5] Wentylator wwoax 28 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RS2
4,0m
6 Wentylator wwoax 35,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE2
4.0m
7 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. - | akumulatorownia
4,0m
8 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia 1
wyciag
9 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia 1
wyciag
10 | Wentylator dachowy WD 40 - Dach transformator
wyciag
11 | Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia 1
wyciag
12 |Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia 1
wyciag
15 | Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia 1
wyciag
14 |Wentylator okienny HCFF/4-400 - |Sciana boczna transformator
wyciag
15 |Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna transformator

wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylaciji,

/-E,?‘ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czes6 I SIWZ
16 | Wentylator dachowy WD 25 - Dach akumulatorownia
wyciag
17 | Wentylator dachowy WD 31,5 - Dach Trafo PS2
wyciag
18 | Wentylator dachowy WD 25 - Dach Rozdzielnia RPS 01
wycigg
Budynek czopuch nr2
1 Wentylator wwoax56 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia NW44, 45
4,0m
2 Wentylator wwoax 35,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE4
4,0m
3 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RP1
4,0m
4 Wentylator FKN31,5 - wycigg Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE4
4,0m
5 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew |Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE32
4,0m
6 Wentylator wwoax 28 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia PO2,POR
4,0m
7 Wentylator wwoax31,5- wyciag Wentylatornia poz. - | Nastawnia naweglania
4,0m
8 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNE4
wyciag
9 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNE4

wycigg
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Kompleksowe utrzymanie urzadzer i instalacji wentylacii,

/En>éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgét Il SIWZ
10 |Wentylator dachowy WD 40 - Dach transformator
wyciag
11 |Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia
wyciag
12 |Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia
wyciag
13 | Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia
wycigg
14 | Wentylator okienny HCFF/4-400 - |Sciana boczna Rozdzielnia TNE3
wyciag
15 |Wentylator okienny HCFF/4-400 - |Sciana boczna Rozdzielnia TNE3
wyciag
16 |Wentylator dachowy WD 40 - Dach Rozdzielnia RNE3
wyciag
Budynek czopuch nr 3
1 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNE5S
wycigg
2 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNES
wyciag
3 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNES
4,0m
4 Wentylator wwoax 31,5 - wyciag Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE5S
4.0m
b5 Wentylator wwoax 50 - nawiew Wentylatornia poz. — | Rozdzielnia RP2
4,0m
6 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNEG
wyciag
7 Wentylator okienny HCFF/4-400 - | Sciana boczna Rozdzielnia RNEG
wyciag
8 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE6

4,0m
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

’ Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/{56/2018
Czest Il SWZ
9 Wentylator wwoax 40 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RP2

4,0m

10 Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia PC25, PB22
4,0m
11 | Wentylator FKN31,5 - nawiew Wentylatornia poz. - | Warsztat Elporem
4,0m
12 | Wentylator kanatowy - wyciag Transformator OBPT 13
13 | Wentylator dachowy WD 40 - dach Rozdzielnia RENG
wyciag
14 | Wentylator dachowy WD 30 - dach Nastawnia odpopielania
wyciag
15
Budynek czopuch nr 4

1 Wentylator okienny HCFF/4-400 | Sciana boczna Rozdzielnia RNE7
-wyciag

2 Wentylator okienny HCFF/4-400 | Sciana boczna Rozdzielnia RNE7
-wyciag

3 Wentylator okienny HCFF/4-400 | Sciana boczna Rozdzielnia RNES8
-wyciag

4 Wentylator okienny HCFF/4-400 | Sciana boczna Rozdzielnia RNES
-wyciag

5 Wentylator dachowy WD 40 - dach Rozdzielnia REN7
wyciag

6 Wentylator dachowy WD 40 - dach Rozdzielnia REN8
wyciag

7 Wentylator dachowy WD 40 - dach trafo
wyciag

8 Wentylator kanatowy - wyciag Transformator OBPT 14
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/ Enea> klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
9 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE7

4,0m

10 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Rozdzielnia RNE8
4,0m
11 Wentylator LRMN160/2W- Wentylatornia poz. - | Warsztat Elporem
nawiew 4,0m
Mazutownia
Wentylator wwoax 63 - wyciag Waetylatornia poz. -3,9 | Hala gtéwna
2 Wentylator FK 80 L2- nawiew Wetylatornia poz. -3,9 | Hala gloéwna
Wentylator FKN20 - nawiew Wetylatornia poz. -3,9 | nastawnia
wymiennikow.
4 Wentylator FKN20 - nawiew Wetylatornia poz. - rozdzielnia
3,9, wymiennikow.
5 Wentylator dachowy WD32 - Dach budynku Hala gléwna
wyciag
6 Wentylator dachowy WD32 - Dach budynku Hala gléwna
wyciag
7 Wentylator dachowy WD32 - Dach bucdynku Hala gtéwna
wyciag
8 Wentylator dachowy WD25 - Dach budynku nastawnia
wyciag
9 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Rozdzielnia
wyciag
10 Wentylator dachowy WD25 - Dach budynku szatnia
wyciag
11 Wentylator dachowy WD15 - Dach budynku sanitariat
wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzadzef i instalacji wentylacji,

/Er?ea klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgst Il SIWZ

12 Wentylator dachowy WD25 - Bach budynku Hala olejowki
wyciag

13 Wentylator dachowy WD25 - Dach budynku Hala olejowki
wyciag

14 Wentylator dachowy WD25 - Dach budynku Hala olejowki
wyciag

15 Wentylator WOX63 - nawiew kapacz mazutu tapacz mazutu

16 Wentylator WOX63 - wyciag tapacz mazutu tapacz mazutu

Budynek Y-7 - pralnia i gospod. olejowa
1 Wentylator wwoax 63 - nawiew Wentylatornia poz. | Hala pralni
4,0m (remax)

2 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni
wyciag

3 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni
wycigg

4 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala praini
wyciag

5 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni
wycigg

6 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni
wyciag

7 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni
wyciag

8 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni nr 2
wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E'?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
9 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni nr 2
wyciag
10 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku Hala pralni nr 2
wyciag
11 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku rozdzielnia
wyciag
12 Wentylator dachowy WD20 - Dach budynku magazynek
wyciag
13 Wentylator dachowy WD40 - Dach budynku Hala olejowki
wyciag
14 Wentylator dachowy WD40 - Dach budynku Hala olejéwki
wyciag
15 Wentylator dachowy WD25 - Dach budynku Szatnia Efporem
WyCiag
Budynek J-13 - pompownia wdd burzowych
1 Wentylator wwox 40 - nawiew Wentylatornia Rozdzielnia
poz.Om
2 Wentylator wwox 40 - wyciag Wentylatornia Rozdzielnia
poz.0m
3 Wentylator wwox 40 - wyciag Wentylatornia Rozdzielnia
poz.0Om
4 Wentylator dachowy WD40- wyciag | Dach budynku Rozdzielnia
5 Wentylator dachowy WD40 - Dach budynku Hala pompowni
wycigg
6 Wentylator dachowy WD40 - Dach budynku Hala pompowni
wycigg
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacii,

4 En>ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
7 Wentylator dachowy WD60- wyciag | Dach budynku Hala pompowni

Budynek F-9
1 Wentylator FKN50 - nawiew Wentylatornia poz. - | kuchnia
4,0m wejscie zew
2 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia poz. - | zmywalnia
4,0m wejscie zew
3 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. - | Chiodnie, korytarz
4,0m wejscie zew
4 Wentylator wwoax 63 - wycigg Wentylatornia poz. - | Sala widowiskowa
4,0m wejscie zew
5 Wentylator wwoax 63 - wyciag - Wentylatornia poz. - | Saila jadalna
nawiew 4,0m wejscie z jad
6 Wentylator FD50 - nawiew Wentylatornia poz. - | Sala widowiskowa
4,0m wejscie zew
7 Wentylator FD50 - nawiew Wentylatornia poz. - | Sala jadalna
4,0m wejscie zew
8 Wentylator FKN5Q - wycigg Wentylatornia poz.+ | kuchnia
~-4,0m
9 Wentylator FKNS0 - wyciagg Wentylatornia poz.+ | kuchnia
-4,0m
10 Wentylator FKN5Q - wyciag Wentylatornia poz.+ | kuchnia
-4,0m
11 Wentylator dachowy WD15 - Dach niski Pom. odpadéw
wyciag
12 Wentylator dachowy WD20 - Dach niski szatnia
wyciag
13 Wentylator dachowy WD15 - Dach niski Sala bankietowa
wyciag
14 Wentylator dachowy WD20 - Dach niski Sala bankietowa
wyciag
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/En>ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
15 Wentylator dachowy WD15 - Dach niski Szatnia przy sali bankietowej
wyciag
16 Wentylator dachowy WD15 - Dach niski Laboratorium analityczne
wyciag
17 Wentylator dachowy WD15 - Dach niski Laboratorium analityczne
wyciag
18 Wentylator dachowy WD20 - Dach niski Laboratorium analityczne
wyciag
19 Wentylator dachowy WD30 - Dach niski Laboratorium analityczne
wyciag
20 Wentylator dachowy WD30 - Dach niski Laboratorium analityczne
wyciag
21 Wentylator dachowy WD31,5 - Dach wysoki Okapy nad kottami
wyciag
22 Wentylator dachowy WD31,5 - Dach wysoki Okapy nad kottami
wyciag
23 Wentylator dachowy WD31,5 - Dach wysoki Okapy nad kottami
wyciag
25 Wentylator dachowy WD20 - Dach wysoki zmywalnia
wyciag
Budynek wodorowni
1 Wentylator FKN 20 - nawiew Wentylatorniapoz | nastawnia
-3,9m
2 Wentylator FKN 20 - nawiew Wentylatorniapoz |szatnia
-3,9m
3 Wentylator FKN 20 - nawiew Wentylatorniapoz | Pom. tugu poz. Om
-3,9m
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacii,

/ E"ea> kiimatyzacji i centralnego cdkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czg56 |1 SIWZ
4 Wentylator FKN 20 - nawiew Wentylatorniapoz | Pom. tugu poz. -3,9m

-3,9m

5 Wentylator dachowy WD20 - wycigg | Dach Sanitariat poz. Om

6 Wentylator dachowy WOG0 - wyciag | Dach elektrolizer

7 Wentylator dachowy WOE0 - wycigg | Dach Pom. elektrolizera

8 Wentylator dachowy WOG60 - wycigg | Dach Pom gazoanalizatora

9 Wentylator dachowy W060 - wyciag | Dach Pom. sprezarek

10 Wentylator dachowy WOGO - wycigg | Dach Pom. sprezarek

11 Wentylator dachowy WO6G0 - wycigg | Dach Pom. tugu

12 Wentylator - nawiew rozdzielnia

13 Wentylator - nawiew Pom. prostownika

14 Wentylator - nawiew Pom. prostownika
Budynek pompowni J-3 - woda pitha

1 Wentylator dachowy WD20 - wycigg Dach Pom. chloratora
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/El?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc || SIWZ

Pompownia wody ppoz - }10

1 Wentylator wwoax 63- nawiew Wentylatornia po. | Rozdzielnia

-4,0m

Budynek pompowni C-1

1 Wentylator WO-40/70 - nawiew Sciana boczna Pomieszczenie pomp PCH
2 Wentylator WO-40/70 - nawiew sciana boczna Pomieszczenie pomp FCH
3 Wentylator WO-50 -nawiew Sciana bocznha Hala gléwna
4 Wentylator FK 31,5 - nawiew Wentylatornialp Pom. sterowni
5 Went.W040 wyciag szt.4 Went.W040 Hala gtowna

wyciag szt.4
6 Nagrzewnica JUWENT szt.2 Sciana boczna Hala gtéwna
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/)Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
Budynek pompowni C-2
1 Wentylator W0-40/70 - nawiew $ciana boczna Pomieszczenie pomp PCH
2 Wentylator WO-40/70 - nawiew Sciana boczna Pomieszczenie pomp PCH
3 Wentylator WO-40/70 - nawiew $ciana boczna Pomieszczenie pomp PCH
4 Wentylator WO-50 -nawiew sciana boczna Hala gtéwna
5 Wentylator WO 40 - nawiew Sciana boczna Kabina obchodowego
6 Wentylator WO50 wyciag szt.4 Sciana od str. Hala gtdwna
wisty
[7 Nagrzewnica JUWENT szt.2 $ciana boczna Hala gtéwna
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Kompleksowe utrzymanie urzadzef i instalacji wentylacji,

7 E'n>éa klimatyzacii i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czeét Il SIWZ
Pompownia $ciekéw J-6
Wentylator dachowy WD25 - wyciag Dach Komora pomp

Budynek CPN
Wentylator dachowy WD20 - wycigg Dach Pom. biurowe
Budynek F-14
Wentylator TD 800/200 - wyciag dach Sala konferencyjna
Wentylator okienny sciana boczna szatnia
Wentylator WD20 dach Pom. ZSIP

Sprezarkownia mata

Wentylator WO50 - wycigg dach Pom. sprezarkowni
Wentylator WO50 - wyciag dach Pom. sprezarkowni
Wentylator WO50 - wyciag dach Pom. sprezarkowni
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
Pomieszczenia wzdtuz kanatu technologicznego i
kablowego
1 Wentylator wwoax 63 - nawiew Pom. na wprost Kanat kablowy
wodorowni
2 Wentylator WO40 - nawiew Pom. na wprost F- | Kanat kablowy
1
3 Wentylator W040 - nawiew Pom. na wprost F- | Kanatl kablowy
1
4 Wentylator WO63 - nawiew Pom. na wprost F- | Kanatl kablowy
1
5 Wentylator WD15 - wyciag Dach pom. na rozdzielni PK13, 529
wprost F-1
6 Wentylator WO20- nawiew Pom. na wprost F- | rozdzielni PK13, $29
1
7 Wentylator wwoax 56 - nawiew Pom. na wprost lll | Kanat kablowy
czopuch
8 Wentylator wwoax 56 - nawiew Pom. na wprost Kanat kablowy
odsiarczania
9 Wentylator wwoax 63 - nawiew Pom. na wprost Kanat kablowy
DEMI i plawegl
10 | Wentylator WD15 - wyciag Dach rozdzielni PK13a, S29a
pom.pomigdzy
DEMI a ELPOZ
11 Wentylator WD20 - nawiew Dach rozdzielni PK13a, $29a
pom.pomiedzy
DEMI a ELPOZ
12 Wentylator WO63 - nawiew Pom. na wprost J- | Kanal kablowy

6
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé I SIWZ
13 |Wentylator WO40 - nawiew Pom. na wprost J- | Kanatl kablowy
6
14 |Wentylator WO40 - nawiew Pom. na wprost J- | Kanat kablowy
6
15 |Wentylator WD 15 - wyciag Dach pom.na rozdzielni NW15b, S58b
wprost J-6
16 |Wentylator WD20 - nawiew Dach pom.na rozdzielni NW15h, S58b
wprost J-6
17 |Wentylator WD15 - wycigg Dach pom.na rozdzielni NW1ba, S68a
wprost Y-7
18 |Wentylator WD20 - nawiew Dach pom.na rozdzielni NW15ba, S58a
wprost Y-7
19 |[Wentylator WOE3 - nawiew Pom. na wprost Kanal kablowy
CPN
20 | Wentylator WO40 - nawiew Pom. na wprost Kanat kablowy
CPN
21 |Wentylator W040 - nawiew Pom. na wprost Kanat kablowy
CPN
22 Wentylator WD15 - wyciag Pom. na wprost rozdzielni NW15, S58
CPN
23 Wentylator WD20 - nawiew Pom. na wprost rozdzielni NW15, S58
CPN
Budynek F-10
1 Centrala nawiewna VS-75-R-H Wentylatornia poz. |sztnia
+4,0m, Ip
2 Centrala wyciggowaVS-55-R-FV Wentylatornia poz. |szatnia

+4.0m, Ip
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E-n>éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ

3 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. | Rozdzielnia
+4,0m, Ip

4 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentylatornia poz. |Jadalnia
+4,0m , obok mist

5 Wentylator wwoax 63 - nawiew Wentylatornia poz. 0 | Kanaly remontowe
m,

6 Wentylator WD15 - wycigg Dach niski Jadalnia - okap nad kuchnig

Wentylator WD31,5 - wycigg Dach wysoki nad Stanowiska spawalnicze

halg gtéwng

8 Wentylator WD31,5 - wyciag Dach wysoki nad Stanowiska spawalnicze
halg gtéwng

9 Wentylator WD 15 - wycigg Dach wysoki nad Stanowiska spawalnicze
halg gtéwng

10 Wentylator WD15 - wyciag Dach wysoki nad Odciagi spalin z hali remontu
halg gléwng spychaczy

11 Wentylator WD15 - wyciag Pach wysoki nad Qdciggi spalin z hali remontu
halg gtéwng spychaczy

12 Wentylator WD15 - wycigg Dach wysoki nad Odciggi spalin z hali remontu
halag gtéwna spychaczy

13 Wentylator WO 63 - wycigg Dach wysoki nad Hala remontu spychaczy
halg gléwna

14 Wentylator WO 63 - wyciag Dach wysoki nad Hala remontu spychaczy
halg gtéwna

15 Wentylator WD31,5 - wyciag Dach wysoki nad Warsztat spawainiczy
halg warszt. szkol

16 Wentylator WD31,5 - wyciag Dach wysoki nad Warsztat spawalniczy
halg warszt. szkol

17 Wentylator WD31,5 - wyciag Dach wysoki nad Warsztat spawalniczy
halg warszt. szkol

18 Wentylator WD15 - wyciag Dach wysoki nad Warsztat spawalniczy
halg warszt. szkol

19 Wentylator WD 20 - wycigg Dach wysoki nad - |jadalnia
halg warszt. szkol

20 Wentylator okienny ES 40 - wycigg | Sciana boczna Hala obrdbki mechanicznej

21 Wentylator okienny ES 40 - wycigg | Sciana boczna Hala obrébki mechanicznej
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
22 Wentylator okienny ES 40 - wyciag |Sciana boczna Hala obrobki mechanicznej
23 Wentylator okienny ES 40 - wycigg | Sciana boczna Hala obrobki recznej
24 Wentylator okienny ES 40 - wycigg | Sciana boczna Hala obrdbki recznej
25 Wentylator okienny ES 40 - wycigg | Sciana boczna Hala obrébki recznej
26 Wentylator RMN250 - nawiew Wentlatornia na lp, |jadalnia
warsztat. szkolne
27 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentlatornia na Ip, | Szatnia, tazienki
warsztat. szkolne
28 Wentylator wwoax 31,5 - nawiew | Wentlatornia na Ip, |szatnia
warsztat. szkolne
29 Wentylator wwoax 31,5 - wyciag Wentlatornia na Ip, |Szatnia, tazienki
warsztat. szkolne
30 Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala remontu Hala remontu spychaczy
UGW - nawiew spychaczy
31 Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala remontu Hala remontu spychaczy
UGW - nawiew spychaczy
32 Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala remontu Hala remontu spychaczy
UGW - nawiew spychaczy
33 Aparat grzewczo-wentylacyjny Hala remontu Hala remontu spychaczy
UGW - nawiew spychaczy
34 Aparat grzewczo-wentylacyjny ASW | Hala remontow Hala remontow
- nawiew pozablokowych pozablokowych
35 Aparat grzewczo-wentylacyjny ASW | Hala remontow Hala remontdw
- nawiew pozablokowych pozablokowych
36 Aparat grzewczo-wentylacyjny ASW | Hala remontow Hala remontow
- nawiew pozablokowych pozablokowych
37 Aparat grzewczo-wentylacyjny ASW | Hala remontow Hala remontdw
- nawiew pozablokowych pozablokowych
Wywrotnica WW1
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E-n>éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
1 Wentylator FKN 25 - nawiew Wentylatorniapoz | Rozdzielnia WE1, RW
-3,9m, ped
rozdzielnig
2 Wentylator okienny HCFT4/400 - Sciana boczna Rozdzielnia WE1, RW
wyciag
3 Waentylator FK 63 - nawiew Wentylatornia Pom, przenosnikdw poz. -
WW1poz. -1dm [11m
Wywrotnica WW 2
1 Wentylator FKN 25 - nawiew Wentylatorniapoz | Rozdzielnia WE2, RW
-3,9m, pod
rozdzielnig
2 Wentylator okienny HCFT4/400 - Sciana boczna Rozdzielnia WE2, RW
wyciag
3 Wentylator FK 63 - nawiew Wentylatornia Pom. przenosnikdéw poz. -
WW2 poz. -11m |11im
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
Budynek H-4
1 Wentylator WD 40 - wyciag Wentylatornialp Rozdzielnia
2 Centrala nawiewna VS-300-L-H Wentylatornialp szatnia
3 Centrala nawiewna VS-300-L-H Wentylatornialp Rozdzielnia
4 Centrala nawiewna VS-300-L-H Wentylatornialp magazynek
5 Wentylator FKN40 - nawiew Wentylatorniaw | Kanaty remontowe
piwnicy
6 Wentylator FKN20 - nawiew Wentylatornia w Szatnia i jadalnia - parter
piwnicy
7 Wentylator WO 60 - wyciag Dach wysoki Hala remontu lokomotyw
Wentylator WO 60 - wyciag Dach wysoki Hala remontu lokomotyw
Wentylator WO 60 - wyciag Dach wysoki Hala remontu lokomotyw
10 Wentylator dachowyWD25 - wyciag | Dach niski Magazynek Ip
11 Wentylator dachowyWD25 - wyciag | Dach niski Magazynek Ip
12 Wentylator dachowyWD15 - wyciag |Dach niski Sanitariat Ip i parter
13 Wentylator dachowyWD15 - wyciag | Dach niski Prysznice Ip i parter
14 Wentylator dachowyWD15 - wycigg | Dach niski Prysznice Ip i parter
15 Wentylator dachowyWD15 - wycigg | Dach niski szatnia Ip | parter
16 Wentylator dachowyWD25 - wyciag | Dach niski szatnia Ip i parter
17 Wentylator dachowyWD25 - wyciag | Dach niski Pom. socjalne lp i parter
18 Wentylator dachowyWD25 - wyciag | Dach niski Pom. socjalne - parter
19 Wentylator dachowyWD20 - wyciag | Dach niski Szatnia Ip
20 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Hala remontu Hala remontu lckomotyw
nawiew lokomotyw
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/)Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ

21 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Hala remontu Hala remontu lckomotyw

nawiew lokomotyw
22 Aparat grzewczo-wentylacyiny ASW - | Hala remontu Hala remontu |okomotyw

nawiew lokomotyw
Budynek BB-1
1 Wentylator FKN 20 - nawiew Wentylatornia 4p | Rozdzielnia
2 Centrala 3P00246, CKV3 nawiew Wentylatornia 4p | Pom. laboratoium ruchowego
3 Wentylator TD 500 - wyciag Korytarz 4p Pom. laboratoium ruchowego
4 Wentylator TD 500 - wycigg Korytarz 4p Pom. laboratoium ruchowego
5 Wentylator TD 800 - wycigg Korytarz 4p Pom. laboratoium ruchowego
6 Wentylator TD 250 - wyciag Korytarz 4p Pom. laboratoium ruchowego

Budynek I0S - czesé¢ polska
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen 1 instalacji wentylaciji,

/E?éa klimatyzacji i centrainego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIW2Z
1 Wentylator kanatowy W0O300 - Sciana boczna Rozdzielnia OBCA, OBCB,
wycigg OBPA,0BQRO4

2 Wentylator DAS 250 - wyciag Dach nad sanitariat
sterownig

3 Wentylator 10F - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika 1HTI30AF
glownym poz. +23m

4 Wentylator 10F - wycigg Dach nad bud. Pom. przeno$nika 1HTI30AF
gldwnym poz. +23m

5 Wentylator 10F - wyciag Dach nad bud. Hala miynow
glownym

6 Wentylator 10F - wycigg Dach nad bud. Hala miyndw
giéwnym

7 Wentylator 10F - wycigg Dach nad bud. Hala miynéw
giéwnym

8 Wentylator 10F - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika PK3 poz.
gléwnym +29m

9 Wentylator DAS 250 - wycigg Dach nad bud. Maszynownia dZwigu
gléwnym

10 Wentylator LPMA-6-040 - wyciag Dach nad bud. Klatka schodowa poz. +29m
glownym

11 Wentyiator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. tugu
giéwnym

12 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. tugu
gldwnym

13 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. tugu
giéwnym

14 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika tasm.
gtownym nieckowego PG4 poz +29m

15 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenodnika tasm.
gldwnym nieckowego PG4 poz +29m

i6 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika pionowego
gtéwnym PG3 poz +34m

17 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika typ SIKON,
gtéwnym poz. +12m

Strona 6921

\



"Enea

Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

18 Wentylator DAS 315 - wycigg Dach nad bud. Pom. przenoénika typ SIKON,
gtownym poz. +12m
12 Wentylator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika typ SIKON,
gtéwnym poz. +12m
20 Wentyiator DAS 315 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika tasm.
gtéwnym nieckowego PG7 poz +29m
21 Wentylator DAS 250 - wycigg Dach nad bud. Pom. przeno$nika PGO
gidwnym rewersyjnego poz. +5,6m
22 Wentylator DAS 250 - wycigg Dach nad bud. Pom. przenosnika PG9
gtéwnym rewersyjnego poz. +5,6m
23 Wentylator DAS 250 - wycigg Dach nad bud. Pom. przeno$nika PG9
ghéwnym rewersyjnego poz. +5,6m
24 Wentylator DAS 250 - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika PG9
gtownym rewersyjnego poz. +5,6m
25 Wentylator WDP3F - wyciag Dach nad bud. Pom. przenosnika PG8, poz.
gléwnym +5,6m
26 Wentylator WO63 - wyciag Dolan stacja PK2
27 Wentylator WO63 - wyciag Pom. przenosnika PK1
28 Wentylator DAS 250 - wycigg Rozdzielnia OBPC, OBPB
29 Wentylator kanatowy WO300 Pom. przenosnika PG6 poz. -
7,9m oraz PGH poz -4,9m
30 Wentylator KV200M - wycigg Pom. pomp Sciekéw poz. Om
31 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego
32 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego
33 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego
34 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
hawiew wapiennego
35 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego
36 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia

nawiew

wapiennego
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania

Enea Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé |l SIWZ

37 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia Budynek kamienia
nhawiew wapiennego

38 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego

39 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego

40 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia Budynek kamienia
nawiew wapiennego

41 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego

42 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia Budynek kamienia
nawiew wapiennego

43 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia Budynek kamienia
nawiew wapiennego

44 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego

45 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia | Budynek kamienia
nawiew wapiennego

46 Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW - | Budynek kamienia Budynek kamienia
nawiew wapiennego

Budynek Nastawni Centralnej
1 Wentylator DAS 250 - wyciag Dach nad Sanitariaty | szatnia
nastawnig
2 Wentylator DAS 160 - wyciag Dach nad Sala konferencyjna
nhastawnig
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

Wentylator DAS 160 - wyciag Dach nad Aneks kuchenny
nastawnig

Wentylator DAS 160 - wycigg Dach nad Pom. socjalne
nastawnig

Wentylator DAS 160 - wycigg Dach nad Sala odnowy
nastawnig

Wentylator DAS 160- wyciag Dach nad Pom. wentylatorni
nastawnig

Wentylator BVD 315/30-6 - wycigg | Dach nad Rozdzielnia
nastawnig

Wentylator BVD 315/30-6 - wycigg | Dach nad Rozdzielnia
nastawnig

Centrala CV-P1 - nawiew Wentylatornia Szatnia, sanitariaty

Budynek I0S - czeéé duriska

Centrala wentylacyjna nawiewno-

wywiewna CSAL 10

Poziom 37,8m,

7p, absor.C

Budynek absorbera C

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna CSAL 20

Poziom 37,8m,

7p, absor.C

Budynek ahsorbera C
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/>Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czegéé | SIWZ

3 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 37,8m, Budynek absorbera C
wywiewna CSAL 30 7p, absor.C

4 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 32,2m, Oczyszczalnia
wywiewna SAL10 6p, absor.C

5 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 32,2m, Szatnia IVp
wywiewna SAC50 6p, absor.C

6 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 22,5m, Krosownia za hastawnig
wywiewna SAD30 4p, absor.C

7 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 16,1m, Rozdzieclnia 6 KV Ip
wywiewna SAF10 2p, absor.C

8 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 16,1m, Rozdzielnia 6 KV Ip
wywiewna SAF20 2p, absor.C

9 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 16,1m, Rozdzielnia 6 KV Ip
wywiewna SAF30 2p, absor.C

10 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 16,1m, Rozdzielnia 6 KV Ip
wywiewna SAF40 2p, absor.C

11 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 37,8m, Budynek absorbera D
wywiewna DSAL 10 7p, absor.D

12 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 37,8m, Budynek absorbera D
wywiewna DSAL 20 7p, absor.D

13 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 37,8m, Budynek absorbera D
wywiewna DSAL 30 7p, absor.D

14 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 32,2m, Nastawnia, kuchnia, pom.
wywiewna SAC10 6p, absor.D kierownika

15 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 32,2m, Wirdwki | oczyszczalnia
wywiewna SAL30 6p, absor.D

16 Centrala wentylacyjna nawiewno- Poziom 16,1m, Wezel cieplny, pom. wytwornic
wywiewna SAF40 2p, absor.D wody lodowej

17 Wentylator dachowy WD - wyciag Dach budynku Pom. siarczku sodu- 6p
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

4 En>ea klimatyzacji i centrainego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé [l SIWZ
Budynek A-19-1
1 |[Wentylator HCFT/4-400/H - Budynek A-19-1 - Budynek A-19-1
Wycigg $ciana boczna
2 | Wentylator HCFT/4-400/H - Budynek A-19-1 - Budynek A-19-1
wycigg $ciana boczna

Rozdzielnia przy budynku A-19-1

1 Wentylator WD15 - wycigg dach Pom. rozdzielni
Budynek V-1
Cenrtala nawiewna CV-P1-P/HW V-1 tazienki parter Pomieszczenie biurowe
Cenrtala nawiewna CV-P1-P/HW V-1 tazienki Ipietro Pomieszczenie biurowe
Budynek V-2
1 Cenrtala wyciggowa CV-P1-LV V-2 tazienki parter Pomieszczenie biurowe
2 Cenrtala wyciggowa CV-P1-LV V-2 iazienki Ipietro Pomieszczenie biurowe
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/ Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
WYKAZ CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH | WENTYLATOROW - KOTLOWNI BLOK 9
Lp Nazwa urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 |Centrala klimatyzacyjna SAH 10 Kotlownia poz. 54,2m Kottownia - gérna czesé
o |Centrala klimatyzacyjna SAH 11 Kotlownia poz. 54,2m Kotfownia - gérna czesé
3 |Centrala klimatyzacyjna SAH 12 Kotlownia poz. 54,2m Kotlownia - gérna czgsé
5 | Centrala klimatyzacyjna SAH 13 | Kottownia poz. 47,8m Kottownia - gérna czesé
g |Centrala klimatyzacyjna SAH 20 Kottownia poz. 47,8m Kotlownia - dolna czesé
7 | Centrala klimatyzacyjna SAH 21 Kotlownia poz. 43,3m Kottownia - dolna czesé
- Centrala nawiewno-cyrkulacyjna | Kottownia poz. 39,0m Kottownia - wyréwnywanie
SAH 22 ciénien
9 Centrala nawiewno-cyrkulacyjna | Kottownia poz. 39,0m Kotlownia - wyrbwnywanie
SAH 23 ciénien
10 |Wentylator nawiewu SAH 30 Kottownia poz. 43,3m Kottownia
11 Wentylator nawiewu SAH 31 Kottownia poz. 16,2m Kottownia
12 |Wentylator nawiewu SAH 32 Kotlownia poz. 43,3m Kottownia
13 | Wentylator nawiewu SAH 33 Kotlownia poz. 30,8m Kottownia
14 Wentylator nawiewu SAH 34 Kotlownia poz. 22,2m Kottownia
15 |Wentylator nawiewu SAH 35 Kotlownia poz. 22,2m Kottownia
16 | Wentylator nawiewu SAH 36 Kotlownia poz. 22,2m Kottownia
T Wentylator nawiewu SAH 50 Kotlownia poz. 8,5m Pomieszczenie wentylatoréw i
sprezarek
P Wentylator nawiewu SAH 51 Kottownia poz. 8,5m Pomieszczenie wentylatorow i
sprezarek
19 Centrala klimatyzacyjna SAF 10 Kottownia poz. 5,2m Pomieszczenie elekiryczne i

socjalno - sanitarne
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E,?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SWZ
20 Wentylator wyciggowy SAF 20 Pomieszczenia zaplecza
socjalnego
51 Wentylator nawiewu SAF 30 Dach pomieszczen Pomieszczenie kablowe na
elektrycznych wys. 5,2m
- Wentylator wyciggowy SAF 11 Pomieszczenie kablowe na
wys. 5,2m
o3 | Wentylator wyciggowy SAF 31 Dach poz. 16,0m Pomieszczenie AKPIA
24 | Wentylator wyciggowy SAF 32 Dach poz. 16,0m Pomieszczenia rozdzielni
o5 | Wentylator wyciagowy SAF 33 Dach poz. 16,0m Przedsionek ¢zesci socjalne)
26 Wentylator wyciggowy SAF 34 Dach poz. 16,0m Pomieszczenia wentylatorni
poz. 5,2m
o7 | Wentylator wyciggowy SAF 40 Pom. komory transformatora | Komora transformatora
2g | Wentylator wyciagowy SAF 48 Pom. kemory transformatora | Komora transformatora

29

Aparat grzewczo-wentylacyjny SBH
50

Klatka schodowa, nr 1, poz.
0,0m

Nawiew nr 1 na klatke nr 1

30

Aparat grzewczo-wentylacyjny SBH
52

Klatka schodowa nr 1,
30,8m

poz.

Nawiew nr 2 na klatke nr 1

31

Aparat grzewczo-wentylacyjny SBH
51

Klatka schodowa nr 2, poz.
0,0m

Nawiew nr 1 na klatke nr 2

32

Aparat grzewczo-wentylacyjny SBH
53

Klatka schodowa nr 2,
30,8m

poz.

Nawiew nr 2 na klatke nr 2

POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE ELEKTROFILTRA

Centrala wentylacyjna SAT 10

Pomieszczenie elektryczne

Pomieszczenie elektryczne

1
poz. 0,0m poz. 0,0m

5 Centrala wentylacyjna SAT 12 Pomieszczenie elektryczne Pomieszczenie elekiryczne
poz. 0,0m poz. 0,0m

3 |Wentylator nawiewu SAT 53 0s 13, poz. 13,0m Elektrofiltr

4 Wentylator nawiewu SAT 54 0§ 13, poz. 13,0m Elektrofiltr

5 Agregat chtodniczy AERMEC Poz. 0,0m od strony Pomieszczenie elektryczne

SAT 10

zatadunku
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/ En>ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé 1l SIWZ
5 Agregat chtodniczy AERMEC Poz. 0,0m od strony Pomieszczenie elektryczne
SAT 12 zatadunku
7 | Wentylator SAT 70
g |Wentylator SAT 50
g |Wentylator wyciagowy SAT 63 Poz. 13,0m, $ciana Elektrofiltr
10 {Wentylator wyciagowy SAT 64 Poz. 13,0m, Sciana Elektrofiltr
MAGAZYN BIOMASY LESNEJ (A-BARN)

) Wentylator nawiewu SAT 50 W Scianie budynku A-BARN, Nawiew w tunele

poz.1,6m transportowe
) Wentylator nawiewu SAT 51 W Scianie budynku A-BARN, Nawiew w tunele

poz.1,6m transportowe
5 Wentylator wyciagowy SAT 52 W Scianie budynku A-BARN, [Wyciag z tuneli

poz.1,6m transportowych
B Wentylator wyciagowy SAT 53 W écianie budynku A-BARN, Wyciag z tuneli

poz.1,6m transportowych

POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE MAGAZYNU BIOMASY
1 |Centrala wentylacyjna SAT 11 Pomieszczenie wentylatorni Rozdzielnia biomasy
o | Centrala wentylacyjna SAT 13 Pomieszczenie wentylatorni Pomieszczenie elektryczne
: Agregat chtodniczy AERMEC Na zewnatrz budynku Pomieszczenie elektryczne,
SAT 11
4 Agregat chtodniczy AERMEC Na zewnatrz budynku Pomieszczenie elektryczne,
SAT 13
5 {Wentylator wyciggu SAF 49 Komory transformatora Komory transformatora
6 |Wentylator wyciagu SAF 50 Komory transformatora Komory transformatora
BUDYNEK WENTYLATORA SPALIN

1 |Wentylator wyciagowy SAF 55 Sciana hudynku Budynek wentylatora spalin
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen | instalacji wentylacji,

7 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/{56/2018
Czest Il SIWZ
BUDYNEK PROBOPOBIERNI
Wentylator wyciggu SAF 51 Sciana budynku Budynek prébopobierni

BUDYNEK POMPOWNI WODY PPOZ.

Wentylator wywiewny W 1

Na dachu

Wycigg z budynku pompowni

Agregat grzewczo-wentylacyjny

W pomieszczeniu zaworow

Pomieszczenie zaworow

Agregat grzewczo-wentylacyjny

W pomieszczeniu zaworow

Pomieszczenie zawordw

POMIESZCZENIE BUTL! CO2

Wentylator wyciggowy W 1

Dach budynku

Pomieszczenie Butli CO2

Agregat grzewczo-wentylacyjny

W pomieszczeniu

Pomieszczenie Butli CO2

REBAKNR 1
Centrala grzewczo - wentylacyjna | Hala rebaka Hala rebaka
CK-0
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ | Hala rebaka Hala rebaka
TERM nr 1
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ | Hala rebaka Hala rebaka
TERM nr 2
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ | Hala rebaka Hala rebaka
VGW nr1
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ | Hala rebaka Hala rebaka
VGW nr2
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ | Hala rebaka Hala rebaka
VGW nr3
Aparat grzewczo - wentylacyjny typ [ Hala rebaka Hala rebaka
VGW nr4

REBAK NR 2
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Kompleksowe utrzymanie urzadzei i instalacji wentylacii,

e

Enea

klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018

Czesé Il SIWZ

Centrala wentylacyjna CNW 1

Wentylatornia budynku

Pomieszczenia socjalne

1
nastawni
5 Centrala wentylacyjna CNW 2 Wentylatornia budynku Pomieszczenia socjalne
nastawni
3 Centrala wentylacyjna CNW 3 Wentylatornia budynku Pomlieszczenia socjalne
nastawni
" Wentylator wyciagowy  RFHV/4 |Sciana budynku sprezarkowni | Sprezarkownia
- 400T
REBAK 2 BRUKS
g Centrala grzewczo - wentylacyjna | Hala rebaka Hala rebaka
AF
o |Wentylator W7 Dach rebaka Hala rebaka
3 Wentylator W 6 Dach rebaka Hala rebaka
4 |Wentylator W5 Dach rebaka Hala rebaka
5 |Wentylator w4 Dach rebaka Hala rebaka
DOLEK LESNY
1 |Wentylator wyciggu nr 1 Kontener techniczny Kontener techniczny
o |Wentylator wyciagu nr 2 Kontener techniczny Kontener techniczny
3 Wentylator nawiewu Kontener biomasy leSnej Rozdzielnia 9BNSA
4 Wentylator wyciggu TD500 Obok przenosnika Okolice przenosnika
zgrzebtowego zgrzebtowego
5 Wentylator wyciggu @40 Obok przenosnika Okolice przenos$nika
zgrzebtowego zgrzebtowego
DOLEK AGRO
1 Wentylator wyciagu WD 20 nr | Dach kontenera Kontener elektryczny - pom.
1 trafo
5 Wentylator wyciggu WD 20 nr |Dach kontenera Kontener elektryczny - pom.

2

trafo
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018

Czesc il SWZ

Wentylator nawiewny

Sciana kontenera

Kontener elektryczny

KONTENER

TECHNICZNY PPOZ. - DOLEK AGRO

Wentylator wyciggowy @300 nr
1

Sciana kontenera

Kontener ppoz.

Wentylator wyciagowy @300 nr
2

Sciana kontenera

Kontener ppoz.

Wentylator nawiewu @200

Sciana kontenera

Kontener ppoz.

BIOMASA 2

Wentylator wyciagowy EAC/4  nr
1

Miedzy zbiornikami biomasy

Tunele przenosnikéw

Wentylator wyciggowy EAC/4 nr
2

Miedzy zbiornikami biomasy

Tunele przeno$nikdw

Wykaz klimatyzatordw w obiektach Elektrowni

Budynek Glowny
Lp Nazwa / moc urzadzenl Lokalizacja Pomieszczenle obstugiwane
1 Klimatyzator MCO03A Bl.1 poz.+5m, 08A Nastawnia blokowa 1/2%*
2 Klimatyzator MCO03A Bl.4 poz.+5m, osA Nastawnia blokowa 3/4*
3 Klimatyzator MCO03A Bl.5 poz.+5m, 0SA Nastawnia blokowa 5/6 *
4 Klimatyzator MC903A BlL.7 poz.+5m, 0sA Nastawnia blokowa 7/9 *
5 | Klimatyzator Daikin FAQ 100. Pomieszczenie BCI, Bl.1 Pomieszczenie BCI, Bl.1 *
10kW
6 | Klimatyzator Daikin FAQ 100. Pomieszczenie BCI, BL.2 Pomieszczenie BCI, BL.2 *
10kw
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

7/ Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
7 Klimatyzator Daikin FAQ 100. Pomieszczenie BCI, Bl.3 Pomieszczenie BCI, BL.3 *

10kW

Klimatyzator Daikin FAQ 100.

10kwW

Pomieszczenie BCI, Bl.4

Pomieszczenie BCI, BL4 *

Klimatyzator Daikin FAQ 100.

10kW

Pomieszczenie BCI, BL.S

Pomieszczenie BCl, BI.S *

10

Klimatyzator Daikin FAQ 100.

10kw

Pomieszczenie BCI, Bl.6

Pomieszczenie BCI, BL.G *

11

Klimatyzator Daikin FAQ 100.

10kw

Pomieszczenie BCI, BL.7

Pomieszczenie BCI, BL.7 *

12

Klimatyzator Daikin FAQ 100.

10kW

Pomieszczenie BCI, BI.9

Pomieszczenie BCI, BL9 *

13

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa Bl.1/2

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa Bl.1/2

14

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowg Bl.1/2

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnia blokowg Bl.1/2

15

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa Bl.3/4

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowg Bl.3/4

16

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa Bl.3/4

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnia blokowg Bl.3/4

17

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa Bl.5/6

Pomieszczenie krosowni, Zza

nastawnig blokowa BL.5/6

18

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnia blokowg Bl.5/6

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowg BI.5/6

19

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowg BI.7/9

Pomieszczenie krosowni, za

nhastawnia blokowa BL.7/9

20

Klimatyzator MRU 362A

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowg Bl.1/9

Pomieszczenie krosowni, za

nastawnig blokowa BL.7/9

21

Klimatyzator MRU

Pomieszczenie wentylatorni

poz.+5m 0§ A BI2

Pomieszczenie(Stere

Dire)/Krosownia

22

Kiimatyzator MRU

Pomieszczenie wentylatorni

poz.+5m o5 A BI2

Pomieszczenie(Stare

Dire)/Krosownia
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

AEnea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgsd Il SIWZ
i 23 | Klimatyzator DAIKIN 10.5kW RWG1 poz.0m Pomieszczenie rozdzielni
I RWG1 poz.0Om
24 | HKlimatyzator DAIKIN 10.5kW RWG2 poz.0m Pomieszczenie rozdzielni
RWG2 poz.0Om
25 | Klimatyzator DAIKIN 10.5kW RWG3 poz.0m Pomieszczenie rozdzielni
RWG3 poz.0Om
26 | Klimatyzator Daikin FAQ100 RWG4 poz.Om Pomieszczenie rozdzielni
10kW RWG4 poz.Om
27 | Klimatyzator Daikin FAQ100 RWG4 poz.0m Pomieszczenie rozdzielni
10kW RWG4 poz.Om
28 | HKlimatyzator DAIKIN 10.5kW RWG5 poz.Om Pomieszczenie rozdzielni
RWGS5 poz.0m
29 | Klimatyzator DAIKIN 10.5kw RWG6 poz.0m Pomieszczenie rozdzielni
RWG6 poz.0m
30 | Klimatyzator DAIKIN 10.5kwW RWG7 poz.0Om Pomieszczenie rozdzielni
RWG7 poz.0Om
31 | Klimatyzator DAIKIN 10.5kW RWG9 poz.Om Pomieszczenie rozdzielni
RWGH poz.Om
32 | Klimatyzator Mitsubischi 6kW UPS poz.Om UPS. Bi.1/2
33 | Klimatyzator Mitsubischi 6kW UPS poz.Om UPS. Bl.3/4
34 | Klimatyzator Mitsubischi 6kW UPS poz.0Om UPS. BL.5/6
356 | Klimatyzator Mitsubischi 6kW UPS poz.0m UPS. BL.7/9
36 | Klimatyzator DAIKIN 13.5kW RNO 1 BlL.1 Pomieszczenia rozdzielni
RNO1 poz.-3.9m
37 Klimatyzator LG 3.5kW Kabina obchodowych BI1/2 poz.- Kabina obchodowych BI1/2
3,9m poz.-3,9m *
38 Wlimatyzator LG 3.5kW Kabina obchodowych Bl1/2 poz.- Kabina obchodowych Bl1/2
3,9m poz.-3,9m *
39 Klimatyzator LG 3.5kW Kabina obchodowych BI1/2 poz.- Kabina obchodowych Bl1/2
3,%m poz.-3,9m *
40 Klimatyzator LG 3.5kW Kabina obchodowych Bl1/2 poz.- Kabina obchodowych BlI1/2
3,9m poz.-3,9m *
41 Klimatyzator LG 5.5kW Pom. punktow pomiaru wodyBl.1/2 Pom. punktéw pomiaru
poz.-3.9m wodyBl.1/2 poz.-3.9m
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Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc |l SIWZ
42 Klimatyzator LG 5.5kW Pom. punktéw pomiaru wodyBl.3/4 Pom. punktéw pomiaru
poz.-3.9m wodyB!.3/4 poz.-3.9m
43 Klimatyzator LG 5.5kW Pom. punktéw pomiaru wodyBIL.5/6 Pom. punktéw pomiaru
poz.-3.9m wodyBl.5/6 poz.-3.9m
44 Klimatyzator LG 5.5kW Pom. punktéw pomiaru wodyBI.7/9 Pom. punktéw pomiaru
poz.-3.9m wodyBL.7/9 poz.-3.9m
45 Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. 0,0m kottownia bl. 1/2 Poz. 0,0m kottownia bl. 1/2 *
46 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. 0,0m Kottownia bl. 3/4 Poz. 0,0m kottownia bl. 3/4 *
A7 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. 0,0m kottownia bl. 5/6 Poz. 0,0m kotfownia bl. 5/6 *
48 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. 0,0m kottownia bl. 7/9 Poz. 0,0m kotlownia bl. 7/9 *
49 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. +12,0m kottownia bl. 1/2 Doz, +12,0m kottownia bl
1/2%
50 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. +12,0m kotlownia bl. 3/4 Poz. +12,0m kotiownia bl. 3/4
*
51 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. +12,0m kotlownia bl. 5/6 Poz. +12,0m kottownia bl. 5/6
*
52 | Klimatyzator Fujitsu 3,25kW Kabina obchodowych Kabina obchodowych
Poz. +12,0m kottownia bl. 7/9 Poz. +12,0m kottownia bl. 7/9
*
53 Klimatyzator LG 5,5 kW Kottownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. E1 klatka schodowa, Rozdz. E1
b4 Klimatyzator LG 5,5 kW Kotlownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. E2 klatka schodowa, Rozdz. E2
55 Klimatyzator LG 5,5 kW Kottownia poz. +12,0m klatka Kotlownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. E3 klatka schodowa, Rozdz. E3
56 Klimatyzator LG 5,5 kW Kotlownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m

schodowa, Rozdz. E4

klatka schodowa, Rozdz. E4
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57 Klimatyzator LG 5,5 kW Kottownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. ES klatka schodowa, Rozdz. ES
58 Klimatyzator LG 5,5 kW Kottownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. ES klatka schodowa, Rozdz. E6
59 Klimatyzator LG 5,5 KW Kottownia poz. +12,0m kiatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. E7 klatka schodowa, Rozdz. E7
60 Klimatyzator LG 5,5 kW Kottownia poz. +12,0m klatka Kottownia poz. +12,0m
schodowa, Rozdz. E9 klatka schodowa, Rozdz. E9
61 | Klimatyzator Fujitsu 8,0 kW | Kotlownia poz. +23,0m Rozdzielnia Kottownia poz. +23,0m
C6 Rozdzielnia C6 K-6
62 Klimatyzator Fujitsu 7,1 kW | Kottownia poz. +23,0m Rozdzielnia | Kottownia poz. +23,0m
c2
63 | Klimatyzator Fujitsu 7,1 kW Kottownia poz. +23,0m Rozdzielnia | Kottownia poz. +23,0m
Cc3
64 | Klimatyzator Fujitsu 7,1 kW Kottownia poz. +23,0m Rozdzielnia | Kottownia poz. +23,0m
C4
65 [ Klimatyzator Fujitsu 7,1 kW Kottownia poz. +23,0m Rozdzielnia | Kotlownia poz. +23,0m
c7
66 | Klimatyzator Fujitsu 3,25 kW | Kottownia poz. +12,0m Pom. HRD, Kottownia poz. +12,0m
bl. 1/2 Pom. HRD, bl. 1/2
67 | Klimatyzator Fujitsu 3,25 kW | Kottownia poz. +12,0m Pom. HRD, Kottownia poz. +12,0m
bl. 3/4 Pom. HRD, bl. 3/4
68 | Klimatyzator Fujitsu 3,25 kW | HKottownia poz. +12,0m Pom. HRD, Kottownia poz, +12,0m
bl. 5/6 Pom. HRD, bl. 5/6
69 | Klimatyzator Fujitsu 3,25 kW | Kottownia poz. +12,0m Pom. HRD, Kottownia poz. +12,0m
bl. 7/9 Pom. HRD, bl. 7/9
70 | Klimatyzator CARRIER 2,9 kW | Galeria naweglania,poz.+30,0m Galeria
Pom. Obchodowych, bl. 5/6 naweglania,poz.+30,0m
Pom. Obchodowych, bi. 5/6 *
71 Klimatyzator LG 2,5 kW Kottownia, poz. +30,0m, bl. 1 Kottownia, poz. +30,0m, bl. 1
str.lewa, szafa pomiaréw spalin str.lewa, szafa pomiarow
spalin *
72 Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW Kottownia, poz. +30,0m, bl. 1 Kottownia, poz. +30,0m, bl. 1

str.prawa, szafa pomiaréw spalin

str.prawa, szafa pomiarow

spalin *
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73 Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW Kottownia, poz. +30,0m, bi. 2 Kottownia, poz. +30,0m, bl. 2

str.lewa, szafa pomiaréw spalin

str.lewa, szafa pomiaréw

spalin *

74

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 2

str.prawa, szafa pomiaréw spalin

Kotlownia, poz. +30,0m, bl. 2
str.prawa, szafa pomiarbw

spalin *

75

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 3

str.lewa, szafa pomiardw spalin

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 3
str.lewa, szafa pomiardw

spalin *

76

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kotlownia, poz. +30,0m, bl. 3

str.prawa, szafa pomiaréw spalin

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 3
str.prawa, szafa pomiaréw

spalin *

77

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 4

str.lewa, szafa pomiaréw spalin

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 4
str.lewa, szafa pomiarow

spalin *

78

Kiimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 4

str.prawa, szafa pomiaréw spalin

Kottownia, poz, +30,0m, bl.4
str.prawa, szafa pomiaréw

spalin *

79

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kotlownia, poz. +23,0m, bl. 6

str.lewa, szafa pomiardw spalin

Kottownia, poz. +23,0m, bl. 6
str.lewa, szafa pomiarow

spalin *

80

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +23,0m, bl. 6
str.prawa, szafa pomiaréw spalin

Kottownia, poz. +23,0m, bl. 6
str.prawa, szafa pomiarow

spalin *

82

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 7

str.lewa, szafa pomiaréw spalin

Kotiownia, poz. +30,0m, bl. 7
str.lewa, szafa pomiarow

spalin *

83

Klimatyzator DAIKIN 2,5 kW

Kotlownia, poz. +30,0m, bl. 7

str.prawa, szafa pomiaréw spalin

Kottownia, poz. +30,0m, bl. 7
str.prawa, szafa pomiaréw

spalin *

84

Klimatyzator Mitsubishi 3,5
kW

Nastawnia cztonu cieptown.

poz. +5,0m

Nastawnia czlonu cieptown.

poz. +5,0m

85

Klimatyzator LG 5,0 kW

Pom. Automatyki AKPIA,

poz. +5,0m

Pom. Automatyki AKPIA,
poz. +5,0m os ,A” przy CC-2
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/>Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czest Il SIWZ
86 Klimatyzator ARIEL 3,5 kW Kabina suwnicy Q 100 Tnr 1 Kabina suwnicy Q 100 Tnr 1
*
87 | Klimatyzator ARIEL 3,5 kW Kabina suwnicy Q 100 T nr 2 Kabina suwnicy Q 100 T nr 2
*
88 | Klimatyzator ARIEL 3,5 kW Kabina suwnicy Q 100 Tnr 3 Kabina suwnicyQ 100 Tnr 3
*
89 Wytwornica wody lodowej Bud. Gtéwny, 0§ A, brama wjazdowa Rozdzielnia P 6,5
83,4 kW bl. 6
a0 Klimatyzator. 10kW Pomieszczenie BCI, Bl.2 Pomieszczenie BCI, Bl.2 **
91 Klimatyzator. 10kW Pomieszczenie BCl, BI.3 Pomieszczenie BCI, BL.3 **
92 Klimatyzator. 10kW Pomieszczenie BCI, Bl.b Pomieszczenie BCI, Bl.b**
93 Klimatyzator. 10kW Pomieszczenie BCI, BI.7 Pomieszczenie BCI, BL.7**
94 Klimatyzator 14 kW Pomieszeczenie sterownikow Nastawnia centralna **
95 Klimatyzator 25 kW Pomieszczenie serwerowni Budynek F-13 *%*
96 Klimatyzator 25 kW Pomieszczenie serwerowni Budynek F-13 **
97 Klimatyzator 3,2 kW Piory koparka KWK106 Sktadowisko Piory
koparakaKWK106 **
28 Klimatyzator 3,5 kW Pomieszczenie rozdzielni Budynek mazutowni -
rozdzielnia **
99 Klimatyzator 2,7 kW Pomieszczenie administracyjne Budynek BUE - Czion
mistrza cztoncieptowniczy nr 2 Cieptowniczy nr 2 *#*
10 Klimatyzator 2,5 kW Budynek F-13 Budynek F-13 **
0 pok. 22 A
Budynek F-9
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacia Pomieszezenie obsiugiwane
1 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pom. Biurowe nr 2 Pom. Biurowe nr 2 *
2 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pom. Biurowe nr 3 Pom. Biurowe nr 3 *
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Pom. Biurowe nr 5 *

3 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pom. Biurowe nr 5
4 Klimatyzator DAIKIN 9,0 kW Sala bankietowa Sala bankietowa *
Mazutownia
Lp Nazwa / moc urzadzenla Lokalizacja Poml zenie obstugiwane
1 Klimatyzator Fujitsu 3,2 kW Nastawnia Nastawnia *
2 Klimatyzator Daiking,52 kW Pomieszczenie sterownicze Kontener sterowniczy przy
instalacji wody amoniakalnej *
10S czesSé polska
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacla Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Daikin 3,2 kW Nastawnia Nastawnia *
2 Klimatyzator LG 5,5 kW Pom. UPS Pom. UPS
3 Klimatyzator LG 3,35 kW Budynek 10S cz. Polska Pomieszcze. Kierownika zmiany
brakarzy *
4 | Mitsubishi 2,5 kW I0S czesé Polska Pomieszczenie Brakarzy *
Budynki posterunkéw ochrony
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenle obslugiwane
1 Klimatyzator Galanz 2,5 kW Brama nr 2, Pom. Nr 1 Brama nr 2, Pom. Nr 1 *
2 Klimatyzator Galanz 2,5 kW Brama nr 2, Pom. Nr 2 Brama nr 2, Pom. Nr 2 *
3 Klimatyzator Galanz 2,5 kW Brama nr 2, Pom. Nr 3 Brama nr 2, Pom. Nr 3 *
4 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Brama nr 3, Pom. Nr 1 Brama nr 3, Pom. Nr 1 *
5 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Brama nr 3, Pom. Nr 2 Brama nr 3, Pom.Nr 1 *
6 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Brama nr 3, Pom. Nr 3 Brama nr 3, Pom. Nr 1 *
7 Klimatyzator DAIKIN 2,8 kW Brama nr 3, Biuro przepustek Brama nr 3, Biuro przepustek *
8 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Posterunek nr 4, Pom. Pasterunku *
Sterownia C1
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator DAIKIN 3,5 kW Sterownia C-1 Sterownia C-1
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Sterownia C-1

2 Klimatyzator DAIKIN 3,5 kW Sterownia C-1
3 Klimatyzator Mitsubishi 3,5 kW Krosownia przy hastawni Krosownia przy nastawni CC-2
4 | Klimatyzator LG 2,6 kW Nastawnia Nastawnia *
Wodorownia
Lo Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Carrier 2,5 kW Sterownia Sterownia *
Komin nr 3
Lp Nazwa / moc urzgdzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator LG 5,5 kW System monitoringu spalin System monitoringu spalin *
2 Klimatyzator LG 5,5 kW System monitoringu spalin System monitoringu spalin *
3 Klimatyzator 3,2 kW Rozdzielnia RNO 25-26 Rozdzielnia RNO 25-26 *
4 Klimatyzator 5,5 kW Szafa monitoringu spalin Szafa monitoringu spalin w kominie
5 Klimatyzator 5,5 kW System moniteringu spalin Szafa monitorujgca przy czopuchu
Czopuchnr 1 nri**
Wywrotnice
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszezenie obstugiwane
1 Klimatyzator LG 3,5 kW Sterownia Ww1 Sterownia WW1 *
2 Klimatyzator LG 3,5 kW Sterownia WW2 Sterownia WW2 *
C6 DEMI
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacia Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Mitsubishi 3,5 kW Sterownia Sterownia *
2 Klimatyzator Carrier 2,6 kW Pom. | obchodowego Pom. | obchodowego *
3 Klimatyzator Carrier 4,8 kW Sekretariat Sekretariat *
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4 Klimatyzator Carrier 4,8 kW Pom. P. Krasowskiego Pom. P. Krasowskiego *

5 Klimatyzator Carrier 2,6 kW Pom. P. Joficy Pom. P. Joficy *

6 Klimatyzator Carrier 4,8 kW Sala szkoleniowa Sala szkoleniowa *

7 Klimatyzator Carrier 2,6 kW Pom. Kierownika zmiany Pom. Kierownika zmiany *

8 Klimatyzator LG 6,6 kW Pom. Sterownikéw Pom. Sterownikow

9 | Klimatyzator Fuji Electric 5,2 kW Rozdzielnia RZW 1-2 Rozdzielnia RZW 1-2
F-14

Lo Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. Biurowe MOZ ,Solidarnos¢” Pom. Biurowe MOZ
LSolidarnosé™*
2 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. Biurowe MOZ ,Solidarnos¢” Pom. Biurowe MQOZ
,Solidarnosé”*

3 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. NZZ przy Elektrowni Pom. NZZ przy Elektrowni
GDF SUEZ GDF SUEZ *

4 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. MOZ Energetyk Pom. MOZ Energetyk *

5 Klimatyzator FUJITSU 3,25 kW Sala narad Sala narad *

6 Klimatyzator FUJITSU 3,25 kW Pom. MZZPD Pom. MZZPD *

7 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. ZSiP Pom. ZSiP *

8 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. Posterunek nr 1 Pom. Posterunek nr 1 *

9 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pom. Biura przepustek Pom. Biura przepustek *

10 Klimatyzator FUJITSU 3,25 kW Pom. Stanowiska dowodzenia Pomn. Stanowiska dowodzenia *

11 Klimatyzator FUJITSU 3,25 kW Sala odpraw Sala odpraw *

12 LG 2,5 kW Rozdzielnia Bramanr 1
F13

Lp Na mog urzadzenia Lokalizacla Pomieszczenie obstugiwane

1 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 217 Pok. 217 *

2 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 218 Pok.218 *

3 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 220 Pok. 220 *

4 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 220a Pok.220a *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E?éa klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
5 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 221 Pok. 221 *
6 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 222 Pok. 222 *
7 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 222a Pok. 222a *
8 Klimatyzator FUJITSU 2,3 kW Pok. 222b Pok. 222b *
9 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pok. 223 Pok. 223 *
10 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pok. 223a Pok. 223a *
11 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pok. 224 Pok. 224 *
12 Klimatyzator FUJITSU 2,2 kW Pok.224a Pok.224a *
13 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 225 Pok. 225 *
14 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 226 Pok. 226 *
15 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 229 Pok. 229 *
16 Klimatyzator LG 2,8 kW Pok. 229a Pok. 229a *
17 Klimatyzator LG 2,6 kW Pok. 230 Pok. 230 *
18 Klimatyzator LG 2,2 W Pok. 231 Pok. 231 *
19 Klimatyzator LG 1,35 kW Pok. 232 Pok. 232 *
20 Klimatyzator LG 3,5 kW Pok. 233 Pok. 233 *
21 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 234 Pok. 234 *
22 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 234a Pok. 234a *
23 Klimatyzator LG 1,65 kW Pok. 235 Pok. 235 *
24 Klimatyzator 3,5 kW Pok. 237 Pok. 237 *
25 Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 239 Pok. 239 *
26 Klimatyzator Fujitsu 5,5 kW Pok. 129 Pok. 129 *
27 Klimatyzator LG 5,2 kW Pok. 21 PHOENIX Pok. 21 PHOENIX Sala duza *
28 Klimatyzator LG 2,5 kW Pok. 21a Pok. 21a *
29 Klimatyzator Fujitsu 3,25 kW Pok. 25 Pok. 25 / poleceniodawcy/ *
30 Klimatyzator Fujitsu 2,1 kW Pok. 18 Pok. 18 *
31 | Klimatyzator Fujitsu 10,5 kW 1 Bufet Bufet *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/ Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
32 | Klimatyzator Fujitsu 10,5 kW 2 Bufet Bufet *
33 | Klimatyzator Fujitsu 10,5 kW 3 Bufet Bufet *
34 Klimatyzator LG 2,6 kW Sala narad - akwarium Sala narad - akwarium/ |I-
pietro/ *
35 | Klimatyzator Fujitsu 8,5 kW Rozdzielnia ,Nobi” bud. F-13 Budynek F-13 Rozdzielnia ,Nobi”
poz. -3,5m *
36 | Szafy klimatyzacyjne 2 x 25 kW | serwerownia bud. F-13 Budynek F-13 * serwerownia |l
pigtro
F1
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obslugiwane
1. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 126 Pok. 126 *
2. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 127 Pok. 127 *
3. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 128 Pok. 128 *
4. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 109a Pok. 109a *
5. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 109b Pok. 109b *
6. Klimatyzator Fujitsu 5,0 kW Pok. 129 Pok. 129 / sala BHP/ *
7. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 201 Pok. 201 *
8. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 202 Pok. 202 *
9. Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 203 Pok. 203 *
10. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 204 Pok. 204 *
11. | Klimatyzator Fuiitsu 2,2 kW Pok. 205 Pok. 205 *
12. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 207 Pok. 207 *
13. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 208 Pok. 208 *
14. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 209 Pok. 209 *
15. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 210 Pok. 210 *
16. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 211 Pok. 211 *
17. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 212 Pok. 212 *
18. | Kliimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 214 Pok. 214 *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,
klimatyzaciji i centralnego odkurzania

Enea Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc Il SIWZ
19. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 214 Pok.214 *
20. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 215 Pok. 215 *
21. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 216 Pok. 216 *
22. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 217 Pok. 217 *
23. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 218 Pok. 218 *
24, | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 219 Pok. 219 *
25. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 220 Pok. 220 *
26. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 220 Pok. 220 *
27. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 220a Pok. 220a *
28. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 221 Pok. 221 *
29, | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 222 Pok. 222 *
30. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 223 Pok. 223 *
31. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 223a Pok. 223a *
32. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 223a Pok. 223a *
33. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 225 Pok. 225 *
34. | HKlimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 226 Pok. 226 *
35. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 227 Pok. 227 *
36. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 228 Pok. 228 *
37. | Klimatyzator Fujitsu 2,2 kW Pok. 228a Pok. 228a *
+7KS 1
Lp Nazwa / moc urzgdzenia Lokalizacia Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Daikin 3,5 kW Kabina operatora Kabina operatora *
LZKS 2
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacjia Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Daikin 3,5 kW Kabina operatora Kabina operatora *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

7 En>ea kiimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc |l SIWZ

Piéry - koparkotadowarka i pom wagi

Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 | Klimatyzator LG 2,15 kW Rozdzielnia Rozdzielnia *
2 | Klimatyzator LG 2,1 kW Kabina operatora Kabina operatora *
3 Klimatyzator Multi split 1+3 Pomieszczenie wagi Piory *
Rozdzielnia NW 31
lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstuglwane
1 Klimatyzator LG 13,0 kW Rozdzielnia NW 31 Rozdzielnia NW 31
Rozdzielnia RNO 1
Lp Nazwa_/ moc urzadzenia Lokalizacla Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator LG 13,0 kW Rozdzielnia RNO 1 Rozdzielnia RNO 1
SCR
1 Klimatyzator Toshiba 5 kW SCR blok nr 2 Kontener rozdzielni poz 12m.
2 Klimatyzator Toshiba 5 kW SCR blok nr 3 Kontener rozdzielni poz 12m
3 Klimatyzator Samsung 5 kW SCR blok nr 6 Kontener rozdzielni poz 12m
4 Klimatyzator Toshiba 5 kW SCR blok nr7 Kontener rozdzielni poz 12m
5 Klimatyzator 5 kW SCR blok nr 4 Kontener rozdzielni poz 12m
F-12
Lp Nazwa / moc urzadzenla Lokallzacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Wytwornica wody lodowej Przed budynkiem F-12 Klimatyzatory na 1 i 3 pigtrze *
TRANNE 125 kW
2 Klimatyzator AERMEC Pok. 101 Pok. 101 *
3 Klimatyzator AERMEC Pok. 102 Pok. 102 *
4 Klimatyzator AERMEC Pok. 103 Pok. 103 *
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

7 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé ll SIwz

5 Klimatyzator AERMEC Pok. 104 Pok. 104 *

6 Klimatyzator AERMEC Pok. 105 Pok. 105 *

7 Klimatyzator AERMEC Pok. 106 Pok. 106 *

8 Klimatyzator AERMEC Pok. 107 s. konf. Pok. 107 s. konf. *

9 Klimatyzator AERMEC Pok. 108 s. kenf. zapl. Pok. 108 s. konf. zapl. *

10 Klimatyzator AERMEC Pok. 109 Pok. 109 *

11 Klimatyzator AERMEC Pok. 110 Pok. 110 *

12 Klimatyzator AERMEC Pok. 111 Pok. 111 *

13 Klimatyzator AERMEC Pok. 111A Pok, 111A ¥

14 | WKlimatyzator Mitsubishi Electric 2p. Sekretariat 2p. Sekretariat *
2,6 kW

15 MPM 1 Pietro 2 Pietro 2 *

16 MPM 2 Pietro 2 Pietro 2 *

17 MPM 3 Pietro 2 Pietro 2 *

18 MPM 4 Pietro 2 Pietro 2 *

19 MPM 5 Pietro 2 Pietro 2 *

20 MPM 6 Pietro 2 Pietro 2 *

21 | Klimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 207 Pok. 207 *
2,6 kW

22 | HKlimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 206 Pok. 206 *
2,6 kW

23 | Klimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 205 Pok. 205 *
2,6 kW

24 Klimatyzator Mitsubishi Pok. 204 Pok. 204 *

Electric2,6 kW
25 | Klimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 201, kuchnia Pok. 201, kuchnia *
PLFY 2,6 kW

26 | Klimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 202, sala konferencyjna Pok. 202, sala konferencyjna *

2,6 kW
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacii,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgsé Il SIWZ
27 | Klimatyzator Mitsubishi Electric Pok. 203 Pok. 203 *
2,6 kW
28 Kiimatyzator Carrier 4,7 kW Pok. 301 Pok. 301 *
29 Kiimatyzator Carrier 5,0 kW Pok. 302 Pok. 302 *
30 Klimatyzator Carrier 5,0 KW Pok. 303 Pok. 303 *
31 Klimatyzator Carrier 4,7 kW Pok. 304 Pok. 304 *
32 Klimatyzator Carrier 2,4 kW Korytarz Korytarz *
33 Klimatyzator GGA 5,0 kW Pok. 305 Pok. 305 *
34 Klimatyzator Carrier 4,7 KW Pok. 306 Pok. 306 *
35 Klimatyzator Carrier 2,4 kW Pok. 307 Pok. 307 *
36 Kiimatyzator Carrier 4,0 kW Pok. 308 Pok. 308 *
37 Klimatyzator Carrier 5,5 kW Pok. 310A Pok. 310A *
38 Klimatyzator Carrier 4,0 kW. Pok. 310 Pok. 310 *
39 Klimatyzator Carrier 2,4 kW Sekretariat Sekretariat *
40 Klimatyzator Fujitsu 3,6 kW Pok. 401 Pok. 401 *
41 Klimatyzator Fujitsu 3,6 kW Pok. 402 Pok. 402 *
42 Klimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 403 Pok. 403 *
43 Kiimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 404 Pok. 404 *
44 Klimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 405 Pok. 405 *
45 Klimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 406 Pok. 406 *
46 Klimatyzator Fujitsu 2,8 KW Kasa Kasa *
47 Klimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 407 Pok. 407 *
48 Klimatyzator Fujitsu 2,8 kW Pok. 408 Pok. 408 *
49 Klimatyzator Fujitsu 3,6 kW Pok. 409 Pok. 409 *
50 Klimatyzator Fujitsu 3,6 kW Pok. 412 Pok. 412 *
51 Klimatyzator Fujitsu 3,6 kW Pok. 411 Pok. 411 *
52 Klimatyzator Fuijitsu Pok. 501 Pok. 501 *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacii,

/E?ea klimatyzaciji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgsé |l SWZ
53 Klimatyzator Fujitsu Pok. 502 Pok. 502 *
54 Klimatyzator Fujitsu Pok. 503 Pok. 503 *
b5 Klimatyzator Fujitsu Pok. 504 Pok. 504 *
56 Klimatyzator Fuijitsu Pok. 505 Pok. 505 *
57 Klimatyzator Fujitsu Pok. 506A Pok. 506A *
58 Klimatyzator Fujitsu Pok. 506 Pok. 506 *
59 Klimatyzator Fujitsu Pok. 507 Pok. 507 *
60 Klimatyzator Fujitsu Pok. 508 Pok. 508 *
61 Klimatyzator Fujitsu Pok. 509 Pok. 509 *
62 Klimatyzator Fujitsu Pok. 510 Pok. 510 *
63 Klimatyzator Fujitsu Pok. 511 Pok.511 *
64 Klimatyzator Fujitsu Pok. 512 Pok. 512 *
65 Klimatyzator Fujitsu Pok. 513 Pok. 513 *
66 Klimatyzator Fujitsu Pok. 514 Pok. 514 *
67 Klimatyzator Fujitsu Pok. 515 Pok. 515 *
68 Klimatyzator Fujitsu Pok. 602 Pok. 602 *
69 Klimatyzator Fujitsu Pok. 603 Pok. 603 *
70 Klimatyzator Fujitsu Pok. 604 Pok. 604 *
71 Klimatyzator Fujitsu Pok. 605 Pok, 605 *
72 Klimatyzator Fujitsu Pok. 60 6 Pok, 606 *
73 Klimatyzator Fujitsu Pok. 607 Pok. 607 *
74 Klimatyzator Fujitsu Pok. 608 Pok. 608 *
75 Klimatyzator Fujitsu Pok. 609 Pok. 609 *
76 Klimatyzator Fujitsu Pok. 610 Pok. 610 *
77 Klimatyzator Fujitsu Pok. 611 Pok. 611 *
78 Klimatyzator Fujitsu Pok. 612 Pok. 612 *
79 Klimatyzator Fujitsu Pok. 613 Pok. 613 *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

7 Enea> klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Cze$é Il SIWZ
80 Klimatyzator Fujitsu Pok. 614 Pok. 614 *
Serwerownia w budynku F-12
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator MRU 12,0 kW nr 1 Serwerownia, poz. 0,0m Serwerownia, poz. 0,0m
2 Klimatyzator MRU 12,0 kW nr 2 Serwerownia, poz. 0,0m Serwerownia, poz. 0,0m
3 Kiimatyzator LG 10,0 kW Serwerownia, poz. 0,0m Serwerownia, poz. 0,0m
4
5
Czopuchy
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomleszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Czopuch nr 2 Stara nastawnia naweglania *
Klimatyzator LG E18EM, 5,0/5,4 czopuch nr 4 rozdzielnia
kw
2 Klimatyzator Czopuch nr 3 Pom. pomiaréw chemicznych
3 Klimatyzator LG 5,5 kKW Czopuch nr 3 Rozdz. UPS
Silos zrebki
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Mitsubishi 5,5 kW Silos zrebki Silos zrebki *
2
10S czeé€ duriska
Lo Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenle obstugiwane
1 Wytwornica wody lodowej Budynek 10S, 2 pigtro Caly budynek, wszystkie
TRANNE 3 x 80 kW pomieszczenia *
2 LG UT48 13,9/14,6 kW Pomieszczenie rozdzielni
3 LG UT48 13,9/14,6 kW Pamieszczenie szaf automatyki
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018

Czgs¢ It SIWZ

"

Budynek 10S ,czesé Duriska

4 | Klimatyzator Fujitsu 2,5 kW Maszynownia dZwigu towarowego
10S
5 | Klimatyzator LG 2,5 kW Maszynownia dzwig osobowy Budynek I0S ,czes¢ Dunska”
Rebaknr 1
Lp Nazwa / mo¢ urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Daikin 3,5 kW Nastawnia Nastawnia *
2 Klimatyzator Daikin 3,5 kW Pom. rozdzielni UPS Pom. rozdzielni UPS
3 Klimatyzator FUJITSU 2,0 kW Rozdzielnia 0,4kV TBMA Rozdzielnia 0,4kV TBMA
4 | Klimatyzator MIDE typ MSG 2,2 Kontener obchodowych Kontener obchodowych *
kW
Rebak nr 2
Lp Nazwa / moc urzgdzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator Daikin Bud. nastawni Bud. Nastawni *
2 Klimatyzator Daikin Pom. szaf sterujacych Pom. szaf sterujgcych
3 Klimatyzator Daikin Bud. Nastawni Bud. Nastawni *
4 Klimatyzator Sinclair Kontener Kontener *
5 Klimatyzator Fujitsu Kontener Sala narad *

Nastawnia Kolejowa H1

Klimatyzator LG P18, 5,0/5,8 kW

H-1

Nastawnia kolejowa *

Waga samochodowa

Klimatyzator LG P09, 2,5/3,2 kW

Waga samochodowa nr 1

Pomieszczenie obstugi wagi *

Klimatyzator LG 2,5 kW

Waga samochodowa nr 1

Pomieszczenie obstugi wagi *
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylac]i,
klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ

Pomieszczenie socjalne wagi

3 Klimatyzator Hyundai 2,5 kW Waga samochodowa nr 1
*
Biomasa Il
[ Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomi nie obstugiwane
1 Klimatyzator Chigo 3,5 Bud. nastawni Bud. Nastawni *
2 Klimatyzator Sinclair 2,5 Bud. nastawni Bud. Nastawni *
3 Klimatyzator Sinclair 3,5 Bud. nastawni Bud. Nastawni *
4 Klimatyzator Sinclair 2,6 Bud. nastawni Bud. Nastawni *
5 Klimatyzator Mitsubishi 2,5 Bud. nastawni Bud. nastawni *
6 Klimatyzator Sinclair 2,6 Pom. cbok samsonow Pom. obok samsonow *
7 Klimatyzator Sinclair 2,6 Pom. obok samsondéw Pom. obok samsonow
8 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 1 Rozdzieinia Biomasa Rozdzielnia Biomasa Il
9 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 2 Rozdzielnia Biomasa Il Rozdzielnia Biomasa i
10 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 3 Rozdzielnia Biomasa Il Rozdzielnia Biomasa Il
11 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 4 Rozdzieinia Biomasa I Rozdzielnia Biomasa Il
12 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 5 Rozdzielnia Biomasa I Rozdzielnia Biomasa Il
13 Klimatyzator LG 5,5 kW nr 6 Rozdzielnia Biomasa Il Rozdzielnia Biomasa Il
i4 Klimatyzator Sinclair 3,5 PLC1 PLC1
15 Klimatyzator Sinclair 2,5 PLC 2 PLC 2
16 Klimatyzator Sinclair 2,6 PLC 3 PLC 3
17 Klimatyzator Sinclair 2,5 PLC 4 PLC 4
18
Dotek AGRO
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomileszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator FUJITSU 3,5 kW Kontener dotek AGRO Kontener dotek AGRO
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/>Enea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czeéé Il SIWZ
Dotek LESNA
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacla Pomieszczenie obstugiwane
1 Klimatyzator FUJITSU 3,5 kW Kontener dotek LESNA Kontener dotek LESNA
Magazyn biomasy A-BARN i ZB
Lp Nazwa / moc urzadzenia Lokalizacja Pomieszczenie obstugiwane
1 | Klimatyzator AERMEC kW 33 nr Magazyn biomasy A-BARN Magazyn biomasy A-BARN *
1
2 | Klimatyzator AERMEC kW 9 nr 2 Magazyn biomasy A-BARN Magazyn biomasy A-BARN *
3 Klimatyzator 5,5 Kontener pomiarowy spalin z ZB Kontener pomiedzy bud..I0S,
a zatadownia popiotu*
4 | Klimatyzator WEA 1102-VRZ/RF - ZB woda lodowa ZB Dach rozdziel/ sprezarki
129.5 kW +7m *
5 | Klimatyzator WEA 1102-VRZ/RF- ZB woda lodowa ZB Dach rozdziel/ sprezarki
129.5 kW +7m*
6 Klimatyzator MHA /K 524 - 166 ZB falowniki ZB Dach rozdziel *
kW
7 Klimatyzator MHA /K 524 - 166 ZB falowniki ZB Dach rozdziel *
kW
8 | Klimatyzator Aermec 33 kW Elektrofiltr ZB Rozdz. pod elektrofiltrem *
9 | Klimatyzator Aermec 16 kKW Elektrofiltr ZB Rozdz. pod elektrofiltrem *

Wykaz instalacji do odkurzania

Lp. | Nazwa instalacji

Obstugiwane
pomieszczenia

Uwagi
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Kompleksowe utrzymanie urzadzer i instalacji wentylacji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czescé || SIWZ

Instalacja Kottownia bl. 1-3 Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 12m bl.1/2 ,zsyp nieczystosci
do kontenera, zbiornik (filtr)
na zewnatrz kottowni 0§ G

Instalacja Galeria naweglania bl. 1-4 | Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 12m bl.4 ,zsyp nieczystosci do
zasobnikow wegla poz. 27m,
zbiornik (filtr) w budynku
galerii

Instalacja Galeria naweglania bl. 5-8 | Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 12m bl.4 ,zsyp nieczystosci do
zasobnikéw wegla poz. 27m,
zbiornik (filtr) w budynku
galerii

Instalacja Galeria skosna Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0 m obok A-19-1,zsyp
nieczystosci poprzez podajnik
na tasmy T55, T56

Instalacja Rebak 1 Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0 m obok rebaka 1,zsyp do
kontenera

Instalacja Rebak 2 Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0O m obok rebaka 2,zsyp do
big-baga

Instalacja 10S Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0 m ,zsyp na tasme

Instalacja BIOMASA Il Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0 m, zsyp do big-baga

Instalacja A-Barn Pompa posadowiona na poz.

odkurzania 0 m obok A-barn, zsyp do

kontenera
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacii,

klimatyzacji i centralnego odkurzania
E"ea Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czgsé Il SIWZ
10 | Instalacja KOCIOL NR 9 Pompa posadowiona na poz.
odkurzania 0 m, w bud. Kottowni, zsyp do

kontenera na zewnatrz
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O Lres Polaniec S.A. NIF 866-000-14-58
E nNne. 96-230 Potamicc, 7awada 76 KLGON 830273037
a tel. 148 [ 1b BES 62 80 wwiw.enea-polaniec.pl

faks +48 / 5 865 66 85

ZALACZNIK nr 1.4

WYPOSAZENIE TECHNICZNE, SPRZET | SRODKI TRANSPORTU WYKONAWCY, NIEZBEDNE DO
REALIZACJI UMOWY.

Przyrzad do kontroli szczelnosci uktadéw freonowych

Stacja do odzysku czynnika

Pompa préZniowa

Manometry, weie

Waga do freonu

Przyrzad do pomiaru przeptywu powietrza, temperatury i wilgotnosci

Niezbedne narzedzia do realizacji przedmiotu zaméwienia {(podreczne narzedzia | elektronarzedzia
niezbedne do realizacji umowy)

Srodki transportu do 3,5 T (ciagnik z przyczepa, wézek widlowy | akumulatorowy, samochod dostawczy
do 3,5 T)Rusztowania do 4m wysokosci

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN



Fr.cz Polanioc & A, NI 8€6- 000-14-28
28-220 Polfaniec, Zewada 26 REGON 830273037
tel. +48 / 15 665 62 80 woww.enea-polaniec.pl
taks +48 / 15 865 66 88

ZALACZNIK nr 1.5

WYKAZ MATERIALOW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI UMOWY.

Nazwa

Gazy techniczne spawalnicze

AZOT

BEZPIECZNIKI

BLACHOWKRETY DO SCIANEK GIPSOWYCH

DIODY SYGNALIZACYJNE

DRUT DO SPAWANIA

DRUT WIAZAL KOWY

ELEKTRODY

Ol N O MW|N| R

GAZ PROPAN-BUTAN

2
o

GNIAZDA NADTYNKOWE 250V

=
[EEY

_ | GNIAZDA WTYCZKOWE W OBUDOWIE METALOWEJ 500V

=
=

GLIKOL koncentrat 50 I/rok

=
w

KASETY STERUJACE

=
P

KLEJ MONTAZOWY

=
1

KOLKI DO WSTRZELIWANIA HILT!

=
(%]

_ | KOLKI ROZPOROWE

=
-~

. | KOLKI ROZPOROWE DO SCIAN GIPSOWYCH

=
ey

KONCOWKI KABLOWE

=
e

KONCOWKA TULEJKOWA

A
©

KOSZULKA TERMOKURCZLIWA

[\
[Are

_| KOSTKI tACZENIOWE

N
[\

.| LISTWA ZACISKOWA

N
w

NABOJE DO OSADZAKA

N
5

NABOJE DX 450 DO 650 6-8-11DO 18 HILT!

N
(&)

_ | NAKRETKI

A
o

ODRDZEWIACZ SMARUJACY

N
~J

_|OLEJ DO SPREZAREK
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Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylacji,

/E-r?éa khmatyz;gii Slp(:aewr;tl:gllgzePlgS%I ;)(ﬂgurzania
Czesé Il SIWZ
2g. | OPASKA ZACISKOWA
ag. | PASY KLINOWE TYPA, B, C, Z
30, | PIANKA ROZPREZNA DO USZCZELNIANIA OKIEN | DRZWI
31, | PIERSCIEN OSADCZY,
32, | PIERSCIEN TYP /SIMMERRING/
33, | PLOTNO SCIERNE
34, | PLYTA USZCZELNIAJACE KLINGERYT UNIWERSALNY
35, | PEYTY GUMOWE OLEJOODPORNE

36.

PODKLADKI (ptaska, sprezysta}

37.

PRESZPAN USZCZELKOWY

38.

PRZEWODY ZASUAJACE | STEROWNICZ O DEUGOSCI DO 5M

39.

PUSZKI BAKIELITOWE UNIWERSALNE

40.

PUSZKI HERMETYCZNE 4-WYLOTOWE

41.

RECZNIKI PAPIEROWE

42.

ROZCIENCZALNIK DO KONSERWACII

43.

SIATKA "LEDUCHOWSKIEGO" Z BLACHY STAL.GR. 1,5 DO 2,5MM

44,

SIATKA KARBOWANA-FORMATY Z DRUTU STALOWEGO 2400X1000X30X3

45.

SILIKON

46.

SMAR DO LOZYSK

47.

SMAR DO PRZEKLADNI OTWARTYCH

48.

SPOIWO CYNOWO-MIEDZIANE

49.

SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE LC-60

50.

SZNUR GUMOWY

51.

Srodki do dezynfekcji (odgrzybiania) parownikow i skraplaczy

52.

SRODEK ANTYKOROZYJNY np. WD-40

53.

SRUBY

54.

SZCZOTKI PRADOWE

55.

TARCZA DO CIECIA metalu i betonu

56.

TASMA 1ZOLACYJNA

57.

TOPNIK DO LUTOWANIA MIEKKIEGO

58.

USZCZELKI PIERSCIENIOWE GUMOWE

59.

WKLADKI TOPIKOWE
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/E?léa klimatyzacji i centralnego odkurzania

60.

Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé li SIWZ

WHKRET SAMOWKRECAJACY FARMERSKI

61.

WKRET DO METALU

62.

WHKRET DO TWORZYW

63.

WHKRETY DO BLACHY

64.

WKRETY SAMOWIERCACE

65.

WTYCZKA IZOLACYJNA 380V

66.

WYLACZNIKI 230V, 380V

67.

WTYCZKI SIECIOWE 2P+Z 10/16A 220/250V

68.

ZAWLECZKI

69.

ZAROWKI HALOGENOWE

70.

ZAROWKI 230V

71.

ZAROWKI KONTROLNE
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Zatgcznik 1.6

Wykaz materiatéw (CzeSci Zamiennych) utrzymywanych w magazynku przez wykonawce do urzadzenia

wentylacji, klimatyzacji , odkurzania

Wykaz materiatéw wentylacja, klimatyzacja, odkurzanie

L.p | Nazwa materiatu ilosé
1 |Glikol {koncentrat) 50l
2 [Przytacza KV 50 - odkurzanie 3
2
3 |Rozdzielacz sprezonego powietrza do sitownikow klap 2
2
4 | Zawory rozprezne do kliimatyzatorow
STULZ: TX6-N04 MM PVE-11-6A 15x22 czynnik 407 C 1
TX3- N25 1
TX6- HO4 1
TX6-X175,J89x 110 1
5 |LOZYSKA
SYT 35 LTS SKF 62-07 2RS1 do niego pierScief gumowy 2 szt
-RABRB 25/62 - FA 106 2 szt.
-1320-20 EC PRS AR 3P5 2 szt.
-YET - 206 2 szt.
- RAE 25 NPP FA106A 2 szt
- Pierscien gumowy RABR 52/62 ANO1 2 szt.
-SYT 40 LTS SKF 2 szt.
-62-022ZZ 2 szt.
-62-04 72 2 szt.
-62-056727 2 szt.
-63-027Z 2 szt.
-63-04 27 2 szt.
6 Wentylator skraplacza klimatyzatoréw stulz Po 1
7 Rury miedziane chtodnicze w izolacji, 1/4, 3/8, 1/2,5/8 Po 2b6m

$Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000063768
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Kompleksowe utrzymanie urzgdzen i instalacji wentylacji,

/E?ea klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesc || SIWZ

Izolacja k-flex od Srednicy fi 15 do fi 50 mm Po 6m

Wezyki do przylgczenia fankojli 2kpl
10 Odwadniacz do sprezonego powietrza 1szt
11 MATY FILTRACYJNE, 50 m2

Freon R410A 30 kg

Freon R407C 50 kg
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Zatacznik nr 1.7

MAPA TERENU ELEKTROWNI

* 4
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i'--.fl-i-- =1 — —n—h

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769 -
Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wplacony: 713 500 000 PLN



Kompleksowe utrzymanie urzadzen i instalacji wentylaciji,

klimatyzacji i centralnego odkurzania
Znak Sprawy NZ/PZP/56/2018
Czesé Il SIWZ
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