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Enea

Zawada, 25.09.2019 .

Nr: N2/PZP/35/2019/

Dotyczy: Wyjasnieri udzielanych przez Zamawiajacego dotyczacych tresci dokumentacji przetargowej na
»Remonty urzadzen i instalacji blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w 2020 r. w Enea Pofaniec S.A.
w zakresie: K2, K3, K4, K5, K7, K9: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badari, naprawy po
badaniach” {(numer postepowania przetargowego NZ/PZP/35/2019).

Dziatajac zgodnie z zasady przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu ijawnosci przetarguy,
udzielamy nastgpujacych wyjasniert dotyczacych dokumentacji przetargowej na ,Remonty urzadzeri
i instalacji blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5,7, 9 w 2020 r. w Enea Potaniec S.A. w zakresie: K2, K3, K4,
K5, K7, K9: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badan, naprawy po badaniach”.

Pytanie

Zwracamy sig z pro$bg o takie sformutowanie wymagan dotyczacych zdolnosci technicznych zawartych
w punkcie 7.1.2.2.1.1. SIWZ, aby byly jednoznaczne, poniewaz z aktualnych zapiséw tego punktu nie wynika
jednoznacznie jakim doswiadczeniem i na jakie wartosci prac naleiy sie wykazaé, aby sprostaty
wymaganiom Zamawiajacego.

OdpowiedZ na pytanie:

Wymaganie opisane w punkcie 7.1.2.2.1.1 jest wymaganiem dwucztonowym odnosnie Ustugi polegajacej
na wykonanie prac w zakresie przygotowani kotta do rewizji UDT, przygotowaniu do badah
diagnostycznych, wykonie badan diagnostycznych, wykonie napraw po badaniach:

1. Wymaganie techniczne, okresla wymaganie odnosnie wykonania Ustugi na kotle energetycznym
o wydajnosci nominalnej wigkszej lub réwnej 650 t/h (np. Kociot OP650 produkeji Rafako), wykonawca
zobowigzany jest przedstawic referencje dotyczace takich obszaréw jak:

a. Rurociagi parowe — kotta o wydajnosci wigkszej lub réwnej 650 t/h
b. Walczak — kotta o wydajnosci wiekszej lub réwnej 650 t/h
o Komory zbiorcze przegrzewaczy — kotta o wydajnosci wiekszej lub réwnej 650 t/h
2. Wymaganie finansowe, Wartos$¢ Ustugi dla ktérej wykonawca przedstawia referencje w sumie musi

wynosi¢ co najmniej 200 000 PLN
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