Pytania  i  odpowiedzi
do   ogłoszenia numer 4100/0000/31/EX/2019/0000109519  pn.: „Czyszczenie kotłów z nawisów żużla i popiołu w komorze paleniskowej kotłów, usuwanie spieków w zimnym leju i nad wygarniaczami żużla na blokach nr 1 do 9 oraz na innych obiektach elektrowni przy użyciu sprzętu alpinistycznego - w zależności od potrzeb Zamawiającego -w Enea Połaniec S.A.”

 1.  Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu reakcji :
  - Usługi krytyczne awaryjne -maksymalny czas reakcji 24h
  - Usługi planowe- maksymalny czas reakcji 48h.
Odpowiedź:
Możemy   zmienić  zapis  dotyczący  czasu  reakcji na:
- Usługi krytyczne awaryjne -maksymalny czas reakcji 12h  lub  inny  uzgodniony   z   Zamawiającym 
  - Usługi planowe- maksymalny czas reakcji 48h  lub  inny  uzgodniony   z   Zamawiającym
2. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 12.1.5.  SIWZ, ze względu  na zanikający charakter wykonywanych prac na okres gwarancji 0 miesięcy.
Odpowiedź:
Wykreślamy pkt. 12.1.5.  SIWZ. Ze względu  na zanikający charakter wykonywanych prac na okres gwarancji  nie  jest  wymagany.
3. Czy odbiór częściowy prac może się odbyć w ciągu 6h od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru?
Odpowiedź:
[bookmark: _GoBack]Podstawą  odbioru   będzie protokół  odbioru  prac  z  załączoną   dokumentacją  fotograficzną  wykonaną  przed  rozpoczęciem  prac  i  po ich    zakończeniu .  Usługi   wykonane w  poszczególnych  miesiącach stanowić będą odrębne  przedmioty  rozliczeń.


