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Enea OGLOSZENIE

Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Zamawiajgcy”)
oglasza przetarg niepubliczny

na ,Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chiodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19”
(dalej ,Ogtoszenie”)
wg nastepujgcych warunkdow:

1. Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody

chtodzgcej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19 (dalej. ,Ustuga”).
2. Szczegbtowy zakres Ustugi okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) stanowiaca
Zatgcznik nr 1 do Ogloszenia.
Termin realizacji Ustugi: do 31.12.2020 roku.
Zamawiajgcy nie dopuszcza ofert czesciowych i wariantowych,
5. Opis przygotowania oferty.

5.1. Oferte nalezy ztozy¢ na Formularzu Oferty - Zatgcznik nr 2 do Ogloszenia.

5.2. Zlozona oferta powinna byé opatrzona pieczgtka firmowg oraz podpisana przez podmiot

uprawniony do reprezentacji oferenta.
6. Oferte nalezy przestaé w formie pliku pdf do dnia 21.02.2020 r. do godz. 10:00 na ponizsze adresy:

Eall

piotr.wojciechowski@enea.pl
janusz.lampart@enea.pl
oraz

jozef.pietras@enea.pl

7. Oferent moze zadawa¢ pytania odnosnie Ogloszenia najpdzniej na 4 dni robocze przed terminem
otwarcia ofert.

8. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane ze sporzagdzeniem i przedtozeniem oferty.

Oferent zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informaciji, ktére uzyskat od

Zamawiajacego w trakcie opracowywania oferty.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przyjecia lub odrzucenia oferty w kazdym czasie przed
przekazaniem zaméwienia do realizacji bez podania uzasadnienia, co nie skutkuje Zadnymi

roszczeniami oferenta wobec Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy  udzieli zamodwienia wybranemu oferentowi, zgodnie z Ogloszeniem
i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

12. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do zloZenia oferty.

13. Kryterium oceny ofert:

©

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryterium oceny

NAZWA KRYTERIUM WAGA (udziat procentowy)

K1 - Wynagrodzenie Ofertowe netto 100%

K1 - Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) /100%/
(poréwnywana bedzie Cena netto nie zawierajgca podatku VAT)

Cn
K1 =—100%
Co

gdzie:
Cn - wynagrodzenie najnizsze z ocenianych Ofert/najnizsza wartos¢ oferty (netto),
Co - wynagrodzenie ocenianej Oferty/warto$¢ ocenianej oferty (netto).
14. AUKCJA ELEKTRONICZNA Specialista ds. Zakup6w
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14.1. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona
aukcja elektroniczna, jezeli ztozone bedag co najmniej 2 Oferty niepodlegajace odrzuceniu.

14.2. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami okreSlonymi w
Zatgczniku Nr 4 do Ogloszenia na platformie zakupowej eB2B.

14.3. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

14.4. Zamawiajgcy zaprasza droga elektroniczng do udziatu w aukcji elektronicznej jednoczesnie
wszystkich wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty niepodiegajace odrzuceniu. Za dziefi
przekazania zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej uwaza sie dziefi wystania
zaproszenia z komputera Zamawiajgcego.

14.5. W zaproszeniu do wziecia udziatu w aukcji elektronicznej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcow min. o:

— pozycji ztozonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami
okreslonymi w Zalgczniku nr 4 do Ogfoszenia;

— minimalnych wartosciach postgpier skladanych w toku aukcji elektronicznej;

— terminie otwarcia aukgcji elektroniczne;j,

— terminie i warunkach zamkniecia aukcji elektronicznej;

— sposobie oceny ofert w toku aukgji elektronicznej;

— formule matematycznej, ktéra zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do
automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych
cen lub wartosci;

14.6. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie moze byé krétszy niz 2 dni robocze od dnia
przekazania zaproszenia.

14.7. Aukgcja elektroniczna moze rozpoczaé sie dopiero po dokonaniu oceny ofert ztozonych
w postepowaniu w zakresie ich zgodnosci z treScig Zatgcznika nr 4 do Ogtoszenia oraz oceny
punktowej dokonanej na podstawie kryteriow oceny ofert.

14.8. W wyznaczonym terminie nastgpuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami poczatkowymi
sg oferty ztozone w postepowaniu przed wszczeciem aukcji elektronicznej.

14.9. W toku aukgji elektronicznej wykonawcy za pomoca formularza umieszczonego na stronie
internetowej https://aukcie.eb2b.com.pl, umozliwiajacego wprowadzenie niezbednych
danych w trybie bezposredniego pofgczenia z tg strona, skiadajg kolejne korzystniejsze
postapienia, podlegajace automatycznej ocenie i klasyfikacji .

14.10. System nie przyjmie postapieri niespetniajgcych warunkéw okreSlonych w niniejszym
rozdziale, lub warunkéw okreslonych w Zatgczniku Nr 4 do Ogloszenia oraz ztozonych po
terminie zamkniecia aukgji.

14.11. Momentem decydujgcym dla uznania, ze oferta Wykonawcy zostata ziozona w terminie, nie
jest moment wystania postgpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na
serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

14.12. W toku aukcji elektronicznej zamawiajacy na biezaco przekazuje kazdemu wykonawcy
informacje o pozycji ztozonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej
oferty. Do momentu zamkniecia aukgji elektronicznej informacje umozliwiajace identyfikacje
wykonawcow nie bedg ujawniane.

14.13. Kazde postgpienie oznacza nowa oferte w zakresie, ktérego dotyczy postgpienie. Oferta
Wykonawcy przestaje wiazaé w zakresie, w jakim ztozy on korzystniejsza oferte w toku aukcji
elektronicznej. Bieg terminu zwigzania ofertg nie ulega przerwaniu.

14.14. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na
nastepny po usunieciu awarii dzieh roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim
zatwierdzonym postgpieniu

14.15. Zamawiajgcy po zamknieciu aukcji- wybiera najkorzystniejsza oferte¢ w oparciu o kryteria
oceny ofert wskazanych w ogloszeniu o zaméwieniu, z uwzglednieniem wynikéw aukgji
elektroniczne;j.
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14.16. Zamawiajacy zamyka aukcje elektroniczna:

- w terminie okreslonym w zaproszeniu do udziatu w aukgji elektronicznej;
- Jjezeli w ustalonym terminie nie zostang zgtoszone nowe postapienia;
- po zakonczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

14.17. Po zamknigciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszg ponownie ztozy¢é FORMULARZ
OFERTY, stanowiacy Zalgcznik nr 2 do Ogloszenia, z nowa ceng uwzgledniajgcg cene
zaoferowana w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu
zostang odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy sktadajg formularze w
terminie 3 dni od dnia, w ktérym zamknigto aukcje elektroniczng. Ztozony formularz zostanie
zatgczony do umowy zawartej zWykonawca, kidrego oferta zostatla wybrana jako
najkorzystniejsza.

15. Jezeli zaden z Wykonawcéw, ktérych oferty nie podlegaty odrzuceniu, nie wziat udziatu w aukcji
elektronicznej, to Zamawiajgcy przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawce na podstawie ofert
ztozonych w terminie okreslonym w pkt 6 Ogtoszenia.

16. Umowa bedzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do Ogloszenia oraz Ogobine
Warunki Zakupu Ustug (OWZU) w Enea Elektrownia Potaniec S.A. umieszczone na stronie:
https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231 w wersji obowiazujacej na dziefi
publikacji Ogtoszenia.

17. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiajgcego
Zamieszczone sg na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-gru
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow, Wykonawca zobowigza ny jest
do zapoznania sie z tymi dokumentami.

18. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiajacego:

w zakresie merytorycznym (w tym w sprawie wizji lokainej, jesli dotyczy):

Piotr Wojciechowski
tel.: +48 15 865 65 89, kom.: +48 694 431 075
e-mail: piotr.wojciechowski@enea.pl
oraz
Janusz Lampart
tel.: +48 15 865 65 79, kom.: +48 602 520 393
e-mail: janusz.lampart@enea.pl

oraz w zakresie formalnym:
Jézef Pietras

tel.: +48 15 865 62 39, kom.: +48 728 417 481
e-mail: jozef.pietras@enea.pl

19. Przetarg prowadzony bedzie na zasadach okreslonych w regulaminie wewnetrznym Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo§é zmiany warunkéw przetargu okreSlonych w niniejszym
ogtoszeniu lub odwotania przetargu bez podania przyczyn.

Zataczniki:
e Zafacznik nr 1 do Ogtoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
e Zatgcznik nr 2 do Ogloszenia - Formularz Oferty,
e Zatgcznik nr 3 do Ogtoszenia - Wzdr umowy,
e Zatgcznik nr 4 do Ogloszenia - Aukcja elektroniczna,
s Zalgcznik nr 5 do Ogloszenia - Wizja lokalna.
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Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
na

~Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19”
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A. (dalej ,Elektrownia”)

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA : WYKONANIE USLUG/ROBOT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV .
BO?SOOOO—i | Ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzacych 4'

SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

1.

Zakres Ustugi:

~Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody

chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19”
Szczegbtowy zakres dostaw i ustug:

2.1. Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chiodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19 w Enea Elektrownia Potaniec S.A

2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wyniki w formie sprawozdan w wersji papierowej
w trzech (3) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

2.3. Ustuga bedzie przeprowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami odnoszacymi si¢ do
Przedmiotu Umowy, wedtug procedur opartych na normach europejskich oraz spetniajgcych

stosowne wymagania systemu jakoSci.

2.4. Wszystkie materialy i sprzgt niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
2.5. Wykonanie prac przygotowawczych:

2.5.1. Inwentaryzacja obiektu pod wzgledem kompletnoéci punktéw pomiarowych do wykonania
pomiaréw gwarancyjnych.

2.5.2. Wykonanie dokumentacji pomiarowej i uzyskanie akceptacii Zamawiajgcego:

2.5.3. Opracowanie warunkéw przygotowania agregatu pOmpowego do pomiardw
gwarancyjnych.

2.5.4. Opracowanie schematu pomiarowego wraz z lista zastosowanej aparatury pomiarowe;j.

2.5.5. Opracowanie szczegbtowego harmonogramu pomiaréw gwarancyjnych w oparciu o
dokonane pomiedzy stronami ustalenia.

2.5.6. Wzorcowanie i przygotowanie aparatury pomiarowej.

2.5.7. Montaz i demontaz aparatury pomiarowej i systemu rejestracji.

2.5.8. Opracowanie sprawozdan (wstgpnego, korficowego) z wykonanych  pomiaréw
gwarancyjnych z poréwnaniem wartosci zmierzonych do parametréw gwarantowanych
opisanych w punkgcie 4.
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2.5.9. Opracowanie sprawozdania wstepnego wylacznie z przeprowadzonych pomiaréw
wstepnych tj. gwarantowanych punktéw pracy, sprawnoéci, pomiaréw drgan oraz pomiaréw
hatasu

2.5.10.0pracowanie sprawozdania koficowego zawierajacego catosé wykonanych pomiaréw wraz
Z obliczeniami.

2.5.11.Dostarczanie sprawozdan w trzech (3) egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej.
Parametry gwarantowane przez dostawce modernizowanych pomp wody chtodzgcej
3.1. Gwarantowane punkty pracy pomp.
3.1.1. Gwarantowany punkt pracy pompy 2 PCH - Qnom 30 000 m3/h i wysoko$é podnoszenia
Hrom = 14,5 mH20
3.1.2. Gwarantowany punkt pracy pompy 9 PCH Qnom 30 000 m3/h i wysokosci podnoszenia
Hrom = 15 m H20.
3.2. Sprawnos¢ pomp wody chtodzgce;.
Dla punktéw gwarantowanych sprawnosé wyniesie nie mniej niz 86%:
3.2.1. Sprawno$¢ pompy 2 PCH w punkcie pracy zgodnie z oferta Wykonawcy wyniesie nie mnigj
niz 90,23%
3.2.2. Sprawnos¢ pompy 9 PCH w punkcie pracy zgodnie z ofertg Wykonawcy wyniesie nie mniegj
niz 90,21%

3.2.3. Qmin =20 000 m3/h i Hmin = 8 m H20 sprawno$é wyniesie nie mniej niz 82%

3.3. Pozostate parametry pracy pomp.

3.3.1. Pompy musza spetnia¢ warunek pracy z max. wydajnoscia wynoszaca od 30 000 m3/h
do 32 000 m3/h
3.3.2. Zakres regulacyjnosci pomp wyniesie od 20 tys. m3/h przy wysokosci podnoszenia od 8
mH20 do 34 tys. m3 przy wysokosci podnoszenia do 16 mH20 dla pompy nr 2 i 9 PCH
3.3.3. Pompy muszg byé zdolne do pracy bez oznak kawitacji na istniejacych stanowiskach dla
minimalnego poziomu w wody w Wisle wynoszacego 152,35 m n.p.m. w zakresie wydajnosci
pompy od 20 000 do 32 000 m3/h. Odporno$é kawitacyjna pomp okreslona zostanie dla
temperatury 25 st. C
3.4. Pomiary drgan zespotéw pompowych.
Drgania pomp przy predkosci nominalnej i pracy w catym zakresie wydajnosci muszg sie
miesci¢ po zainstalowaniu w strefie A wg normy ISO 10816-7 dla kategorii 1. Miejsca
pomiaréw drgan na pompie zostaty wskazane w zat. nr 3.

3.5. Pomiar hatasu silnikow zespotéw pompowych w petnym zakresie obcigzen.
Nowo dostarczone ostony dZwiekochtonne silnikéw o wiekszej mocy beda zaprojektowana w

zakresie cech akustycznych tak, by osiggnaé maksymalny poziom ci§nienia fali akustycznej nie
Strona § z 50



wiekszy niz Lp = 85 dB(A), przy czym pomiar bedzie wykonany zgodnie z normg ISO 3744 /
3746 w odlegtosci jednego metra od Urzadzenia i na wysokosci 1,5 metra ponad poziom

podioza.

4. Warunki techniczne gwarancyjnych pomiaréw

4.1. Pomiary beda wykonywane wg programu opracowanego na bazie normy EN-ISO 9906 dla klasy

1B i opisanego w zat. nr 2. Wysoko$ci podnoszenia, wydajnosé i sprawnos¢ pomp musza zawieraé
sie w calym zakresie wydajnosci wskazanej w punkcie 4 i leze¢ w polu tolerancji wynikajacym z
EN-ISO 9906 dla kiasy 1B doktadnosci w stosunku do charakterystyki ofertowe;.

4.2. Aparatura pomiarowa uzywana do pomiardw gwarancyjnych powinna posiadaé aktualne

$wiadectwa sprawdzenia oraz powinna byé zgodna z odpowiednimi normami. Pomiary nalezy
wykonywaé w takim zakresie pomiarowym by okreslié wartos¢ gwarantowang z maksymaina

dokiadnosciag.

lll. ORGANIZACJA ZAMOWIENIA

1.

2.

3.

4,

5.

Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla
bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, ktéry
ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

Transport technologiczny materiatéw oraz ziomu nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Wykonawce obowigzujg
aktualne przepisy wewnetrzne Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Enea Elektrownia Potaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie
ochrony Srodowiska nhaturainego, z ktérymi Wykonawca jest zobowiazany zapoznagé sie na etapie
przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowej.

Do obowiazkoéw Zamawiajgcego nalezy:

a) udostepnienie Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony informacji,
materiatéw, danych i dokumentacji uznanych przez Strony za niezbgdne do realizacji
umowy,

b) przygotowanie obiektu do potrzeb wynikajacych z rodzaju prac, jakie majg by¢ prowadzone na
tym obiekcie, w szczegbinosci przygotowanie punktéw pomiarowych do zamontowania
aparatury kontrolno-pomiarowej Wykonawcy.

c) umozliwienie dostgpu do kréécéw pomiarowych znajdujacych sig w miejscach
trudnodostepnych poprzez ustawienie pomostéw lub rusztowan,

d) zapewnienie wymaganych warunkéw ruchowych niezbednych przy realizacji prac w zakresie
pomiardw,

e) zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonania badan na obiekcie zgodnie z instrukcig
organizacji bezpiecznej pracy obowiazujaca u Zamawiajgcego.

f) zapewnienie Wykonawcy dostepu do sprzetu komputerowego w celu realizacji Ustug, jezeli
zaistnieje taka potrzeba.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegbInosci:
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a) Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw o
wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania okreslone w aktualnej
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego.

b) Dostarczenie wymaganych instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-7) jak i przed
rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8),
w wymaganych terminach,

c) wykonywanie przedmiotu umowy przez zespoly pracownikéw kwalifikowanych - tj. grupy
pracownikéw, w ktérych co najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, w tym kierujacy
zespotem posiada wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

d) przeszkolenie swoich pracownikéw w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych przepiséw
obowiazujacych u Zamawiajacego (przy wspdtudziale odpowiednich stuzb Zamawiajacego).

e) dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi u
Zamawiajgcego przez podmioty zewnetrzne, dokumentéw przed rozpoczeciem prac na
obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadéw, spis
stosowanych substancji chemicznych | niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania
pracownikéw z aspektami Srodowiskowymi). Tylko ztom stalowy oraz kable sg kwalifikowane,
jako odpad Zamawiajacego,

f) dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji,

Wykonawca ma prawo do podzlecenia czeSci prac bedacych przedmiotem Umowy - w takim

przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak

za swoje wlasne zachowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bhp, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia w

swoim zakresie na terenie prowadzonych prac oraz za wszelkie szkody na mieniu Zamawiajacego

i 0s6b trzecich spowodowane przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu

Umowy.

W przypadku nie przestrzegania przepisobw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego (np.

przebywanie na terenie firmy pod wplywem alkoholu, przekroczenie przepiséw o ruchu osobowym

i materiatowym, dokonanie kradziezy lub dewastacji mienia) przez pracownikéw Wykonawcy lub

inne osoby wspbdtpracujace z Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo usuniecia pracownikéw

Wykonawcy lub jego podwykonawcow z terenu firmy oraz odebrania im uprawniefi do wstepu i

wjazdu na teren Zamawiajacego. W takim przypadku ewentualne opdZnienie w wykonaniu

przedmiotu umowy uwazane bedzie za zawinione przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé prace, gdyby prowadzono je niezgodnie z obowiazujgcymi

przepisami i zasadami bhp, przepisami ppoz., przepisami z zakresu ochrony $Srodowiska;

przerwanie prac z powyzszych powoddw obarcza Wykonawce wing za ewentualne opéZnienia
terminu zakonczenia prac.

10. Wykonawca o$wiadcza, Zze wykonanie przedmiotu umowy bedzie zgodne z wymogami bhp i

ochrony Srodowiska stawianymi przez Zamawiajacego.

IV. RAPORTY | ODBIORY

1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:

L.p.

Wymagana

Dokument Zrédfowy:
] W

Dokumentacja:

A

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
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Whniosek o wydanie przepustek

Instrukcja przepustkowa dla ruchu

uzytych do prac, z podaniem gatunku

1. o osobowego i pojazdéw nr
tymczasowych dla Pracownikow |/DK/B,/35/2008
Whiosek o wydanie przepustek Instrukcja przeptfstk'owa ‘dla ruchu
2. tvmczasowyvch dla poiazdow osobowego i pojazddow nr
y Wy - |/DK/B/35/2008
Whiosek - zezwolenie na wjazd i Instrukcja przepustkowa dla ruchu
3. | parkowanie na terenie obiektow osobowego i pojazdéw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do
wykonywania prac na rzecz ENEA Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
4. | Elektrownia Potaniec S.A. wraz z Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
podwykonawcami (Zatgcznik Z1 dokumentu I/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 3 do IOBP)
Karta Informacyjna Bezpieczefistwa | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
Higieny Pracy dla Wykonawcow - Z2 fa organizac)! bezpleczne) pracy
5. . f Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
(Zatgcznik do zgloszenia Z1 dokumentu |/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 3 do I0BP )
6. | Zakres robot budowlanych/ustug
7. | Harmonogram realizacji prac
Przewidywany - Plan odpadow
. . iazk
Srrzisivﬁz)z‘;z:]ycz :]gwwytw:l:zivmazgw?gﬁz cu Instrukcja postepowania z odpadami
8. a . ar p o L Jacy wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
prognoze: rodzaju odpadow, iloSci oraz /TO/P/41/2014
planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)
9. | Plan badan i kontroli
10. | Instrukcje IBWR
11.| Instrukcja IOR Dokument zwigzany nr 15 do IOBP
12.| Plan BIOZ
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. | Raport z inspekcji wizualnej
5 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z
" | aspektami BHP .
3 Dokumentacja fotograficzna
" | (stan zastany)
4 Uzgodnienia zmiany zakresu prac
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
5 Zmiany harmonogramu realizacji prac
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
6. | WPQR, Instrukcje WPS
7. | Uprawnienia spawaczy
8. | Protokoty kontroli
9. | Dziennik rob6t
c PO ZAKONCZENIU PRAC:
1 Zestawienie materialéw podstawowych
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materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/ow

Zestawienie materiatéw dodatkowych do

2. | spawania z podaniem gatunku, Srednicy
oraz numeru atestu/éw
3. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu
4. | Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu
5 Lista sprzetu spawalniczego
" | zastosowanego w realizacji
Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
6. | realizacji zadania wraz z niezbednymi
badaniami i poSwiadczeniami jakosci
7. | PoSwiadczenia / Oswiadczenia
8. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport koficowy z wykonanych prac
zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczace
9. | wykonanego urzadzenia*/obiektu*, wtym
ukfadow i urzadzen wspdtdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowa
Protokoly odbioru czesciowego/ Instrukcja odbiorowa/OWZU
10. | inspektorskiego (uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)
11, Protokoty odbioru technicznego Instrukcja odbiorowa/OWZU
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
12. Protokét odbioru koricowego Instrukcja odbiorowa/OWZU
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
13. | Protokét odbioru pogwarancyjnego Instrukcja odbiorowa/OWZU

V. REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY | NORMYRAPORTY | ODBIORY

1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tgcznie z instrukcjami i przepisami

wewnetrznych

Zamawiajgcego  takich

i ubezpieczeniowych.
2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP).
3. Obok wymagan technicznych nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktdre
wynikaja z ostatnich wydar dziennikéw ustaw i dziennikéw urzedowych.

dotyczace

przepisébw  przeciwpozarowych

VI. ZALOZENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

1. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowiagzujg
przepisy wewngtrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpozarowej, przepisy w zakresie ochrony
Srodowiska naturalnego, a w tym instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, z ktérymi to dokumentami Wykonawca jest

zobowigzany zapoznaé sie jeszcze przed ztozeniem oferty:
2. Dokumenty zamieszczone sg ha stronie internetowsj:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-

dla-wykonawcow-i-dostawcow.
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3. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec,
dokumentéw Z-1, Z-2 przed rozpoczeciem prac eksploatacyjnych na obiektach w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., w wymaganych terminach, jest obowiazkiem Wykonawcy.

4. Zgodnie z pkt. 3 dokumentu zwigzanego nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. osoby skierowane przez Wykonawcow do realizacji prac przed
jej rozpoczeciem zobowigzane sg do odbycia szkolenia wstgpnego.

VIl. WYKAZ ZAt ACZNIKOW DO SIWZ

1. Zataczniki do SIWZ:
1.1. Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Przekrdéj pompowni wody chtodzgce;.

1.2. Zatacznik nr 2 do SIWZ - Program pomiaréw pomp wody chtodzacej 2 PCH i 9 PCH.

1.3. Zatacznik nr 3 do SIWZ - Rozmieszczenie punktéw pomiarowych drgan PCH.

1.4. Zatacznik nr 4 do SIWZ - Dokument Z-1 A upowazniajacy do dokonania wizji Iokalnej
(przedstawiony w Zatgczniku nr 5 do Ogloszenia).

N

Jiechowski
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - Program pomiaréw pomp wody chiodzacej 2 PCH i 9 PCH

Program pomiaréw odbiorczych pompy.

1. Badania odbiorcze parametréw hydraulicznych pompy zostang wykonane zgodnie z norma
PN-EN I1SO 9906 dla klasy doktadnosci 1 B

2. Odstepstwo od normy dotyczyto bedzie pomiaréw cisnienia a mianowicie:
a) pomiary ci$nienia nattoczeniu pompy beda zlokalizowane na krdééeu ttocznym pompy /przed
kotnierzem/.
b) pomiary ci§nienia na ssaniu realizowane begdg poprzez zamontowanie rurek pomiarowych w
komorze wirnikowej po zdemontowaniu korpusu pompy, $rednica przekroju rurociggu ssawnego
w miejscu odbioru impulsu cisnienia okreSlona zostanie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
¢) W tym celu zostang zamontowane pierScienie do pomiaru ciSnienia z trzech punktéw zgodnie
normg PN-EN ISO 2906.
3. Pomiary poboru mocy elektrycznej przez silnik napgdowy za pomoca metody posredniej w
uktadzie Arona. Na wszystkie przyrzady pomiarowe elektrownia dostarczy wymagane Swiadectwa
legalizacji w tym $wiadectwa legalizacji przektadnikow pradowych i napieciowych zainstalowanych na
obiekcie w klasie doktadnosci min. 1. Do obliczei mocy na wale pompy zostanie uwzgledniona
sprawno$é silnika wynikajaca z danych na jego tabliczce znamionowej ( tzn. mocy na wale silnika przy
okrelonym napieciu zasilajgcym, pradzie obcigzajacym i wspdiczynniku mocy - dodatkowo
uwzglednione zostana zmiany sprawnosci silnika w zaleznosci od stopnia jego obcigZenia na podstawie
danych literaturowych dotyczacych wiaSciwosci silnikéw asynchronicznych tr6jfazowych p.. Poradnik
Inzyniera Elektryka opublikowany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie)

4, Pomiar wydajno$ci bedzie przeprowadzony na uktadzie wydzielonym pompy {j. pompa bedzie
pompowata wode tylko na jeden blok przynalezny zainstalowanej pompie.

Przewiduje sie wykonywanie pomiaréw za pomocg przeptywomierzy ultradZwiekowych, ktére beda
zainstalowane w sasiedztwie zainstalowanych przeptywomierzy Elektrowni na prostoliniowym
rurociggu ttocznym doprowadzajacym wodg do skraplaczy tu rbinowych.

Poprawnosé wskazan przeptywomierzy ultradiwigkowych sprawdzona zostanie za pomocq
réwnowaznej metody gwarantujacej poprawno$é pomiaru. Aparatura pomiarowa zostanie
umieszczona w rurociggu ttocznym.

5. Temperatura wody chtodzacej mierzona bedzie termometrami ruchowymi Elektrowni na
ujeciu wody do pompy oraz w rurociggu tlocznym na dolocie do skraplaczy turbinowych.

6. Predkosci obrotowe silnikdw, mierzone beda obrotomierzem stroboskopowym.

7. Poziomy odniesienia wszystkich wymaganych punktow pomiarowych zostang wyznaczone
przez geodetow wg wskazaf firmy wykonujacej pomiary. Dopuszczalny jest tez bezposredni
pomiar réznicy usrednionych w pierscieniu obwodowym ci§nien statycznych na ttoczeniu i ssaniu
pompy.

8. Zmiana wydajnosci mierzonej pompy nastepowata bedzie w wyniku zmiany wysterowania
od maksimum do minimum stosowanego w eksploatacji oraz poprzez dtawienie przepustnicg na
dolocie wody do skraplacza.

Zmiana wysokosci naptywu wody na pompe w celu okreslenia wymaganej nadwyzki
antykawitacyjnej nastepowaé bedzie w wyniku stopniowego opuszczania zastawek na ujeciu
wody do komory ssawnej pompy.

Zostanie wykonana petna charakterystyka pompy /wykres muszlowy/ w funkcji potozenia kata
lopat, co najmniej dla 5 punktéw potozenia kata topat oraz dla 5 punktéw pomiarowych.

Na podstawie wykonanych pomiaréw wyznaczy sie charakterystyki w funkgji wydajnosci Q dla:

° wysoko$ci podnoszenia pompy H = (Q),

. mocy ha wale pompy Pw = f(Q),
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. sprawnosci pompy np = f(Q).
° wymaganej nadwyzki antykawitacyjnej NPSHr = f(Q)

Wszystkie pomiary bedg synchronizowane wezasie.

Strona 13 z 50



Zatacznik nr 3 do SIWZ - Rozmieszczenie punktdw pomiarowych drgar PCH
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Zafgcznik nr 4 do SIWZ - Dokument Z-1 A upowazniajacy do dokonania wizji lokalnej

(przedstawiony w Zatgczniku nr 5 do Ogloszenia)

VIIl. DOKUMENTY WEASCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S.A.

Ogolne Warunki Zakupu Towaréw

Ogblne Warunki Zakupu Ustug

Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

Instrukcja Postgpowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowar

Instrukcja Postepowania z Odpadami

Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego

Instrukcja Postgpowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw

Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

10 Zatacznik do Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument Zwigzany nr 4

©CONDOMWNR

Adres dostarczania dokumentow zobowigzaniowych dostepny na stronie internetowej ENEA
ELEKTROWNIA POLANIEC S.A.: https://www.enea.pl/ pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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Zatacznik nr 2 do Ogloszenia

FORMULARZ OFERTY NI ..vvvrerirricncnns Zdnia ..o

Dane dotyczace oferenta:

1oL, NBZWE eereereereraeessseesssemeasassssssstessssnersassntesssassmessenmsssanseassiessansassntamnsennssnnnsssannsssssasans

1.2, SIBAZIDA ievverrserrrarerrassesssssessassesssssseesassnessasanss sassseEsaseerassesssenasssnnasssnnsssssnnnssssssessassas

1.3. Numer rachunku bankowego Oferenta ........cevvemnmmenionsmnnmssssnimse s

1.4, NUMET tlEfONU/fAKSU. ucriirererereesretimnsasst st srss s tsss s e s s e st anan s

LB, INUMETE NIP.eornceceeeeeessssssessessssassssenssssssnsssaessaserassessstesssassassbiisstnsssarsssnassasssstasasassanesssenssnn

1.8, AAIES BN cnereeereseeeressseesreressiessessrssrastssessssssssssssssssnssssmssttasseassmnsenssaessernsstsasmesssesssnnassenas

1.7. osoba do kontaktu .........ccocvnennncinanniiennen. (9] g =] PSRN L 1 11 ]| P
NINIEJSZYM SKLADAMY OFERTE w przetargu niepublicznym na:

,Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19".

. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z Ogloszeniem oraz uznajemy sig za zwigzanych okreslonymi w
nim postanowieniami i zasadami postepowania.

NINIEJSZYM SKLADAMY:

4.1. Szczegbtowy zakres przedmiotu oferty.

4.2. Wynagrodzenie ofertowe (okreslone w Zatgczniku nr 1 do Formularza Oferty).

4.3. Termin realizaciji.

4.4. Okres gwarancji jakosciowej wykonania (nie mniej niz 12 miesiecy).

4.5. Okres wazno$ci oferty,

4.6. Warunki ptatnosci.

4.7. Liste wymaganych wiasciwych kwalifikacji oraz uprawnien zwigzanych z calym zakresem

przedmiotu zaméwienia.

4.8. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej (jezeli jest wymagane).

4.9. Opis profilu dziatalnosci oferenta.

4.10. Imie i nazwisko oraz adres email uzytkownika wykonawcy, ktéry bedzie brat udziat w aukcji
elektronicznej do powyzszego przetargu.

4.11. Oswiadczenie o profilu dziatainosci zblizonym do bedacego przedmiotem przetargu,
realizowanym o wartosci sprzedazy ustug nie nizszej niz 100 000 zt netto rocznie.

4.12. Referencje dla wykonanych ustug o profilu zblizonym do ustug bedgcych przedmiotem
przetargu, potwierdzajgce posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doswiadczenia,
poswiadczone co najmniej trzema (3) listami referencyjnymi, (ktére zawierajg kwoty z uméw
lub faktur) dla realizowanych ustug o wartosci tacznej nie nizszej niz 200 000 zt netto.

4.13. Aktualny odpis z KRS lub o§wiadczenie o prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej.

4.14. Informacje o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2018 w formie oSwiadczenia
Zarzadu lub osoby prowadzace]j dziatalno$¢ gospodarcza.

4.15. Wskazanie ewentualnych podwykonawcow prac, z zakresem tych podzlecanych prac.

4.16. Potwierdzenie wykonania catego zaplanowanego zakresu zadania.

4.17. Oswiadczamy, Ze:

4.17.1.zapoznalismy sie z Ogloszeniem i otrzymaliSmy wszelkie informacje konieczne do
przygotowania oferty,

4.17.2.posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego, jezeli nakiadajg one
obowiazek posiadania takich uprawnien.

4.17.3.0s0by wykonujace Ustuge posiadaja wymagane wiasciwe kwalifikacje oraz uprawnienia
zwiazane z realizacja catego zakresu przedmiotu zamowienia,

4.17.4.posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem prawnym i
merytorycznymi personelem zdolnym do wykonania zamowienia.
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4.17.5.0ferta jest 0 kompletna pod wzgledem dokumentacji koniecznej do zawarcia umowy,
4.17.6.spetniamy wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w specyfikaciji,
4.17.7.oferta obejmuje zakresem wszystkie dostawy niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z okreslonymi przez Zamawiajacego wymogami oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego i europejskiego.
4.17.8.wykonamy zaméwienie [_] samodzielnie / [] z udziatem podwykonawcéw
4.17.9.zwigzani jeste$my niniejsza oferty przez okres co najmniej 90 dni od daty uptywu terminu
sktadania ofert.
4.17.10.nie zalegamy z podatkami oraz ze sktadkami na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne.
4.17.11.7najdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.
4.17.12.nie posiadamy powigzan z Zamawiajacym, ktére prowadza lub mogiyby prowadzi¢ do
braku Niezaleznosci lub Konfliktu Intereséw w zwigzku z realizacja przez reprezentowany
przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zaméwienia.
4.17.13.nie podlegamy wykluczeniu z postepowania.
4.17.14.posiadamy ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnoSci zwigzanej] z przedmiotem zaméwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego Wazng polisg OC na kwote nie nizsza niz 300 000 zt (poza polisami
obowigzkowymi OC) lub oSwiadczamy, ze oferent bedzie posiadat taka polise przez caly
okres wykonania robét/Swiadczenia ustug.
4.17.15.akceptujemy projekt umowy i zobowigzujemy sie do jej zawarcia w przypadku wyboru
oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
4.17.16.wypetniliSmy obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, ktérego
wzér stanowi Zatacznik nr 2 do FORMULARZA OFERTY.
4.17.17.uczestniczyliSmy w wizji lokalnej.

5. Oswiadczamy, ze:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

wyrazamy zgode na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej
Zamawiajacego,

jesteSmy2/nie jesteSmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy
0 podatku VAT.

wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z zatgcznikami sg zgodne ze stanem
faktycznym,

JesteSmy podmiotem, w ktdrym Skarb Panstwa posiada bezposrednio lub posrednio udziaty
[dodatkowa informacja do celéw statystycznych:]:

[Jtak / [] nie

6. PELNOMOCNIKIEM oferentéw uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentéw ubiegajgcych
sig wspdlnie o udzielenie zaméwienia oraz do zawarcia umowy? jest:

dotyczy oferentéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
L2 niepotrzebne skreslié

7. Nini

ejszq ofertg wraz z zatgcznikami sktadamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

dnia _ __ roku

(podpis oferenta/petnomocnika oferenta)
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Zatacznik nr 1 do Formularza Oferty

WYNAGRODZENIE OFERTOWE

za wykonanie przedmiotu postgpowania przetargowego p.n. -Wykonanie pomiaréw
gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody chtodzacej 2 PCH i 9
PCH typu 180P19” oferujemy wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI .....cuseuusvnnns zt (stownie:
................................................ zlotych) netto z podziatem na odrebne przedmioty odbioru i
rozliczen, ktérymi beda:
1. Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych
pomp wody chtodzgcej 2 PCH typu 180P19 - W WYSOKOSCI ..ovvmeariiesanens zt (stownie:
................................................ ztotych) netto,

2. Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych
pomp wody chiodzacej 9 PCH typu 180P19 - w WYSOKOSCI vevvrreeneeecnianas zt (stownie:
................................................ ztotych) netto,

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
specyfikacja SIWZ (Zatacznikiem nr 1 do Ogtoszenia) Zamawiajacego.

Podpis oferenta
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Zatgeznik nr 2 do Formularza Oferty

Wzér oSwiadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypetnienia obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, Ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ztozenia oferty / udziatu w niniejszym postepowaniu, w odniesieniu do celdéw i zasad
przetwarzania danych osobowych przedstawionych przez Administratora w ponizszej klauzuli

informacyjnej.*

Kiauzula informacyjna Administratora
dla Kontrahenta/Wykonawcy
zwigzana z prowadzonym postgpowaniem i péZniejsza realizacjg Umowy
(dla petnomocnikéw, reprezentantéw, pracownikdw i wspdtpracownikéw Wykonawey wskazanych
do kontaktéw i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO),
informujemy:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia
Potaniec Spdtka Akcyjna (w skrocie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-
230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu udzialu w postepowaniu/przetargu oraz
pdzniejszej realizacji oraz rozliczenia ustugi bad? Umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i
rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bgdZ obrony roszczen.

Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw.
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne
do wykonania umowy, wypetnienia obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze lub wynika z
prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w
postepowaniu i péZniejszej realizacji ustugi badZ Umowy.

Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Wykonawcy lub osoby
oddelegowanej przez Wykonawce.

Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie
przepis6w prawa oraz podmiotom z grupy kapitatowej ENEA.

Administrator moze rowniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug
lub produktéw dziatajacym na jego rzecz, w szczegdinosci podmiotom $wiadczgacym Administratorowi
ustugi IT, finansowo-ksiggowe, transportowe, prawne, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i
zaktadu, operatorom pocztowym a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia
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ochrony prywatnosci i bezpieczeristwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w
imieniu Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej
zobowigzari Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia
roszczefi wynikajacych z Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe begda przetwarzane tylko przez
okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie
bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajacym z przepisow prawa, Zamawiajacy
podejmie uzasadnione dziatania w celu usunigcia ich ze swoich systemow i archiwdw, lub podejmie
dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

8. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego.

10. Przystuguje Panu/Pani prawo zadania:

a.

o

e.

f.

dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Administrator moze zadaé od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacii
majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegblnoSci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia),

ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO (wystgpienie z zadaniem, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania),

przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- w granicach art. 21 RODO,

11.Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé si¢ poprzez wskazanie swoich
7gdari/sprzeciwu przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

12. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta)

Lrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO tresci os§wiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np.
przez jego wykreslenie).
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Zatacznik nr 3 do Ogloszenia

WZOR UMOWY
UMOWA NR NZi.......coeenrmemrerenrenas
(zwana dalej "Umowg")
zawarta w Zawadzie W dnil ......cceeveeveccrveseveeerrennne 2020 roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Polaniec S.A. z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Pofaniec, zarejestrowang w rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w
Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 866-00-01-429,wysokos¢é kapitatu
zaktadowego | wptaconego: 713.500.000,00 zt, zwana dalej ,Zamawiajacym”, ktérego reprezentuja:

1. Marek Ryriski - Wiceprezes Zarzadu ds. Technicznych

2. Mirostaw Jablorski - Prokurent
a
..... v Z Siedzibg e, ZATEjEStrowang W rejestrze
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS oo przez Sad
......................... Woiisieneeen, e Wydziat  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sadowego, NIP:
........................... wysokos¢ kapitatu zaktadowego ..............cueveuu..e... 24 ZWang dalej ,Wykonawca", ktérego
reprezentuja:

L ———————

2. e ————————— s aesesecenssase

Zamawiajgcy | Wykonawca dalej zwani sg tgcznie "Stronami’, zas kazdy z osobna "Strong".

1) Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, ze: (a) posiada zdolno$é do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi
wazne | prawnie wiazace dla niego zobowiazanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiazania, ktérych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie
stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzacego Wykonawce.

2) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym
| dziatajacym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat zloZzony wniosek
0 otwarcie postgpowania upadiosciowego lub naprawczego, a takze nie zostato wszczete wobec niego
postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oswiadcza i zapewnia, Ze posiada wiedze
i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada $rodki finansowe i
zdolnoSci techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala
na podjgcie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

3) Zamawiajgcy oSwiadcza i zapewnia, ze: (a) posiada zdolno$é do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi
wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajgcy, jak réwniez nie
stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wiazacego Zamawiajacego. Nadto Zamawiajgcy oswiadcza i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe
konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

4) Ogolne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajgcego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej
~OWZU") zawarte w Zatgczniku nr 2 do Umowy stanowia jej integraing cze$é. Wykonawca o$wiadcza,
iz zapoznat sie zOWZU /dostepne na stronie www. Zamawiajgcego pod adresem:
https://www.enea.pl/grupaenea/o grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231 oraz ze w petni je rozumie i akceptuje ich
tres¢. W przypadku rozbiezno$ci miedzy zapisami Umowy a OWZU pierwszeristwo majg zapisy Umowy,
za$ w pozostatym zakresie obowigzuja OWZU.
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5) Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka litera, ktére nie zostaty w niej zdefiniowane, majg znaczenie

przypisane im w OWZU.

W zwiazku z powyzszym Strony ustality, co nastepuije:

1.

2.

3.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiardw gwarantowanych parametréw technicznych
modernizowanych pomp wody chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19 w Enea Elektrownia
Potaniec S.A. (dalej: ,,Ustuga).

1.2. Szczegbtowy zakres Ustugi stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

1.3. Zakres prac oraz spos6b i warunki techniczne wykonania Przedmiotu Umowy stanowig Zatgcznik
nr 1 do Umowy.

1.4. Ustuga bedzie przeprowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami odnoszacymi si¢ do
Przedmiotu Umowy, wediug procedur opartych na normach europejskich oraz spetniajgcych
stosowne wymagania systemu jakosci.

1.5. Wszystkie materiaty i sprzet niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca.

1.6. Wykonawca moze skorzysta¢ z ustug oséb trzecich (podwykonawcéw) w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu umowy osobom trzecim
(podwykonawcom), za ich dziatania Wykonawca odpowiada, jak za dziatania wiasne.

1.7. Z przeprowadzonej Ustugi zostang sporzadzone analizy pomiaréw w formie raportéw (dalej
,Raporty”) okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy.

TERMIN WYKONANIA

2.1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:
2.1.1.wykonanie pomiaréw dla pompy 9 PCH: od 01.04.2020 roku do 15.05.2020 roku,
2.1.2.wykonanie pomiaréw dla pompy 2 PCH: od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

2.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminéw wykonania pomiaréw gwarantowanych
parametréw technicznych modernizowanych pomp wody chtodzacej.

MIEJSCE SWIADCZENIA USLUGI

Strony uzgadniaja, ze miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Zamawiajgcego w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Pofaniec.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PEATNOSCI

4.1. Ztytutu nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty
wynagrodzenia, ktére podzielone jest na odrgbne przedmioty odbioru i rozliczef:

4.1.1.Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp
wody chtodzacej 2 PCH typu 180P19 - w WYSOKOSCI  cvneeianarisnans 7zt (stownie:
................................................ zlotych) netto,

4.1.2.Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp
wody chtodzacej 9 PCH typu 180P19 - w WYSOKOSCI  .oveervrernrecenenas zt  (stownie:
................................................ ztotych) netto.

4.2. Catkowite wynagrodzenie w calym okresie jej obowigzywania (dalej ,Wynagrodzenie”),
nie przekroczy KWOty cousessessssserssnsss Zt (STOWNIE: e eemesr e ziotych ..../100) netto.

4.3. Zaplata Wynagrodzenia na rachunek wskazany na fakturze za odrebne przedmioty odbioru
i rozliczeri nastapi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatagczonym protokoiem odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.
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4.4. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedzie pozytywny protokét odbioru prac za odrebne
przedmioty odbioru i rozliczeri, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4.5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynnosci, ktére nie Zostatly
odebrane przez Zamawiajacego.

4.6. Zamawiajgcy, oprécz zaptaty wynagrodzenia okreslonego w pkt 4.2 Umowy, nie jest zobowigzany
do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatkéw, kosztéw zwigzanych z wykonywaniem niniejszej
Umowy, badz zaplaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupetniajacego wynagrodzenia.

4.7. Wynagrodzenie okreslone w pkt 4.2 obejmuje wszystkie koszty wykonania Ustugi.

4.8. Zamawiajacy oéwiadcza, ze pltatnoSci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

4.9. Wykonawca o$wiadcza, 7ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

4.10. Ptatnosci za faktury beda realizowane wylacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych,
o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo bankowe,
lub imiennych rachunkéw w spétdzielczej kasie oszczednosciowo—kredytowej, ktérej podmiot jest
czlonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzona przez czionka dziatalnoscia gospodarczg -
wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy
wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji podatkowe;j.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

5.1. Zamawiajacy wyznacza niniejszym:
Piotr Wojciechowski, tel.: +48 15 865 65 89, kom.: +48 694 431 075
e-mail: piotr.wojciechowski@enea.pl
oraz
Janusz Lampart, tel.: +48 15 865 65 79, kom.: +48 602 520 393
e-mail: janusz.lampart@enea.pl
Jjako osoby upowaznione do skiadania w jego imieniu wszelkich oswiadczeri objetych niniejszg
Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Zamawiajgcego oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz
podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczer woli
(dalej: "Petnomocnicy Zamawiajacego”). Petnomocnicy Zamawiajacego nie sg uprawnieni do
podejmowania czynnosci oraz sktadania oS§wiadczeri woli, ktdre skutkowatyby jakakolwiek zZmiang
Umowy.

5.2. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje Umowy jest:

Imie i NAZWISKO i eeesnesneens tel. e ———— e-mail:

Jako osobe upowazniong do skiadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych Umowsg,
koordynowania obowiazkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym, jego personelem, (dalej zwang "Petnomocnikiem
Wykonawcy" Petnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnoSci oraz
skiadania oSwiadczen woli, ktére skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy.
5.3. Zmiana Petnomocnikéw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowaé bedzie z chwilg
pisemnego powiadomienia Stron.
5.4. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Ustug bedzie sprawowana réwniez przez:
5.4.1. Stuzby bhp i ochrony Srodowiska Zamawiajacego lub wskazane przez Zamawiajgcego -
w zakresie bhp i ochrony Srodowiska,
5.4.2. Stuzby wskazane przez Zamawiajgcego - w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony oséb i mienia.
GWARANCIJA JAKOSCI
6.1. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiazujgcymi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6.2. Wykonawca gwarantuje nalezytg jakoS¢ wykonania Ustug zgodnie z przedmiotem Umowy
W OKresi€ ...oevvveremnes miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
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6.3. W przypadku ujawnienia wad w Ustugach w ciggu ................ miesiecy okresu gwaranciji, liczonym
od daty podpisania protokotu odbioru, Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wad w ciagu 7
dni kalendarzowych, chyba, ze Strony ustalg inny, wydtuzony okres na usuniecie wszystkich wad.

6.4. W takiej sytuacji okres gwarancji zostanie wydtuzony o czas okreslony w punkcie 6.3 (1j. czas ha
usuniecia wszystkich wad).

6.5. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesiecy.
7. UBEZPIECZENIE

7.1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia,
na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpiecze, w towarzystwie
ubezpieczeniowym, kitérego obszar dziatania obejmuje co najmniej terytorium Polski i ktdry
posiada na terytorium Polski swa siedzibg, na kwotg minimum 300 000 z (stownie: trzysta
tysiecy ztotych).

7.2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajacemu oryginat
polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takze przekaza¢ Zamawiajgcemu jej kopig
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. ZMIANY TRESCI UMOWY
8.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy.
8.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy w nastegpujacym zakresie:

8.2.1. zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej lub

dziatar/zaniechan Zamawiajacego;

8.2.2. zmiana sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacja finansowa Zamawiajgcego lub
warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie Zamawiajacego;

8.2.3. konieczno§é zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzari
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzar grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

8.3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian:

8.3.1. w zakresie przediuzenia terminu realizacji Umowy, jezeli uzasadnione to bedzie
warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy;

8.3.2. zmiana terminéw wynikajgcych z harmonogramu wykonania Umowy, jezeli uzasadnione
to bedzie sytuacja finansowa Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi lezgcymi
po stronie Zamawiajacego;

8.3.3. w zakresie wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;

8.3.4. innych trudnosci o charakterze obiektywnym lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktbre
uniemozliwig wykonanie przedmiotu Umowy.

8.4. Nie stanowi zmiany Umowy w szczeg6lnosci:
8.4.1. zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

8.4.2. zmiana danych teleadresowych,
8.4.3. zmiana os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

8.4.4. zmiana formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia Umowy w zakresie form
dopuszczonych umows,

8.4.5. zmiana obowiazujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepiséw podatkowych.
9. ODPOWIEDZIALNOSG ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

9.1. Niezaleznie od postanowiei OWZU o karach umownych Strony ustalajg nastepujgce kary
umowne:
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9.1.1.za opdinienie w wykonaniu Ustug okreslonych w pkt 1 Umowy w wysokosci 1%
Wynagrodzenia okreslonego w pkt 4.2 Umowy za kazdy dzieri op6Znienia wykonania Ustug
w stosunku do terminu wskazanego w pkt 2 Umowy,

9.1.2.za odstgpienie od realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci
10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w pkt 4.2 Umowy,

9.1.3.za opdinienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady - w wysokoSci 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w pkt 4.2 Umowy za kazdy dzieri op6znienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

9.1.4.w kwocie 5000 zt (stownie: pieé tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek
przebywania cztonka zespotu Wykonawcy lub jego podwykonawcy w stanie nietrzeZwosci
lub pod wptywem Srodkdw odurzajgcych na terenie Zamawiajgcego,

9.1.5. w wysokoSci 1000 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) - z tytuwtu kazdego zawinionego
i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawce, jego pracownikéw lub inne osoby,
ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu robdt, przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrony
Srodowiska, ktére stanowig zagrozenie dla bezpieczeristwa pracy oraz majatku
Zamawiajacego.

9.2. Suma kar umownych nie moze przekroczyé 100% wynagrodzenia umownego okreslonego w pkt
4.2 Umowy.

9.3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/éwiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w szczegblnosci z:

e Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych).

10.2. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzy¢ zapisy Umowy o umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych w kazdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych
osobowych.

10.3. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac:

e swoich pracownikow i wspoipracownikéw, ktérych dane osobowe sa wskazane
w Umowie jako dane Reprezentantéw, Petnomocnikdw, oséb kontaktowych dla
Zamawiajacego,

e osoby, ktérych dane osobowe przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg ustug,
10.4. o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego,
okreslonych w Zatgczniku nr 6. Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i
wspotpracownikom powinno zostaé udokumentowane przez Wykonawce i na kazde zgdanie
Zamawiajacego przedstawione Zamawiajgcemu do wglgdu.

11. PROCEDURA ODBIORU

11.1. Odbidr Przedmiotu Umowy po wykonaniu pomiaréw objetych niniejsza Umowg nastapi na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego (dalej ,Protokét”) w terminie do 7 dni roboczych od
daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

11.2. Protokét sporzadzony zostanie przez Zamawiajacego w dwoéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Wykonawcy.
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11.3. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie wskazanym w ust. 11.1 bez
podania uzasadnionych przyczyn, Wykonawca jest upowazniony do dokonania jednostronnego
odbioru Przedmiotu Umowy, ktoéry bedzie podstawa rozliczenia niniejszej Umowy
i wystawienia faktury VAT,

12. PRAWA AUTORSKIE

12.1. Z chwila odbioru Raportéw z wynikéw pomiaréw przeprowadzonych na podstawie Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanych pomiaréw
wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych na nastegpujgcych polach
eksploatacji:

12.1.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportéw z pomiaréw - wytwarzania dowolng
technikg dalszych egzemplarzy Raportdw z pomiaréw, w szczegblnosci technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

12.1.2. W zakresie rozpowszechniania Raportdw z pomiaréw - udostepniania Raportow
z pomiaréw osobom trzecim w dowolnej formie w catosci lub czeSci w zalezno$ci od potrzeb
Zamawiajacego, w szczegblnosci w celu wdrozenia rozwigzah przedstawionych
w Raportach z pomiaréw w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego, w tym podczas seminariéw
i konferenc;ji,

12.2. Z chwila odbioru Raportéw z pomiaréw opracowanych na podstawie Umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego wlasnoéé do ich egzemplarzy.

12.3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz wynagrodzenie za
prawo do wyraZania zgody na wykonywanie praw zaleznych do Raportéw zostato uwzglednione w
kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

12.4. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleinych na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie
z Raportéw z pomiaréw opracowanych w ramach niniejszej Umowy.

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego i w tym zakresie zwalnia go
z odpowiedzialno$ci za wszelkie wady prawne, a w szczegblnosci za ewentualne roszczenia 0s6b
trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2019.1231), w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

12.6. W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z Raportéw przez Zamawiajgcego narusza lub
stwarza ryzyko naruszenia praw wiasno$ci intelektualnej os6b trzecich, Wykonawca bedzie
zobowigzany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiajacym: a) wymieni¢ Raporty na
nienaruszajgce prawa osob trzecich lub b) nabyé prawa do korzystania z Raportéw, lub c)
zmodyfikowaé Raporty w taki sposob, aby unikngé naruszenia, w kazdym przypadku bez
ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, przekraczajacych uzgodnione
Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajgcego do korzystania z Raportow wzgledem
Raportéw dostarczonych pierwotnie.

13. POZOSTALE UREGULOWANIA

13.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
13.2. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczeni:
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13.2.1. Zamawiajgcy:

Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Zawada 26; 28-230 Potaniec

tel.: 48 15 865 65 50; fax: 48 15 865 68 78.
13.2.2. Zamawiajacy (adres do doreczen faktur):

Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Centrum Zarzadzania Dokumentami

ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Géra

tel.: 48 15 865 65 50; fax: 48 15 865 68 78.

13.3. Faktury mogg by¢ alternatywnie przesytane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik w
formacie pdf) na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl.

13.4, Integralng czescig Umowy s3 zalgczniki:
13.4.1. Zatgcznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
13.4.2. Zatgcznik nr 2 do Umowy - Ogbine Warunki Zakupu Ustug (OWZU).
13.4.3. Zatagcznik nr 3 do Umowy - Lista podwykonawcow.

13.4.4. Zatgcznik nr 4 do Umowy - Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.

13.4.5. Zatgcznik nr 5 do Umowy - Oferta nr ............... Zdnia ..o roku.
13.4.6. Zatgcznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna.
13.5. W razie sporu co do waznosci, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana
bedzie przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
13.6. Do Umowy zastosowanie znajduja postanowienia OWZU.
13.7. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr NZ/ ......eerreerceiicicnisincncnene

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
na

~"Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19”
Zamawiajgcy: Enea Elektrownia Pofaniec S.A. (dalej , Elektrownia”)

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA : WYKONANIE USLUG/ROBOT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV

\ 50730000-1

| Ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzgcych

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Zakres Ustugi:

~Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody

chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19”
2. Szczegbtowy zakres dostaw i ustug:

2.1.  Wykonanie pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych modernizowanych pomp wody
chtodzacej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wyniki w formie sprawozdan w wersji papierowej
w trzech (3) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

2.3. Ustuga bedzie przeprowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami odnoszacymi sig do
Przedmiotu Umowy, wedtug procedur opartych na normach europejskich oraz spetniajgcych
stosowne wymagania systemu jakosci.

2.4. Wszystkie materialy i sprzet niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

2.5.  Wykonanie prac przygotowawczych:

2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

2.54.
2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.

Inwentaryzacja obiektu pod wzgledem kompletnosci punktéw pomiarowych do wykonania
pomiaréw gwarancyjnych.

Wykonanie dokumentacji pomiarowej i uzyskanie akceptaciji Zamawiajacego:

Opracowanie warunkéw przygotowania agregatu pompowego do pomiarow
gwarancyjnych.

Opracowanie schematu pomiarowego wraz z lista zastosowanej aparatury pomiarowe;.

Opracowanie szczegdtowego harmonogramu pomiardw gwarancyjnych w oparciu o
dokonane pomiedzy stronami ustalenia.

Wzorcowanie i przygotowanie aparatury pomiarowe;j.
Montaz i demontaz aparatury pomiarowej i systemu rejestracji.

Opracowanie sprawozdafi (wstepnego, koficowego) z wykonanych pomiaréw
gwarancyjnych z poréwnaniem wartosci zmierzonych do parametréw gwarantowanych
opisanych w punkcie 4.
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2.5.9. Opracowanie sprawozdania wstepnego wylacznie z przeprowadzonych pomiardw
wstepnych tj. gwarantowanych punktéw pracy, sprawnosci, pomiaréw drgaii oraz
pomiaréw hatasu

2.5.10. Opracowanie sprawozdania koficowego zawierajacego cato§é wykonanych pomiaréw wraz
Z obliczeniami.

2.5.11. Dostarczanie sprawozdafi w trzech (3) egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.

3. Parametry gwarantowane przez dostawce modernizowanych pomp wody chtodzacej
3.1. Gwarantowane punkt pracy pomp.
3.1.1. Gwarantowany punkt pracy pompy 2 PCH - Qrom 30 000 m3/h i wysokosé
podnoszenia Hnom = 14,5 mH20
3.1.2. Gwarantowany punkt pracy pompy 9 PCH Qnom 30 000 m3/h i wysokosci
podnoszenia Hnom = 15 m H20.
3.2.  Sprawnos¢ pomp wody chtodzacej.
Dla punktéw gwarantowanych sprawno$¢ wyniesie nie mniej niz 86%:
3.2.1. Sprawno$é pompy 2 PCH w punkcie pracy zgodnie z oferta Wykonawcy
wyniesie nie mniej niz 90,23%
3.2.2. Sprawno$¢ pompy 9 PCH w punkcie pracy zgodnie z oferta Wykonawcy
wyhiesie nie mniej niz 90,21%
3.2.3. Qmin = 20 000 m3/h i Hmin = 8 m H20 sprawno$¢ wyniesie nie mniej niz

82%

3.3.  Pozostate parametry pracy pomp.

3.3.1. Pompy musza spetnia¢ warunek pracy z max. wydajnoscia wynoszgca od
30 000 m3/h do 32 000 m3/h
3.3.2. Zakres regulacyjnosci pomp wyniesie od 20 tys. m3/h przy wysokosci
podnoszenia od 8 mH20 do 34 tys. m3 przy wysoko$ci podnoszenia do
16 mH20 dla pompy nr 2 i 9 PCH
3.3.3. Pompy muszg byé zdolne do pracy bez oznak kawitacji na istniejacych
stanowiskach dla minimalnego poziomu w wody w Wile wynoszgcego
152,35 m n.p.m. w zakresie wydajnosci pompy od 20 000 do 32 000
m3/h. Odpornosé kawitacyjna pomp okreslona zostanie dla temperatury
25st.C
3.4. Pomiary drgan zespotéw pompowych.
Drgania pomp przy predko$ci nominalnej i pracy w calym zakresie wydajnosci musza sie
miesci¢ po zainstalowaniu w strefie A wg normy ISO 10816-7 dla kategorii 1. Miejsca
pomiaréw drgan na pompie zostaty wskazane w zat. nr 3.
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3.5. Pomiar hatasu silnikdw zespotéw pompowych w peinym zakresie obcigzen.
Nowo dostarczone ostony dZwiekochtonne silnikéw o wigkszej mocy beda zaprojektowana w
zakresie cech akustycznych tak, by osiggnaé maksymalny poziom ciSnienia fali akustycznej nie
wiekszy niz Lp = 85 dB(A), przy czym pomiar bedzie wykonany zgodnie z norma I1SO 3744 /
3746 w odlegtosci jednego metra od Urzadzenia i na wysokoéci 1,5 metra ponad poziom

podioza.

4. Warunki techniczne gwarancyjnych pomiaréw

4.1. Pomiary bedg wykonywane wg programu opracowanego na bazie normy EN-ISO
9906 dla klasy 1B i opisanego w zat. nr 2. WysokoSci podnoszenia, wydajnosc i
sprawnosé pomp musza zawieraé sie w catym zakresie wydajnosci wskazanej w
punkcie 4 i lezeé w polu tolerancji wynikajacym z EN-ISO 9906 dla klasy 1B
doktadnosci w stosunku do charakterystyki ofertowej.

4.2. Aparatura pomiarowa uzywana do pomiaréw gwarancyjnych powinna posiadaé
aktualne $wiadectwa sprawdzenia oraz powinna byé zgodna z odpowiednimi
normami. Pomiary nalezy wykonywaé w takim zakresie pomiarowym by okresiic

warto$é gwarantowang z maksymalng doktadnoscia.

1. ORGANIZACJA ZAMOWIENIA

1. Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzgt niezbedny dla
bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, ktory
ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2. Transport technologiczny materiatdéw oraz ztomu nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Wykonawce obowigzuja
aktualne przepisy wewngtrzne Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia Potaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig na etapie
przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowe;.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

d)

e)

udostepnienie Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony informacii,
materiatéw, danych i dokumentacji uznanych przez Strony za niezbedne do realizacji
umowy,

przygotowanie obiektu do potrzeb wynikajacych z rodzaju prac, jakie majg byé prowadzone na
tym obiekcie, w szczegblnosci przygotowanie punktéw pomiarowych do zamontowania
aparatury kontrolno-pomiarowej Wykonawcy.

umozliwienie dostepu do kréécéw pomiarowych znajdujgcych sie w  miejscach
trudnodostepnych poprzez ustawienie pomostéw lub rusztowan,

zapewnienie wymaganych warunkéw ruchowych niezbednych przy realizacji prac w zakresie
pomiardw,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonania badan na obiekcie zgodnie z instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy obowigzujaca u Zamawiajacego.
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f)

5.

10.

zapewnienie Wykonawcy dostepu do sprzetu komputerowego w celu realizacji Ustug, jezeli
zaistnieje taka potrzeba.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.
pracownikbw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania
okreslone w aktualnej instrukeji organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u
Zamawiajgcego.

b) Dostarczenie wymaganych instrukcia organizacji bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie sktadania oferty
(dokument Z-7) jak i przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Elektrownia
Potaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

c) wykonywanie przedmiotu umowy przez zespoty pracownikéw kwalifikowanych - ij.
grupy pracownikéw, w ktérych co najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, w
tym kierujgcy zespotem posiada waine Swiadectwa kwalifikacyjne.

d) przeszkolenie swoich pracownikéw w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych przepiséw
obowigzujacych u Zamawiajgcego (przy wspétudziale odpowiednich stuzb
Zamawiajgcego).

e) dostarczenie wymaganych instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi u
Zamawiajgcego przez podmioty zewnetrzne, dokumentéw przed rozpoczeciem prac
na obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadéw,
spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie
zapoznania pracownikéw z aspektami Srodowiskowymi). Tylko ztom stalowy oraz
kable sg kwalifikowane, jako odpad Zamawiajgcego,

f) dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych
przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukgji,
Wykonawca ma prawo do podziecenia czesci prac bedacych przedmiotem Umowy - w takim
przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatania i zaniechania podwykonawcow,

Jjak za swoje wlasne zachowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za stan bhp, ochrone przeciwpozarowa i dozér mienia
w swoim zakresie na terenie prowadzonych prac oraz za wszelkie szkody na mieniu
Zamawiajgcego i 0sbb trzecich spowodowane przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie
postuguje przy wykonaniu Umowy.

W przypadku nie przestrzegania przepiséw obowiazujgcych na terenie Zamawiajgcego (np.
przebywanie na terenie firmy pod wptywem alkoholu, przekroczenie przepiséw o ruchu
osobowym i materiatowym, dokonanie kradziezy lub dewastacji mienia) przez pracownikéw
Wykonawcy lub inne osoby wspdtpracujgce z Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo usuniecia
pracownikbw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw z terenu firmy oraz odebrania im
uprawnienn do wstepu i wjazdu na teren Zamawiajgcego. W takim przypadku ewentualne
opdZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy uwazane bedzie za zawinione przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo przerwac prace, gdyby prowadzono je niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami bhp, przepisami ppoz., przepisami z zakresu ochrony Srodowiska;
przerwanie prac z powyzszych powoddéw obarcza Wykonawce wing za ewentualne opdZnienia
terminu zakoriczenia prac.

Wykonawca oSwiadcza, ze wykonanie przedmiotu umowy bedzie zgodne z wymogami bhp i
ochrony Srodowiska stawianymi przez Zamawiajgcego.

IV. RAPORTY | ODBIORY

1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:
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Wymagana

L.p. Dokumentacja: ] Dokument Zrédiowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Whniosek o wydanie przepustek « Instrukcja przeptfstk.owa ’dla ruchu
= tymczasowych dla Pracownikéw 0s0bOWEEO i pojazdow nr
Y 4 |/DK/B/35/2008
Whiosek o wydanie przepustek Instrukcja przeplfstk.owa ’dla ruchu
it tymeczasowych dla pojazdow X 0S0bOWEEO i pojazdow nr
y Y - |/DK/B/35/2008
Wniosek - zezwolenie na wjazd i X Instrukcja przepustkowa dia ruchu

15. | parkowanie na terenie obiektéw osobowego i pojazddw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do
wykonywania prac na rzecz ENEA Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w

16.| Elektrownia  Potaniec S.A. wraz z X Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
podwykonawcami (Zatacznik Z1 dokumentu I/DB/B/20/2013
Zwigzanego nr 3 do |I0OBP)

Karta Informacyjna Bezpieczenistwa i . . . .
. P Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
Higieny Pracy dla Wykonawcéw - Z2 ! .

17. , . X Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
(Zatacznik do zgloszenia Z1 dokumentu |/DB/B/20/2013
Zzwiazanego nr 3 do IOBP)

18. | Zakres rob6t budowlanych/ustug -

19. | Harmonogram realizacji prac X
Przewidywany - Plan odpaddw
przewlld2|anych do wytworzenia w %WIa'zku Instrukcja postepowania z odpadami
Z realizowang umowag rynkowg, zawierajacy . . .

20. . P o e - wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
prognoze: rodzaju odpaddéw, iloSci oraz /TQ/P/41/2014
planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatacznik Z-2)

21.| Plan badan i kontroli -

22.| Instrukcje IBWR X

23. | Instrukcja IOR - Dokument zwigzany nr 15 do I0BP

24.| Plan BIOZ -

B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
10. | Raport z inspekcji wizualnej -
11 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z i
" | aspektami BHP

12 Dokumentacja fotograficzna i

| (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac

13. iR . . X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

14 Zmiany harmonogramu realizacji prac ]

" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

15. | WPQR, Instrukcje WPS -

16. | Uprawnienia spawaczy -

17.| Protokoty kontroli -

18. | Dziennik robét -

C PO ZAKONCZENIU PRAC:
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Zestawienie materiatéw podstawowych
14 uzytych do prac, z podaniem gatunku i
" | materiatéw, numeru wytopu, zastosowania

oraz numeru atestu/éw

Zestawienie materiatéw dodatkowych do
15. | spawania z podaniem gatunku, $rednicy -
oraz numeru atestu/6w

16. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu -

17.| Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu -

Lista sprzetu spawalniczego

18. o N
zastosowanego w realizacji
Lista sprzgtu i urzadzen uzywanych w

19.| realizacji zadania wraz z niezbednymi X
badaniami i poSwiadczeniami jako$ci

20. | Poswiadczenia / Oswiadczenia X

21.| Zgtoszenie gotowosci urzadzer do odbioru X

Raport koficowy z wykonanych prac
zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczace
22.| wykonanego urzadzenia*/obiektu*, w tym -
uktaddw i urzadzen wspdtdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowa

Protokoty odbioru czesciowego/ Instrukcja odbiorowa/OWZU
23. | inspektorskiego (uzgodniony przez strony i X
zatwierdzony)
o4, Protokoty odbioru technicznego « Instrukcja odbiorowa/OWZU
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
o5 Protokét odbioru koficowego « Instrukcja odbiorowa/OWZU
"| (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
26. | Protokét odbioru pogwarancyjnego - Instrukcja odbiorowa/OWZU

V. REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY | NORMYRAPORTY | ODBIORY

1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych {acznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych  Zamawiajacego takich jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych
i ubezpieczeniowych,

2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP).

3. Obok wymagar technicznych nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére
wynikaja z ostatnich wydan dziennikéw ustaw i dziennikéw urzedowych.

VI. ZALOZENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

1. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Pofaniec S.A., Wykonawce obowigzujg
przepisy wewnetrzne Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpozarowej, przepisy w zakresie ochrony
Srodowiska naturalnego, a w tym instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, z ktdrymi to dokumentami Wykonawca jest
zobowigzany zapoznaé sie jeszcze przed ztozeniem oferty:

2. Dokumenty zamieszczone sa na stronie internetowe;:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

dla-wykonawcow-i-dostawcow.
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3. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec,
dokumentdéw Z-1, Z-2 przed rozpoczeciem prac eksploatacyjnych na obiektach w Enea
Elektrownia Potaniec S.A., w wymaganych terminach, jest obowiazkiem Wykonawcy.

4. Zgodnie z pkt. 3 dokumentu zwigzanego nr 4 do i/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. osoby skierowane przez Wykonawcéw do
realizacji prac przed jej rozpoczeciem zobowigzane sg do odbycia szkolenia wstgpnego.

VII. WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWZ

1. Zataczniki do SIWZ:
1.1. Zatacznik nr 1 do SIWZ - Przekréj pompowni wody chtodzacej.

1.2. Zatacznik nr 2 do SIWZ - Program pomiaréw pomp wody chtodzacej 2 PCH i 9 PCH.

1.3. Zatgcznik nr 3 do SIWZ - Rozmieszczenie punktdw pomiarowych drgar PCH.

Zatacznik nr 4 do SIWZ - Dokument Z-1 A upowazniajacy do dokonania wizji lokalnej
(przedstawiony w Zatgczniku nr 5 do Ogloszenia).
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ - Program pomiaréw pomp wody chiodzacej 2 PCH i 9 PCH

Program pomiardéw odbiorczych pompy.

1. Badania odbiorcze parametréw hydraulicznych pompy zostang wykonane zgodnie z norma
PN-EN ISO 9906 dla klasy doktadnosci 1 B

2. Odstepstwo od normy dotyczyto bedzie pomiaréw ciSnienia a mianowicie:
a) pomiary ci$nienia na ttoczeniu pompy bgda zlokalizowane na kr6éecu tocznym pompy
/przed kotnierzem/.
b) pomiary ciSnienia na ssaniu realizowane bedg poprzez zamontowanie rurek pomiarowych w
komorze wirnikowej po zdemontowaniu korpusu pompy, Srednica przekroju rurociggu ssawnego w
miejscu odbioru impulsu ci$nienia okreslona zostanie na podstawie dokumentacii projektowe;j.

c) W tym celu zostang zamontowane piercienie do pomiaru ciSnienia z trzech punktéw zgodnie

norma PN-EN I1SO 9906.
3. Pomiary poboru mocy elektrycznej przez silnik napgdowy za pomocg metody posredniej w
uktadzie Arona. Na wszystkie przyrzady pomiarowe elektrownia dostarczy wymagane Swiadectwa
legalizacji w tym swiadectwa legalizacji przektadnikéw pradowych i napieciowych zainstalowanych
na obiekcie w klasie doktadnoéci min. 1. Do obliczef mocy na wale pompy zostanie uwzgledniona
sprawnosé silnika wynikajaca z danych na jego tabliczce znamionowej ( tzn. mocy na wale silnika
przy okreglonym napigciu zasilajgcym, pradzie obcigzajacym i wspdtczynniku mocy - dodatkowo
uwzglednione zostang zmiany sprawnoéci silnika w zaleznosci od stopnia jego obcigzenia na
podstawie danych literaturowych dotyczacych wiasciwosci silnikdéw asynchronicznych tréjfazowych
p.. Poradnik InZyniera Elektryka opublikowany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w
Warszawie)

4. Pomiar wydajno$ci bedzie przeprowadzony na uktadzie wydzielonym pompy tj. pompa bedzie
pompowata wode tylko na jeden blok przynalezny zainstalowanej pompie.

Przewiduje sie wykonywanie pomiaréw za pomoca przeptywomierzy ultradZwiekowych, ktére beda
zainstalowane w sasiedztwie zainstalowanych przeptywomierzy Elektrowni na prostoliniowym
rurociggu tlocznym doprowadzajacym wode do skraplaczy turbinowych.

Poprawnosé wskazan przeptywomierzy ultradZzwigkowych sprawdzona zostanie za pomoca
réwnowaznej metody gwarantujgcej poprawnoSé pomiaru. Aparatura pomiarowa zostanie
umieszczona w rurociggu ttocznym.

5. Temperatura wody chiodzacej mierzona bedzie termometrami ruchowymi Elektrowni na
ujeciu wody do pompy oraz w rurociggu ttocznym na dolocie do skraplaczy turbinowych.

6. Predkosci obrotowe silnikéw, mierzone bgda obrotomierzem stroboskopowym.

7. Poziomy odniesienia wszystkich wymaganych punktéw pomiarowych zostang wyznaczone
przez geodetow wg wskazan firmy wykonujacej pomiary. Dopuszczalny jest tez bezposredni
pomiar réznicy usrednionych w pierscieniu obwodowym ciénien statycznych na ttoczeniu i
ssaniu pompy.

8. Zmiana wydajnosci mierzonej pompy nastepowata bedzie w wyniku zmiany wysterowania
od maksimum do minimum stosowanego w eksploatacji oraz poprzez dtawienie przepustnica
na dolocie wody do skraplacza.

Zmiana wysokosci naptywu wody na pompe w celu okreslenia wymagane] nadwyzki
antykawitacyjnej nastepowaé bedzie w wyniku stopniowego opuszczania zastawek na ujeciu
wody do komory ssawnej pompy.

Zostanie wykonana petna charakterystyka pompy /wykres muszlowy/ w funkgji potozenia kata
topat, co najmniej dla 5 punktéw potozenia kata topat oraz dla 5 punktow pomiarowych.

Na podstawie wykonanych pomiaréw wyznaczy sig charakterystyki w funkcji wydajnosci Q dla:
* wysokosci podnoszenia pompy H = f(Q),
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° mocy na wale pompy Pw = f(Q),

° sprawnos$ci pompy np = f(Q).

° wymaganej nadwyzki antykawitacyjnej NPSHr = f(Q)
Wszystkie pomiary beda synchronizowane wczasie.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Rozmieszczenie punktéw pomiarowych drgaii PCH
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ - Dokument Z-1 A upowazniajacy do dokonania wizji lokainej

(przedstawiony w Zataczniku nr 5 do Ogloszenia)
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VIIl. DOKUMENTY WLASCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S.A.

1. 0gdlne Warunki Zakupu Towaréw

2. 0gdlne Warunki Zakupu Ustug

3. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej

4. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

5. Instrukcja Postgpowania w Razie Wypadkdw i Nagtych Zachorowan

6. Instrukcja Postepowania z Odpadami

7. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego

8. Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw

9. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

10. Zatacznik do Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 4

Adres dostarczania dokumentéw zobowiazaniowych dostepny na stronie internetowej ENEA
ELEKTROWNIA POLANIEC SA. httos://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/’p_olaniec_./zamowieniax‘dokumen_tv-dIa-wykonawcow—i-dostawcow
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr NZ

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG
w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. roku (dalej ,OWZU™)
dostgpne na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr NZ/

LISTA PODWYKONAWCOW
Lp. Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy Zakres Ustug
1.
2.
3.
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr NZ/

Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr NZ/.........cconeee

Oferta Nr ...oveeveceseenes ZdNia .coovecimereereeenns roku
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Zatacznik nr 6 do Umowy Nt NZ/......ouveeeeeveernan

Klauzula informacyjna Administratora
dla Wykonawcy
zwigzana z realizacja Umowy
(dla petnomocnikéw, reprezentantéw, pracownikow i wspotpracownikéw Wykonawcy wskazanych
do kontaktéw i realizacji umowy)

Zgodnie zart. 13i 14 ust. 1i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO),
informujemy:

1.

8.
9.
10.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia
Pofaniec Spétka Akcyjna (w skrécie: Enea Elektrownia Potaniec S.A)) zsiedzibg w Zawadzie 26, 28-
230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

b) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz
pbiniejszej realizacji oraz rozliczenia ustugi badZ umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i
rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia badz obrony roszczen.
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw.
ogbinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbgdne
do wykonania umowy, wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze lub wynika z
prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale hiezbedne do udziatu w
postepowaniu i pdiniejszej realizacji ustugi bad? umowy.
Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Wykonawcy Iub 0soby
oddelegowanej przez Wykonawce do realizacji dostawy lub ustugi.
Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa oraz podmiotom z Grupy Kapitatowej ENEA.
Administrator moze réwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug
lub produktéw dziatajacym na Jego rzecz, w szczegbinosci podmiotom Swiadczacym Administratorowi
ustugi IT, ksiegowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakladu, operatorom
pocztowym a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia
ochrony prywatnosci i bezpieczerstwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w
imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej
zobowigzar Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia
roszczen wynikajacych z Umowy. Po Uptywie tego okresu dane osobowe beda przetwarzane tylko przez
okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie
bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajgcym z przepiséw prawa, Zamawiajgcy
podejmie uzasadnione dziatania w celu usunigcia ich ze swoich systemow i archiwéw, lub podejmie
dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do parstwa trzeciego.
Przystuguje Panu/Pani prawo zgdania:

a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie

obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego
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wysitku, Administrator moze zadaé od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji

majacych na celu sprecyzowanie 7adania, w szczegdinodci podania nazwy lub daty

postepowania o udzielenie zamoéwienia),

ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- w granicach art. 21 RODO,

11. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich
7gdai/sprzeciwu przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

12. Przystuguje Panu/Pani prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

~oaeT
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Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia - Aukcja elektroniczna

WARUNKI AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA PLATFORMIE ZAKUPOWE EB2B

| AUKCJA ELEKTRONICZNA j
l. Warunki
1. Zamawiajacy w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukgji

2.
3.

elektronicznej.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

Osoba sktadajaca w imieniu Wykonawcy postgpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadaé
odpowiednie pisemne petnomocnictwo do tych czynnosci, udzielone zgodnie z zasadami reprezentaciji
obowigzujgcymi Wykonawce, ztozone wraz z FORMULARZEM OFERTA.

. Kryteriami oceny ofert sa:

4.1. Cena netto.

. Parametrami zmiennymi w aukgji elektronicznej beda:

5.1. Cena netto,

. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie ktérej Wykonawcey beda

uprawnieni do udzielania kolejnych postapien. Podstawowy Czas Trwania Aukgiji Elektronicznej to 30
minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, ze w ciggu ostatnich 3 minut trwania aukgiji nie nastapi
nowe postapienie. W przypadku, gdy ktorykolwiek z Wykonawcéw dokona postapienia w czasie
ostatnich 3 minut trwania aukgji, to Zamawiajacy przewiduje dogrywki. W dogrywce beda mogli wzigé
udziat wszyscy Wykonawcy, ktérzy ztozyli postapienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji
Elektronicznej. Czas trwania kazdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi sig az do momentu, gdyw
dogrywce nie zostanie ziozone zadne postapienie.

8. Oferty sktadne przez Wykonawcow podiegaja automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriéw oceny

ofert. Aukcja elektroniczna bedzie odbywac sie wg znizkowej aukgji angielskiej, co oznacza, ze kazda
nastepna oferta zostanie przyjeta tylko wéwczas, gdy bedzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej
oferty. Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci podwyzszenia uprzednio Zaproponowanej przez siebie
ceny ofertowe.

. Sposdb oceny ofert w toku aukgji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie kolejnych ofert na

punktowg oceng oferty, z uwzglednieniem punktaciji otrzymanej przed otwarciem aukeji. W toku aukgji
punktowa ocena oferty bedzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzezeniem, ze w przypadku,
gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi ,4” lub mniej, to trzecig cyfre po przecinku pomija
si¢. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera sie w przedziale od ,5” do ,9”, to
nastepuje zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w gore.

10. Za najkorzystniejszg Zamawiajacy uzna oferte z najwyzsza punktacja.
11. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,

Zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukgji elektronicznej na nastepny po usunieciu awarii
dzieri roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postapieniu. W tym celu
Zamawiajgcy ustali zadministratorem platformy zakupowej eB2B termin usunigcia awarii | powiadomi
o tym drogg elektroniczng osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiajgcym
we wszelkich kwestiach zwigzanych z niniejszym postepowaniem, oraz osoby uprawnione do skladania
i podpisywania w toku aukgji elektronicznej postapieft w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie
Wykonawcy. Po usunieciu awarii Zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukgji elektronicznej i
powiadamia o tym drogg elektroniczng osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z
Zamawiajgcym we wszelkich kwestiach zwigzanych z niniejszym postgpowaniem, oraz osoby
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uprawnione do sktadania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postapiel w imieniu Wykonawcy,
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Il. Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacli Wykonawcow
1. Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegaja odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukgji

2.

Po otrzymaniu zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzajg proces
rejestracji swojego konta na stronie https://aukcie.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji jest
warunkiem koniecznym udziatu w aukcji i skiadania ofert w jej trakcie. Nastepnie Wykonawcy
kontaktujg sie z administratorem platformy zakupowej eB2B drogg mailowg, lub telefoniczna
(mozliwosci kontaktu podane sa na stronie https://aukcie.eb2b.com.pl/, w zaktadce KONTAKTY) w
celu uzupetnienia danych

. Zamawiajacy zaktada przeprowadzenie prébne;j aukgji elektronicznej. Udziat Wykonawcoéw w probnej

aukgji elektronicznej nie jest obowiazkowy. Zamawiajacy zaprosi Wykonawcow spetniajacych warunki
ustawowe do wziecia udziatu w prébnej aukcji elektronicznej za posrednictwem e-maila podanego
przez Wykonawcéw w FORMULARZU OFERTA. W przypadku nie wzigcia w niej udziatu, Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek probleméw, utrudniefi, awarii, ktére uniemozliwiatyby
lub utrudnialy Wykonawcy wzigcie udziatu w aukgciji.

Zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej, zostang przekazane Wykonawcom przez
Zamawiajgcego droga elektroniczng, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w
FORMULARZU OFERTA)

Fakt otrzymania droga elektroniczng zaproszefi Wykonawcy potwierdzaja Zamawiajgcemu
niezwlocznie na adresy e-mail: jozef.pietras@enea.pl oraz piotr.woiciechowski@enea.pl, niezaleznie od
ich zamiaru wziecia udziatu w aukcji.

ll. Wymagania techniczne urzadzer informatycznych uivtvch do udziatu w aukcii elektronicz
zapewniajace stabilne 6idziatanie z platform

1.

Udziat w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o nastepujgcej
konfiguraciji: pamieé min 1024 MB RAM, jeden z systeméw operacyjnych - Windows 7 lub nowszy,
Mac 0S X 10.4 lub nowszy, oraz

» dostep do sieci Internet,

» wiaczona obstuga JavaScript,

» zalecana szybkos¢ facza internetowego powyzej 500 KB/s,

« zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca uzytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przegladarek internetowych, tj.
wersji nie starszych niz: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet
Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.
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Zatgcznik nr 5 do Ogtoszenia

WIZJA LOKALNA
1. Zamawiajacy przewiduje wizje lokalng w miejscu planowanych robét w dniu 12.02.2020 r. o godz.
9.00; miejsce spotkania: brama nr 1 Enea Elektrownia Potaniec S.A.
2. Warunkiem koniecznym do ztozenia oferty jest zapoznanie sie z lokalizacja robét/ustug oraz zakresem
i Ztozenie potwierdzenia dokonania wizji lokalne;j.
3. Wykonawcy zamierzajgcy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

¢ przyby¢ odpowiednio wczesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego szkolenia
BHP (czas trwania okoto 2 godzin) umozliwiajacego wejécie na teren Enea Elektrownia
Potaniec S.A.

* zabra¢ ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu,
okulary ochronne, maseczki chroniace przed pylem) umozliwiajacej wejscie na obiekty
produkcyjne Enea Elektrownia Potaniec S.A.

* podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem)
bioracych udziat w wizji, celem uzgodnienia wejscia na teren elektrowni,

e wypetni¢ formularze (Z-1_A/Dokument zwigzany nr 4 do |/DB/B/20/2013) z Instrukgji
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A. 9_lOBP_Dokument zwigzany
nr 4) i przestaé je z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej:

Piotr Wojciechowski
tel.: +48 15 865 65 89, kom.: +48 694 431 075
e-mail: piotr.wojciechowski@enea.pl
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