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Zawada, 21.10.2020 r. 

Nr: NZ/PZP/32/2020/2 

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji 

przetargowej dla postępowania na „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 1 w 

Enea Elektrownia Połaniec S. A. w zakresie rewizje, przygotowania do badań, naprawy po 

badaniach.”, prowadzonego pod numerem NZ/PZP/32/2020. 

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności 

przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 

Pytanie 1: 

"Na jakich poziomach będą wykonywane pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy" (Kocioł - Pkt. 4 zakresu 

badań)"  
Odpowiedź na pytanie 1: 

Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy będą wykonywane na poziomach od +12m (belka odwodnień) do +23 m. 
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