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Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
- Prawo Zaméwien Publicznych tj. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2019; ze zm.), przepiséw Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Definicje techniczne

1. Zamawiajacy Enea Eiektrownia Polaniec S.A.
nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobg prawna albo
jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej,

2. Wykonawca P . . . : PR . .
ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, zZtozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego

3. Elektrownia Enea Elektrownia Potaniec S.A.

W obszarze budynku gtéwnego: kottownia z kottami pytowymi
EP650-137, galeria przykottowa naweglania i aneksem
remontowym BB-1 oraz maszynownia z TG 1+7 i 9, cztony
cieptownicze nr 1i 2

4, Budynek gléwny

5. DTR Dokumentacja techniczno- ruchowa urzadzenia / instalacji

Zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajgcy

zarzadzanie w przedsiebiorstwach

modut w systemie SAP wspierajgcy zarzadzanie organizacjg

bezpiecznej pracy

W skiad Instalacji Biomasy | zalicza sie:

1) Linie przygotowania i transportu biomasy le$nej z Rebakiem
Camura

2) Linie boczna stuzacg do odbioru i transportu biomasy lesnej
rozdrobnionej na przeno$nik tasmowy PT 1-150.

3) Linie Agro-1, stuzacg do odbioru, transportu i dozowania

7. Instalacja Biomasa | biomasy pozalesnej na przeno$nik taSmowy PT 1-150.

4) Linie transportu i dozowania biomasy do uktadu naweglania
~(przenoéniki: PT1-150, PT1-157, PT1-190, zbiornik
buforowy, zasobnik dozujacy na przenosniki naweglania T-
43 lub T-44). )

5) Linie Uniserv, stuzgcg do odbioru i transportu biomasy
Leénej rozdrobnionej do magazynu zrebki.

Instalacja stuzgca do odbioru, magazynowania i transportu

6. SAP

6. PM WCM

8. Instalacja Biomasa |l e S =
réznych rodzajéw biomasy pozalesnej
W skiad Instalacji Rebaka 2 zalicza sig:
1) ukfad urzadzefi do transportu i rozdrabniania ktod do rebaka
wraz z rebakiem,
. 2) uktad urzadzen do przyjecia i transportu zrebkow
9. Instalacja Rebaka 2 nadwymiarowych (linia boczna),
3) uktad urzadzen do segregacji i separacji zrebkow oraz
zanieczyszczen,
4) ukiad transportu zrebkéw do magazynu zrebki
10 Stacja roztadowcza Instalacja do roztadunku i transportu biomasy le$nej w postaci
) biomasy le$nej zrebkéw do linii transportowej Instalacji Rgbaka 2
11 Stacja roztadowcza Instalacja do roztadunku i transportu biomasy pozale$nej do
) biomasy pozalesnej linii transportowej Instalacji Biomasa 2

P
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System wczesnej detekcji zagrozeri pozarowych produkowany

12. System ADICOS przez GTE Industrieelektronik GmbH

13. System MERCOR

14. System TITANUS

Skaner IR strugi paliwa zabudowany nad przeno$nikiem

15. System PATOL OECA12AF001

Centrale pozarowe i inne urzadzenia SSP firmy ESSER by

16. System ESSER HONEYWELL

17. Sieé ESSERNET Petla dozorowa SSP w Elektrowni obstugujgca urzadzenia firmy

ESSER
18. SSP System Sygnalizacji Pozaru
Zdecentralizowany systemu sygnalizacji pozaru na instalacji
19. AutroSafe Biomasa Il komunikujgcy sie lokalna siecig operacyjng
AutroLON
20. AutroLON Lokalna sie¢ operacyjna systemu AutroSafe

Centrala Pozarowa BS- |Operacyjna centrala pozarowa Firmy Autronica Fire and Security

el 320 AS na instalacji Biomasa Il

Liniowy system wykrywania temperatury firmy KIDDE Brand und

22.  |Alarmline® LWM-1 Explosioshutz GmbH (Kidde Products Limited)

23. Centrala LWM-1 Urzadzenie monitorujace rezystancje kabla termoczutego

Mikroprocesorowa centrala konwencjonalna, przeznaczona do
wykrywania, sygnalizacji

i automatycznego gaszenia pozaru w obszarach stanowigcych
Jedna strefe dozorows Instalacji Biomasa I

System nadzoru i wizualizacji systemu sygnalizacji pozarowej w

24, Firebeta XTtm200

25. WINMAG

Elektrowni
Sie¢ wody p-poz. biegnaca w kanatach technologicznych i
26 Zewnetrzna sieé gruntach zasilajaca wszystkie odbiory wody p-poz na terenie
) wodociagowa wody ppoz. | Elektrowni zbudowana z rur stalowych oraz PE, zasilana z
pompowni wody p-ppoz.
e Sie€ wody p-ppoz zasilajaca poszczegbine budynki i budowle na
27. Wewngtrzna sige . | terenie Elektrowni zasilana z sieci zewnetrznej, wykonana z rur
wodociggowa wody ppoz.
stalowych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej -
28. CNBOP-PIB Paristwowy Instytut Badawczy im. J6zefa Tuliszkowskiego -

polski instytut naukowo-badawczy Paristwowej Strazy Pozar

1. Przedmiot Zaméwienia

VL
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Przedmiotem Zaméwienia, ktérego dotyczy postepowanie przetargowe jest ,Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnoéci obsitugowe, konserwacyjne sieci i
instalacji p-poz. w Enea Pofaniec SA. w okresie12 miesigcy”.

Zakres og6lny Przedmiotu Zaméwienia
2.1. Do zakresu ogblnego dla prac rozliczanych ryczattowo zalicza sig:

2.1.1. Catodobowe zabezpieczenie operacyjne w zakresie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleska Zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem -

w zakresie szczegdtowym, wskazanym w Zatgczniku nr 1 do SWZcz. II;

2.1.2. Prowadzenie kontroli stanu bezpieczefistwa pozarowego obiektéw, pomieszczen i terendw
Zamawiajacego oraz sprzetu, instalacii i urzadzen przeciwpozarowych, a takze prowadzenie
kontroli sprawdzajacych wykonanie zalecef pokontrolnych - w zakresie szczegblowym,
wskazanym w Zataczniku nr 2 do SWZ cz. II;

2.1.3. Wykonywanie czynno$ci obstugowych, konserwacyjnych, napraw oraz przegladow sprzetu,
instalacji i urzadzef przeciwpozarowych Zamawiajacego - W zakresie szczegbtowym,
wskazanym w Zatgczniku nr 3 do SWZ cz. II;

2.1.4. Prowadzenie dziatad prewencyjnych o charakterze doradczym, opiniodawczym
i szkoleniowym w obszarze ochrony przeciwpozarowej - w zakresie szczegblowym,
wskazanym w Zatgczniku nr 4 do SWZ cz. II;

2.1.5. Wystawianie zawiadomiefi o usterkach i zZlecen na wykonanie prac w przypisanym
Wykonawcy obszarze dziatania, z uzyciem modutu PM systemu SAP - w zakresie
szczegbtowym, wskazanym w Zataczniku nr 5 do SWZ cz. II;

2.1.6. Utrzymanie stanu niezbgednych materiatéw pomocniczych okreslonych w Zataczniku nr 6 do
SWZcz. II;

2.1.7. Utrzymanie statego zapasu magazynowego materiatéw podstawowych i czesci zamiennych
wymienionych w Zatgczniku nr 7 do SWZ cz. ll, stuzgcych do zapewnienia statej
dyspozycyjnosci sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych;

2.1.8. Obstuge wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji samochoddéw przekazanych Wykonawcy
do obstugi Zamawiajgcego, w tym koszty ich przegladow technicznych i serwisowych bez
optat ubezpieczeri OC/AC i NW oraz bez kosztow napraw, o ktérych mowa w pkt. 11
Zatacznika nr 8 do SWZ cz. Il

2.2. Do zakresu ogblnego dla prac rozliczanych powykonawczo zalicza sie:

2.2.1. Usuwanie awarii i wykonywanie napraw i remontow sprzetu przeciwpozarowego oraz
instalacji i urzadzen przeciwpoZzarowych Zamawiajacego oraz innych ustug - w zakresie
szczegbtowym, wskazanym w Zatgczniku nr 8 do SWZ cz. II;

2.2.2. Dostawy materiatéw podstawowych i czegsci zamiennych, wymienionych w Zatgczniku

“/
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nr 7 do SWZ cz. Il.
2.2.3. Naprawy przekazanych do obstugi samochodéw specjalistycznych, o ktérych mowa w pkt.
11 Zatgcznika nr 8 do SWZ cz. II.

3. Kwalifikacje Wykonawcy

Zamawiajacy okresla nizej wymienione faczne wymagania dotyczace uprawnief, kwalifikacji

i kompetencji Wykonawcy w zakresie $wiadczenia ustug, bedacych Przedmiotem Zaméwienia:

3.1. Wykonawca zobowiazany w Przedmiocie Zamowienia do $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego
ustug w zakresie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub §rodowiska przed pozarem, kleska Zywiolowa
lub innym miejscowym zagrozeniem, powinien posiadaé uprawnienia do prowadzenia takiej
dziatalno$ci zgodnie z przepisami prawa, a w szczeg6lnosci:

3.1.1. posiada¢ wlasng jednostke ratownicza utworzong za zgoda ministra wiasciwego do spraw
wewnetrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpozarowej w trybie Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (J.t.: Dz. U. 2018, poz. 620);

3.1.2. posiadaé Regulamin organizacyjny jednostki ratowniczej uzgodniony z witasciwym
komendantem Wojewo6dzkim PSP;

3.1.3. pracownicy Wykonawcy realizujacy zadania w ramach jednostki ratowniczej powinni
spetniaé wymagania kwalifikacyjne okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagari kwalifikacyjnych oraz
szkolen dla strazakéw jednostek ochrony przeciwpozarowej (Dz. 2015 poz. 1962).

3.2. Wykonawca zobowiazany do $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego ustug w zakresie pkt 2.1.2 i pkt
2.1.4 Przedmiotu Zamdwienia powinien dysponowaé osobami posiadajgcymi  odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej w rozumieniu art. 4.2b
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej, o ile czynnosci te nie beda realizowane przez pracownikdw
jednostki ratowniczej,

3.3. Poza dokumentami okreslonymi w pkt 3.1.1, 3.1.2 Wykonawca powinien takze posiadaé
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

3.3.1. dokumenty autoryzacji producentéw podrecznego sprzetu gasniczego do wykonywania
czynnosSci przegladdw technicznych, konserwacji i napraw gasnic bedacych na wyposazeniu
obiektéw i terenéw Elektrowni,

3.3.2. dokumenty autoryzacji producentéw hydrantéw wewnetrznych do wykonywania czynnosci
przegladow technicznych i konserwacji hydrantéw wewnetrznych na wyposazeniu obiektéw
i terendw Elektrowni,

3.3.3. dokument / dokumenty potwierdzajacy/ce jakosé wykonywanych ustug czynnosci

obstugowych, konserwacyjnych, napraw oraz przegladéw sprzetu, instalacji i infrastruktury

5
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przeciwpozarowej, wydany/ne przez jednostke certyfikujaca i potwierdzajace jakosé ustug
w.zakresie ochrony przeciwpozarowej,

3.3.4. dokument autoryzacji firmy FIKE/CORONA na rozprezanie i nabijanie ciSnienia azotem
buti SRD i HRD przynaleznych do przeciwwybuchowych systeméw ochronnych
zabudowanych na instalacjach technologicznych Zamawiajacego,

3.3.5. dokument/ dokumenty potwierdzenia kompetencji wydane przez CNBOP-PIB Iub
réwnowaing jednostke certyfikujaca, uprawniajacy do projektowania, instalacji i
konserwagciji systeméw alarmu pozaru, statych urzadzen gasniczych gazowych oraz statych

urzadzen gasniczych tryskaczowych,

4, Potencjat kadrowy i techniczny Wykonawcy
4.1. Wykonawca powinien posiadaé potencjat kadrowy, a w tym zatrudnia¢ pracownikow

o kwalifikacjach i w wymiarze osobowym niezbgdnym do prawidiowego oraz efektywnego

wykonywania zadar i ustug stanowigcych Przedmiot Zaméwienia, uwzgledniajgc przy tym:

4.1.1. koniecznoéé catodobowego zabezpieczenia operacyjnego i technicznego ludzi, mienia
i Srodowiska na terenie Elektrowni, zgodnie ze szczegbtowymi zakresami ustug
wymienionymi w Zatgcznikach nr 1 i nr 3 do SWZ cz. ll, co wigze sie w koniecznoscia
zatrudnienia pracownikéw w systemie wielozmianowym;

4.1.2. wymagania Zamawiajacego w zakresie kwalifikacji i minimalne]j ilosci zatrudnionego
personelu Wykonawcy szczegdtowo okreslone w Zataczniku nr 9 do SWZ cz. II;

4.1.3. koniecznoéé zapewnienia przez Wykonawce na kazdej zmianie roboczej pracownika
odpowiedzialnego za wykonanie i koordynowanie prac na zmianie oraz wspétprace ze
stuzbami Zamawiajgcego;

4.1.4. wymagane przez Zamawiajacego, dokumenty potwierdzajace: uprawnienia i upowaznienia,
kompetencje, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe, szkolenia, umiejetnosci
i doswiadczenie zatrudnionego personelu.

4.1.5. Wykwalifikowanym personelem do obstugi dwéch samochodéw ratowniczo - gasniczych,
typu ciezkiego - w/g normy PN-EN 1846-1:2000 przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu dwiadczenia ustug -,

4.2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé pojazdami specjalistycznymi, Srodkami transportu,
wyposazeniem technicznym i sprzetem niezbgdnym do realizacji Przedmiotu Zaméwienia,

a w szczegblnosci:

4.2.1. wyposazeniem specjalistycznym dodatkowym, zamontowanym na samochodzie
wymienionym w pkt 4.4.1, zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 do SWZ cz. i,

4.2.2. samochodem operacyjnym, wyposazonym co nhajmniej w: motopompg o wydajnosci

1500+2000 I/min, smok ssawny, weze ssawne i weze ttoczne,

6//
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4.2.3. zestawami sprzetu specjalistycznego do:

4.2.3.1. ratownictwa chemicznego, a w tym kompletami uszczelniaczy wyciekéw wody
amoniakalnej, kwasu mréwkowego i innych substancji niebezpiecznych
wskazanych przez Zamawiajacego,

4.2.3.2. ratownictwa wodnego, a w tym: todzig z silnikiem zaburtowym o mocy min 5kM,
pompami i motopompami o parametrach i w iloSciach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

4.2.3.3. ratownictwa komunikacyjnego,

4.2.3.4. usuwania wyciekdw oleju.

Szczegbtowa specyfikacje pojazddw specjalistycznych wraz z ich wyposazeniem oraz sprzet

specjalistyczny, narzedzia i materialy, konieczne i wymagane od Wykonawcy do prawidtowej

realizacji ustug wskazanych w pkt 2.1. Przedmiotu Zaméwienia zawiera Zatgcznik nr 10 do

SWZcz. Il.

W celu wykonania Ustug Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy do eksploatacji, nizej wymienione

pojazdy stanowigce wlasnosé Zamawiajgcego:

4.4.1. samochdd ratowniczo - gasniczy typu cigzkiego na podwoziu Mercedes Atego 1529 AF rok
produkcji 2009, bez wyposazenia w sprzet pozarniczy, o ktérym mowa w pkt. 4.2.1. oraz
bez specjalistycznego wyposazenia dodatkowego. Samochdd ten bedzie przekazany
wykonawcy w ciggu do 7 dni od rozpoczecia wykonywania umowy ze wzgledu na jego
przygotowanie dla Wykonawcy / demontaz wyposazenia dodatkowego przez obecnego
uzytkownika i montaz wyposazenia przez aktualnego uzytkownika/ Na okres przejSciowy
Wykonawca musi zabezpieczyé samochéd zastepczy o identycznych lub lepszych
parametrach

4.4.2. samochdd ratowniczo - gasniczy typu ciezkiego: na podwoziu Man TGM, rok produkgji 2018,
wyposazony w kompletny sprzet pozarniczy i dodatkowe wyposazenie specjalistyczne,
zgodne ze specyfikacjg wskazang w Zataczniku nr 10 do SWZ cz. II

Koszty utrzymania i eksploatacii przekazanych przez Zamawiajgcego pojazdéw, wymienionych w

pkt 4.4.1, 4.4.2; bedg po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie ponosit koszt oplaty

ubezpieczenia OC/AC i NW tych pojazdéw oraz napraw, o ktérych mowa w zataczniku nr 8 do czesci

Il SWZ przez caly okres trwania umowy. W przypadku koniecznosci wykonania diagnostyki, wyceny

napraw lub samych napraw dokonywanych poza terenem Elektrowni w specjalistycznej jednostce

serwisowej, Zamawiajgcy pokrywa réwniez koszt dojazdu/przyjazdu do i z punktu naprawy wraz

z kosztami osobowymi.

Zamawiajgcy zastrzega wykorzystanie pojazdéw wymienionych w pkt 4.4.1, 4.4.2 przez Wykonawce

wytacznie na cele okreslone w Przedmiocie Zaméwienia.
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5. Miejsce §wiadczenia usiug, warunki lokalowe | srodowiskowe realizacji Przedmiotu Zaméwienia

5.1. Miejscem $wiadczenia ustug przez Wykonawce beda:

5.1.1. w zakresie wskazanym w pkt 2.1.1; pkt 2.1.2; pkt 2.1.4 i pkt 2.1.5 Przedmiotu Zamoéwienia:
5.1.1.1. tereny i obiekty bedace wtasnoscia Elektrowni, do ktérych zalicza sie rowniez:

sktadowisko odpadéw.paleniskowych w Pidrach, stacje ujecia wody na rzece
Wschodnia i Uzdatniania wody w Potaricu oraz ujecie wody w miejscowosci Tursko
Mate,
5.1.1.2. pomieszczenia operacyjno - socjaine, garazowe, warsztatowe i biurowe
wchodzace w skiad statej bazy Wykonawcy na terenie Elektrowni - budynek F15,

5.1.2. w zakresie wskazanym w pkt 2.1.3 Przedmiotu Zamowienia - wymienione w przywotanym
punkcie urzadzenia przeciwpozarowe oraz instalacje chroniace przed kleska zywiotowa lub
innym miejscowym zagrozeniem,

5.1.3. w zakresie wskazanym w pkt 2.1.7 Przedmiotu Zamdwienia - w pomieszczeniu
magazynowym Budynku F15, a w przypadku wyboru Wykonawcy majgcego siedzibg poza
terenem Elektrowni, na wyznaczony przez Zamawiajacego okres przejsciowy,
w pomieszczeniu magazynowym, pozyskanym w ramach umowy najmu od Zamawiajgcego,

5.1.4. w zakresie wskazanym w pkt 2.1.6 Przedmiotu Zamdwienia - stanowiska pracy
w pomieszczeniu operacyjnym lub biurowym.

5.2. Wykonawca, z datg rozpoczgcia umowy na niniejszy Przedmiot Zaméwienia, zobowigzany jest do
zorganizowania i pdZniejszego utrzymania przez caly czas jej trwania, statej bazy na terenie
Elektrowni, przy czym personel operacyjny i techniczny Wykonawcy powinien mieé¢ mozliwie szybki
i bezposredni dostep do specjalistycznego wyposazenia ratowniczego i technicznego.

5.3. W przypadku wyboru Wykonawcy majacego siedzibe poza terenem Elektrowni:

5.3.1. Zamawiajacy zapewni takiemu Wykonawcy - na warunkach dzierzawy gruntu - tereny pod
posadowienie, kontenerdw: socjalno-sanitarnego, dowodzenia, z wyposazeniem
specjalistycznym oraz wyznaczenia stanowisk do parkowania pojazdéw ratowniczych
i technicznych, o powierzchni niezbednej do zorganizowania bazy na okres przejéciowy nie
diuzszy niz 3 miesigce;

5.3.2. Zamawiajacy udostepni takZe niezbedne do prawidtowego funkcjonowania bazy media
w warunkach tymczasowych jak tez docelowych, za odpfatnoscig ustalona w odrgbnej
umowie (woda, energia elektryczna, odprowadzenie Sciekow);

5.3.3. Teren przygotowany pod organizacje bazy Wykonawcy na okres przejSciowy, jest placem
utwardzonym, uzbrojonym w doplyw wody pitnej, odplywy kanalizacyine i energig
elektryczna,

el
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5.3.4. Docelowym obiektem na stalg baze Wykonawcy bedzie budynek oznaczony symbolem
ewidencyjnym F-15, kt6ry mozliwie szybko, w czasie nie przekraczajacym wskazanego w pkt
5.3.1 okresu przejSciowego zostanie na zasadach umowy najmu przekazany Wykonawcy.
5.3.5. Orientacyjne koszty zwigzane wynajmem / dzierzawg pomieszczer, i terendéw oraz mediami
dostarczonymi przez Zamawiajacego zostaly przedstawione w Zafgczniku nr 11 do
SWZ cz. Il
5.3.6. Wykonawca powinien zapoznaé sig¢ z proponowanymi przez Zamawiajacego warunkami
lokalowymi podczas wizji lokalne;j, przeprowadzanej przed terminem wyznaczonym na
ztozenie oferty.
5.4. W przypadku wyboru Wykonawcy majgcego siedzibe na terenie Elektrowni i realizujgcego
réwnowazny z Przedmiotem Zaméwienia zakres ustug na rzecz Zamawiajgcego:
5.4.1. wymieniony w pkt 5.3.1 okres przejSciowy nie ma zastosowania,
5.4.2. Wykonawca w tym przypadku utrzymuje eksploatowane pomieszczenia w budynku F15 ,
uzgadniajac i zawierajac z Zamawiajgcym nowg umowe najmu.
5.5. Ze wzgledu na: roziegly obszar przewidziany na realizacje ustug, zachowania ich ciggtosci,
réznorodng specyfike terendéw / obiektow / instalacji wskazanych w Przedmiocie Zaméwienia,
warunki lokalowe zasygnalizowane w pkt 4.3 oraz rzetelne oszacowanie ofert, Zamawiajgcy
umozliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:
5.5.1. przyby¢ p6t godziny wczesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego szkolenia
BHP (czas trwania okolo 2 godzin) umozliwiajgcego wejscie na teren Enea Elektrownia
Potaniec S.A,;
5.5.2. zabraé ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu,
okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajacej wejScie na obiekty
produkcyjne Enea Elektrownia Pofaniec S.A.;
5.5.3. podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcey (minimum na jedng dobe przed
przyjazdem) bioracych udziat w wizji, celem przygotowania przepustek);
5.5.4. wypehié zalgczony Zatacznik nr 1 (dokument Z-2 /Dokument Zwigzany nr 2 do
I/NB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.
5.5.5. Osoby kontaktowe w odniesieniu do wizji lokalnej:
5.5.5.1. Stanistaw Filipowicz, tel.: +48 15 865 68 89
email: stanislaw.filipowicz@enea.pl

5.5.5.2. Ryszard Chmielewski, tel.: +48 15 865 67 89,
email: ryszard.chmielewski@enea.pl

5.5.5.3. Elzbieta Kaczmarczyk, tel.: +48 15 865 62 17,

email: elzbieta.kaczmarczvk@enea.pl
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Warunki $wiadczenia ustug

Warunki techniczno-organizacyjne realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ustug wskazanych w Przedmiocie

Zaméwienia z dniem podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od dnia 1lipca 2021 r. od

godziny 00:00, realizowanych do tego czasu w ramach odrebnej umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do Swiadczenia ustug 24 godziny na dobe, przez 7 dni

w tygodniu w zakresie ustug okreslonych w pkt 2.1.1; pkt 2.1.3 oraz pkt 2.1.5 Przedmiotu

Zamobwienia.

Zachowanie ciaglosci ustug, o ktorej mowa w pkt 6.1.1 oznacza spetnienie wszystkich

wymagan formalnych, organizacyjnych i technicznych, ktére pozwolg na:

6.1.3.1. nieprzerwane, realizowane w systemie ruchu ciagtego zabezpieczenie operacyjne
w zakresie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem na terenie Elektrowni,

6.1.3.2. zgodng z wymaganiami producentéw, obstuge, konserwacjg¢, naprawy oraz
przeglady sprzetu, urzadzen i instalacji przeciwpozarowych Zamawiajacego
wymienionych szczegbtowo w Zataczniku nr 3 do SWZ cz. Il.

Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacjg Przedmiotu Zamowienia bedzie

dostarczona Zamawiajacemu w formie papierowej (1 egz.) i wersji elektronicznej w formacie

pdf. (karty z wykonanych przegladdw, protokoly z préb funkcjonalnych, dokumentacja

fotograficzna, itp.)

Wykonawca bedzie skitadat Zamawiajacemu nizej wymienione raporty w formie

elektronicznej:

6.1.5.1. Raport dobowy z realizacji ustug ryczattowych

6.1.5.2. Raport miesigczny z realizacji ustug ryczattowych

6.1.5.3. dwa razy w miesigcu z realizacji zadan planowych

6.1.5.4. listy kontrolne (raport) z wykonanych przegladdw okreslonych w zakresie Umowy

Maksymalny czas dostarczenia raportu wynosi 5 dni kalendarzowych od zakonczenia

przegladu.

Szczegbtowy wykaz wymaganej przez Zamawiajacego dokumentacji o ktérej mowa w pkt

6.1.4 zawiera Zatacznik nr 14 do SWZ cz. Il

Jakos$é ustug:

6.2.1.

Czasy przystapienia przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci ratowniczych okreslonych

w pkt 2.1.1. Przedmiotu Zamédwienia okresla ponizsza tabela:

Priorytet Maksymalny czas reakcji

Klasa Ustugi

Start do dziatari ratowniczych Dojazd i rozpoczecie Realizacja w czasie
od przyjecia zgtoszenia dziatan

10
s

-

/__.~
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| Akcja ratownicza ] < 1min ‘ < 5 min ‘ 24/7 dni

6.2.2. Czasy przystapienia przez Wykonawce do wykonywania czynnosci awaryjnych okreslonych
wpkt 2.1.3. 1 2.2.1. przedstawia ponizsza tabela:

Priorytet Maksymalny czas reakcji
AL — Cial/ ! — Maksymalny czas Realizagja
Klasa Ustugi czas prayjecia €285 o fediecia realizacji W czasie
8 zgloszenia* dziatan ** 4
0 - krytyczne 10 min. telefon 20 min lub cza.s .uzgodmony 1 godzina Iub. u.zgodmony 24/7 dni
z Zamawiajgcym Z Zamawiajgcym
1 - - =
1 - decydujace 2 godz. w SAP Souzinalill Geas 8 godziny lub uzgodniony |, -
uzgodniony z Zamawiajgcym Z Zamawiajgcym
> _ wasne 2 godz. w SAP 2 _godzmy lub cz.a§ 16 godzin Iub. u.zgodnlony 24/7 dni
uzgodniony z Zamawiajgcym z Zamawiajgcym
8 godzin lub czas uzgodnion 14 dnilub czas
3 - wymagane 2 godz. w SAP & . g y uzgodniony 24/7 dni
Z Zamawiajgcym .
z Zamawiajgcym
*

czas przyjecia zgloszenia - rozumiany jest jako czas przyjecia zgtoszenia telefonicznego, zgloszenia w SAP lub w innej,

uzgodnionej z Zamawiajacym, formie komunikacji

** czas do podjecia dziatan - czas od momentu przyjecia zgtoszenia do podjecia dziatai na obiekcie majgcych na ceiu

usuwanie usterki lub awarii. Czas do podjecia dziatan na obiekcie majgcych na celu usuwanie usterki fub awarii (okreslony

w kolumnie C), bedzie przedtuzony o czas konieczny do dopuszczenia do pracy.

Wymagane terminy realizacji planowych Ustug okreslonych w pkt. 2.1.2, pkt 2.1.3, pkt 2.1.4 i pkt 2.2.1
bedg ustalane pisemnie lub e-mailem pomiedzy Petnomocnikami Zamawiajgcego i Wykonawca.
6.3. CzeSci zamienne i materiaty

6.3.1. Wykaz czeSci zamiennych i materiatow koniecznych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia —
ich stan utrzymywany na magazynie Wykonawcy lub czas realizacji dostawy zostat okreslony
w Zatgczniku nr 7 do SWZ cz. Il, a materiatéw pomocniczych w Zatgczniku nr 6 do
SWZ cz. II.

6.3.2. Czesci zamienne i materiaty, o ktérych mowa w pkt 6.3.1 kupuje i dostarcza Wykonawca po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym zapasu magazynowego lub czasu realizacji
dostaw.

6.3.3. Materialy pomocnicze wskazane w tabeli Zatgcznika nr 6 do SWZ cz. Il do rozliczenia
ryczattowego i powykonawczego sg kosztem Wykonawcy.

6.3.4. Zamawiajgcy pokryje koszty zakupu (z uwzglednieniem do 5% marzy zakupu)
i magazynowania czesci zamiennych i materiatéw wskazanych w tabeli Zatgcznika nr 7 do
SWZ cz. Il do rozliczenia powykonawczego.

6.3.5. Zamawiajgcy zabezpieczy dostawy paliwa do agregatéw pompowych Diesla i pokryje koszty
jego zakupu.

&7 _s
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6.3.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawca, materiatow
podstawowych i czesci zamiennych potrzebnych do wykonania ustug i powierzenia ich
Wykonawcy.

6.3.7. Wykonawca udostepni na kaide zadanie Zamawiajgcego dokumenty zakupu czesci
zamiennych i materiatow rozliczanych powykonawczo.

6.3.8. Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawceg o wszelkich zmianach planowanych na swoich
obiektach i instalacjach, ktére moga mie¢ wplyw na zawartos¢ rzeczowg oraz ilosciowa
utrzymywanych zapasow czesci zamiennych i materiatow.

6.3.9. Wykonawca hie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci, jesli z powodu braku informacji, o ktorej
mowa w pkt 6.3.8 nastapi niedobdr czeSci zamiennych i materiatéw skutkujacy przestojami
instalacji technologicznych Zamawiajacego.

6.3.10.Wartosé dostaw czesci zamiennych i materiatdw rozliczanych powykonawczo w calym
okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ wraz z kosztami magazynowania kwoty
214 889,53 PLN netto.

6.3.11.Zamawiajacy pokryje koszty zakupu (z uwzglednieniem do 5% marzy zakupu)
i magazynowania czesci zamiennych i materiatéw wskazanych w tabeli Zatgcznika nr 7 do

SWZ cz. Il z chwilg zakonczenia umowy.

7.  Spos6b zaplaty i rozliczenia za realizacje Przedmiotu Zamoéwienia

7.1. Ztytutu nalezytego wykonania Ustug wchodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia Zamawiajacy
zobowiazuje sie do zapfaty na rzecz Wykonawcy nastepujgcych wynagrodzen:

7.1.1. Wynagrodzenia ryczattowego za zakres ustug wymienionych w pkt 2.1 (dalej
,Wynagrodzenie Ryczattowe”), rozumianego jako: koszty robocizny, koszty materiatéw
pomocniczych, koszty zagospodarowania odpadéw, koszty pracy sprzetu, inne koszty i
zysk,

7.1.2. Wynagrodzenia za zakres ustug rozliczanych powykonawczo, (dale] ~Wynagrodzenie
Powykonawcze”).

7.2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 7.1.1 bedzie ptatne w okresach miesigcznych.

7.3. Wykaz prac rozliczanych powykonawczo stanowi Zatgcznik nr 8 do SWZ cz. Il

7.4. Dla prac okreslonych w punkcie 7.3 wynagrodzenie powykonawcze bedzie wyliczone w oparciu o
stawki bazowe za 1-ng roboczogodzing.

7.5. Stawki za roboczogodzing przyjmowane do rozliczen nie obejmujg kosztéw materiatow
podstawowych i czeSci zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztow
uzgodnionych z Zamawiajacym specjalistycznych ustug zlecanych podwykonawcom,

7.6. llogé roboczogodzin dla zakresu Ustug rozliczanych powykonawczo nie moze przekroczy¢ 2.000 rbg

w catym okresie trwania Umowy

5

o



P -
Enea

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC 11

»Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyijne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

7.7. Stawki za roboczogodzing przyjmowane do rozliczei obejmujg: wszystkie koszty dziatainosci

8.2

Wykonawcy w tym: wynagrodzenia pracownikbw wraz z narzutami, koszty Materiatéw

Pomocniczych, narzedzi, sprzetu oraz wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Prac oraz

koszty ogdlne i zysk.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do:

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

poczty elektronicznej Elektrowni,

modutu PM WCM w systemie SAP w celu nalezytego informowania o usterkach i
wystawienie zlecef na wykonanie prac,

systemu wizualizacji pozarowe] WINMAG,

systemu fgcznosci telefonicznej przewodowe;j,

systemu tacznosci bezprzewodowej DECT.

Podtaczenie i obstuga programéw SAP zostanie zrealizowane na nw. zasadach:

8.2.1.

8.2.2,

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i obstugi systemu SAP w zakresie
podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie, jezeli
Jest to konieczne powinien przewidzie¢ dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
whasny koszt,

Komputery dostarcza Wykonawca. llo§¢ stanowisk wyposazonych w sprzet komputerowy z
dostepem do systemu SAP - uzalezniona od organizacji wewnetrznej firmy - powinna by¢,
€O najmniej wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac w czasie okreslonym,
jako obstuga catodobowa,

Zamawiajgcy zapewnia licencje do systemu SAP (zlecania i organizacii prac) - (max. 8) bez
opfat.

Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery beda podtaczone przez tunel VPN,
Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do zestawienia takiego potaczenia
(poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie beda podigczone
bezposrednio do systemdéw GK ENEA.

Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do Internetu. Wykonawca jest zohowigzany do
zestawienia pofaczenia do sieci Internet na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposaZenia kazdego zespotu realizujgcego prace
w Srodki facznosci telefonicznej komérkowej z Przedstawicielami Zamawiajgcego - aparaty
telefoniczne kompatybilne z istniejgcym u Zamawiajgcego systemem tgcznosci
bezprzewodowej DECT, dedykowane dla central Siemens HiPath,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy 0séb kontaktowych z podaniem

adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktéw

Y

Z Przedstawicielami Zamawiajgcego.



o

E nea SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC !l

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesigcy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie bhp i ochrony Srodowiska.
9.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

9.1.1. skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A. pracownikow
o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajacych wymagania przepiséw
dotyczacych eksploatacji urzadzefi energetycznych oraz innych urzadzen i sprzetuy,
okreslonych w obowiazujgcych przepisach;

9.1.2. przeszkolenie swoich pracownikdéw w zakresie bhp, ppoz. i wewnegtrznych przepiséw
obowiazujacych w Elektrowni (przy wspétudziale odpowiednich stuzb Zamawiajacego),

9.1.3. przediozenie Zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu osbb,
ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym o0s6b zatrudnionych
u podwykonawcow;

9.1.4. wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,
warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami
Zamawiajacego oraz nhajnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogblnie
obowigzujacych przepiséw, zwlaszcza przepiséw BHP i przeciwpozarowych, Instrukcia
Organizacji Bezpiecznej Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujgcych
w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna;

9.1.5. stosowanie wytacznie wyrobéw i materiatéw dopuszezonych do obrotu przepisami prawa;

9.1.6. wykonywanie polecei Zamawiajacego, w szczegblnosci dotyczacych bezpieczenstwa
pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz rygoréw dotyczacych warunkoéw wykonania i odbioru
prac;

9.1.7. zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza dla pracownikow skierowanych do realizacji
umowy o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. 2 2003 roku Nr 169, poz.
1650 ze zm.);

9.1.8. zapewnienie, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w sprawny,
odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowigzujacych przepiséw BHP i przeciwpozarowych w tym przepiséw i zasad BHP oraz
przeciwpozarowych obowigzujacych u Zamawiajacego;

9.1.9. =zapewnienie, by osoby zatrudnione przez Wykonawceg oraz podwykonawcdw oraz
wspdtpracujgce z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy mogly rozpoczaé realizacje
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;

9.1.10. przestrzeganie przepiséw prawa pracy w tym przepiséw i zasad BHP w stosunku do

pracownikéw zatrudnionych przez niego w celu realizacji Przedmiotu Zamowienia, wtym w
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9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

szczegbInosci przepiséw regulujacych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz
zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, .sprawnych Srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowej;
zapewnienie sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego oraz ich
kontrole i badania, jezeli wynika to z obowiazujacych przepiséw prawa lub postanowien
Norm;

sktadowanie gazdw technicznych oraz innych materiatéw niebezpiecznych w sposéb
zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym
przez Zamawiajacego;

zagwarantowanie statej obecnosci i nadzoru wiasnych stuzb BHP nad kontrolg
przestrzegania przepiséw i zasad BHP przy realizacji prac objetych zakresem umowy.
Dotyczy réwniez Podwykonawcow;

informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz
pisemnego informowania Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren
Zamawiajacego;

raportowanie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego o stanie BHP;

wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z
Zamawiajgcym w okresie realizacji prac;

zabezpieczenie niezbednych narzedzi, sprzetu, Srodkéw oraz innego wyposazenia, a takze
Srodkéw transportu niebedacych na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajgcego, koniecznych do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia,
srodki oraz inne wyposazenie oraz pracownikow z wymaganymi uprawhieniami do ich
eksploatacji;

zapewnienie udziatu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodniei z Zamawiajacym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach
dotyczacych BHP lub innych organizowanych przez Zmawiajacego;

dostarczenie przed rozpoczeciem prac na obiektach Enea Polaniec S.A wymaganych
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej dokumentéw oraz ich aktualizacja w terminach

okreslonych w dokumentach dostepnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty:

Ztom metali i kabli stanowi wtasnosS¢ Zamawiajacego i nalezy go przekazywaé w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dowéd przekazania ziomu

nalezy dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego.
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9.1.21. Za wytwérce pozostatych odpaddéw uznaje si¢ Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia odpadéw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. z pbZn. zm.

9.1.22. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadéw i metod ich
zagospodarowania, w tym obowigzki wynikajace z Ustawy o Odpadach - BDO oraz
z obowigzujacej Instrukcji Zamawiajacego.

9.1.23. Wykonawca dostarczy dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania odpaddw,
zgodnie z wymogami prawa oraz wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

9.1.24. Wykonawca wytwarzajacy odpady niebezpieczne zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpaddw
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z péZn zm. ( ostateczny
proces odzysku , ostateczny proces unieszkodliwiania)

9.1.25. Wykonawca ma obowigzek opracowaé i przekazal Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kwartalne zestawienie iloSci odpadéw wytworzonych oraz informacji o sposobach ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukeji Zamawiajgcego.

9.1.26. zorganizowanie na swéj koszt segregacji, transportu i zagospodarowania wytwarzanych
odpaddw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajacego;

9.1.27. dostarczenie po$wiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce przed
przystapieniem do realizacji Przedmiotu Zaméwienia;

0.1.28. niezwloczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody
w Srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy;

9.1.29. Poddawanie sie na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony
érodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajacego;

9.2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikdéw swoich
podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
oraz Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Elektrowni;

9.3. Zamawiajacy ma prawo przerwac prace Wykonawcy w przypadku, gdyby prowadzono je niezgodnie
z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni przepisami i zasadami bhp, przepisami ppoz., przepisami z
zakresu ochrony Srodowiska. Przerwanie z powyzszych powoddw obarcza Wykonawce wing za
ewentualne niewykonanie lub opéZnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy;

9.4. Za warunki bezpieczenstwa pracy, ochrone Srodowiska i ochrong p.poz. - zgodnie z ogdlnymi
przepisami w tym zakresie, na obiektach, urzadzeniach, instalacjach oraz wewnatrz budynkdw, hal,

warsztatéw, magazynéw, pomieszczeri higieniczno - sanitarnych przekazanych Wykonawcy w

uzytkowanie i eksploatowanie odpowiada Wykonawca;
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9.5. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania na odziezy pracownikéw oznakowania zgodnego z
nazwag spotki.

9.6. Wykonawca moze samodzielnie obstugiwac urzadzenia dZwigowe bedace na stanie Zamawiajgcego
po przedstawieniu dokumentow upowazniajacych oraz otrzymaniu zezwolenia od Zamawiajgcego.
Wymienione wymagania nie dotycza dwigu towarowo — osobowego w kottowni K9, zaliczanego do
urzadzen przeciwpozarowych.

10. Przepisy prawne, wewnetrzne Zamawiajgcego i normy

10.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznymi  Zamawiajgcego dotyczacych miedzy innymi przepiséw przeciwpozarowych |
ubezpieczeniowych.

10.2. Wykonawca bedzie ponosit koszty dokumentdw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (lacznie z przepisami BHP);

10.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/$wiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
w szczegbinosci z:

10.3.1. Ustawa Kodeks pracy

10.3.2. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

10.3.3. Ustawg Prawo budowlane

10.3.4. Ustawg Prawo ochrony srodowiska

10.3.5. Ustawg o dozorze technicznym

10.3.6. Ustawa Prawo energetyczne

10.3.7. Ustawg o odpadach

10.3.8. Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku oraz przepiséw wykonawczych
wydanych na ich podstawie.

10.4. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw wewnetrznych obowiazujacych u Zamawiajgcego.

10.5. Przepisy wiasciwe dla Enea Pofaniec
10.5.1. Na stronie internetowej Enea Pofaniec

grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty w zaktadce: Dokumenty dla Wykonawcow

i Dostawcow, zamieszczone sa wymagania obowigzujace na terenie Enea Pofaniec,
z ktérymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie i dostosowaé sie do ich
wymagan.
10.5.2. I/NB/B/2/2015 - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi:
10.5.2.1. Nr9 - Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
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10.5.2.2. Nr 11 - Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna oraz rejestru zezwoleri na wykonywanie
tych prac.
10.5.3. I/NB/B/20/2013 - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Spétka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi:
10.5.3.1. NR 1) Zasady odigczania i zabezpieczenia irédet niebezpiecznych energii z
wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w Elektrowni.
10.5.3.2. NR 2) Wymagania dla Wykonawcéw realizujacych prace na rzecz Elektrowni zasady
wyznaczania koordynatoréw, ich obowiazki i uprawnienia oraz obowiazki pracownikéw
Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom.
10.5.3.3. NR 3) Podstawowe zasady obowiazujace podczas wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych.
10.5.3.4. NR 4) Ogdlne zasady obowiazujace podczas wykonywania prac szczegbinie
niebezpiecznych lub niebezpiecznych.
10.5.3.5. NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych, dla wykonania
ktérych wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania ktérych
wymagane jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urzgdzeniach
energetycznych; 4) Dla ktérych powinna byé opracowana instrukcja organizacji robét; 5)
Ktore powinny byé wykonywane przez ¢o nhajmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji
10.5.3.6. NR 13) Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach
10.5.3.7. NR 14) Wz6r Karty zagrozeii i doboru $rodkéw ochronnych przed zagrozeniami.
10.5.3.8. NR 15) Wz6r Karty pomiaru gazéw i temperatury
10.5.3.9. NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji rob6t, sposobu ich rejestraciji oraz
przekazania Wykonawcom obszaru robét. I/NB/ B/48/2018 -
10.5.3.10. NR 17) Wykazy prac dla ktrych powinien byC opracowany plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych
10.5.4. 1/PE/B/14/2013 - Instrukcja ochrony przeciwpowodziowe]
10.5.5. 1/NB/B/15/2007 - Instrukcja postgpowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz
zasady postepowania powypadkowego;

10.5.6. |/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym
palenia nowatorskich wyrobdw tytoniowych i papieroséw elektronicznych
10.5.7. 1/NN/B/35/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdow oraz zasady

poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna.
10.5.8. I/NN/B/69/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego
10.5.9. |/MS/P/41/2014- Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea

<

Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne.
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Spis zatgcznikéw do SWZ cz. Il

Zatgcznik nr 1 - Zakres szczegGtowy catodobowego zabezpieczenia operacyjnego w zakresie
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub §rodowiska przed pozarem, kleska Zywiotowa lub innym
miejscowym zagrozeniem.

Zatacznik nr 2 - Zakres szczegbtowy kontroli stanu bezpieczeristwa pozarowego obiektow,
pomieszczeri i terenéw Zamawiajgcego oraz sprzetu, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,
a takze prowadzenie kontroli sprawdzajacych wykonanie zaleceri pokontrolnych,

Zatacznik nr 3 - Zakres szczegbtowy czynnosci obstugowych, konserwacyjnych, napraw oraz
przegladdw sprzetu, instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych Zamawiajacego rozliczanych
ryczattowo.

Zatgcznik nr 4 - Zakres szczegbtowy dziatan prewencyjnych o charakterze doradczym,
opiniodawczym i szkoleniowych w obszarze ochrony przeciwpozarowej.

Zatacznik nr 5 - Zakres szczegbtowy ustug dotyczacych wystawiania zawiadomief o usterkach
i zleceri na wykonanie prac w przypisanym Wykonawcy obszarze dziatania, z uzyciem modutu PM
systemu SAP.

Zatacznik nr 6 - Wykaz materiatéw pomocniczych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia
Zatacznik nr 7 - Wykaz statego zapasu magazynowego materiatdbw podstawowych i czesci
zamiennych rozliczanych ryczattowo i powykonawczo

Zatacznik nr 8 - Wykaz prac naprawczych i remontowych rozliczanych powykonawczo

Zatacznik nr 9 - Wymagania Zamawiajacego w zakresie kwalifikacji i minimalnej ilogci
zatrudnionego personelu Wykonawcy

Zatgcznik nr 10 - Pojazdy specjalistyczne, wyposazenie techniczne, sprzet i Srodki transportu
niezbedne do realizacji catodobowego zabezpieczenia operacyjnego w zakresie ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zatgcznik nr 11 - Orientacyjne koszty zwigzane wynajmem / dzierzawa pomieszczeni i terendéw
oraz mediami dostarczonymi przez Zamawiajacego

Zatgcznik nr 12 - Mapa terenu Elektrowni

Zalgeznik nr 13 - Schemat zewnetrznej sieci przeciwpozarowej

Zatgcznik nr 14 - Wymagania dotyczgce dokumentacji serwisowej i remontowej

Zatgcznik nr 15 - Cennik na wykonanie ustug remontu i konserwacji podrecznego sprzetu

gasniczego
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Zatacznik nr 1
Zakres szczegbtowy catodobowego zabezplieczenia operacyjnego w zakresie ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub rodowiska przed pozarem, kigska Zywictowa lub innym miejscowym zagrozeniem

Do catodobowego zabezpieczenia operacyjnego w zakresie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska

przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem na terenie Elektrowni zalicza sig

nizej wymienione ustugi:

1. Ratowniczo - gasnicze, a w tym:

1.1. Obstuge i utrzymanie w statej gotowosci technicznej samochodéw pozarniczych stanowigcych
wtasno$é Zamawiajacego. Zakres obstugi obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy:

1.1.1. przegiadéw codziennych i utrzymanie pojazdéw w czystosci,

1.1.2. przegladéw gwarancyjnych,

1.1.3. okresowych przegladéw technicznych potaczonych z  cykliczng wymiang oleju
i plynéw eksploatacyjnych oraz przewidzianych przez producenta elementéw ukladu
paliwowego i hamulcowego (tj.: filtry powietrza, oleju i paliwa, zuzyte tarcze i klocki
hamulcowe),

1.1.4. zakupu paliwa,/ nie dotyczy paliwa zuzytego na dojazd/ powrét do serwisu
specjalistycznego w celu dokonania napraw samochoddéw/

1.1.5. przegladéw technicznych wyposazenia specjalistycznego stanowigcego wyposazenie
dodatkowe samochodéw (np. kalibracie, kontrole aparatéw powietrznych, zaworéw
dawkujacych, itp.) zgodnie z ich dokumentacjg techniczng,

1.2. gaszenie pozardw, zarzewi pozaréw w obiektach, instalacjach lub terenach Elektrowni,

1.3. zabezpieczenie wykonania prac niebezpiecznych pozarowo zwigzanych z wysokim ryzykiem pozaru
na terenach, instalacjach i w obiektach wg potrzeb Zamawiajacego,

1.4. zabezpieczenie operacji procesowych zwigzanych z wysokim ryzykiem pozaru na terenach,
instalacjach i w obiektach wedtug potrzeb Zamawiajacego.

2. Ratownictwa chemicznego, a w tym:

2.1. ewakuacje ludzi ze strefy skazonej,

2.2. uszczelnianie miejsc wyciekéw lub emisji substancji niebezpiecznych,

2.3. usuwanie skutkéw wycieku lub emisji substancji niebezpiecznych.

3. Ratownictwa wodnego, a w tym:

3.1. ratowanie zdrowia i Zycia ludzkiego na odcinku rzeki Wista monitorowanym przez stuzby Elektrowni

i kanale zrzutowym wody pochtodniczej,

3.2. udziat w zabezpieczeniu terendw i obiektow Elektrowni w przypadku zagrozenia powodziowego,

3.3. usuwanie skutkéw powodzi i podtopiefi terenéw i obiektéw Elektrowni,

g
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utrzymanie wyposazenia magazynéw sprzetu przeciwpowodziowego w statej gotowosci wg
|/PE/B/14/2013 - Instrukcja ochrony przeciwpowodziowej, w tym wykonywanie na wilasny koszt:
3.4.1. okresowych rozruchéw kontrolnych silnikéw spalinowych urzadzen przeciwpozarowych -
2 x w miesigcu kazdy silnik - oraz uzupetnienie zuzytego do tego celu paliwa,
3.4.2. przegladbéw technicznych sprzetu silnikowego w zakresie zgodnym z DTR,
3.4.3. przegladdw technicznych (rejestracyjnych) czterech przyczep lekkich oraz todzi motorowej
pozwalajacych na ich prawne uzytkowanie,
zabezpieczanie terendw Elektrowni w przypadku wycieku oleju lub substancii ropopochodnych oraz
usuwanie skutkow skazenia wod rzeki Wista oraz kanatu zrzutowego wody pochtodniczej,
wykonywanie cotygodniowego prewencyjnego przegiadu zapory olejowej w obrebie kanatu
ocieplajacego wody pochiodniczej,
wykonywanie cotygodniowego przegladu zapory olejowej na kanale zrzutowym wody pochiodniczej
Z jednoczesnym czyszczeniem prowadnicy rekawa zapory i podestéw obstugowych przy zaporze,

prace transportowe fodzig lub prace pomocnicze przy uzyciu fodzi, np. asysta obcego srodka

~ ptywajgcego przez prég na rzece Wista

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

transport fodzig pracownikéw Zamawiajacego lub 0séb wskazanych przez Zamawiajacego w celu
dokonania inspekcji, ogledzin, rozpoznania usterki, itp. czynnosci w rejonie kanatu zrzutowego
i rzeki Wisly.

zakupu i uzupetnianiu na biezgco paliwa do uzywanego sprzetu plywajgcego,

Ratownictwa technicznego, a w tym:

usuwanie skutkow negatywnych zjawisk atmosferycznych na terenach Elektrowni tj. ulewy, wichury
lub inne miejscowe zagrozenie,

uwalnianie poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych, awarii technicznych, wypadkow
samochodowych majacych miejsce na terenach Elektrowni.

Zabezpieczenie imprez masowych organizowanych przez Zamawiajgcego lub innych wydarzeri

okazjonalnych (np. ladowiska dla Smigtowcow).
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Zatacznik nr 2
Zakres szczegGlowy kontroli stanu bezpieczefistwa pozarowego obiektéw, pomieszczefi i terenéw
Zamawiajacego oraz sprzetu, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, a takze prowadzenie kontroli
sprawdzajgacych wykonanie zaleceri pokontrolnych

Do kontroli stanu bezpieczefistwa poZzarowego obiektéw, pomieszczen i terendw Zamawiajacego oraz
sprzetu, instalacji i urzadzeh przeciwpozarowych, a takie prowadzenie kontroli sprawdzajgcych
wykonanie zalecen pokontroinych zalicza sie nizej wymienione ustugi:

1. wykonanie 4 -ch kontroli w miesigcu, wedtug harmonogramu i zakresu uzgodnionego
z Zamawiajacym, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeristwa pozarowego obiektow lub terenow oraz
instalacji technicznych i proceséw technologicznych,

2. comiesieczng kontrole w celu sprawdzenia stanu technicznego i zgodnos$ci oznakowania obiektow
lub terenéw oraz sprzetu i urzadzeri pozarowych z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, a w
tym:

2.1. kontrole wewnetrznej i zewnetrznej sieci wodociggowej ppoz. w zakresie oceny prawidtowosci
oznakowania i numeracji hydrantow,

2.2. kontrole oznakowania terendéw, pomieszczefi, obiektéw oraz sprzgtu i urzgdzen pozarowych
przekazanych przez Zamawiajacego do uzytkowania lub obstugi innym podmiotom,

3. kontrole pod katem bezpieczelistwa pozarowego biomasy ztozonej na placach - otwartych - raz na
zmiane.

4, Opracowywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni po zakonczeniu kontroli,
protokotéw pokontrolnych o stanie bezpieczeristwa w zakresie ochrony obiektéw, pomieszczen i
terenéw Zamawiajacego przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem
wraz z whioskami i zaleceniami dotyczgcymi usunigcia stwierdzonych niezgodnosci i usterek,

5. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiajacemu kwartalnych i rocznych sprawozdan dotyczacych
stanu bezpieczefistwa w zakresie ochrony przeciwpozarowe; terenéw, obiektéw, pomieszczen i
instalacji Elektrowni,

6. Przeprowadzanie na wniosek upowaznionego pracownika Zamawiajacego kontroli realizacji

whioskdw i zalecen pokontrolnych.

22/
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Zalacznik nr 3
Zakres szczegblowy czynnoéci obstugowych, konserwacyjnych, napraw oraz przeglad6éw sprzetu,
instalacji i urzadzer przeciwpozarowych Zamawiajgcego rozliczanych ryczattowo

Do zakresu czynnoSci zwigzanych z obstuga, konserwacja, naprawami oraz przegladamisprzetu, urzadzen

i instalacji przeciwpozarowych Zamawiajgcego zalicza sig nizej wymienione ustugi:

1.

Catodobowa obstuge wewnetrznej i Zewnetrznej sieci wodociggowej do celéw przeciwpozarowych w

zakresie:

1.1. wykonywania czynno$ci taczeniowych na weztach sieci wodociggowej zewnetrznej
i wewnetrznej wody ppoz. w zakresie wytaczenia i zalgczenia odcinkéw sieci wody ppoz.
w przypadku awarii oraz przygotowanie sieci do remontu wg potrzeb Zamawiajgcego,

1.2. przygotowywania odcinkéw sieci ppoz. narazonych na niskie temperatury do sezonu Zzimowego
I zatgczanie jej w okresie wiosennym poprzez ich wydzielenie, odwodnienie i ponowne
uruchomienie,

Comiesieczne kontrole sprawnosci wszystkich hydrantéw zewnetrznych,

Cykliczne, pétroczne kontrole cignienia i wydajnosci wyptywoéw hydrantéw zewnetrznych,

zlokalizowanych na zewnetrznej sieci wodociggowej do celéw ppoz

Przeglady techniczne oraz préby cisnienia i wydajnosci hydrantéw oraz zaworéw hydrantowych

wewnetrznych w obiektach Elektrowni (w tym takze uzytkowanych przez Spotki ENEA Bioenergia

i ENEA Potaniec Serwis) w nastepujgcych czasookresach:

4.1. w obiektach technologicznych i budynkach z kategorig ZL (F1, F9, F12, F13, F14, V1-2) - raz
na pét roku;

4.2. w pozostatych - raz na rok.

Comiesieczne kontrole, konserwacje i naprawy szafek hydrantowych objetych systemem

monitoringu, oraz pozostatych szafek hydrantowych i szafek na podreczny sprzet gasniczy we

wszystkich obiektach uZytkowanych przez Elektrownie oraz obiektach technologicznych
obstugiwanych przez Spétki ENEA Bioenergia i ENEA Pofaniec Serwis, a w tym:

5.1. wymiana akumulatoréw, przy kosztach zakupu poniesionych na ich zakup przez
Zamawiajgcego

5.2. wymiana szafek na nowe, przy kosztach poniesionych na ich zakup przez Zamawiajgcego

5.3. biezace usuwanie usterek zgtoszonych przez uzytkownika obiektu na szafkach hydrantowych,
awtym:

5.3.1. uzupetnianie lub wymiana szybek w drzwiach szafek,
5.3.2. wymiana zamkéw w drzwiach szafek,
5.3.3. uzupetnianie kiuczykdéw w drzwiach szafek

5.3.4. plombowanie szafek
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Prowadzenie w okresach 6-miesiecznych przegladdw i konserwacji podrgcznego sprzgtu gasniczego
stanowiacego zabezpieczenie ppoz. wszystkich obiektow technologicznych i pomieszczen Elektrowni
zgodnie z wykazami tego sprzetu zawartymi w Instrukcjach bezpieczefistwa pozarowego
i w Dokumencie zwigzanym nr 4 do |/NB/B/2/2015,

Kontrole, przeglady i konserwacje wszystkich aparatéw powietrznych (25 sztuk) wraz

z wyposazeniem, nalezacych do Zamawiajacego - comiesigcznie lub po kazdym ich uzyciu.

Wylaczanie zadziatanych automatycznie instalacji gasdniczych, wchodzacych w zakres Przedmiotu

Zamdwienia: zraszaczowych, tryskaczowych, mglowych i CO2 zabudowanych na instalacjach

Zamawiajacego i przywracanie ich w stan czuwania po rozpoznaniu przyczyn zadziatania i przy braku

zagrozenia pozarowego,

Obstuge, konserwacje i przeglady wodnych instalacji gasniczych dla zabezpieczenia pozarowego

galerii przykottowej i skosnej naweglania, w zakresie:

9.1. cotygodniowej kontroli potozenia armatury stacji zaworowych dla poszczegdlnych sekcji
gasniczych oraz kontroli ci$nienia wody ppoz. na instalacji zraszaczowej zabudowanej w galerii
przykottowej i skosnej,

9.2. wspbtudziatu z personelem Zamawiajgcego przy wykonywaniu prob funkcjonainych pod katem
poprawnosci dziatania instalacji gasniczych;

9.3. wykonania petnej, rocznej konserwacji i przegladu, ze sprawdzeniem wszystkich elementéw
instalacji gasniczych zgodnie z DTR,

Obstuge, konserwacje i przeglady wodnych instalacji gasniczych zabudowanych do ochrony ppoz.

instalacji Biomasa |, w zakresie:

10.1. cotygodniowej kontroli stanu gotowosci operacyjnej stacji zaworowych oraz kontrola ciSnienia
wody dla poszczegdinych sekcji instalacji mgtowej i Zraszaczowej,

10.2. comiesieczne préby ruchowe zaworéw odwadniajacych poszczegéine moduty gasnicze
instalacji zraszaczowej,

10.3. péiroczne préby ruchowej przepustnic odcinajacych doptyw wody do poszczegblnych modutdéw
gasniczych (do elektrozaworéw instalacji mgtowej i zraszaczowej),

10.4. rocznego przegladu, konserwacji i proby ruchowej armatury, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej,

10.5. w cyklach pétrocznych, wspdtudziat z Uzytkownikiem instalacji Biomasa | przy prébach
funkcjonalnych wszystkich modutdw gasniczych w sterowaniu lokalnym i automatycznym.

Obstuge, konserwacje i przeglady systemu detekcji pozarowej AutroSafe i detekcji temperatury

Alarmline LWM-1 oraz systeméw gaséniczych zabudowanych do ochrony ppoz. instalacji Biomasa I,

w zakresie:
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diagnostyki sygnatéw alarmowych, usuwania biezacych usterek i zakiécen w pracy instalacji

zgtoszonych przez personel obstugi ruchowej, facznie z uzupetnianiem zapasu papieru

w drukarce centrali BS-320 systemu AutroSafe,

wymiany uszkodzonych lub roztadowanych akumulatoréw w centrali podtrzymujacej sygnaty

w wyniku zaniku napigcia w chronionej instalagji,

cotygodniowej kontroli stanu gotowosci operacyjnej armatury i stacji zaworowych dla

poszczegblnych sekgji instalacji tryskaczowej i zraszaczowej oraz kontrolg ciSnienia wody

ppoz. w kolektorach wodnych,

cotygodniowej proby alarmu stacji wzbudzajacej z wyzwoleniem impulsowym,

cotygodniowej préby alarmu stacji kontrolno-alarmowej suchej z przySpieszaczem,

wykonania kwartalnego przegladu serwisowego systeméw detekcji i instalacji gasniczych:

wodnych i CO2, w stopniu zalecanym przez producenta tych systeméw, a w szczegblnosci:

11.6.1.
11.6.2.

11.6.3.
11.6.4.
11.6.5.

11.6.6.
11.6.7.
11.6.8.

préba ruchowa kompresoréw powietrza do instalacji tryskaczowej,

préba ruchowa stacji kontrolno-zaworowych bez wyzwolenia wody do stref
chronionych,

kontrola wzrokowa amputek w tryskaczach sekcji suchych i mokrych

kontrola wzrokowa urzadzen wagowych butli CO2,

préby ruchowe (prébne wyzwolenie), CO2 bez uwalniania $rodka - kontrola glowicy
elektromagnetycznej,

test wszystkich przyciskdw recznych (alarmowania i wyzwolenia gaszenia),

test wszystkich central FireBeta XT poprzez symulowanie alarméw pozarowych,

kontrola zadziatania wszystkich sygnalizatoréw akustycznych,

wykonania 1 raz/rok przegladu serwisowego systemow detekcji pozaru oraz instalacji

gasniczych: wodnych i CO2, w stopniu zalecanym przez producenta tych systeméw,

a w szczegblnoscei:

11.7.1.
11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.
11.7.7.

11.7.8.

czynnosci wskazane w kwartalnej obstudze serwisowej i dodatkowo:

kontrola nastaw centralek LWM-1 na zgodno$é z dokumentacjg projektowg /
powykonawczg,

kontrola ciaglosci i rezystancji kabla Alarmline,

kontrola przekazania sygnatow ze wszystkich centralek LWM-1,

kontrola wspétpracy (odbioru i przekazania sygnatu) migdzy AutroSafe i siecig
ESSERNET SSP,

kontrola szczelnoSci (uszczelki/dtawiki) i poprawnosci potaczeri puszek Ex,

petne testy ruchowe kontrolujgce alarmowe zatrzymanie  urzadzen
technologicznych,

kontrola stanu akumulatoréw, w tym wymiana uszkodzonych,

o 2
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11.7.9. pobudzenie czujek punktowych,

11.7.10. kontrola przekazywania sygnatow z AutroSafe do SSP Elektrowni,

11.7.11. wymiana uszczelek w stanowiskach kontrolno alarmowych i kontrola uszczelek
w klapach zwrotnych. W razie konieczno$ci ich wymiana;

11.8. prowadzenie dokumentacji kontrolnej i serwisowej zalecanej przez producenta -firme KIDDE,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR,

11.9. wykonanie préb funkcjonalnych wytypowanych przez Uzytkownika sekcji gasniczych wraz ze
sporzadzeniem Protokotéw z wykonania tych prob;

12. Obstuge, kontrole, konserwacje i przeglady systemu detekcji pozarowej (z wytaczeniem systemu
detekgji i sygnalizacji ESSER i ADICOS) oraz systeméw gasniczych zabudowanych do ochrony ppoz.
instalacji Rebaka Il, w zakresie zalecanym przez producenta - firme MINIMAX; a w tym:

12.1. diagnostyke sygnatdéw alarmowych, usuwanie biezacych usterek i zakticer w pracy instalacji
zgtoszonych przez personel obstugi ruchowej,

12.2. wymiany uszkodzonych lub roziadowanych akumulatoréw w centrali podtrzymujacej sygnaty
w wyniku zaniku napiecia w chronionej instalacji

12.3. codzienna kontrole i stacji kontrolno-zaworowych FSX dla poszczegblnych sekcji wodnych
instalacji gasniczych, zgodnie z wykazem czynno$ci zalecanym przez producenta,

12.4. cotygodniowa kontrole stanu gotowosci operacyjnej armatury i stacji kontrolno-zaworowych
FSX i TAV dla poszczegdinych sekcji wodnych instalacji gasniczych oraz kontrolg ciSnienia
wody ppoz. w kolektorach wodnych w podcentrali zaworowej, zgodnie z wykazem czynnosci
zalecanym przez producenta,

12.5. wykonywania 1 raz/rok przegladu serwisowego systeméw detekcji pozaru wraz z centralg
oraz wodnych instalacji gasniczych, zgodnie z zaleceniami producenta tych systemow,
zawartymi w DTR;

12.6. prowadzenie stosownej dokumentacji kontrolnej i serwisowej zalecanej przez producenta,
zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR,

12.7. wykonywanie préb funkcjonalnych sekcji gasniczych wytypowanych przez uzytkownika
instalacji oraz sporzadzanie protokotéw z wykonania tych prob.

13. Obstuge, kontrole konserwacje i przeglady systeméw detekcji pozaru (z wytgczeniem systemu
detekgji i sygnalizacji ESSER, MERCOR, PATOL oraz TITANUS), pompowni wody ppoz, oraz instalacji
gasniczych, zabudowanych do ochrony ppoz. ukfadu transportowego paliwa i pomieszczenia
kablowni kotta fluidainego (K9) w zakresie zalecanym przez producenta - firmg MINIMAX, a w tym:
13.1. diagnostyke sygnatéw alarmowych, usuwanie biezgcych usterek i zakiGcen w pracy ww.

instalacji zgtoszonych przez personel obstugi ruchowej,

13.2. wymiane uszkodzonych lub roztadowanych akumulatoréw w centralach podtrzymujacej

sygnaty w wyniku zaniku napiecia w chronionej instalacji,

i
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13.3. bieiacg obstuge pompowni wody ppoz. dedykowanej dla instalacji kotta K9 wraz ze
zbiornikiem wody ppoz. i agregatach pompowych Diesla,

13.4. cotygodniowa obstuge oraz kontrole stanu gotowosci operacyjnej agregatéw pompowych
Diesla i armatury w pomieszczeniu pompowni wody ppoz. w zakresie zalecanym przez
producenta, a w szczegdlnosci:

13.4.1. kontrole silnikéw pomp wody ppoz. oraz ich testowe uruchomienie / uruchomienie
raz w tygodniu /,

13.4.2. kontrole i uzupetnienie pozioméw paliwa zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie
procedurg Zamawiajacego/ koszty uzupetnianego paliwa ponosi Zamawiajacy/,
oleju oraz cieczy w uktadach chtodzenia,

13.4.3. kontrole i naprawy ukladéw odprowadzania spalin,

13.4.4. kontrole filtrow powietrza i wymiane zabrudzonych,

13.4.5. sprawdzenie lampek kontrolnych sterownika zespotu dla zespotu agregatéw
pompowych,

13.5. comiesigczng kontrolg i regulacje napeddw paskowych osprzetu silnikéw agregatow
pompowych wody ppoz.

13.6. przeprowadzenie corocznego przegladu technicznego i konserwacji agregatéw pompowych z
udziatem producenta wraz ze zdjeciem charakterystyk pomp, oraz wykonaniem wymiany:

1) oleju w silnikach wraz z wymiana filtra oleju i filtra paliwa

2) paska napedowego alternatora

3)  cieczy chtodniczej

4) filtra powietrza - 2 x w roku / kwiecief, listopad/

13.7. codzienng kontrole i stacji kontrolno-zaworowych FSX dla poszczegbinych sekcji wodnych
instalacji gasniczych, zgodnie z wykazem czynnosci zalecanym przez producenta,

13.8. cotygodniowe wykonanie czynnosci obstugowo-kontrolnych wodnych instalacji gasniczych
W pomieszczeniach podcentral zaworowych A i B, wedtug wykazu zalecanego przez
producenta,

13.9. comiesieczne wykonanie czynnosci obstugowo-kontrolnych wodnych instalacji gasniczych w
pomieszczeniach podcentral zaworowych A i B, wedtug wykazu zalecanego przez producenta,

13.10. wykonanie corocznego przegladu serwisowego podcentral zaworowych i wodnych instalacji
gasniczych zgodnie z zaleceniami podanymi w DTR,

13.11. obstuge, konserwacje i przegiad serwisowy systeméw detekcji pozaru zgodnie
z zaleceniami producenta tych systemow, zawartymi w DTR,

13.12. obstuge, konserwacje i przeglad serwisowy centrali sygnalizacji pozarowe] i sterowania

procesem gaszenia FMZ 5000, zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi w DTR,

¥ 3
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13.13. cotygodniowg obstuge i kontrole instalacji gasniczej CO2 do gaszenia pozaru w zbiorniku
buforowym biomasy pozalesnej zgodnie z wykazem zawartym w. Ksiazce kontroli instalacji
gasniczej - AGROTEC CO2,

13.14. wykonania w ciggu roku 3-ch kwartalnych przegladéw serwisowych instalacji gasniczej CO2
zgodnie z zaleceniami podanymi w DTR - AGROTEC COo,

13.15. wykonania 1 raz w roku przegladu serwisowego instalacji gasniczej COz zgodnie
z zaleceniami podanymi w DTR.

13.16. wykonywanie cyklicznych 6-miesigcznych préb funkcjonainych wytypowanych przez
Uzytkownika sekcji gasniczych wraz ze sporzadzeniem Protokotéw z wykonania tych préb;

14. Kontrole, konserwacje i przeglady centrali sygnalizacji pozarowej i sterowania procesem gaszenia (z
wytaczeniem systemu detekcji i sygnalizacji ESSER, ADICOS i LISTEC) oraz wodnych systemow
gasniczych zabudowanych do ochrony ppoz. instalacji stacji roztadowczych biomasy lesne]

i pozale$nej w zakresie zalecanym przez producenta - firme SPRINKLER, a w tym:

14.1. diagnostyke sygnatow alarmowych, usuwanie biezacych usterek i zakiécen w pracy instalacji
zgtoszonych przez personel obstugi ruchowej,

14.2. wymiang uszkodzonych lub roztadowanych akumulatoréw w centralach podtrzymujacej
sygnaty w wyniku zaniku napigcia w chronionej instalacji,

14.3. codzienng kontrole i stacji kontrolno-zaworowych ZKA dla poszczegdlinych sekcji wodnych
instalacji gasniczych, zgodnie z wykazem czynnosci zalecanym przez producenta,

14.4. cotygodniowe wykonanie czynnosci obstugowo-kontrolnych instalacji gasniczych
w pomieszczeniach podcentral zaworowych, wedtug wykazu zalecanego przez producenta,

14.5. comiesieczne wykonanie czynno$ci obstugowo-kontrolnych instalacji gasniczych
w pomieszczeniach podcentral zaworowych, wedtug wykazu zalecanego przez producenta

14.6. wykonanie konserwacji pétrocznej wedtug wykazu zalecanego przez producenta,

14.7. wykonanie przegladu serwisowego rocznego, wediug wykazu zalecanego przez producenta,

14.8. wykonywanie cyklicznych, 6-miesigcznych préb funkcjonalnych wytypowanych przez
Uzytkownika sekcji gagniczych wraz ze sporzadzeniem protokotéw z wykonania tych prob.

15. Biezace usuwanie usterek w zakresie obstugiwanych urzadzen przeciwpozarowych, a w tym:

15.1. rozpoznanie i okreslenie przyczyny niesprawnosci,

15.2. wykonanie naprawy objetej zakresem ryczattu,

15.3. zgtoszenie Zamawiajgcemu zakresu naprawy wykraczajacej poza ryczaft.

16. Catodobowa obstugi butli SRD 1 HRD system ochronnego FIKE w miejscach ich zainstalowania

w zaKresie:

16.1. rozprezanie, nabijanie ciénienia azotem oraz sprawdzanie ciSnienia w butlach SRD i HRD
systemu ochronnego FIKE, w godzinach nie objetych dyzurem przez pracownikéw serwisu

Firmy FIKE w miejscach ich zabudowania. Prace w dni robocze wykonywane w godzinach od

28/
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22.00 do 06.00 natomiast w soboty, niedziele i dni Swigteczne w godz. od 16:00 do 08:00
dnia nastepnego.

16.2. $rednio - miesigczne zuzycie azotu wynosi okoto 30 ms3.
17. Przeglad 1 raz/rok systemu zraszaczowego firmy VICTUALIC zgodnie z DTR, wyposazonego w zawdr

wzbudzajacy FireLock NXT, na stacji roztadunku i magazynowania wody amoniakalngj dla tej
instalacji.

77z
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Zatacznik nr 4
Zakres szczegbtowy dziatai prewencyjnych o charakterze doradczym, opiniodawczym i
szkoleniowych w obszarze ochrony przeciwpozarowej

Do zakresu szczegbtowego dziatain prewencyjnych o charakterze doradczym, opiniodawczym

i szkoleniowym w obszarze ochrony przeciwpozarowej nalezg nizej wymienione ustugi:

1. uczestnictwo osdb z kierownictwa Wykonawcy, w charakterze doradczym Zamawiajacego,

w kontrolach i czynno$ciach kontroino - rozpoznawczych z zakresu ochrony ppoz. prowadzonych

przez zewngtrzne organy PSP w obiektach, pomieszczeniach i terenach Elektrowni,

2. opiniowanie, przekazanych przez Zamawiajacego aktéw normatywnych w tym instrukeji eksploatacii,
instrukgji bezpieczenstwa (bezpiecznego wykonywania prac), planéw BIOZ, planéw postgpowania w
sytuacjach awaryjnych itp., pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony ppoz.

3. sprawdzanie aktualizacji istniejacych instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektéw Elektrowni
oraz wprowadzanie zmian do ich tresci na wniosek Zamawiajgcego,

4. udziat przedstawiciela Wykonawcy w pracach Zespotu ds. Koordynacji dziatah w obszarze ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej,

5. udziat przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji powotanych przez Zamawiajacego w zakresie
ppoz.:

5.1. do oceny projektdw inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji obiektow i instalacji
Zamawiajgcego,

5.2. do opracowywania planéw modernizacji i rozwoju Zamawiajacego,

5.3. w procedurze odbiorowej obiektow, pomieszczen i instalacji Zamawiajacego przekazywanych
do uzytkowania i eksploatacji;

6. organizacja ¢wiczeri praktycznych z zakresu ochrony ppoz. dla pracownikéw Zamawiajacego

i uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiajgcego ¢wiczeniach, a w tym:

6.1. przygotowanie i utrzymywanie poligonu do éwiczen i przeprowadzenie praktycznego szkolenia
z zakresu ochrony ppoz. pod nadzorem treneréw Wykonawcy dla pracownikéw Dziatu
Eksploatacji w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym i W wymiarze czasowym nie
przekraczajacym 10 roboczodniéwek w skali roku,

6.2. udziat, z wykorzystaniem posiadanego sprzgtu i zasobdéw osobowych w éwiczeniach
scenariuszy awaryjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z zatwierdzonym przez
niego harmonogramem tych éwiczen, w wymiarze iloSciowym nie przekraczajacym 24 w skali
roku,

6.3. udziat, z wykorzystaniem posiadanego sprzgtu i zasobow osobowych w testach operacyjnych

w ramach Zarzadzania Ciagloécig Dziatania w Grupie ENEA lub innych szkoleniach

A
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organizowanych przez Zamawiajgcego lub na Jego zlecenie, przez inne podmioty -
maksymalnie 4 razy / rok.
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Zatgcznik nr b
Zakres szczegbtowy ustug dotyczacych wystawiania zawiadomieri o usterkach i zlecei na
wykonanie prac w przypisanym Wykonawcy obszarze dziatania, z uzyciem modutu PM systemu
SAP

Szczegbdtowy zakres ustug zwigzanych z wystawianiem zawiadomien o usterkach i zlecen

w przypisanym Wykonawcy obszarze dziatania, z uzyciem modutu PM systemu SAP dotyczy:

1.

usterek stwierdzonych podczas obstugi, konserwacji, napraw lub przegladéw sprzetu, urzadzen lub
instalacji przeciwpozarowych Zamawiajacego, obstugiwanych przez Wykonawce i wymienionych w
Zataczniku nr 3 do SWZ cz. |,

zauwazonych podczas kontroli stanu bezpieczeristwa pozarowego obiektéw, pomieszczen i terendw
Zamawiajgcego oraz sprzgtu, instalacji i infrastruktury urzadzen przeciwpozarowych,
a w szczegdlnosci dotyczacych stanu technicznego wewnetrznej i zewnetrznej sieci wodociggowej
ppoZ.,

wystawienie zleceri roboczych dla prac wykonywanych przez Wykonawce.
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Zatagcznik nr 6

Wykaz materiatéw pomocniczych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia

Staly stan

L-p. Neavs magazynowy (ilo&¢)
1. Bezpieczniki do central Autronica Minimax
5 Amputki do tryskaczy /kolor czerwony i zielony/ zgodnie z PN-EN Po 6 szt. kazdego

) 12845 rodzaju
3. Zestaw uszczelek do zaworu wzbudzajgcego FIRE LOCK NXT / DRIM/ kpl.
4. Zestaw uszczelek do zaworéw Deluge DN150 kpl.
5 Zestaw uszczelek do zawordw kontrolno-alarmowych: DN50, DNSO, kpl

’ DN100, DN150 '
6 Olej smarny do silnikéw Diesla agregatéw pompowych dia ukladow 5|

’ technologicznych kotia nr9 - API-CF4 15 W40
7 Ptyn chtodniczy do silnikéw Diesla agregatéw pompowych dia ukladow 20|

) technologicznych kotta nr9 - typ ASTMD - 4985
8 Paski papedowe do osprzetu siinikow Diesla agregatéw pompowych dla kpl

’ uktadow technologicznych kotia nr9 - )
9 Filtry powietrz, oleju do silnikéw agregatéw pompowych Diesla dia 3

) uktadéw technologicznych kotta nr9 -
10 Olej do kompresoréw Typ L-DAA100 w pomieszczeniach kontenerow

" | ppoz. dla instalacji Biomasa il
11 Diody i zaréwki sygnalizacyjne do szafy sterowniczej agregatow Kpl
" | pompowych Diesla '

12. | Szybki do ROP Kpl.
13. | Plomby, zamki, szybki do szafek hydrantowych kpl.
14. | Sorbent do oleju kpl.
15. | Granulat mineralny kpl.
16. | Plyn do odttuszczania kpl.
17. | Klej montazowy kpl.
18. | Opaski zaciskowe kpl.
19. | Koszulki termokurczliwe, taSma izolacyjna kpl.
20. | Puszki taczeniowe hermetyczne kpl.
21. | Listwa zaciskowa 1
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Zatgcznik nr 7
Wykaz statego zapasu magazynowego materiatéw podstawowych i czeSci zamiennych
rozliczanych powykonawczo

Czesci zamienne i materiaty rozliczane powykonawczo:

L.p. | Nazwa llosé Dostepnosé
1. Czujka ptomienia MINIMAX FMX 3501 EX 1
2. Czujka temperatury MINIMAX WMX5000 (80mm) 1
3. Czujka temperatury MINIMAX WMX5000 (200mm210mm) 1
4. Czujka multisensosorowa MINIMAX OWMX 95 1
5. Przycisk wyzwolenia recznego DMX 3100 1
6. Zasilacz PSU 2403 24V/3A 1
7. Sygnalizator akustyczny DS 10 Ex 1
8. Sygnalizator akustyczny YO5 MX 1
o. Sygnalizator optyczny CWB ATEX-MX-Ex 1
10. | Sygnalizator optyczny V4 MX 1
11. Manometr do stacji kontrolno alarmowych FS/X Komplet do 1 stacji
12, Czujka temperatury Kidde BDH-500EX 1
13. Czujka multisensosorowa Kidde BHH-520 1
14. Centrala FireBeta XT TM 200 1
15. Sterownik/centralka LWM-1 i
16. Kabel termoczuty Kidde w oplocie stalowym do LWM-1 20 mb
17. Podcentrala MLSM-8 systemu monitoringu hydrantéw 1
18, Szafka hydrantowa z monitoringiem bez armatury 2
19. Szafka hydrantowa pusta . 2
20. | Waz hydrantowy 25 2
21. Waz hydrantowy 52 2
22. Pozarniczy waz ttoczny 52 2
23. Pozarniczy waz tloczny 75 2
24, Pozarniczy waz ttoczny 110 2
25. Hydrant wewnetrzny 25 kompletny 1
26. Hydrant wewnetrzny 52 kompletny 1
27. Szafka ochronna na :ngénice 2
28. Szafka ochronna na 2 gasnice 2
29. | Szafka ochronna na 3 gasnice 2
30. Gasnica proszkowa 3
31. Gasnica pianowa/plynowa 3
32. Gasnica $niegowa 3
33. Gasnica przewoZna $niegowa (agregat Sniegowy) 1
34. | Wieszaki do gasnic 1 komplet
35. Weze do gaénic 1 komplet
36. | Zawdr gasnicy 1 komplet
37. Koc gasniczy 5
38. Srodek pianotwdrczy 201

Tablice ze znakami bezpieczenstwa i kierunkami ewakuacji
39. oraz instrukcjami ppoz.p : 2 komplety
40. Inne niz w/w czesci zamienne i materiaty ppoz. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
41 Akumulator 12V 7 Ah do centrali ppoz. 1
42, Akumulator 12V 17 Ah do centrali ppoz. 1
43, Akumulator 12V 26 Ah do centrali ppoz. 0 do 14 dni
44, Akumulator 12V 7 Ah do centrali ppoz. 1
45. Akumulator 12V 45 Ah do centrali ppoz. MINIMAX 0 do 14 dni
26. ﬁilr;ttxg(\:ulator 12V 24 Ah do zasilaczy modutéw Minimax i 0 do 14 dni
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Zatgcznik nr 8.
Wykaz ustug , prac naprawczych i remontowych rozliczanych powykonawczo

Naprawa podrecznego sprzetu gasniczego wraz z czeSciami Zamiennymi.
Legalizacja /badanie techniczne zbiornika gasnicy.
Uzupetnienie/wymiana podrecznego sprzgtu gasniczego.
Zakup Srodkéw pianotwérczych i gasniczych.
Legalizacja butli do aparatéw powietrznych.
Naprawa aparatéw powietrznych.
Uzupethienie oznakowania ewakuacyjnego, ppoz. i instrukcji w obiektach, terenach,
instalacjach elektrowni.
Wymiana szafek hydrantowych i szaf na sprzet gasniczy.
Naprawy zestawéw pompowych w pompowni dla kotta nro.
Naprawy zestawéw pompowych, agregatéw pradotwérczych i innego sprzetu, bedacych
na wyposazeniu magazynku przeciwpowodziowego
Wykonywanie napraw i wyposazenia przekazanych samochodéw pozarniczych, w tym
ich wyposazenia specjalistycznego,
Naprawy, wymiany wszystkich elementéw instalacji detekcji i gaszenia w systemach
KIDDE i Minimax.
Naprawy/wymiana elementow zapory olejowej na rzece Wista.
Pompowanie wody w sytuacjach nie objetych zakresem rozliczenia ryczattowego.
Inne nie wymienione naprawy sprzetu ppoz. oraz inne prace bedace w zakresie dziatania
Wykonawcy
Wykonywania innych prac z zakresu dziatalnosci Wykonawcy, poza zakresem ryczattu,
ktére mogg wystapié wobec biezacych potrzeb Zamawiajgcego, jako prace odrebnie

zlecane i rozliczane powykonawczo wg ustalonych wskaznikéw w oparciu o:

Normatyw zaktadowy, KNR, lub kalkulacje indywidualng polegajace na usuwaniu awarii

systeméw pozarowych, objetych przez Wykonawce obstuga, kontrolg konserwacjg i

przegladami, wymagajacych wykonania prac wykraczajgcych poza zakres ryczattu.

W przypadku napraw przekazanych samochodéw i wyposazenia specjalistycznego koszty

napraw rozliczane beda w oparciu o faktury wystawione przez warsztaty naprawcze.
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Zatgcznik nr 9

Wymagania Zamawiajacego w zakresie kwalifikacji i minimalnej iloSci zatrudnionego personelu

Wykonawcy
. T, - Wymagany stan tacznie na
Lp. Zakres ustug Rodzaj kw?:clecl,(;gjilkgsvprawmen osobowy na kazdej kazdej
p zmianie zmianie
Zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia N
1. podstawowego strazaka ratownika (OSP C?anc;gwr:}fév‘}
lub PSP) P
Prawo Jazdy kat(_agonJ C oraz zgzvyolenle na co najmniej 3
2 prowadzenie pojazdéw uprzywilejowanych S
) pracownikow
wydane przez Starostwo Powiatowe
3. Patent sternika motorowodnego co najmnie) 1
pracownik
Catodobowe Zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia
4 zabezpieczenie ratownikéw z zakresu dziatan co najmniej 1
) operacyjne w zakresie przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na pracownik
ochrony #ycia, zdrowia, | wodach
mienia lub Srodowiska co najmniej 4
przed pozarem, klgska | Zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia w pracownikow
5 Zywiotowa lub innym zakresie prowadzenia dziatai co najmniej 3
’ miejscowym ratowniczych w przypadku powstania pracownikdw
zagrozeniem na terenie | zagrozenia chemicznego i ekologicznego
Elektrowni.
Przeszkolenie w zakresie napraw, S
6. konserwacji oraz przegladéw okresowych co ?:é:)nv:/]rlﬁd( 1
aparatéw powietrznych butlowych P
Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z co naimniei 1
7. zakresu obstugi i konserwacji sprzgtu ) %)
. - pracownik
ratownictwa technicznego
Zaswiadczenie o ukorficzeniu szkolenia w S
. . . - B co najmnigj 1
8. zakresie serwisowania, konserwacji ubran -
. pracownik
chemicznych
Wykonywanie pracownikdw przeszkolonych w zakresie
czynnosci obstugowych, | obstugi i konserwacji systemow i instalacji S
; : . co najmniej 2
9. konserwacyjnych, przeciwpozarowych zastosowanych u raCOWNiKOW
napraw oraz Zamawiajacego (MINIMAX, KIDDE, P
przegladdw sprzetu, SPRINKLER, EKO-PAR, FIKE imniei 2
urzadzefi i instalacji co najmn_f!
10 przeciwpozarowych ukoficzony kurs konserwatora co najmniej 1 pracownikow
* | Zamawiajgcego podrecznego sprzetu gasniczego pracownik
11 przeszkolenie w zakresie przegladow i co najmniej 1
) konserwacji hydrantéw wewnegtrznych pracownik

S
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”

Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Zaswiadczenia kwalifikacyjne UDT do
napetniania zbiornikdw przeno$nych

€O najmniej 1
pracownik

Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,E" w
zakresie grupy 2 pkt. 1,3.

Ogodtem co najmniej

8 pracownikow

Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,D” w
zakresie grupy 2 pkt. 1,3.

Ogdtem co najmniej 2
pracownikoéw

13.

certyfikat kompetencji wydany przez
CNBOP-PIB lub réwnowazng jednostke
certyfikujaca, uprawniajgcy do
projektowania, instalacji i konserwacji
systeméw alarmu pozaru

Ogdtem co najmniej 1 pracownik

14.

certyfikat kompetencji wydany przez
CNBOP-PIB lub réwnowazng jednostke
certyfikujgcg, uprawniajgcy do
projektowania, instalacji i konserwacji
stalych urzadzen gasniczych gazowych

Ogdtem co najmniej 1 pracownik

15.

certyfikat kompetencji wydany przez
CNBOP-PIB tub réwnowazng jednostke
certyfikujaca, uprawniajgcy do
projektowania, instalacji i konserwacji
statych urzadzer gasniczych
tryskaczowych

Ogbtem co najmniej 1 pracownik

16.

1) Prowadzenie
kontroli stanu
bezpieczenstwa
pozarowego
obiektéw,
pomieszczen i
terenéw
Zamawiajacego oraz
sprzetu, instalacji i
urzadzefi ppoZ. a
takZe prowadzenie
kontroli
sprawdzajgcych
wykonanie zaleceri
pokontrolnych.

2) Prowadzenie dziatan
prewencyjnych o
charakterze
doradczym,
opiniodawczym i
szkoleniowych w
obszarze ochrony
przeciwpozarowej.

pracownicy posiadajgcy co najmnigj
wyksztatcenie Srednie fub Srednie
branzowe i uprawnienia inspektora
ochrony przeciwpozarowej lub kwalifikacje
do wykonywania zawodu technik
pozarnhictwa

Ogdtem co najmniej 4
pracownikow

€O hajmniegj 2
pracownikow
do dyspozycji
Zamawiajgce
gonal
Zmianie w dni
robocze
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E nea SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2) - CZESC 11

Jompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”

Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Zatgcznik nr 10

Pojazdy specjalistyczne, wyposazenie techniczne, sprzet i Srodki transportu niezbedne do

realizacji calodobowego zabezpieczenia operacyjnego w zakresie ochrony Zycia, zdrowia,

mienia lub Srodowiska przed pozarem, klgska Zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem w

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Rodzaj .
Lp. pojazdu/sprzetu/lurzadzenia Wyposazenie / parametry
Samochody specjalistyczne udostepnione przez Zamawiajgcego
Wyposazenie dod‘a,;::ow:;xt;re musi zapewnic Jednostka llo&é
1) Maszt oswietleniowy szt 1
2) Wyciggarka elektryczna 6,2 t szt 1
3) Agregat pradotwdrczy 0 mocy 2,2 kVA szt 1
4) Zbiornik brezentowy 2,5 m3 szt i
5) Zestaw sprzetu ratownictwa technicznego:
— nozyce kombi,
— nozyce do cigcia pedatéw samochodowych,
— zestaw dwdch poduszek wysokociSnieniowych
wraz z butlami i reduktorem,
— pompa hydrauliczna spalinowa, kel .
— pompa reczna,
— weze wysokociSnieniowe
Samochéd gasniczy typu ciezkiego na — rozpieracz Ifolum‘nowy wra.z z przed?uikami
podwoziu Mercedes Atego 1529 AF — komplet taricuchdw do nozyc kombi;
(zapewnia Zamawiajacy) wyposazony 6) Ze’zst.aw dc? oéinetIania miejsca zdarzenia o mocy kpl 1
W oswietleniowej 2000 W
— Zbiornik wody 5000 I. 7) Pilarki spalinowe do drewna szt 2
— Zbiornik srodka pianotwérczego 8) Pily do betonu i stali szt 2
1. 500L. 9) Pompa plywajaca o wydajnosci 700 I/min szt 1
— Autopompa 2-zakresowa 0 wyd. 10) Drabina wysuwana o wysokosci 10 m szt 1
3_2(_)0 de( min i ciéni.eniu 8 bar 11) Aparaty na sprezone powietrze jedno butlowe,
B L'""a szybkiego na.tarma butle kompozytowe o ci$nieniu 30 MPa . B
gozlzzg*tow";(;?;gi'e‘:;nowe 12) Pompa sz!amowa 0 parametrach: wydajnosé —
o . 1640 I/min; max. ttoczenie 26 m;, maksymalne szt 1
specjalistyczne zapewnia Wykonawca ssanie 8 m
13) Pradownica wodna -75 szt 2
14) Pradownica 52 (turbo jet) szt 3
15) Przetgcznik (redukeja ) 110/75 szt 2
16) Przetacznik (redukeja )75/52 szt 4
17) Przetacznik (redukcja )52/25 szt 1
18) Zbieracz 2 x 75/ 110 szt 1
19) Zbieracz 2 x 110/125 szt 1
20) Kurtyna Wodna 75 szt 2
21) Zasysacz liniowy 52 szt 2
22) Weze tloczne W-52 szt 8
23) Weie ttoczne W-75 szt 12
24) Weze ssawne 52 szt 3
25) Weze ssawne 110 szt 3
38
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E nea SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESE Il

~Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majgtku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Samochdd gasniczy typu cigzkiego
zgodnie z normg PN-79/M-51300 / z
kpl. wyposazeniem w sprzet
pozarniczy/

Przekaze-Zapewnia Zamawiajacy

26) Inzektor szt 1
27) Smok ssawny 110 szt 2
28) Rozdzielacz 75/2 x 52 szt 1
29) Stojak Hydrantowy szt 1
30) Pradownica pianowa - 75 szt 2
31) Pradownica pianowa - 52 szt 2
32) Wytwornica do piany $redniej szt 2
Szczegdlowe wyposazenie samochodu lednostka llo§¢
1) Nadcisnieniowy kompletny jedno butlowy aparat
powietrzny Daeger z butla kompozytowa o
pojemnosci min 6,8 1/300 bar, zabezpieczong kpl 6
pokrowcem, z maskg panoramiczng. Zawér butli
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2) Zapasowa butla do aparatu powietrznego
przystosowane do zasilania aparatéw powietrznych szt 2
bedgcych na wyposazeniu samochodu.
3) Szelki bezpieczeristwa (wg PN-EN 361) z pasem
biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzez3 biodrowa do szt 2
pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813)
‘) Motopompa plywajaca o nominalnej wydajnosci min. szt 1
400dm3/min przy ci$nieniu ttoczenia 2 bary.
B} Zbiornik na wodg o pojemnosci min. 2000dm3, szt 1
skiadany
G) Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-75-20-tA szt 10
7) Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20+A szt 10
3) Sygnalizator bezruchu szt 4
9) Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500+ szt 4
110} Przelgcznik 75/52 szt 2
11) Rozdzielacz K-75/52-75-52 szt 2
12) Smok ssawny 110 szt 1
13) Zasysacz liniowy z wezykiem co najmniej typu Z-4 szt 1
14) Urzadzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 75.
(kurtyny wodne) szt :
15) Pradownica wodna PW 75. szt 2
16) Pradownica wodna typu turbo PWT 52 szt 2
17) Pradownica pianowa PP 4 szt 2
[18) Wytwornica pianowa WP szt 22
[19) Stojak hydrantowy 80 szt 1
20) Klucz do hydrantaw podziemnych. szt 1
21) Klucz do hydrantdéw nadziemnych szt 1
22) Klucz do facznikéw szt 4
23) Klucze do pokryw studzienek szt 1
24) Plywak z zatrzagnikiem szt 1
25) Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt 1
26) Mostek przejazdowy do wezy 110 szt 2
27) Siodetko wezowe. szt 2
28) Drabina ratownicza wysuwana dwuprzestowa
trzyosobowa z drgzkami podporowymi, szt 1
wyposazona w hamulec liny, wykonana z metalu
lekkiego, o dtugosci 10 m.
29) Linka strazacka ratownicza (diugosci linek: 2x20
m, 2x30 m) szt 4
39




E nea SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnodci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalaciji p-poz.
w Enea Elektrownia Polaniec S.A. w okresie 12 miesigcy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

30) Lina péistatyczna alpinistyczna typu A, dtugodé

min. 50 m (wg PN-EN 1891) szt 1
[31) Bosak cigzki. szt 1
2) Bosak lekki. szt 1
33) Bosak podreczny szt 1
34) Nozyce do cigcia pretow o Srednicy minimum 10 szt 1
mm
35) Gasnica proszkowa przenosna 6 kg szt 3
36) Koc gasniczy szt 1
37) Tasma ostrzegawcza szt 1
38) Stozek ostrzegawczy uliczny szt 6
30) Przenosny zestaw oswietleniowy z reflektorem LED
o wielkosci strumienia $wietinego min. 10 000 Im,
z zasilaniem akumulatorowym, z mozliwoscia kpl 2

dotadowywania w trakcie $wiecenia. Wysoko§é
reflektora od podtoza min. 3 m, stopief ochrony
min. IP 67

10) Agregat pradotworczy o napedzie spalinowym i
mocy hominalnej umozliwiajgcej jednoczesne
zasilanie reflektoréw na maszcie oswietieniowym i
sprzetu elektrycznego znajdujacego sig na
wyposazeniu pojazdu, jednak nie mniejszej niz 2,5 szt 1
KW, 230V, stopiefi ochrony IP 54.Nalezy
dostarczyé narzedzia do podstawowej regulaciji
zestawu - jezeli producent przewidziat taki dla
uzytkownika.

11) Przediuzacz elektryczny 230 V z prowadnica kabla
oraz gumowym bebnem, diugosé min. 20 m,
przewdd w oplocie z neoprenu, na zwijadle z kp! 2
rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopief ochrony min
IP 67

12) Latarka przeznaczona do pracy w strefie

|
zagrozonej wybuchem z tadowarkg kp 2

13) Radiotelefon przenosny z fadowarka, zasilang z

. kpl 4
instalacji samochodu. P

14) Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzetu
silnikowego i do agregatu pradotwoérczego
pojemnosci zapewniajacej czas agregatu pracy
min. 4 godziny

kpl 1

15)  Koto ratunkowe + kotowr6t ratowniczy z linkg

100 mb kpl 1

16) Wentylator oddymiajacy napedzany silnikiem
spalinowym, wydajno$é min 30000 m3/h. Nalezy
dostarczyé narzedzia do podstawowej regulacji szt 1
zestawu -jezeli producent przewidziat takie dla
uzytkownika.

47) Pilarka ratownicza o mocy min. 4,4 KM. szt 1

48) Klin pod kola 2 szt., zestaw narzedzi naprawczych
podwozia pojazdu, klucz do két, podnosnik
hydrauliczny, trjkat ostrzegawczy, apteczka szt 2
podreczna, gasnica proszkowa, kamizelka
ostrzegawcza.

19) Reflektor reczny Szperacz szt 2

50) Radiotelefon nasobny szt 1

51) Latarki akumulatorowe z tadowarkami kpl 4
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»Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obslugowe, konserwacyine sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”

[

Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

2) Wyciggarka elektryczna min. 8 ton z ling min. 30
m.

kpl 1

Pojazdy i sprzet specjalistyczny wymagany od Wykonawcy - nie udostepniony przez Zamawiajgcego

3.

Minimalne wymagania sprzetowe

lednostka Jlosé

Pompa o parametrach: wydajnosé - 1640l/min; max.
Hoczenie 26 m; maksymalne ssanie 8 m

szt

Samochdd operacyjny

Weze ssawne

szt

Smok ssawny

szt

Weze ttoczne W-75

(o] It B G ]

szt

Weze tloczne W-52

szt 8

Minimalne wymagania sprzetowe

Jednostka llosé

Ubranie gazoszczelne typu ciezkiego

Ubranie gazoszczelne typu ciezkiego

Ubranie chemoodporne (lekkie)

Buty PVC

szt
szt
szt
szt

Rekawice chemiczne

szt

Przycisk komunikacyjny do wyposazenia ubrania typu
cigzkiego (dopuszczenie ATEX)

o | o|lo|lo|o

szt

Zestaw podhetmowy do wyposazenia ubrania typu
cigzkiego (dopuszczenie ATEX)

szt 6

Aparat powietrzny - sktadajacych sie z:

— stelaza,

manometru analogowego,

maski panoramicznej z szybkoztgczem
pokrowca na maske,

automatu ptucnego,

sygnalizatora bezruchu,

butli kompozytowej 6,81/300 bar

kpl 6

Zestaw sprzetu do ratownictwa

Miernik gazu (amoniak, woddr i kwas mréwkowy)

szt

chemicznego

Kurtyny wodne 75

szt

Uszczelniacz do usuwania wyciekow w skiad ktérego
wchodza:

folia streth

pasty uszczelniajgce - 4 szt.
tasma na rzep ~ 2 szt.

drut (taSmowy) - 2 szt.
sznurek - 2 szt.

konopie - 1 op.

kliny drewniane - 6 szt.

czopy okragle - 5 szt.

miotek gumowy - 1 szt.
szpachelka - 1 szt.

miotek stelmaster - 1 szt.
nozyce wielofunkcyjne - 1 szt.
tasma klejgca srebrna - 1 szt.
tasma teflonowa - 1 szt.
szczotka druciana - 1 szt.

kpl 1

Pompy i motopompy

o wyd. 700 -2000l/min

szt 6

Zestaw sprzetu do ratownictwa

tédka z silnikiem zaburtowym o mocy 5 KM

szt 1

wodnego

Kofa ratunkowe z linkg

szt

Zestaw sprzetu do ratownictwa

Pompa hydrauliczna spalinowa

szt 1

drogowego

Nozyce kombi

szt 1




N
Enea

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC I

JKompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”

Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

tarncuchy do nozyc kombi kpl 1
Zestaw dw§ch poduszek wysokocisnieniowych wraz z kpl 1
butlami i reduktorem
Nozyce do ciecia pedatéw samochodowych szt 1
Pompa reczna szt 1
Weze wysokoci$nieniowe
Rozpieracz kolumnowy wraz z przedtuzkami. szt 1
8. Zbiornik do oleju o pojemnosci min 100 1. szt 1
Pompa do zbierania oleju wraz z wyposazeniem (weze kpl 1
+ smok)
Sorbenty (granulat mineralny, dyspergent). kpl 1
Zestaw sprzetu do usuwania Zapory do pochtaniania i zatrzymywania oleju:
wyciekow oleju: — zapora absorpcyjna - dtugosé taczna 120 mb
— rekaw sorbentowy - diugosé taczna - 30 mb kp! 1
— sorbent poduszka ~ wymiary 25x 25 cm - minimum
40 szt.
— mata do pochfaniania oleju - dt. taczna 300 mb.

"
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»Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji P-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesigcy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Zatgcznik nr 11
Orientacyjne koszty zwigzane wynajmem / dzierzawa pomieszczeri i terenéw oraz mediami
dostarczonymi przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjalnych
z dostgpem do medidw za odptatnoscig ustalong w odrgbnej umowie (woda, energia elektryczna)
na terenie Enea Potaniec.

1.1. Elektrownia udostegpnia plac do postawienie max. 2 kontenerdéw socjalno-warsztatowych o
wymiarach 2,5m x 6m.

2.  Szacunkowe koszty mediéw:

Lp. Media Cena w zt/m3

3. Zapewnienie Wykonawcy mozliwoéci wynajmu pomieszczen socjalno-warsztatowych na podstawie
oddzielnej umowy najmu.

Szatnie oraz szafki
3.1.1. Miesieczny koszt szafki Zlokalizowanej w szatni z dostepem do faini dla

jednego pracownika wraz kosztami wszystkich mediéw temu towarzyszacych wynosi
110 zi.

3.1.2. Koszty wskazane jw. wskazano na chwile publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu i mogg one
ulec zmianie w zaleznosci od stawek, taryf i optat im towarzyszacych, a wynikajacych
z przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa lub aktéw prawnych wydanych na ich
podstawie, badZz uméw podpisanych przez Zamawiajgcego, ktére beda narzucone

w okresie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnoéci obstugowe, konserwacyjne sieci | instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”

Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Zatacznik nr 14

Wymagania dotyczace dokumentacji serwisowej i remontowej

Wymagana

L.p. Dokumentacja X Dokument Zrédtowy
A PRZED ROZPOCZECIEM USLUGI
1 Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji X
" | bezpiecznego wykonania prac I/NB/B/20/2013 -
5 Opracowanie przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét (IOR) « Instrukcja Organizacji
" | do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Bezpiecznej Pracy w Enea
3 Wykaz urzadzefi, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do % Elektrownia Potaniec S.A.
" | prac przez Wykonawce
a Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw X
" | Wykonawcy I/NN/B/35/2008 -
5 Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw X Instrukcja przepustkowa
* | Wykonawcy dla ruchu osobowego i
6 Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie X pojazdow
* | obiektéw energetycznych
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na
rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez Wykonawce i
£ pod podwykonawcdw ( Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 2 X |/NB/B/ 2 0/ 201?’ T
do I0BP)) InstquCJa Qrgamzacy
- - - = ——— Bezpiecznej Pracy w Enea
Z - 5 Kwestionariusz bezpieczefistwa i higieny pracy dla Elektrownia Potaniec S.A
8. | Wykonawcdw zatacznik do dokumentu zwigzanego nr 2 do X o
I0BP
i/MS/P/41/2014 -
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia instrukcja postgpowania z
9 w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajgcy prognoze : x odpadami wytworzonymi w
" | rodzaju odpaddw, ilosci oraz planowanych sposobach ich Enea Elektrownia Potaniec
zagospodarowania S.A. przez podmioty
zewnetrzne
Wykaz os6b uprawnionych do sporzgdzania kart I/NN/B/69/2008 -
10. | zapotrzebowania i kontroli substancji niebezpiecznej -Zatgcznik X Instrukcja przepustkowa
Z2 do instrukgcji dla ruchu materiatowego
B W TRAKCIE REALIZACJI USLUG
1. Harmonogram realizacji prac ustug objetych umowg umowa
2. | Raport z inspekcji wizualnej X Fering uz_gpdnlona
z Zamawiajgcym
3, Dobowe_rapo_rty realizacji prac ryczattowych w formie X UMowa
elektronicznej
Okresowy raport z realizacji prac planowych wynikajgcych z
4. | zakresu realizowanej umowy - 1 x na kwartat w formie X umowa
papierowej
5 Protokoty odbiordow czesciowych %
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
I/MS/P/41/2014 -
Instrukcja postepowania z
Zestawienie ilosci odpadow wytworzonych oraz informacja o odpadami wytworzonymi w
6. - . X . .
sposobach ich zagospodarowania Enea Elektrownia Potaniec
S.A. przez podmioty
zewnetrzne
Pisemna informacja o wielkosci zuzycia substanciji I/NN/ B/§9/ 2008 -
s niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni X INStrUkeja,przepustkows
dla ruchu materiatowego

“



E nea SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESG I

~Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ludzi i majatku oraz czynnosci obstugowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poz.

w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12 miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/1/2021

Zatgeznik nr 15

Cennik na wykonanie ustug remontu i konserwacji podrecznego sprzetu gasniczego

Lp. Rodzaj sprzetu Remont

Cena zi/szt.

Gasnica pianowa/ptynowa (wszystkie typy)

Gasnica Sniegowa (przenosna - wszystkie typy)

Gasnica proszkowa 2 kg ABC

Gasnica proszkowa 4 kg ABC

Gasnica proszkowa 6 kg ABC

Ga$nica sniegowa przewozna AS 50

Gasnica proszkowa przewozna AP-25 ABC

Gasnica do urzadzen elektronicznych

© X N o of A oW N

Badanie techniczne UDT zbiornika gasnicy/rewizja
wewngtrzna zbiornika gasnicy
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