"Enea

Zawada, dnia 9%....09.2022 r.
Zamawiajgcy:
Enea Elektrownia Pofaniec S.A.
Zawada 26, 28-230 Potaniec

FZ/PZP/25/2022/2

MODYFIKACJA NR 1 TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Potaniec
S.A. w okresie 12 miesiecy".

ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zaméwien publicznych Zamawiajgcy informuje, Zze zmianie
ulegly nastepujgce zapisy SWZ:

Zmiananr 1:

Zalacznik nr 1.1 SWZ czesé Il o tresci:

+ZALACZNIK nr 1.1

ZAKRES UTRZYMANIA BUDYNKOW, BUDOWLI, OBIEKTOW, SIECI, INSTALACJI ORAZ CENTRALNEGO
ODKURZANIA

Biezaca konserwacja elementéw wyposazenia budynkéw, ogledziny techniczne bram, dachdw.

Obstuga i ogledziny techniczne sieci i instalacji centralnego ogrzewania, wody pitnej, p.poz, kanalizacji
sanitarnej, burzowej, przemystowej, centralnego odkurzania

Usuwanie usterek obiektdéw urzadzen, sieci i instalacji.
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E n e a Enea Elekirownia Potaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Potaniec, Zawada 26 REGON 830273037

Zakres Czestotliwosc
Konserwacja i drobne roboty szklarskie i §lusarskie, stolarskie:
a) naprawa, konserwacja, drzwi, regulacja i wymiana zamkéw, klamek, okug, Wa zah .
wktadek, zawiasoéw g zgioszen
Konserwacja stolarki okiennej raz w roku
a) Uszczelnienie okien i parapetéw silikonem WEg zgloszen
b) Regulacja okué, uzupetnianie klamek Wg zgtoszen
Konserwacja bram i drzwi stalowych w zakresie regulacji i wymiany /uzupetnienia
zawiasow, zamkdw, wktadek )
Wg zgloszen
Konserwacja samozamykaczy, regulacja, naprawy;
wg zgloszen
Ogledziny techniczne pokrycia dachéw: ::lei/urazy w
a) oczyszczanie koszy Sciekowych,
b) usuniecie nieczystosci znajdujgcych sie na dachu,
¢) uszczelnienie obrobek kominkéw, paséw krawedziowych, attyk, nasad Wg zgloszeri
kominowych
d) domocowanie wywiewek i turbowentdéw
e) uzupeinienie czyszczakéw
Naprawa posadzek betonowych, stropéw, Scian- uzupetnianie ubytkéw zaprawa
naprawcza szybkowigzaca lub betonem do 0,5 m2 (powierzchnia pojedynczego 3
miejsca naprawy) Wg zgtoszen
Dokrecanie i uszczelnienie obrébek blacharskich - wkrety, silikon dekarski
Wg zgloszeh
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Ogledziny techniczne bram i drzwi sekcyjnych sterowanych elektrycznie:

a) smarowanie elementéw jezdnych i tocznych bram

b) regulacja po stronie mechanicznej, elektrycznej i sterowania,

¢) regulacja linek ciegnowych, wymiana zuzytych na nowe

Dwa razy w
roku

Prace z zakresu montazu oraz demontazu izolacji termicznej oraz rusztowar/ do
4mb wysokosci/ na potrzeby wykonania ogledzin technicznych i usuwania usterk
ryczattowych.

Biezace usuwanie usterek w zakresie: rozpoznanie i okreslenie przyczyny
uszkodzenia, wykonanie naprawy objetej zakresem wynagrodzenia ryczattowego lub
zgtoszenie zakresu naprawy wykraczajacej poza to wynagrodzenie.

Czynnosci wykonywane w ramach zleconych prac eksploatacyjnych, usuwania
usterek

Sie¢ wody pitnej i p.poz. wraz z przytaczami

Okresowe kontrole sieci wody p.poz. i wody pitnej, ogledziny techniczne sieci w
kanatach technologicznych i budynkach, prowadzenie wpiséw do kart ogledzin
technicznych armatury p.poz.

Dwa razy w
roku

Konserwacja armatury odcinajacej na sieciach (smarowanie, uszczelnianie glowic,
montaz pokretet, uszczelnianie diawikéw)

Dwa razy w
roku

Usuwanie nieszczelno$ci na sieciach wody pitnej i p.poz (zaspawanie punktowe
nieszczelnosci, montaz opasek zaciskowych lub ztgczek elektrooporowych,
potgczenia zgrzewane)

Wg zgtoszen

Odczyt wodomierzy - w budynkach Q-12, F-9, F-12, F-13 / bufet Derstaw/ H-4,
budynek Gospodarki olejowej, H-3, Y-8, Bud czopuch nr 3i 2, F-15, F-14

Raz w
miesigecu

Wykonywanie ( uczestnictwo) préb na instalacjach zraszaczowych

Wg zgloszen

Czyszczenie zraszaczy p.poz i dysz mglowych, armatury, zaworéw
elektromagnetycznych, ewentualna wymiana, usuwanie usterek /nie dotyczy
czyszczenia dysz zraszaczy w A-Barn - ktdre nalezy czy$cié metodami
alpinistycznymi / po prébach, dotyczy wszystkich instalacji zraszaczowych wg
zatacznika 1.1. A

Wg zgtoszen

Sieci kanalizacyjne wraz z przytaczami (kanalizacja sanitarna, burzowa,
przemystowa, drenazowa toréw) nie dotyczy pomp wraz z armatura w budynkach
przepompowni J-6, J-4, J-13 i J-7., przepompowni ,Polprzem” i ,Elektrobudowa”

Ogledziny techniczne i czyszczenie studni rewizyjnych na sieci kanalizacji burzowej,
sanitarnej, przemystowej, drenazowej, usuwanie usterek

Wg zgloszen
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Udraznianie kanalizacji sanitarnej, burzowej i przemystowej

Wg zgloszen

Instalacje wod-kan, p.poz.

Okresowa kontrola instalacji wod-kan i p.poz.

Czynnosci wykonywane w ramach zleconych prac eksploatacyjnych

Udraznianie odwodnien ze stropéw w budynkach technologicznych

Usuwanie nieszczelno$ci na instalacjach kanalizacji burzowej , sanitarnej,
przemystowej / nie dotyczy samych pomp i orurowania w przepompowni sieci
kanalizacji przemystowej bud. .J-4, sanitarnej bud. J-6 oraz przepompowni
»Polprzem” i ,Elektrobudowa” burzowej J-13 oprécz przepompowni sanitarnych
przy budynkach: Brama nr 3, budynek-V7 przepompownia w budynku czopucha nr
3 oraz przepompownia z budynku Rebaka nr |/

Usuwanie nieszczelnosci na instalacjach wody pitnej i p.poz. /nie dotyczy pomp i
armatury w przepompowni J-3 i J-10 / na sieci wody pitnej zakres obejmuje
rurociggi od studni glebinowych ujecia w Tursku wraz z armaturg do zbiornika wody
surowej oraz od kolektpra ttocznego z pompowni wody pitnej bud.J)-3 do odbiorcéw
» kolektor wody pitnej awaryjne zasilanie z sieci miejskiej [ od studni w tegu do
Elektrowni} oraz rurociag wody surowej z ujecia na rzece Wschodniej od pompowni
do stacji Demi

Udraznianie instalacji kanalizacji sanitarnych deszczowych i przemystowych w
budynkach

Wg zgloszen

ogledziny techniczne i konserwacja urzadzen sanitarnych

a/ baterie, syfony, sptuczki, zawory sptukujace, wezyki, deski sedesowe (regulacja,
dokrecanie, czyszczenie, ewentualna wymiana)

Wg zgloszen

Wykonywanie ogledzin technicznych armatury na instalacjach p.poz. wraz z
potwierdzeniem w karcie ogledzin

Raz w wroku

Plombowanie armatury w poz. otwartej wg zgloszeri

Wg zgloszen

Prowadzenie wpiséw do kart ogledzin technicznych armatury p.poz.

Raz w roku

Sieci i instalacje c.o

Okresowa kontrola instalacji i sieci c.o., ogledziny techniczne sieci od zaworéw
rozdzielajgcych w kanale technologicznym c¢.0. na Lewa i Prawg strone Elektrowni i
zasilanie c.0. Zielonego bloku

Dwa razy w
roku
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Czynnos$ci wykonywane w ramach prowadzonych prac ekploatacyjnych:

Uruchamianie, wytaczanie, odpowietrzanie, uzupetnianie wody

urzadzenia/

Konserwacja armatury, uszczelnianie dtawikéw Wg zgloszen
Usuwanie nieszczelnosci na sieci i instalacjach C.0.

Sprawdzenie stanu izolacji termicznych Raz w roku
Przygotowanie wymiennikéw do odbioru UDT w zakresie otwarcia/zamkniecia Wwg

wlazéw , czyszczenia wymiennika wewnatrz ,demontazu/montazu zaworéw harmonogra
bezpieczefistwa na c.w.u /wykonanie zalecen inspektora UDT celem odbioru mu UDT

Ogledziny i przeglad instalacji c.w.u. wraz z wymiennikami ,

ogledziny techniczne, regulacja zaworéw termostatycznych, wymiana uszkodzonych
gtowic i glowiczek

wg zgloszen

. L . Raz w
Raportowanie stanu pracy sieci cieptowniczej L
miesigcu
Wykonanie préb szczelnoséci sieci co od zawordw rozdzielajacych na wyjsciu z czionu | Raz w roku
cieptowniczego do odbiorcéw z wystawieniem protokotéw
Odkurzanie
Okresowa kontrola instalacji odkurzania: sprawdzenie pozioméw oleju, razw
sprawdzenie ewentualna regulacja paskéw napedowych, kontrola uktadu rurowego i | miesigcu
zawordw klapowych instalacji odkurzania:
Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urzadzenia wg wykazu
Wg zgtoszen
a) udraznianie instalacji
b) likwidacja nieszczelnosci na instalacji odkurzania (uzupetnianie lub wymiana Wg zgtoszen
opasek, elementéw taczeniowych na instalacji)
Wg zgloszen
sprawdzenie, regulacja, naprawa klap odcinajacych, sitownikéw
d) sprawdzenie naciagu lub wymiana paskéw kiinowych Raz w roku
N . . . . . W czasie
Ogledziny i sprawdzanie dziatania wraz z regulacja urzadzed napedowych, ogledzin
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sterujacych i sygnalizacyjnych instalacji odkurzania

technicznych

Naprawa elementéw aparatury ukfadéw zasilania i sterowania na instalacjach Wg zgtoszen
odkurzania i bram segmentowych
wymiana elementdw aparatury na uktadach zasilania i sterowania (bezpieczniki, Wg zgloszen

zabezpieczenia termiczne, styczniki, przekazniki, sterowniki, kostki taczeniowe,
wytaczniki, diody sygnalizacyjne, czyszczenie i dokrecanie, lutowanie potaczen
elektrycznych). - na instalacjach odkurzania i bram segmentowych

Wystawianie protokotdw po ogledzinach technicznych elementéw obiektow
budowlanych, sieci i instalacji wod-kan i p.poz., c.o0, centralnego odkurzania z
wykazem usterek, zalecen i uwag

Obstuga systemu SAP w zakresie zleconych umowa prac
Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D oraz osobami funkcyjnymi

zgodnie z wymogami instrukcji IOBP obowiazujacej u Zamawiajacego

SLLALACZNIK nr 1.1

ZAKRES UTRZYMANIA BUDYNKOW, BUDOWLI, OBIEKTOW, SIECI, INSTALACJI ORAZ CENTRALNEGO

ODKURZANIA

Biezaca konserwacja elementow wyposazenia budynkdw, ogledziny techniczne bram, dachéw.

Obstuga i ogledziny techniczne sieci i instalacji centralnego ogrzewania, wody pitnej, p.poz, kanalizaciji

sanitarnej, burzowej, przemystowej, centralnego odkurzania

Usuwanie usterek obiektdow urzadzen, sieci i instalacji.

Zakres Czestotliwosé
Konserwacja i drobne roboty szklarskie i §lusarskie, stolarskie:
a) naprawa, Kongemacja, drzwi, regulacja i wymiana zamkoéw, klamek, okué, We zloszeri
wkiadek, zawiasow
Konserwacja stolarki okiennej raz w roku
a) Uszczelnienie okien i parapetéw silikonem Wg zgtoszen
b) Regulacja okué, uzupetnianie klamek Wg zgloszen
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Konserwacja bram i drzwi stalowych w zakresie regulacji i wymiany /uzupetnienia
zawiasow, zamkow, wktadek

Konserwacja samozamykaczy, regulacja, naprawy;

Wg zgloszen

wg zgloszen

F

Ogledziny techniczne pokrycia dachéw: :;zgurazy W
a) oczyszczanie koszy Sciekowych,
b) usunigcie nieczystosci znajdujgcych sie na dachu,
c) uszczelnienie obrébek kominkdw, paséw krawedziowych, attyk, nasad
kominowych
d) domocowanie wywiewek i turbowentow ;
Wg zgloszen
e) uzupetnienie czyszczakoéw
Naprawa posadzek betonowych, stropéw, Scian- uzupetnianie ubytkéw zaprawa
naprawczg szybkowigzgca lub betonem do 0,5 m2 (powierzchnia pojedynczego .
miejsca naprawy) Wg zgtoszen
Dokrecanie i uszczelnienie obrébek blacharskich - wkrety, silikon dekarski Wg zgtoszen
Ogledziny techniczne bram i drzwi sekcyjnych sterowanych elektrycznie:
a) smarowanie elementéw jezdnych i tocznych bram
b) regulacja po stronie mechanicznej, elektrycznej i sterowania, D“l:a razy w
roku
c) regulacja linek ciegnowych, wymiana zuzytych na nowe
Wg zgtoszen

Prace z zakresu montazu oraz demontazu izolacji termicznej oraz rusztowan/ do
4mb wysokosci/ na potrzeby wykonania ogledzin technicznych i usuwania usterk
ryczattowych.

Y o
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Biezace usuwanie usterek w zakresie: rozpoznanie i okreslenie przyczyny
uszkodzenia, wykonanie naprawy objetej zakresem wynagrodzenia ryczattowego lub
zgloszenie zakresu naprawy wykraczajacej poza to wynagrodzenie.

Czynnosci wykonywane w ramach zleconych prac eksploatacyjnych, usuwania
usterek

Sie¢ wody pitnej i p.poz. wraz z przylaczami

Okresowe kontrole sieci wody p.poz. i wody pitnej, ogledziny techniczne sieci w Dwa razy w
kanatach technologicznych i budynkach, prowadzenie wpiséw do kart ogledzin roku
technicznych armatury p.poz.

Konserwacja armatury odcinajacej na sieciach (smarowanie, uszczelnianie glowic, Dwa razy w
montaz pokretet, uszczelnianie dtawikéw) roku
Usuwanie nieszczelnos$ci na sieciach wody pitnej i p.poz (zaspawanie punktowe Wg zgloszen
nieszczelnosci, montaz opasek zaciskowych lub zigczek elektrooporowych,

potaczenia zgrzewane)

Odczyt wodomierzy - w budynkach Q-12, F-9, F-12, F-13 / bufet Derstaw/ H-4, Razw
budynek Gospodarki olejowej, H-3, Y-6, Bud czopuch nr 3i 2, F-15, F-14 miesigcu
Wykonywanie ( uczestnictwo) préb na instalacjach zraszaczowych Wg zgloszen
Czyszczenie zraszaczy p.poz i dysz mgtowych, armatury, zaworéw Wg zgloszen
elektromagnetycznych, ewentualna wymiana, usuwanie usterek /nie dotyczy

czyszczenia dysz zraszaczy w A-Barn - ktére nalezy czyScié metodami

alpinistycznymi / po prébach, dotyczy wszystkich instalacji zraszaczowych wg

zatgcznika 1.1. A

Sieci kanalizacyjne wraz z przylaczami (kanalizacja sanitarna, burzowa,

przemystowa, drenaZowa toréw) nie dotyczy pomp wraz z armatura w budynkach

przepompowni J-6, J-4, J-13 i J-7., przepompowni ,Polprzem” i ,Elektrobudowa”

Ogledziny techniczne i czyszczenie studni rewizyjnych na sieci kanalizacji burzowej, |Wg zgloszen
sanitarnej, przemystowej, drenazowej, usuwanie usterek

Udraznianie kanalizacji sanitarnej, burzowej i przemystowe;j Wg zgloszeni

Instalacje wod-kan, p.poz.

Okresowa kontrola instalacji wod-kan i p.poz.

Czynnosci wykonywane w ramach zleconych prac eksploatacyjnych

i
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Udraznianie odwodnien ze stropéw w budynkach technologicznych

Usuwanie nieszczelnosci na instalacjach kanalizacji burzowej , sanitarnej,
przemystowej / nie dotyczy samych pomp i orurowania w przepompowni sieci
kanalizacji przemystowej bud. .J-4, sanitarnej bud. J-6 oraz przepompowni
»Polprzem” i ,Elektrobudowa” burzowej J-13 opricz przepompowni sanitarnych
przy budynkach: Brama nr 3, budynek-V7 przepompownia w budynku czopucha nr
3 oraz przepompownia z budynku Rebaka nr 1/

Usuwanie nieszczelnoSci na instalacjach wody pitnej i p.poz. /nie dotyczy pomp i
armatury w przepompowni J-3 i J-10 / na sieci wody pitnej zakres obejmuje
rurociagi od studni gtebinowych ujecia w Tursku wraz z armaturg do zbiornika wody
surowej oraz od kolektpra ttocznego z pompowni wody pitnej bud.)-3 do odbiorcéw
» kolektor wody pitnej awaryjne zasilanie z sieci miejskiej [ od studni w Legu do
Elektrowni} oraz rurocigg wody surowej z ujecia na rzece Wschodniej od pompowni
do stacji Demi

Udraznianie instalacji kanalizacji sanitarnych deszczowych i przemystowych w
budynkach

Wg zgtoszen

ogledziny techniczne i konserwacja urzadzefi sanitarnych

a/ baterie, syfony, sptuczki, zawory sptukujace, wezyki, deski sedesowe (regulacja,
dokrecanie, czyszczenie, ewentualna wymiana)

Wg zgloszen

Wykonywanie ogledzin technicznych armatury na instalacjach p.poz. wraz z
potwierdzeniem w karcie ogledzin

Raz w wroku

Plombowanie armatury w poz. otwartej wg zgloszen

Wg zgtoszen

Prowadzenie wpisow do kart ogledzin technicznych armatury p.poz.

Raz w roku

Sieci i instalacje c.o

Okresowa kontrola instalacji i sieci c.0., ogledziny techniczne sieci od zaworéw
rozdzielajacych w kanale technologicznym c¢.o. na Lewa i Prawa strone Elektrowni i
zasilanie ¢.0. Zielonego bloku

Dwa razy w
roku

Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonych prac ekploatacyjnych:

Uruchamianie, wylaczanie, odpowietrzanie, uzupetnianie wody

Konserwacja armatury, uszczelnianie diawikéw

Usuwanie nieszczelnosci na sieci i instalacjach C.O.

Wg zgtoszen

Sprawdzenie stanu izolacji termicznych

Raz w roku

Przygotowanie wymiennikéw do odbioru UDT w zakresie otwarcia/zamkniecia
wlazéw , czyszczenia wymiennika wewngtrz ,demontazu/montazu zaworow

wg
harmonogra

0 L
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bezpieczenstwa na c.w.u /wykonanie zalecefi inspektora UDT celem odbioru mu UDT
urzadzenia/
Ogledziny i przeglad instalacji c.w.u. wraz z wymiennikami ,
ogledziny techniczne, regulacja zawordw termostatycznych, wymiana uszkodzonych | wg zgtoszen
glowic i glowiczek
. L L Raz w
Raportowanie stanu pracy sieci cieptowniczej S
miesigcu
Wykonanie préb szczelnosci sieci co od zawordéw rozdzielajacych na wyjsciu z cztonu | Raz w roku
cieptowniczego do odbiorcow z wystawieniem protokotéw
Odkurzanie
Okresowa kontrola instalacji odkurzania: sprawdzenie pozioméw oleju, razw
sprawdzenie ewentualna regulacja paskéw napedowych, kontrola ukiadu rurowego i | miesiacu
zawordw klapowych instalacji odkurzania:
Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urzadzenia wg wykazu
Wg zgloszen
a) udraznianie instalacji
b) likwidacja nieszczelnosci na instalacji odkurzania (uzupetnianie lub wymiana Wg zgtoszen
opasek, elementow taczeniowych na instalacji)
Wg zgtoszen
sprawdzenie, reguiacja, naprawa klap odcinajacych, sitownikow
d) sprawdzenie naciggu lub wymiana paskdéw klinowych Raz w roku
B . - . . P W czasie
Ogledziny i sprawdzanie dziatania wraz z regulacjg urzadzen napedowych, ogledzin
sterujacych i sygnalizacyjnych instalacji odkurzania technicznych
e e oA UM T SR | e
Wg zgtoszen

Wystawianie protokotéw po ogledzinach technicznych elementow obiektéw
budowlanych, sieci i instalacji wod-kan i p.poz., c.o, centralnego odkurzania z
wykazem usterek, zalecen i uwag

of 4
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Obstuga systemu SAP w zakresie zleconych umowg prac
Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D oraz osobami funkecyjnymi

zgodnie z wymogami instrukgcji IOBP obowigzujacej u Zamawiajgcego

Zmiana nr 2:

Zatacznik nr 1.6 SWZ czes¢ Il o tresci:

JZALACZNIK nr 1.6

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCHI CZESCI ZAMIENNYCH, KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
ROZLICZANYCH POWYKONAWCZO.

Budynki i sieci, centralne odkurzanie

bateria Scienna - 1szt.

bateria stojgca - 1szt.

Syfony do umywalki, pisuaru, brodzika - po 1szt
Uniwersalny wkiad do sptuczki - 1 szt

kratki ciekowe fi.50 - 2 szt.

Nasuwki do rur PCV fi. 50-315 - po 2szt

ztaczki elektrooporowe do rur PE od fi 100, 150, 200, 250, 315 - po 2szt na ciSnienie
1,6 MPa SDR 11

Ztgczki do rur Kltec fi 15,20,25
Rury Kitec 15,20 - w itosci do 5m

Rury PCV 50,100, 150, 200- po 2m, oraz ksztattki PCV do tych rur po 4 szt do kazdej
Srednicy rur

Rury staiowe R-35 fi 15,20,25,32,50,65,100, 150 - odcinki po 6 mb.
armatura fi 15 - 50 - po 4 szt

Wiazy Zeliwne do studni kanalizacyjnych - 2 szt. / jeden typu ciezkiego, jeden typ lekki
(125y

Kraty podestowe Vema gr 25 - 2m?2
linki do bram sekeyjnych - po 1 kpl
Papa termozgrzewalna - rolka

Blacha ocynk 0,55 - 2 arkusze

Wpusty dachowe - 2 szt.

Plyty do sufitdw powieszanych - 10 szt.
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E n e a Enea Elektrownia Polaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Polaniec, Zawada 26 REGON 830273037

szkio okienne gr. 5mm - 2m2

zraszacze fi.15 - 5 szt

Przytacza KV 50 - odkurzanie - szt 3

Rozdzielacz sprezonego powietrza do sitownikéw klap - szt. 2
Zamek drzwiowy - 3 szt

Zamek meblowy ~ 3 szt

Nasady hydrantowe - 5 szt

Zaslepki hydrantowe - 5 szt

LALACZNIK nr 1.6

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCHI CZESCI ZAMIENNYCH, KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
ROZLICZANYCH POWYKONAWCZO.

Budynki i sieci, centralne odkurzanie

bateria Scienna - 1szt.

bateria stojgca - 1szt.

Syfony do umywalki, pisuaru, brodzika - po 1szt
Uniwersainy wkiad do sptuczki - 1 szt

kratki Sciekowe fi.50 - 2 szt.

Wiazy zeliwne do studni kanalizacyjnych - 2 szt. / jeden typu ciezkiego, jeden typ lekki

12
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E n e a Enea Elektrownia Potaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Potaniec, Zawada 26 REGON 830273037

(125)y/

Kraty podestowe Vema gr 25 - 2m?2
linki do bram sekcyjnych - po 1 kpl
Papa termozgrzewalna - rolka

Blacha ocynk 0,55 - 2 arkusze

Wpusty dachowe - 2 szt.

Piyty do sufitbw powieszanych - 10 szt.
szkio okienne gr. 5mm - 2m?2
zraszacze fi.15 - 5 szt

Przytacza KV 50 - odkurzanie - szt 3
Rozdzielacz sprezonego powietrza do sitownikéw klap - szt. 2
Zamek drzwiowy - 3 szt

Zamek meblowy - 3 szt

Nasady hydrantowe - 5 szt

Zaslepki hydrantowe - 5 szt
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