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Definicje techniczne

Eneu Elektrownia Polaniet S.A.
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NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Specyfikacja techniczna

1.

Zamawiajacy

Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Elektrownia

Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Wykonawca

NaleZy przez to rozumieé osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
udzielenie zaméwienia publicznego, zioZyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zam6éwienia publicznego

DTR

Dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzenia / instalacji

DCS OVATION

System sterowania firmy Emerson (DCS - Distributed Control System)
stosowany u Zamawiajgcego

KKS

Jednolity system oznaczeli obowlgzujacy powszechnie w elektrowniach i
elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk - Kennzeichen - System uzywany
do oznaczania obiektow i ich czescl. -

System FIKE

System aktywnego tlumienia wybuchu (HRD -High rate discharge) ktrego
producentem jest firma FIKE

AKPIA

Aparatura Kontrolno - Pomiarowa | Automatyka

10.

Uruchomienie
produkcyjne

—

Sprawdzenie pracy ukladéw po uruchomieniu miynéw w czasie
normalnej pracy pod obgcigzeniem

11

Usterka
limitujaca

Oznacza wade polegajaca na braku moZliwoéci uruchomienia, pracy
ciagte] lub bezpiecznej eksploatac)i instalacjl / uktadu przed odbiorem
koficowym, lub wade uniemozliwiajaca ciagl i bezpieczna eksploatacje
lub ograniczajacq bezposrednio lub posrednio bezpieczeristwo pracy
os6b w okresie gwarancji | rekojmi z przyczyn faktycznych lub prawnych,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujacego prawa lub wskutek
ktéreJ przedmiot Umowy nie osiaga parametréw gwarantowanych dia
kazdej z instalacji / uktadu z osobna.

12.

Usterka
nielimitujgca

Oznacza wade polegajaca na braku mozliwosci uruchomienia, pracy ciggtej
lub bezpiecznej eksploatacji instalacji / ukladu przed odbiorem koficowym,
lub wade uniemoiliwiajaca ciagta i bezpieczng eksploatacje lub
ograniczajaca bezposrednio lub posrednio bezpieczeristwo pracy os6b w
okresie gwarancji i rekojmi z przyczyn faktycznych lub prawnych, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub wskutek ktérej
przedmiot Umowy nie osiaga parametréw gwarantowanych dla kazdej 2
instalacji / ukladu z osobna,
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Enea Elektrownia Polaniec S.A. NIP 866-000-14-29
nea 28-230 Polaniec, Zawada 26 REGON 830273037

www.enea.pl

1. Przedmiot zaméwienia
Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie ukladéw automatyki i elektryki dla 2 zespotéw
miynéw przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w ENEA Elektrownia Potaniec S.A.
2. Opis przedmiotu zaméwienia
Enea Elektrownia Pofaniec S.A montuje 2 nowe zespoty miynowe nr 3 i 4 rolkowo misowe
dedykowane do rozdrabniania paliwa biomasowego na bloku energetycznym nr 6..
Przedmiot zaméwienia polega na wykonaniu projektu technicznego a nastepnie wykonaniu na jego
podstawie montazu obiektowego instalacji w zakresie AKPiA oraz elektryki taczacych zainstalowane
nowe zespoly mlynowe z istniejacg infrastrukturg elektrowni.
Na podstawie wykonanego projektu Wykonawca wykona:

1. montaz obiektowy instalacji taczacych nowo zainstalowane zespoty mtynowe nr3i 4 z
infrastrukturg elektrowni w rozumieniu rozdzielnie zasilajace, listwy krosowe systemu
nadrzednego sterowania i nadzoru bloku energetycznego DCS Ovation.

2. sprawdzenia poprawnosci potaczeri

wykona préby funkcjonalne w zakresie wykonanych prac

4. dostarczy nieodzowng aparature instalacyjno-faczeniowej ( w tym: okablowanie, trasy
kablowe, aparature pomiarowa)

5. dokumentacje zgodnie z zakresem przedmiotu zaméwienia i wymaganiami Zlecajacego.

=

3. Miejsce realizacji zaméwienia
Enea Elektrownia Potaniec S.A, 28-230 Potaniec, Zawada 26

4. Zakres Przedmiotu Zamdéwienia
Blok energetyczny nr 6, mtyn nr 3 i mtyn nr 4 - branza elektryczna i AKPiA.
4.1.Wykonanie projektu technicznego
4.1.1.Wykonanie sprawdzeri i obliczeri warunkéw obcigzeniowych i zwarciowych, zmiana
nastaw zabezpieczeri w modutach CZAZ w polu nr 21 i nr 2 w rozdzielni 6kV P6A i P6B na
zasilaniu nowych silnikéw miynéw. Ocena istniejacego kabla 6kV w relacji: pole rozdz.
6kV P6A,B — silnik mlyna. Wykonanie dokumentacji ideowo-rozwinietej i montazowej
sterowar oraz uktadéw pomiarowych (petne tory pomiarowe i sterownicze) w tym:
4.1.1.1. Wykonanie projektu technicznego dla pomiaréw temperatur: tozysk i uzwojen
oraz drgan tozysk dla silnika miyna.
4.11.2, Wykonanie projektu technicznego pomiaréw cisnienia i przeplywu powietrza
na ssaniu wentylatoréw mtynowych przynaleinych dla kazdego nowego miyna.
4.1.1.3. Wykonanie projektu technicznego pomiaréw cisnienia, temperatury oraz
przeptywu dla kazdego pytoprzewodu (dla nowo zabudowanych miynéw, miejsce
zamontowania pomiaru na obiekcie uzgodni¢ z Zamawiajacym) .
4.1.1.4. Wykonanie projektu technicznego instalacji bedacej poza dostawa producenta
miynéw (zgodnie danymi zawartymi w zatgczniku nr 4) .
4.1.2.Dostarczenie wszystkich niezbednych dokumentéw odbiorowych
4.1.3.Wykonanie projektu instalacji uziemiajacych i potgczen wyréwnawczych oraz
mechanicznych przegréd przejécia w obrebie kabla 6kV zasilajgcego miyn i montaz
punktu zwierajgco — uziemiajacego kabel 6kV po odpieciu od silnika miyna,
4.1.4.Wykonanie opisu funkcjonalnego (analiza funkgji) dla nowych sterowan.
4.1.5.0pracowanie bazy danych,
4.1.6. Zaprojektowanie algorytmow sterowania, grafik i diagnostyk dla systemu DCS
4.1.7.Wykonanie opiséw algorytméw sterowania. (Wykonanie grafik i implementacja danych
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oraz algorytméw w systemie DCS nie jest w zakresie Wykonawcy)

4.1.8.Nadanie kodéw KKS i PTID dla systemu DCS (standard sygnatéw wej/wyjsé zachowany dla
Ovation).

4.1.9.Wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszelkie zmiany powstate
w trakcie wykonywania zlecenia oraz opiséw KKS na urzadzeniach, skrzynkach i kablach
na obiekcie oraz rozdzielni

4.2.Dostawa, prace demontazowo — montazowe i uruchomienia instalacji podawania paliwa.

4.2.1.Demontaz starych skrzynek, konstrukcji wsporczych lub linii kablowych

4.2.2.Dostawa aparatury AKPiA w zakresie Zatacznika 4 jest w zakresie producenta mtyna.

4.2.3.Monta:z oraz dostawa nowych skrzynek, konstrukcji wsporczych i linii kablowych dla
nowych obwodéw. Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie istniejacych tras i konstrukcji
kablowych. Ewentualne uzupetnienia brakujacych odcinkéw tras i konstrukcji kablowych
wynikajace z opracowanego przez Wykonawce projektu technicznego w zakresie
Wykonawcy.

4.2.4.Zamawiajacy nie przewiduje wymiany kabla zasilajacego silnik miyna typu AKnFt.
W zakresie prac Wykonawcy wymiana odcinka przewodu OGb faczacego silnik miyna
z kablem AKnFt. wraz z mufg przejsciowa.

4.2.5.Wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych nowych urzadzen wraz ze skrzynkami
sterowania miejscowego dla: miyna rolkowo-misowego, stacji olejowych uktadéw: oleju
przektadniowego i hydraulicznego, podajnika celkowego paliwa.

4.2.6.Zabudowa nowych obwoddéw w rezerwowych miejscach, w rozdzielniach 0,4kV: D6, E6,
F6, N6.

4.2.7.Sprawdzenie poprawno$ci oswietlenia przestrzeni wokét nowych mtynéw i ich urzadzen
pomocniczych. W przypadku powstania potrzeby remontu instalacji oswietlenia,
wskazanie doktadnego zakresu prac do wykonania dla Zamawiajgcego. PN-E-12464-
1:2022-01 (Swiatto i owietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
whnetrzach), PN-E-12464-2:2014-05 (Swiatto | oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz), PN-EN-1838:2013 (Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie
awaryjne)

4.2.8.Wykonanie i uruchomienie pomiaréw temperatur: tozysk i uzwojen oraz drgan tozysk dla
silnika mtyna.

4.2.9.Wykonanie oraz uruchomienie pomiaréw ci$nienia i przeptywu powietrza na ssaniu
wentylatoréw mitynowych przynaleznych dia kazdego nowego miyna.

4.2.10. , Wykonanie oraz uruchomienie pomiaréw cisnienia, temperatury dla kaidego
pytoprzewodu (dla nowo zabudowanych miynéw, miejsce zamontowania pomiaru na

obiekcie uzgodnié z Zamawiajacym).



4.2.11. Dostawa oraz montaz nowych czujnikéw, przetwornikéw, aparatury taczaco -
zabezpieczajacej z niezbednym oprzyrzadowaniem wynikajacych z dokumentacji

4.2.12. Dostawa i montaz skrzynki krosowej oraz podfaczenie wszystkich sygnatéw
z poszczeg6linych ukladéw zespotéw mtynowych

4.2.13. Wykonanie potaczenia sygnatéw relacji skrzynka krosowa (pkt 4.2.11) z istniejaca
infrastruktura elektrowni (rozdzielnie, krosownia blokowa)

4.2.14. Uruchomienie oraz testy funkcjonalne instalacji wykonanej w ramach Przedmiotu
zamdOwienia.

4.2.15. Wykonanie pomiaréw i badafi pomontazowych

4.2.16. Uzupetnienie oznakowania KKS dla nowo zabudowanych elementéw zmodernizowanej

instalacji oraz wykonanie oznaczer i opiséw dla zainstalowanych urzadzen.

5. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji, prac demontaiowo — montazowych
i uruchomienia Przedmiotu zaméwienia

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Przed montazem urzadzen i aparatury AKPIA nalezy przekaza¢ protokoly ze sprawdzen od
producenta

Montaz oraz uruchomienie urzadzen i aparatury AKPiA zmodernizowanego uktadu podawania
paliwa zgodnie z zaprojektowang dokumentacja wykonawcza.

Montaz aparatury faczaco — zabezpieczajacej jako nowych odplywéw we wskazanych
rozdzielniach 0,4kV dla nowych odbioréw. Modyfikacja i doposazenie pél sterowniczych w
szafach ZL zgodnie z dokumentacja.

Uzupetnienie oznakowania KKS dla nowo zabudowanych elementéw zmodernizowanej
instalacji wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi w zakresie wykonania i zamocowania
tabliczek z oznaczeniami KKS i nazwami technologicznymi urzadzen:

Wzory oznakowarn urzadzen, armatury i napedéw na obiekcie

e Tabliczki o wymiarze 3,5 x 14 ¢cm opisane czcionka:

PLAB-01-PCB25-AA201 (czcionka 18 arial)
1-379A11-ZAW.ODC.WODE RUCH.DO AGREG.PZ1 (czcionka 14 arial)

- armatura odcinajgca i regulacyjna sterowana elektrycznie — tabliczka umieszczona na
skrzynce sterowania lokalnego przykrecana. (jezeli brak skrzynki sterowania lokalnego -
zamocowana do armatury za pomocag linki z zaciskiem),

- armatura odcinajaca i regulacyjna reczna — tabliczka zamocowana do armatury za pomoca
linki z zaciskiem,

- punkty pomiarowe - tabliczka mocowana linka,

- urzadzenia napedzane silnikami elektrycznymi np. PZ, MW, N, tabliczka przykrecana do

skrzynki sterowania lokalnego.



PLAB-01-PCB25-AA201
1-379A11-ZAW.ODC.WODE RUCH.DO AGREG.PZ1

PLAB-01-PCB17-CT201
19T004-TEMP.WODY RUCHOWE)

s Tabliczki o wymiarze 8 x 23 cm - pozostate urzadzenia ZW, ZH, N, chiodnice, pompy,
wentylatory itp. mocowane do urzadzenia przez przykrecenie stosownie do mozliwosci
opisane czcionka

PLAB-01-PCB12-AT001 {czcionka 50 arial)

FILTR WODY RUCHOWEJ 1-FR2 (czcionka 26 arial)

PLAB-01-PCB12-AT001
FILTR WODY RUCHOWEJ 1-FR2

5.5. Wykonanie oznaczen i opiséw dla zainstalowanych urzadzen. Opisy na elewacjach
grawerowane i mocowane w sposéb pewny i trwaty.

5.6. Wszystkie elementy urzadzeri AKPiA takie jak czujniki temperatury, wytaczniki kraficowe etc.
powinny by¢ tak zamontowane, aby mozliwa byta tatwa i bezpieczna ich wymiana w razie
uszkodzenia, wylgcznie z istniejacych podestow statych. Wszelkiego rodzaju odstgpstwa od tej
reguty wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.7. W zakresie Wykonawcy zabezpieczenie ewentualnych podestéw, drabin, rusztowan
nieodzownych do bezpiecznego wykonania zakresu prac.

5.8. W przypadku braku wystarczajacego oswietlenia miejsca pracy Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania oéwietlenia tymczasowego zapewniajgcego bezpieczne warunki wykonania
prac.

5.9.Aparatura sterownicza, pomiarowa powinna posiada¢ obudowy o stopniu IP odpowiednimi do
miejsca montazu.

5.10. Aparatura, urzadzenia AKPiA oraz elementy wykonawcze przeznaczone do zabudowy
w strefie Ex, musza posiadaé certyfikat ATEX oraz spetnia¢ wymagania w zakresie stopnia
ochrony obudowy

5.11. Wszystkie zaprojektowane i uiyte do realizacji prac materialy, aparatura, przyrzady
pomiarowe iurzadzenia dostarczone przez Wykonawce, muszg spefnia¢ nastgpujace
warunki: posiadaé po$wiadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane prawem budowlanym,
przepisami dozoru technicznego oraz odpowiednimi normami, posiada¢ dokumentacje
techniczng oraz odpowiadaé pod wzgledem technicznym warunkom miejsca zabudowy
(medium, temperatura, ciénienie, zapylenie, wibracja itp.), muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego przed zabudowa na obiekcie.

5.12. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Umowy musi
by¢ zaopiniowana przez Zamawiajgcego.

5.13. Dokumentacja wykonawcza powinna zosta¢ przekazana do zaopiniowania Zamawiajagcemu
z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac obiektowych.

5.14. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dwie specyfikacje: 1) dla nowo dostarczanych
materiatow z kosztorysem oraz 2) materiatéw wykorzystanych zamontowanych na obiekcie




5.15. Zamawiajacy dokona zaopiniowania przekazanej dokumentacji w terminie 7 dni od jej
przekazania.

5.16. Dokumenty oraz dokumentacja, o ktérych mowa w pkt. 5.11. do 5.15. powinny by¢ w jezyku
polskim.

5.17. Pomiary i badania pomontazowe

5.17.1. wykonanie pomiarow rezystancji izolacji kabli, PN-E-04700: 1998/Az1:2000PN-HD
60364-6:2016-07; N-SEP-E-004

5.17.2. wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, a w tym badanie zagrozenia
porazeniowego od urzadzen 6kV nowych miynéw, instalacji uziemiajacej i instalacji
uziemieri wyréwnawczych, PN-EN IEC 61936-1: 2022-04 (Instalacje elektroenergetyczne
0 napieciu wyiszym od 1 kv AC i 1,5 kV DC -- Czeéé¢ 1: AC); PN-EN 50522:2022-12
(Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyiszym
niz 1 kV) ; PN-HD 60364-4-41:2017-09 (Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czeéé
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym) wykonanie badari i pomiaréw aparatury taczeniowej i przeprowadzenie
prab funkcjonalnych,

5.17.3. wykonanie pomiaréw pomontazowych oraz wymaganych pomiaréw elektrycznych i
dostarczenie protokotéw, PN-E-04700:1998 / Az1:2000

5.18. techniczna dokumentacja powykonawcza (w jezyku polskim)
5.18.1. 3 egzemplarze w wersji papierowej
5.18.2. wersja elektroniczna na nosniku CD, pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej ;
doc, xls, cad, inne

6. Materialy irédtowe udostepnione przez Zlecajacego:

6.1. Zatgcznik nr 1 - Schematy jednokreskowe rozdzielni 6kV P6A,B orz rozdz. 0,4kV E6,F6, D6, i N6.

6.2. Zatgcznik nr 2 - Opis obwoddéw wtérnych i zabezpieczer pél w rozdz. 6kV P6A,B

6.3.Zafacznik nr 3 - Schematy pél: nr 21 w P6A i nr 2 w P6B zasilajacych miyny nr 3 i nr 4 na bloku
nré6

6.4.Zatacznik nr 4 - Schemat P&D oraz dokumentacja techniczna z zakresu elektrycznego i AKPiA
przygotowana przez dostawce miyndw rolkowo — misowych

6.5.Zatgcznik nr 5 - DTR podajnika celkowego.

7. Regulacje prawne, przepisy i normy

7.1.Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tacznie z instrukcjami
i przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych przepiséw i zasad bezpieczenstwa
w tym przepiséw i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej i ubezpieczeniowych

7.2, Wykonawca ponosi koszty dokumentéw w tym tlumaczen, ktére nalezy zapewni¢ dla
uzyskania zgodnosci z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami
BHP).

7.3. Obok wymagar technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktére wynikaja z aktualnie obowiazujacych wymagan prawnych.

8. Przepisy obowiazujace na terenie Zamawiajgcego.

8.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/20/2013 {IOBP);

8.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/2/2015

8.3. Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadari inwestycyjnych I/AM/P/17/2008



8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sig
po terenie chronionym Elektrowni.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec

Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobéw tytoniowych w tym palenia nowatorskich
wyrobéw tytoniowych i papieroséw elektronicznych 1/NB/B/48/2018

Adres dostarczania dokumentéw zobowiazaniowych dostepny na stronie internetowej ENEA

Elektrownia POLANIEC S.A.:  https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-gru

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

9. Organizacja realizacji prac

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zamawiajacy informuje, iz w ty samym okresie beda prowadzone prace demontazowo-
montaiowe przedmiotowych zespotéw miynowych nr 3 i 4. Z uwagi na powyisze w
przypadku koniecznoéci pracy w tym samym obszarze prac przez réine zespoly
pracownikéw prace te beda uzgadniane z Wykonawcami i koordynowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z pozostalymi Wykonawcami Zamawiajgcego
w zakresie wymaganym do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezposredni nadzér i organizacje prac wykonywanych
zaréwno przez osoby przez siebie zatrudnione jak réwniei osoby zatrudnione przez
podwykonawcéw.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/NB/B/20/2013
(IOBP) oraz Instrukcja Ochrony Przeciwpoiarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna I/NB/B/2/2015

Zasady poruszania si¢ po terenie Elektrowni oraz ruch materialowy reguluje ,Instrukcja
przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Elektrowni” oraz ,Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego”.

Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi wymaganiami
prawnymi dotyczacymi przedmiotu i zakresu ustugi

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu Wykonawcy

9.7.1.0soby wykonujgce zadania stuzby BHP posiadajgce kwalifikacje co najmniej inspektora

do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy (z dwuletnim do$wiadczeniem zawodowym)

9.7.2.0soby wykonujace prace obejmujace: demontaz, montaz, prace kontrolno — pomiarowe

oraz uruchomienie ukladéw automatyki i elektryki objetych zakresem niniejszej
specyfikacji na terenie Elektrowni musza posiada¢ umiejetnosci oraz waine Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce ich do zajmowania sig eksploatacja urzadzen instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji lub dozoru odpowiednio do zajmowanego stanowisk oraz
rodzaju wykonywanych prac, zgodnie z obowiazujacymi pzrepisami w tym zakresie tj:
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie
szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzed, instalacji i sieci {Dz. U. 2022, poz. 1392);

9.7.3.Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego umotzliwiajgca prowadzenie dziatalnosci

Wykonawcy na terenie Zamawiajacego zawiera ponizsza tabela
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wykorzystywanych do prac

L.p. Dokumentacja: gana Dokument Zrédiowy:
X
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Instrukcja organizacji
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla bezpiecznej pracy w
1 Wykonawcdw (Zatgcznik Z-5 do dokumentu zwigzanego | X | Enea Elektrownia
nr 2 do IOBP ) Potaniec S.A nr
I/NB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
Wykaz os6b skierowanych do przeprowadzenia wizji bezpieczne] pracy w
2. lokainej na terenie i na rzecz ENEA Elektrownia Potaniec | X | Enea Elektrownia
S.A. (Zatacznik Z2 dokumentu zwigzanego nr 2 do IOBP) Potaniec SA nr
I/NB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
Wykaz oséb skierowanych do wykonywania prac na bezpiecznej pracy w
3. terenie i na rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A.| X | Enea Elektrownia
(Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 2 do I0BP) Potaniec SA nr
I/NB/B/20/2013
Wnioski o nadanie upowaznien niezbednych do realizacji
przedmiotu ustugi tj; Instrukcja Organizacji
4 petnienia okreslonych funkcji w procesie organizacii Eﬁég':ﬁﬂ; Jo:/rr?i(;y W
prac bedacych przedmiotu ustugi Potaniec S.A nr
obstugi urzadzen, instalacji i sieci bedacych przedmiotu I/NB/B/20/2013
ustugi;
Instrukcja
. . P przepustkowa dla
5. Wnlose!« 0 wydanie przepustek tymczasowych dla oséb X | ruchu osobowego i
zatrudnionych e
pojazdow nr
I/NN/B/35/2008
Instrukcja
- . przepustkowa dla
6. erose;k 0 wydanie przepustek tymczasowych dla x | ruchu osobowego |
pojazdow L
pojazdéw nr
I/NN/B/35/2008
a) do wgladu osobie prowadzgcej umowe ze strony
Elektrowni ostateczng zatwierdzong przez swoja Instrukcja organizacji
organizacje Instrukcje bezpieczenstwa dotyczaca bezpiecznej pracy w
6. wykonywanych prac oraz; x | Enea Elektrownia
b) do zaopiniowania ostateczna zatwierdzona przez Potaniec S.A nr
swoja organizacje ,Instrukcje Organizacji Robét” jezeli I/NB/B/20/2013
byta wymagana.
7. Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi X | Instrukcja organizacji

bezpiecznej pracy w




Enea Elektrownia
Potfaniec S.A nr

I/NB/B/20/2013
8. Zakres robot budowlanych/ustug
9 Wstepny harmonogram realizacji prac zostanie
’ dostarczony wraz z ofertg techniczna
10 Plan Kontroli i Badan ( uzgodniony przez strony i
) zatwierdzony )

Plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia dotyczacy
wymagan bezpieczenistwa pracy i ochrony Srodowiska w
zakresie dziatan realizowanych przez Wykonawce i
podwykonawcéw w miejscu budowy /montazu/ placu

11. LR -
budowy podczas realizacji projektu(plan wykorzystany,
jako wkiad do opracowania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia dla catego projektéw tym schemat
organizacyjny dotyczacy wykonawcy i podwykonawcow

12 Listy podwykonawcow i wyszczegblnienie zakreséw prac

) dla podwykonawcow

Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku Ir:)ssiruk:‘j’? ania z
Z realizowang umowa, zawierajgcy prognoze: rodzaju g d : dpami

13. odpaddw, ilosci odpadow P .

; ; wytworzonymi w
oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania Elek  Potani
(Zatacznik Z-2) ektrowni Potaniec

nrl/MS/P/41/2014
Wykaz pracownikéw upowaznionych do sporzadzania g
. . " przepustkowa dla
14. karty zapotrzebowania i kontroli substancji h it
niebezpiecznej ( Zatacznik Z-2) Henu MEEolSIOWSeD
nr I/NN/B/69/2008
B W TRAKCIE REALIZACIJI PRAC:
1. Raport z inspekcji wizualnej
Niezwtocznie informacji o0 kazdym zdarzeniu Instrukcja Organizacji
wypadkowym lub naglym zachorowaniu zwiazanym z Bezpiecznej Pracy w
5 praca na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec, zgodnie Enea Elektrownia
) z Instrukcjg postepowania w razie wypadkdéw i nagtych Potaniec S.A nr
zachorowan oraz zasad postgpowania powypadkowego I/NB/B/20/2013
(I/NB/B/15/2007});
Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej
Niezwiocznie informacji 0 kazdym zauwazonym w Enea Elektrownia
3. zagrozeniu pozarowym lub innym miejscowym Potaniec Spdtka
zagrozeniu. Akcyjna
I/NB/B/2/2015

Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP




Tygodniowy raport BHP z kontroli stref/miejsc pracy oraz
przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczefstwa przez
osoby przez niego zatrudnione oraz jego

Instrukcja organizaciji
bezpiecznej pracy w

jakosci

P podwykonawcow wykonujacych prace w tych gggigg'gf‘z?'a
strefach/miegjscach (Zatacznik Z4 dokumentu |/NB/B /20' /2013
zwigzanego nr 2 do I0BP)

W terminie do 8 - go dnia po zakoniczeniu miesiaca oraz

zawsze po zakoficzeniu prowadzenia prac, jezeli trwaly Instrukcia organizacii
krécej niz miesiac - liczby os6b Wykonawcy i jego bezpiec ane' grac WJ
podwykonawcow, ktbre faktycznie realizowaly prace na P J pracy

6. ) Enea Elektrownia
terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec oraz liczbe godzin Potaniec S.A nr
przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym |/NB/B /20' /2013
raportowaniem; (dotyczy oséb zatrudnionych przez
wykonawce i jego podwykonawcow)

5 Uzgodnienia zmiany zakresu prac

) (uzgodniony przez strony i zaopiniowany)
- Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez
’ strony i zaopiniowany)
Kwartalny wykaz (do 15 dnia kazdego miesiaca po Ir;ssttruk;:d? ania z
zakoniczeniu kwartatu) odpadow wytworzonych w g d aedpami

8. zwigzku z realizowang umowa, zawierajacy: rodzaj wy'?worzon miw
odpaddw, ilosci odpadéw oraz sposéb ich 4 -
zagospodarowania (Zatacznik Z-2) Elektrawni Potaniec

P 4 nr I/MS/P/41/2014
Instrukcja  zwiedzania
oraz fotografowania i
9 Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie i filmowania  obiektéw
) filmowanie (Zatacznik Z_3 do instrukcjii| NN B 1 2018) Enea Elektrownia
Potaniec
{1_I_NN_B_1_2018)
Zestawienie materialéw podstawowych uzytych do prac,

10. z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu,
zastosowania oraz numeru atestu/ow
Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania, z

11. ) . . <
podaniem gatunku, Srednicy oraz numeru atestu/éw

12 Lista spawaczy uczestniczacych
" | wzadaniu
13 Lista WPS-6w zastosowanych
’ w zadaniu
14, Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji
Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w realizacji zadania
15. wraz z niezbednymi badaniami i poS§wiadczeniami
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16. Poswiadczenia / Oswiadczenia X
Protokc_)ly odbioru czesciowego / inspektorskiego ( X Instrukcja
17 uzgodniony przez strony odbiorowa/OWZU
i zaopiniowany)
c PO ZAKONCZENIU PRAC:
1. Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport kofcowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / X
o zalecenia dotyczace wykonanego urzadzenia*/obiektu*,
) w tym uktadéw i urzadzen wspétdziatajacych oraz
dokumentacje zdjeciowg
3 Protokoty odbioru technicznego (uzgodniony przez strony | X | Instrukcja
) i zaopiniowany) odbiorowa/OWZU
Opracowanie | przedtozenie Zamawiajgcemu instrukcji [ X
eksploatacji urzadzen instalacji spetniajgcej wymagania
pzrepiséw w tym zakresie
Wszystkie Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, jezeli byly | x
wymagane spetniajace wymagania przepiséw w tym
zakresie
Protokét odbioru koricowego X | Instrukcja
4. -
( uzgodniony przez strony i zaopiniowany odbiorowa/OWZU
. . . X Instrukcja
5. Protokét odbioru pogwarancyjnego odbiorowa/OWZU
X | Instrukcja organizacji
Koficowy raport BHP (Zatacznik Z-4 dokumentu bezpieczne] pracy w
5. zwigzanego nr 2 do I0BP) Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/NB/B/20/2013
X | Instrukcja
Wykaz odpadow wytworzonych w zwigzku ze postepowania z
7 zrealizowana umowa, zawierajacy : rodzaj odpadéw, odpadami
) ilosci odpadow oraz spos6b ich zagospodarowania wytworzonymi w
(Zatacznik Z-2) Elektrowni Potaniec
nrl/MS/P/41/2014

10.Granice dostaw
a. Silnik Miyna:

Zaciski sitowe w skrzynce przytaczeniowej (mufie) silnika miyna, pole nr 21 w rozdzielni 6kV P6A i pole
nr 2 w rozdzielni 6kV P6B

b. Stacja olejowa miyna

zaciski krosowe w skrzynce przytaczeniowej stacji olejowej — zaciski krosowe w szafie OVATION
zlokalizowanej na krosowni bloku



¢. Mtyn z napedem

zaciski krosowe w skrzynce przytaczeniowej miyna i napedu —~ zaciski krosowe w szafie OVATION
zlokalizowanej na krosowni bloku

d. Rozdzielnie 0,4kV: D6, E6, F6, N6 - nowe obwody dia zasilania i sterowania nowymi odbiorami
zwigzanymi z zabudowa 2 zespotéw mtynowych

11.Termin realizacji

a.

b.

8.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla mtyna nr 3 i 4, wskazanej w pkt od 4.1.1. do
4.1.8. w terminie do 15.06.2023

Realizacja obiektowa, w zakresie wskazanym w pkt 4.2., w terminie 01.07.2023 do
28.09.2023 —miyn nr 4

Realizacja obiektowa, w zakresie wskazanym w pkt 4.2., w terminie 01.07.2023 do
12.10.2023 —miynnr3

Uruchomienie funkcjonalne, o ktérym mowa w pkt 4.2.14. - 21.09.2023 —miyn nr 4
Uruchomienie funkcjonalne, o ktérym mowa w pkt 4.2.14. - 06.10.2023 ~ mtyn nr 3
Uruchomienie produkcyjne miyna nr 3 | 4 - wynikowo uzaleznione od warunkéw
ruchowych nie pézniej niz 30.11.2023

Dostarczenie dokumentacji pomontazowej dla mtyna nr 3 i4 —20.12.2023

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany termindw zdefiniowanych w pkt 11 w przypadku
zmiany harmonogramu montazu i uruchomienia zespotéw mtynowych nr 3 i 4.

12.0soby do kontaktéw

Branza elektryczna:

Andrzej Dziuba tel. 15 865 68 81; mob. 660 542 991
email: andrzej. dziuba@enea.pl

Branza AKPiA:

Wojciech Krasa tel. 15 865 61 80; mob. 885 905 416
email: wojciech.krasa@enea.pl
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