
ENEA Centrum sp. z o.o. 

Pl. Władysława Andersa 7 

61-894 Poznań 

NIP 777 00 02 843 

REGON 630770227 

www.enea.pl 
 

 

 
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000477231 Kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN 

 

 

 

                                                                                                                                               Poznań, 03.04.2023 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IV 

 

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2023/0000001271 

Sygnatura pisma: DL/LZ/KO/2023/443 

 

Przygotowanie koncepcji Projektowej Serwerowni dla GK ENEA  

 

I. Działając na podstawie rozdz. I. pkt 1.9 Warunków Zamówienia (dalej: WZ), Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytanie w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie i odpowiedź 

1. We wrześniu 2020 roku zmieniło się prawo budowlane i m.in. decyzja środowiskowa stała się jednym z 
najważniejszych załączników do wniosku na pozwolenie na budowę. Ze względu na hałas jaki 
towarzyszy Data Center – zewnętrzne urządzenia klimatyzacyjne i agregat prądotwórczy najczęściej już 
na etapie koncepcji ustala się wymagania (ograniczenia) dotyczące hałasu poprzez zdobycie decyzji 
środowiskowej. W związku z tym ponownie pytamy: Prosimy o powiększenie zakresu wykonania 
koncepcji Projektowej o uzyskanie decyzji środowiskowej w tym m.in. operatu hałasu. Bez informacji 
na jakim poziomie hałasu, na tak małej działce oraz przy takim zbliżeniu z zabudową mieszkaniową, 
należy wykonać system klimatyzacji i zaprojektować agregat wykonawca koncepcji nie będzie w stanie 
zdefiniować dokładnie urządzeń i ewentualnych ekranów przy jednoczesnym braku możliwości 
zdefiniowania kosztów. Niezdefiniowanie urządzeń stanie się problemem generalnego wykonawcy. 

Odp. Zamawiający powiększa zakres wykonania koncepcji Projektowej o uzyskanie decyzji środowiskowej 

w tym m.in. operatu hałasu. 

2. W związku z informacją uzyskaną na wizji lokalnej, że działka 142/2 (przylegająca do nieruchomości, na 
której obecnie stoi budynek) jest planowana do sprzedaży, czy należy w ogóle brać pod uwagę wariant 
kontenerowego Data Center (brak miejsca na działce z budynkiem)?  

Odp. Zamawiający wymaga, aby w ramach przygotowania koncepcji wziąć pod uwagę wariant serwerowni 

kontenerowej, bez wykorzystania działki 142/2 

 

 

II. Działając na podstawie rozdz. I. pkt 1.10 WZ, Zamawiający modyfikuje treść Warunków Zamówienia 

w poniższym zakresie: 

 

1 Rozdział II Warunków Zamówienia, tj. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

 

BYŁO: 

(…) 

2.1 Koncepcja powinna zawierać propozycje rozwiązań z zakresu: 

a. budowlanego – dostosowanie pomieszczenia do wymogów serwerowni  

b. klimatyzacji precyzyjnej – zapewnieni odbioru nadmiaru ciepła (pożądane jest uzyskanie PUE 
poniżej 1,7); 

c. wentylacji; 

d. zasilania gwarantowanego; 

e. aranżacji pomieszczeń; 
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f. instalacji niskoprądowych w zakresie dołączenia do istniejących w obiekcie instalacji CCTV, KD 
(Kontrola Dostępu), SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), SAP (System Alarmowania 
Pożarowego), okablowanie strukturalne. Proponowane rozwiązanie powinno być sprawdzone i 
zweryfikowane z istniejącym rozwiązaniem. 

g. instalacji wczesnej detekcji dymu;  

h. instalacji gaszenia gazem – proponowane rozwiązanie powinno być sprawdzone i zweryfikowane z 
istniejącym rozwiązaniem;  

(…) 

 

JEST: 

(…) 
2.1 Koncepcja powinna zawierać propozycje rozwiązań z zakresu: 

a. budowlanego – dostosowanie pomieszczenia do wymogów serwerowni  

b. klimatyzacji precyzyjnej – zapewnieni odbioru nadmiaru ciepła (pożądane jest uzyskanie PUE 
poniżej 1,7); 

c. wentylacji; 

d. zasilania gwarantowanego; 

e. aranżacji pomieszczeń; 

f. instalacji niskoprądowych w zakresie dołączenia do istniejących w obiekcie instalacji CCTV, KD 
(Kontrola Dostępu), SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), SAP (System Alarmowania 
Pożarowego), okablowanie strukturalne. Proponowane rozwiązanie powinno być sprawdzone i 
zweryfikowane z istniejącym rozwiązaniem. 

g. instalacji wczesnej detekcji dymu;  

h. instalacji gaszenia gazem – proponowane rozwiązanie powinno być sprawdzone i zweryfikowane z 
istniejącym rozwiązaniem;  

i. uzyskanie decyzji środowiskowej w tym m.in. operatu hałasu 

(…) 

 

 

 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ. 
 

Z poważaniem, 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania 

2) a/a 
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